\ CORREDOR

EMPRESARIAL
S.A.

5002-0042

Bogota D.C., 6 de Enero de 2022

Doctor

ERIC PADILLA RAMIREZ
Director de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020

Ciudad

www.cempresarial.co

Asunto: Remision Informes Mantenimiento del Sistema SATUPLE Diciembre de 2021 —
C1725-2019 SUPER astro

Respetado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VASQUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadania No.79.602.841 de Bogota D.C., domiciliado en la ciudad de Bogota D.C., quien
actua en su calidad de Representante Legal de CORREDOR EMPRESARIAL S.A,,
atendiendo a la comunicacion del asunto, por medio del presente documento remitimos los
informes del mantenimiento del Sistema SATUPLE efectuados por AUTOMATIZACION
INGENIERIA & CONTROL S.A (AIC S.A) en el mes de Diciembre de 2021.

Anexo: 5 (cinco) Informes en las siguientes fechas:

ITEM MANTENIMIENTO FECHA MODULO
1 PREVENTIVO 03/12/2021 SATUPLE — Tambor
2 PREVENTIVO 09/12/2021 SATUPLE — Sistema principal
3 PREVENTIVO 16/12/2021 SATUPLE — Sistema principal
4 PREVENTIVO 23/12/2021 SATUPLE — Sistema principal
5 PREVENTIVO 30/12/2021 SATUPLE - Sistema de Contingencia
Atentamente,

=

GERMAN ALBERTO SEGURA VASQUEZ
Representante Legal

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

CC. Dr. Yuberson Bravo Daza

Gerente de Fiscalizacion - COLJUEGOS EICE.

Elaboré: Esmeralda Rodriguez
Vo/Bo: Coordinacion Juridica

Av. Calle 26 No. 69D - 91 Centro Empresarial Arrecife Torre Peatonal Of. 802

PBX: (5671) 519 0395 / 416 0388 / 4160380 Bogota, Colombia



11/1/22 14:18 Mail - Sady Maritza Mendez Moreno - Outlook

RV: Radicacion Comunicado 5002-0042 Remisidon Informes Mantenimiento del Sistema
SATUPLE Diciembre de 2021 - C1725-2019 SUPER astro

Esmeralda Rodriguez Guerrero <coordinadoracomprasysorteo@cempresarial.co>
Tue 1/11/2022 12:46 PM

To: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>; Leidy Yolanda Canaria Rodriguez
<delegado@cempresarial.co>
Cc: Adriana Alfonso <gerentejuridica@cempresarial.co>; Michael Giovany Lopez Rivera <coorjrjuridico@cempresarial.co>

[ﬂJ 3 attachments (2 MB)

Informes Mantenimiento Sistema SATUPLE Diciembre 2021.pdf; 5002-0042 Remisién Informes de Mantenimiento del sistema
SATUPLE Diciembre 2021 C1725-2019 SUPER astro.pdf; 5002-0042.docx;

Buen dia Sady

Le informo que fue radicado el comunicado 5002-0042 5002-0042 Remisién Informes Mantenimiento
del Sistema SATUPLE Diciembre de 2021 — C1725-2019 SUPER astro, asi:

1. Interventoria. El Consecutivo es: 2022-01-11_CJ2020_1487
2. Coljuegos. El Consecutivo es: 20221030007242 el 2022-01-11

Por lo anterior, agradezco ubicar esta informacion en la carpeta de Correspondencia Enviada del
Contrato C1725-2019 a la Interventoria CONSORCIO JUEGOS 2020.

Cordial Saludo

Esmeralda Rodriguez Guerrero
Coordinadora Compras y Sorteo

Tel(1) 5190395 Ext 106 Cel. 3125189592
Corredor Empresarial S.A CORREDOR EMPREE-.P.RI#;L f 0\ f 0\

Ay Calle 26 N® 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife :
; I SGS “o _SGS
Linea gratuita: 01 8000 112188

“La informacion concenido en este comeo ) sus Anexos £s confidencial y solo puede ser utilizado por /o persona o empresa a la cual esta dirigida. 57 usted no es el receptor
gutorizade, cualquier retencidn, difusion, distribucion o copio de este correp €5 prohibida y soncionada por ig ley. 5i por error recibe este correo, por favor reenviario al
remitente de CORREDOR EMPRESARIAL 5A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta informacion es propiedod de CORREDOR EMPRESARIAL 5. A. toda distribucion o
copia de este documento sin g autorizocion expresa de CORREDOR EMPRESARIAL 5A. es prohibida y sancionada por la ley. "

De: Contactenos Coljuegos <contactenos@coljuegos.gov.co>

Enviado: martes, 11 de enero de 2022 12:37 p. m.

Para: Esmeralda Rodriguez Guerrero <coordinadoracomprasysorteo@cempresarial.co>

Asunto: Re: Radicacién Comunicado 5002-0042 Remision Informes Mantenimiento del Sistema SATUPLE

Diciembre de 2021 — C1725-2019 SUPER astro

Buen dia

Apreciado (S) Senor (es):

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADY 1MDRINjgzZLWM4NWUtNDQ5Ny 1iNmEyLWMzYjY4MDdjMmEyMgAQAHIPSrH6G7FFnLHgsA6viOQ...  1/3



11/1/22 14:18 Mail - Sady Maritza Mendez Moreno - Outlook

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrénico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20221030007242
y serd escalado al drea correspondiente para la emisidon de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o informacidn adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra linea de Servicio al
Cliente en Bogotd 7420698 — 018000182888 a nivel nacional é a través de nuestro correo
electrénico contactenos@coljuegos.gov.co.

Coljuegus

N El emprendimiento
‘% ox de g dlos Minhacienda

Servicio al Ciudadano

Coljuegos

Carrera 11 N°© 93A — 85, Bogota D.C., Colombia

Tel.: (+57-1) 742 33 68 | www.coljuegos.gov.co

Conoce aqui cémo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos

|, DescripciA®n: img301112

La informacién contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sélo puede ser utilizada por la persona o
empresa a la cual esta dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o
copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al
remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta informaciéon es propiedad de Coljuegos toda
distribucion o copia de este documento sin la autorizacion expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la

ley.

El mar, 11 ene 2022 a las 9:53, Esmeralda Rodriguez Guerrero

(<coordinadoracomprasysorteo@cempresarial.co>) escribio:
5002-0042

Bogota D.C. 06 de Enero de 2022

Doctor

ERIC PADILLA RAMIREZ
Director de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
Ciudad

CC. Dr. YUBERSON BRAVO DAZA
Gerente de Fiscalizacion
COLJUEGOS EICE

Asunto: Radicacion comunicado 5002-0042 Remision Informes Mantenimiento del Sistema
SATUPLE Diciembre de 2021 — C1725-2019 SUPER astro

Anexo: Comunicado 5002-0042 Remision Informes Mantenimiento del Sistema SATUPLE Diciembre
de 2021 — C1725-2019 SUPER astro y anexo.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADY 1MDRINjgzZLWM4NWUtNDQ5Ny 1iNmEyLWMzYjY4MDdjMmEyMgAQAHIPSrH6G7FFnLHgsA6viOQ...  2/3


mailto:contactenos@coljuegos.gov.co
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.coljuegos.gov.co%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB6g4kcAJkK1yjFToqblPq-tkzFQ
https://youtu.be/Hb3J0-aocDM
https://youtu.be/Hb3J0-aocDM
mailto:coordinadoracomprasysorteo@cempresarial.co
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Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Coordinadora Compras y Sorteo

Tel(1) 5120395 Ext: 106 Cel. 3125189592 _

Corredor Empresarial S.A CorreDOR(( -h EMPRESARIAL fo‘ l 0\
Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife = %_.y snd "-;3_% -

Linea gratuita: 01 8000 112188

“Lg informacion conwenida en este correo ¥ sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizodo por la persona o empresa a lo cual esta dirigida. 5 usted no es el receptor
gutorizado, cugiquier retencion, difusion, distribucion o copia de este correp es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviario al
remitente de CORREDOR EMPRESARIAL 5.A. y/o borrar el correo inmediotamente. Esto informacion es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL 5. A. todo distribucion o
copia de este documento sin la outorizacion expresa de CORREDOR EMPRESARIAL 5.A. es prohibida y sancionada por Ia iey."

La informacion contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sélo puede ser utilizada por la persona o
empresa a la cual esta dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o
copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al
remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta informacion es propiedad de Coljuegos toda
distribucion o copia de este documento sin la autorizacion expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la

ley.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkKADY 1MDRINjgzZLWM4NWUtNDQ5Ny 1iNmEyLWMzYjY4MDdjMmEyMgAQAHIPSrH6G7FFnLHgsA6viOQ...
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Radicacion Comunicado 5002-0042 Remision Informes Mantenimiento del Sistema
SATUPLE Diciembre de 2021 — C1725-2019 SUPER astro

Interventoria: Consecutivo No.2022-01-11 CJ2020-1487

Coljuegos: Consecutivo No. 20221030007242 el 2022-01-11

@ Correo: smeraida Rocviguer Gu. % | © B Whatshop x w % G mymalud ocupacional- Buscar X | o+

ro | 190.2489.2:50 hp? y 129ycmVzeGIUZGVUY2INL Ziuc2Vydl e I3 Bvom

e M Gral B YouTube Y Maps

Radicar Correspondencia

Remitente:

Para

GRUPO CONSORCIO - consorciojuegos2020@googlegroups.com -

Sino e

sentras o usuario, registralo: (LM EURSTRENE

Asunto;

Radicacién Comunicada 5002-0042 Remisién Informes Mantenimiento del Sistema SATUPLE C

Mensaje

el Sistema SATUPLE

Informes Mantenimient

Consecutivo Externo
Adjunto: (Farmato 2ip, rar
Seleccionar archivo | Informes Mantenimiento Sistema SATUPLE Diciembre 2021.pdf

Cana Sello(Fermato pef)

Seleccionar archivo | 5002-0042 Remisién Informes de Ma..re 2021 C1725-2019 SUPER astro.pdf

Usuario Esmeralda

Por medio del presente correo le informamos que la correspondencia con el Consecutivo 2022-01-11_CJ2020_1487 cuenta con la siguiente novedad:
Correspondencia Radicada

Los detalles de |a correspondencia son los siguientes:

Asunto: RadicaciA’n Fomumcado 5002-0042 Remisifn ”\nformes Mantenimiento del Sistema SATUPLE Diciembre de 2021 4€" C1725-2019 SUPER astro

Contenido: RadicaciA’n Comunicado 5002-0042 RemisiA’n Informes Mantenimiento del Sistema SATUPLE Diciembre de 2021 &€ C1725-2019 SUPER astro
Adjunto: 2022-01-11_CJ2020_1487(1).pdf

Coordialmente,

Equipo de GestiA®n de Correspondencia.
El correo fue enviado a:

Esmeralda Rodriguez

Grupo interventoria Consorcio juegos

Responder Reenviar



Gl Carrec: Esmeralda Rocriguez Gu. X | @ (31 Whatsgp X SO X G mym salud ocupacional - Busear X |+ = a X

€ > C A quro | 19024, 01-11.CJ2020_1487 e x @ :
i Aplicaciones M Gad D YouTube Y Maps (@R Commeo

Comcatorion pr.. 4 intervencoria it £ Chmorads Comarci.. (Y SGSmamos [ Owcht 3 SHEALOCK ) ARQUILAK G Prcclogoscomes b Fusdaccer & SERVERS igh SGC- Imerventors w [ s de et

v/

Correspondencia creada. Su
consecutivo es:2022-01-
11_CJ2020_1487

— Z30PM

Radicacién Comunicado 5002-0042 Remisiéon Informes Mantenimiento del Sistema SATUPLE Diciembre de 2021 -
C1725-2019 SUPER astro

Esmeralda Rodriguez Guerrero <R
Mar 11/01/2022 8:53 AM

Para: contactenos@celjuegos.gov.ca; consorciojuegos2020@googlegroups.com
CC: Adriana Alfonso; Michael Giovany Lopez Rivera
Ceo: Esmeralda Rodriguez Guerrero

[par] Infarmes Mantenimiento...
== 4MB

5002-0042 Remisién Info...
sEs ap5KE e

2 archivos adjuntos (2 ME)  Descargartode

5002-0042

Bogota D.C. 06 de Enero de 2022

Doctor B

ERIC PADILLA RAMIREZ
Director de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
Ciudad

CC. Dr. YUBERSON BRAVO DAZA
Gerente de Fiscalizacidn
COLJUEGOS EICE

Asunto: Radicacion comunicado 5002-0042 Remision Informes M imi del Sists SATUPLE Diciembre de 2021 - C1725-2019 SUPER astro

Anexo: Comunicado 5002-0042 Remision Infermes Mantenimiento del Sistema SATUPLE Diciembre de 2021 - C1725-201% SUPER astro y anexo.

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero
Coordinadora Compras y Sorteo

Y
Tel(1) 5190395 Ext 106 Cel. 3125189592
Corredor Empresarial SA l:mm@ EMPRESARIAL / o\ {o ‘
Av Calle 26 N* 69 D 91 Oficina 802 Tome 2 Centro Empresarial Arrecife - L

s ene N one



Radicacion Comunicado 5002-0042 Remision Informes Mantenimiento del Sistema SATUPLE Diciembre de 2021 - C1725-2019 SUPER astro b @

Contactenos Coljuegos =contactenos@coljuegos.gov.co> [ I Y
Mar 11/01/2022 1237 PM

Para: Esmeralda Rodriguez Guerrero
Susn diz
Apraciado (2) Sefior (as]

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrénico nos permitimos informarie que este fue radicado bajo el No. 20221030007242 v serd escalado al drea correspondiente para la emisién de una respuesta formal.

Cualguier inquietud o informacion adicional gue necesite no dude en contactarnos en nuestra linea de Servicio al Cliente en Bogotd 7420698 — 018000182888 a nivel nacional & a través de nuestro correo
electrnico contactenos@coljuegos.gov.co.

Coljuegus

g e ===

Servicio al Ciudadano

Coljuegos

Carrera 11 N° 93A — 85, Bogotd D.C., Colombia

Tel.: (+57-1) 742 33 68 | voenv.coljuegos.gov.co

Conoce aqui como aporta Coljueqos a la salud de los colombianos

[ Descripeifen: img201112

La informacién contenida en este cormea y sus anexos es confidencial y sélo puede ser utilizada por |a persona o empresa a Ia cual esta dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusién, distribucién o
copia de este comeo es prohibida y sancicnada por |a ley. Si por ermor recibe este comeo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el comeo inmedialamente. Esta informacion es propiedad de Coljuegos loda
distribucién o copia de este documento sin la autorizacion expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

La informacién conlenida en este cormeo y sus anexos es confidencial y s6lo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual esté dirigida. Si Usted no es el receptor aulorizado, cualquier retencién, difusion, distribucién o
copia de este comreo s prohibida y sancionada por la ley. Si por ermor recibe este correo. por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o barrar el correo inmediatamente. Esta informacion es propiedad de Coljuegos toda
distribucién o copia de este documento sin a aulorizacién expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por |a ley.

Responder | Reenviar
Esmeralda Rodriguez Guerrero ]
5002-0042 Bogots D.C. 06 de Enero de 2022 Doctor ERIC PADILLA RAMIREZ Director de Proyecto CONSORCIO JUEGOS 2020 Ciudad CC. Dr. YUBERSON BRAVO DAZA Gerente de Fiscalizacion COLIUEGOS EICE Asunto R Mar 11/01/2022 9:53 AM



D AUTOMATIZACION, INGENIERIA &

CONTROL S.A.S :

TAICSAS. Versién: 02

- FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO -
CODIGO: FOR-IYP-005 Pagina 1

INFORME DE MANTENIMIENTO
CLIENTE: Corredor Empresarial
EQUIPO: SATUPLE tambor
FECHA: 03-12-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo
ESTADO INICIAL DEL SISTEMA: EIl equipo Sl se encuentra operando correctamente
previo al mantenimiento.
ACTIVIDADES REALIZADAS: ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifican las conexiones de los cilindros neumaticos en acoples y ajuste de
racores. Los cilindros operan correctamente.

- Se revisa estado de riel de valvula ingesta, se verifican marcas de parada de
valvula ingesta.

- Se revisan las conexiones eléctricas, ajuste de relevos, contactores y empalmes.
Se aplica limpiador electronico en las zonas requeridas del circuito.

- Se verifican los cables de comunicacion PLC maestro/esclavo

- Se revisan elementos neumaticos como valvulas, cilindros inferiores y unidad de
mantenimiento neumatica.

- Se verifica accionamiento de cada valvula acrilica y se lubrica en zonas de
rozamiento.

- Se revisa y ajusta valvula superior, verificando tornillos Allen, fuelle y manguera
articular.

- Se revisay ajusta valvula de pesaje.

- Se revisay ajusta valvula inferior de envio.

- Se revisa y ajusta sistema de posicionamiento en tambor, se verifica correcto
acople de servomotor, acople flexible y sistema mecéanico a tambor.

- Se ajustan mangueras de transporte de balotas.

- Se verifica sensor y pin de calibracién de posicion en tambor.

- Se verifica posicidn de tambor respecto a mueble de madera.

- Se verifica rotacion de tambor.

- Se realiza limpieza interna con espray antiestatico.

Se verifica acople de sensor de ranura. Se revisa ajuste de conectores de servo.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO

T
(@) NIT: 900249499-6
R Calle 45 # 19-50 Mz. 3 Local 11, Arco Iris de la Colina

icontec

| I Pereira

MP-CER728217
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YAIC5AS.

CODIGO: FOR-1YP-005

AUTOMATIZACION, INGENIERIA &
CONTROL S.A.S

Version: 02

FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO

Pagina 2

ELEMENTOS CAMBIADOS:

TOPE BANDEJA 6.

ACTIVIDADES PENDIENTES:

- NINGUNA

PROXIMOS CAMBIOS DE EQUIPOS CRITICOS:

ELEMENTO CRITICO

FRECUENCIA DE
CAMBIO/REVISION

FECHA PROXIMO
CAMBIO/REVISION

1 | VALVULA ACETATO 12 MESES OCTUBRE 2022
2 | MOTORES VIBRADORES PPAL 6 MESES DICIEMBRE 2021
3 | RELEVOS PPAL MOT 6 MESES ENERO 2022
CENTRIFUGOS
4 | RELEVOS PPAL ACTUADORES 24 MESES JULIO 2022
5 RELEVOS CONTINGENCIA 48MESES OCTUBRE 2023
6 EMPAQUE VALVULA ENVIO 6 MESES JUNIO 2022
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO FRECUENCIA PROXIMO MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO SOFTWARE 12 MESES MAYO 2022
PLC’S
MANTENIMIENTO SISTEMA 6 MESES DICIEMBRE 2021
OPERATIVO PC
ACTUALIZACION ANTIVIRUS PC 1 MES DICIEMBRE 2021
PRINCIPAL
ACTUALIZACION ANTIVIRUS PC 6 MESES ENERO 2022
CONTINGENCIA
ACTUALIZACION LICENCIA 6 ANOS ENERO DEL 2024
SCADA
MANTENIMIENTO LIMPIEZA 6 MESES ENERO 2022
HARDWARE CPU.
CAMBIO DE CONTRASENA 1 MES DICIEMBRE 2021
SESION WINDOWS

NUEVAS MEJORAS EJECUTADAS:

- Ninguna.

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS:

- REALIZADOS

NOMBRE DE QUIEN REALIZO EL MANTENIMIENTO:

B
(@)
icontec

MP-CER728217

SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO

NIT: 900249499-6

Calle 45 # 19-50 Mz. 3 Local 11, Arco Iris de la Colina

Pereira




D AUTOMATIZACION, INGENIERIA &
C

CONTROL S.A.S :

YAIC5AS. Versién: 02

- FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO -
CODIGO: FOR-IYP-005 Pagina 3

ANDRES F ARIAS

b
)

FIRMA DE DIRECTOR DE INGENIERIA Y PRODUCCION

Elabord y Reviso Aprobd
Nombre: Osiel Arbelaez Nombre: Héctor Alvaro Gonzales
Cargo: Director Ingenieria y Produccion Cargo: Gerente

FORMATO HOJA DE VIDA DEL DOCUMENTO

NOMBRE DOCUMENTO CODIGO DOCUMENTO
FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO FOR-1YP-005
VERSION No. FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
01 7 enero 2016 Implementacion gerencia colegiada
02 1 enero 2021 Cambio tipo de sociedad

OBSERVACIONES CORREDOR EMPRESARIAL S.A.:

SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO

o
(@) NIT: 900249499-6
R Calle 45 # 19-50 Mz. 3 Local 11, Arco Iris de la Colina

icontec

| l Pereira

MP-CER728217



D AUTOMATIZACION, INGENIERIA &
C

m«{.‘.;{;ﬁ? CONTROL S.A.S

TAICSAS. Versién: 02

- FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO -
CODIGO: FOR-IYP-005 Pagina 1

INFORME DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: Corredor Empresarial

EQUIPO: Balotera Principal

FECHA: 09-12-2021

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo

ESTADO INICIAL DEL SISTEMA: EIl equipo Sl se encuentra operando correctamente
previo al mantenimiento.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifican los pulsadores, interruptores y luces piloto.

- Se verifica funcionamiento de la pantalla tactil y sus conexiones.

- Se verifica sincronizacion de hora y fecha del computador con la oficial.

- Se verifica ajuste de conexiones eléctricas y se aplica limpiador electrénico.

- Se verifica ajuste en carcasas de proteccion de CPU y conversores de sefales de
comunicacion.

- Se verifican las conexiones de los cilindros neuméaticos en acoples y ajuste de
racores. Los cilindros operan correctamente.

- Se verifica funcionamiento y ajuste de las compuertas superiores.

- Se verifica correcta activacion de los sensores fotoeléctricos de ascenso de balota.
Se verifica su rango de sensado.

- Se verifican estado y acople de los topes para ascenso de balotas.

- Se verifican acoples de antenas y tarjetas RFID al sAndwich de acrilico.

- Se verifica ajuste de campanas acrilicas en cada urna.

- Se verifican cerraduras y sensores de compuertas traseras de cada urna acrilica.

- Se verifica estado de cada mueble de madera.

- Se revisa estado de riel de vélvula ingesta, se verifican marcas de parada de
valvula ingesta.

- Se revisa estado de las bandejas de vibracién, y conexiones de vibradores dobles.

- Se revisa estado de mangueras neumaticas y su respectivo ajuste a cada racor.

- Se revisa y ajusta acoples y conexiones en los ventiladores centrifugos de cada
balotera.

- Se revisan las conexiones eléctricas, ajuste de relevos, contactores y empalmes.
Se aplica limpiador electrénico en las zonas requeridas del circuito.

- Se verifican los cables de comunicacion PLC maestro/esclavo

- Se revisan elementos neuméaticos como valvulas, cilindros inferiores y unidad de
mantenimiento neumatica.

- Se revisa conexion y funcionamiento de lector biométrico que da acceso a la
béveda acrilica.

- Se realiza limpieza interna con espray antiestatico y de forma externa con limpiador
para acrilicos del equipo.

- Medicién de velocidad:

.
(@) SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO
icontec NIT: 900249499-6

Calle 45 # 19-50 Mz. 3 Local 11, Arco lIris de la Colina
Pereira

MP-CER728217



D AUTOMATIZACION, INGENIERIA &

CONTROL S.A.S

TAICSAS. Version: 02

- FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO -
CODIGO: FOR-IYP-005 Pagina 2

Se realiza medicién de velocidad de aire en cada ventilador centrifugo, verificando
los valores en apertura y cierre de compuerta. El valor de referencia debe ser
superior a 2000 pies por minuto en boquilla. Mediciones tomadas bajo campana.

Referencia a 115VAC 60 Hz. Ventiladores ¥4 HP
3000 ft/min

1)3900  2)4000  3)3900

Valor actual en ventilador 4)4000  5)3900 6)3800

velocidad de aire en pies por minuto

ventl

S000
4500
4000
vents 3500 vent 2
3000
2500
S-dic-21 2000

16-dic-21

= 15-nov-21

vents vent 3

ventd

Medicién Corriente nominal:

Se realiza medicion de corriente eléctrica en cada ventilador centrifugo, verificando
los valores nominales. El valor de referencia debe ser inferior a 3 amperios:

Referencia a 115VAC 60 Ventiladores ¥4 HP
Hz. Hasta 3A
Valor actual en 1)2.03 2)1.98 3)1.95 4)2
ventilador 5)2.52 6)2
(@) SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO
icontec NIT: 900249499-6

Calle 45 # 19-50 Mz. 3 Local 11, Arco lIris de la Colina
Pereira
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Los valores de corriente eléctrica y velocidad de aire se encuentran dentro de
los rangos normales de funcionamiento.

Corrientes eléctricas en Amperios.

ventl
3
25
vento 2 vent 2
— 18-nov-21
= O-glic-21
e 16-dic-21
vents vent 3
ventd

}[ o\s.ga-——-dq-p

Tipo de examen: Fxamen ripido
Hora de nicio: 0343 pam.

Tiempotranscurido: 000348

Hementos examinados: 44573

C\Progam s HewlettPackard P Tt
i s Outook210H CH
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Se actu antivirus. Se cambia compuerta #3.

ELEMENTOS CAMBIADOS:

COMPUERTA SUPERIOR 3, ACTUALIZACION WINDOWS Y ANTIVIRUS,
CONTRASENA WINDOWS.

ACTIVIDADES PENDIENTES:

NINGUNA

PROXIMOS CAMBIOS DE EQUIPOS CRITICOS:

ELEMENTO CRITICO FRECUENCIA DE FECHA PROXIMO
CAMBIO/REVISION CAMBIO/REVISION

©)
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1 | VALVULA ACETATO 12 MESES OCTUBRE 2022
2 | MOTORES VIBRADORES PPAL 6 MESES DICIEMBRE 2021
3 | RELEVOS PPAL MOT 6 MESES ENERO 2022
CENTRIFUGOS
4 | RELEVOS PPAL ACTUADORES 24 MESES JULIO 2022
5 RELEVOS CONTINGENCIA 48MESES OCTUBRE 2023
6 EMPAQUE VALVULA ENVIO 6 MESES JUNIO 2022
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO FRECUENCIA PROXIMO MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO SOFTWARE 12 MESES MAYO 2022
PLC’S
MANTENIMIENTO SISTEMA 6 MESES JUNIO 2022
OPERATIVO PC
ACTUALIZACION ANTIVIRUS PC 1 MES ENERO 2022
PRINCIPAL
ACTUALIZACION ANTIVIRUS PC 6 MESES ENERO 2022
CONTINGENCIA
ACTUALIZACION LICENCIA 6 ANOS ENERO DEL 2024
SCADA
MANTENIMIENTO LIMPIEZA 6 MESES ENERO 2022
HARDWARE CPU.
CAMBIO DE CONTRASENA 1 MES ENERO 2022
SESION WINDOWS

NUEVAS MEJORAS EJECUTADAS:

- Ninguna

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS:

REALIZADOS

NOMBRE DE QUIEN REALIZO EL MANTENIMIENTO:

ANDRES F ARIAS

.
(@) SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO
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FIRMA DE DIRECTOR DE INGENIERIA Y PRODUCCION

Elabord y Reviso Aprobé
Nombre: Osiel Arbelaez Nombre: Héctor Alvaro Gonzales
Cargo: Director Ingenieria y Produccion Cargo: Gerente

FORMATO HOJA DE VIDA DEL DOCUMENTO

NOMBRE DOCUMENTO CODIGO DOCUMENTO
FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO FOR-1YP-005
VERSION No. FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
01 7 enero 2016 Implementacion gerencia colegiada
02 1 enero 2021 Cambio tipo de sociedad

OBSERVACIONES CORREDOR EMPRESARIAL S.A.:

.
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INFORME DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: Corredor Empresarial

EQUIPO: Balotera Principal

FECHA: 16-12-2021

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo

ESTADO INICIAL DEL SISTEMA: EIl equipo Sl se encuentra operando correctamente
previo al mantenimiento.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifican los pulsadores, interruptores y luces piloto.

- Se verifica funcionamiento de la pantalla tactil y sus conexiones.

- Se verifica sincronizacion de hora y fecha del computador con la oficial.

- Se verifica ajuste de conexiones eléctricas y se aplica limpiador electrénico.

- Se verifica ajuste en carcasas de proteccion de CPU y conversores de sefales de
comunicacion.

- Se verifican las conexiones de los cilindros neuméaticos en acoples y ajuste de
racores. Los cilindros operan correctamente.

- Se verifica funcionamiento y ajuste de las compuertas superiores.

- Se verifica correcta activacion de los sensores fotoeléctricos de ascenso de balota.
Se verifica su rango de sensado.

- Se verifican estado y acople de los topes para ascenso de balotas.

- Se verifican acoples de antenas y tarjetas RFID al sAndwich de acrilico.

- Se verifica ajuste de campanas acrilicas en cada urna.

- Se verifican cerraduras y sensores de compuertas traseras de cada urna acrilica.

- Se verifica estado de cada mueble de madera.

- Se revisa estado de riel de vélvula ingesta, se verifican marcas de parada de
valvula ingesta.

- Se revisa estado de las bandejas de vibracién, y conexiones de vibradores dobles.

- Se revisa estado de mangueras neumaticas y su respectivo ajuste a cada racor.

- Se revisa y ajusta acoples y conexiones en los ventiladores centrifugos de cada
balotera.

- Se revisan las conexiones eléctricas, ajuste de relevos, contactores y empalmes.
Se aplica limpiador electrénico en las zonas requeridas del circuito.

- Se verifican los cables de comunicacion PLC maestro/esclavo

- Se revisan elementos neuméaticos como valvulas, cilindros inferiores y unidad de
mantenimiento neumatica.

- Se revisa conexion y funcionamiento de lector biométrico que da acceso a la
béveda acrilica.

- Se realiza limpieza interna con espray antiestatico y de forma externa con limpiador
para acrilicos del equipo.

- Medicién de velocidad:

.
(@) SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO
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Se realiza medicién de velocidad de aire en cada ventilador centrifugo, verificando
los valores en apertura y cierre de compuerta. El valor de referencia debe ser
superior a 2000 pies por minuto en boquilla. Mediciones tomadas bajo campana.

Referencia a 115VAC 60 Hz. Ventiladores ¥4 HP
3000 ft/min

1)4100  2)4300  3)3800

Valor actual en ventilador 4)4200  5)3800 6)3700

velocidad de aire en pies por minuto

ventl

S000
4500
4000
vents 3500 vent 2
3000
2500
S-dic-21 2000

16-dic-21

= 15-nov-21

vents vent 3

ventd

Medicién Corriente nominal:

Se realiza medicion de corriente eléctrica en cada ventilador centrifugo, verificando
los valores nominales. El valor de referencia debe ser inferior a 3 amperios:

Referencia a 115VAC 60 Ventiladores ¥4 HP
Hz. Hasta 3A
Valor actual en 1)1.98 2)2 3)1.94 4)2.03
ventilador 5)2.5 6)1.99
(@) SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO
icontec NIT: 900249499-6

Calle 45 # 19-50 Mz. 3 Local 11, Arco lIris de la Colina
Pereira

MP-CER728217
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Corrientes eléctricas en Amperios.

ventl
3
25
vento vent 2
— 18-nov-21
= O-glic-21
16-dic-21
¥ents “——” vent 3
ventd

Los valores de corriente eléctrica y velocidad de aire se encuentran dentro de
los rangos normales de funcionamiento.

Se verifican mangueras. Se cambia cinta en bandeja #6.
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Carcasa ventilador contactor principal

Se realizan termografias a sistemas eléctricos y mecénicos, las temperaturas se
encuentran en los rangos normales de funcionamiento.
ELEMENTOS CAMBIADOS:

CINTAS DE VIBRADORES DE BANDEJA 6.
ACTIVIDADES PENDIENTES:

NINGUNA

PROXIMOS CAMBIOS DE EQUIPOS CRITICOS:

ELEMENTO CRITICO FRECUENCIA DE FECHA PROXIMO
CAMBIO/REVISION CAMBIO/REVISION
1 | VALVULA ACETATO 12 MESES OCTUBRE 2022
2 | MOTORES VIBRADORES PPAL 6 MESES DICIEMBRE 2021
3 | RELEVOS PPAL MOT 6 MESES ENERO 2022
CENTRIFUGOS
4 | RELEVOS PPAL ACTUADORES 24 MESES JULIO 2022
5 RELEVOS CONTINGENCIA 48MESES OCTUBRE 2023
6 EMPAQUE VALVULA ENVIO 6 MESES JUNIO 2022
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO FRECUENCIA PROXIMO MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO SOFTWARE 12 MESES MAYO 2022
PLC'S

SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO

NIT: 900249499-6
Calle 45 # 19-50 Mz. 3 Local 11, Arco lIris de la Colina
Pereira
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MANTENIMIENTO SISTEMA 6 MESES JUNIO 2022
OPERATIVO PC
ACTUALIZACION ANTIVIRUS PC 1 MES ENERO 2022
PRINCIPAL
ACTUALIZACION ANTIVIRUS PC 6 MESES ENERO 2022
CONTINGENCIA
ACTUALIZACION LICENCIA 6 ANOS ENERO DEL 2024
SCADA
MANTENIMIENTO LIMPIEZA 6 MESES ENERO 2022
HARDWARE CPU.
CAMBIO DE CONTRASENA 1 MES ENERO 2022
SESION WINDOWS

NUEVAS MEJORAS EJECUTADAS:

- Ninguna

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS:

REALIZADOS

NOMBRE DE QUIEN REALIZO EL MANTENIMIENTO:

ANDRES F ARIAS

b
)

FIRMA DE DIRECTOR DE INGENIERIA Y PRODUCCION

Elabord y Reviso Aprobé
Nombre: Osiel Arbelaez Nombre: Héctor Alvaro Gonzales
Cargo: Director Ingenieria y Produccion Cargo: Gerente

.
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FORMATO HOJA DE VIDA DEL DOCUMENTO

NOMBRE DOCUMENTO CODIGO DOCUMENTO
FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO FOR-IYP-005
VERSION No. FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
01 7 enero 2016 Implementacion gerencia colegiada
02 1 enero 2021 Cambio tipo de sociedad

OBSERVACIONES CORREDOR EMPRESARIAL S.A.:

.
(@) SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO
icontec NIT: 900249499-6

Calle 45 # 19-50 Mz. 3 Local 11, Arco lIris de la Colina
Pereira

MP-CER728217



D AUTOMATIZACION, INGENIERIA &
C

m«{.‘.;{;ﬁ? CONTROL S.A.S

TAICSAS. Versién: 02

- FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO -
CODIGO: FOR-IYP-005 Pagina 1

INFORME DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: Corredor Empresarial

EQUIPO: Balotera Principal

FECHA: 23-12-2021

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo

ESTADO INICIAL DEL SISTEMA: EIl equipo Sl se encuentra operando correctamente
previo al mantenimiento.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifican los pulsadores, interruptores y luces piloto.

- Se verifica funcionamiento de la pantalla tactil y sus conexiones.

- Se verifica sincronizacion de hora y fecha del computador con la oficial.

- Se verifica ajuste de conexiones eléctricas y se aplica limpiador electrénico.

- Se verifica ajuste en carcasas de proteccion de CPU y conversores de sefales de
comunicacion.

- Se verifican las conexiones de los cilindros neuméaticos en acoples y ajuste de
racores. Los cilindros operan correctamente.

- Se verifica funcionamiento y ajuste de las compuertas superiores.

- Se verifica correcta activacion de los sensores fotoeléctricos de ascenso de balota.
Se verifica su rango de sensado.

- Se verifican estado y acople de los topes para ascenso de balotas.

- Se verifican acoples de antenas y tarjetas RFID al sAndwich de acrilico.

- Se verifica ajuste de campanas acrilicas en cada urna.

- Se verifican cerraduras y sensores de compuertas traseras de cada urna acrilica.

- Se verifica estado de cada mueble de madera.

- Se revisa estado de riel de vélvula ingesta, se verifican marcas de parada de
valvula ingesta.

- Se revisa estado de las bandejas de vibracién, y conexiones de vibradores dobles.

- Se revisa estado de mangueras neumaticas y su respectivo ajuste a cada racor.

- Se revisa y ajusta acoples y conexiones en los ventiladores centrifugos de cada
balotera.

- Se revisan las conexiones eléctricas, ajuste de relevos, contactores y empalmes.
Se aplica limpiador electrénico en las zonas requeridas del circuito.

- Se verifican los cables de comunicacion PLC maestro/esclavo

- Se revisan elementos neuméaticos como valvulas, cilindros inferiores y unidad de
mantenimiento neumatica.

- Se revisa conexion y funcionamiento de lector biométrico que da acceso a la
béveda acrilica.

- Se realiza limpieza interna con espray antiestatico y de forma externa con limpiador
para acrilicos del equipo.

- Medicién de velocidad:

.
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Se realiza medicién de velocidad de aire en cada ventilador centrifugo, verificando
los valores en apertura y cierre de compuerta. El valor de referencia debe ser
superior a 2000 pies por minuto en boquilla. Mediciones tomadas bajo campana.

Referencia a 115VAC 60 Hz. Ventiladores ¥4 HP
3000 ft/min
. 1)4000 2)4000  3)3900
Valor actual en ventilador 4)4100  5)3900 6)3900

velocidad de aire en pies por minuto

vent 1
5000

4500
4000
vent 6 3;9(\ vent 2
3000
2500
16-dic-21 2000

=9-dic-21

23-dic-21

vent 5 \/ vent 3

vent 4

- Medicion Corriente nominal:

Se realiza medicion de corriente eléctrica en cada ventilador centrifugo, verificando
los valores nominales. El valor de referencia debe ser inferior a 3 amperios:

Referencia a 115VAC 60 Ventiladores ¥4 HP
Hz. Hasta 3A

(©)

SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO
icontec NIT: 900249499-6

Calle 45 # 19-50 Mz. 3 Local 11, Arco lIris de la Colina
Pereira
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Valor actual en 1)1.99 2)2 3)1.95 4)2
ventilador 5)2.54 6)1.99

Corrientes eléctricas en Amperios.

vent 1
3
2,0
vent 6 vent 2
mO-gic-21
= 16-dic-21
= 73-dic-21
vent 3 vent 3
vent 4

Los valores de corriente eléctricay velocidad de aire se encuentran dentro de
los rangos normales de funcionamiento.

Se verifican mangueras. Se revisan vibradores y bandejas.

ELEMENTOS CAMBIADOS:

CILINDRO SUPERIOR 3

B
(@)
icontec

MP-CER728217
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ACTIVIDADES PENDIENTES:
NINGUNA
PROXIMOS CAMBIOS DE EQUIPOS CRITICOS:
ELEMENTO CRITICO FRECUENCIA DE FECHA PROXIMO
CAMBIO/REVISION CAMBIO/REVISION
1 | VALVULA ACETATO 12 MESES OCTUBRE 2022
2 | MOTORES VIBRADORES PPAL 6 MESES JUNIO 2022
3 | RELEVOS PPAL MOT 6 MESES ENERO 2022
CENTRIFUGOS
4 RELEVOS PPAL ACTUADORES 24 MESES JULIO 2022
5 RELEVOS CONTINGENCIA 48MESES OCTUBRE 2023
6 EMPAQUE VALVULA ENVIO 6 MESES JUNIO 2022
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO FRECUENCIA PROXIMO MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO SOFTWARE 12 MESES MAYO 2022
PLC’S
MANTENIMIENTO SISTEMA 6 MESES JUNIO 2022
OPERATIVO PC
ACTUALIZACION ANTIVIRUS PC 1 MES ENERO 2022
PRINCIPAL
ACTUALIZACION ANTIVIRUS PC 6 MESES ENERO 2022
CONTINGENCIA
ACTUALIZACION LICENCIA 6 ANOS ENERO DEL 2024
SCADA
MANTENIMIENTO LIMPIEZA 6 MESES ENERO 2022
HARDWARE CPU.
CAMBIO DE CONTRASENA 1 MES ENERO 2022
SESION WINDOWS
NUEVAS MEJORAS EJECUTADAS:
- Ninguna
PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOQOS:
REALIZADOS
NOMBRE DE QUIEN REALIZO EL MANTENIMIENTO:
ANDRES F ARIAS
(@’) SOLUCIONES TECNOLOGICAS WWW.BINGOLOT.COM.CO
icontec NIT: 900249499-6
Calle 45 # 19-50 Mz. 3 Local 11, Arco lIris de la Colina
Pereira
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FIRMA DE DIRECTOR DE INGENIERIA Y PRODUCCION

Elabord y Reviso Aprobé
Nombre: Osiel Arbeldez Nombre: Héctor Alvaro Gonzales
Cargo: Director Ingenieria y Produccion Cargo: Gerente

FORMATO HOJA DE VIDA DEL DOCUMENTO

NOMBRE DOCUMENTO CODIGO DOCUMENTO
FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO FOR-1YP-005
VERSION No. FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
01 7 enero 2016 Implementacion gerencia colegiada
02 1 enero 2021 Cambio tipo de sociedad

OBSERVACIONES CORREDOR EMPRESARIAL S.A.:
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INFORME DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: Corredor Empresarial

EQUIPO: Contingencia

FECHA: 30-12-2021

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo

ESTADO INICIAL DEL SISTEMA: EIl equipo Sl se encuentra operando correctamente
previo al mantenimiento.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifica funcionamiento de la pantalla tactil y sus conexiones.

- Se verifica ajuste de conexiones eléctricas y se aplica limpiador electrénico.

- Se verifican las conexiones de los cilindros neumaticos en acoples y ajuste de
racores. Los cilindros operan correctamente.

- Se verifica funcionamiento y ajuste de las compuertas superiores.

- Se verifica correcta activacion de los sensores fotoeléctricos de ascenso de balota.
Se verifica su rango de sensado.

- Se verifican estado y acople de los topes para ascenso de balotas.

- Se verifican acoples de antenas y tarjetas RFID al sdndwich de acrilico.

- Se verifica ajuste de campanas acrilicas en cada urna.

- Se verifican cerraduras de compuertas traseras de cada urna acrilica.

- Se verifica estado de cada mueble de madera.

- Se revisa estado de riel de vélvula ingesta, se verifican marcas de parada de
valvula ingesta.

- Se revisa estado de las bandejas.

- Se revisa estado de mangueras neumaticas y su respectivo ajuste a cada racor.

- Se revisa y ajusta acoples y conexiones en los ventiladores centrifugos de cada
balotera.

- Se revisan las conexiones eléctricas, ajuste de relevos, contactores y empalmes.
Se aplica limpiador electrénico en las zonas requeridas del circuito.

- Se verifican los cables de comunicacion de PLC.

- Se revisan elementos neumaticos como valvulas, cilindros inferiores y unidad de
mantenimiento neumatica.

- Se realiza limpieza interna con espray antiestatico y de forma externa con limpiador
para acrilicos del equipo.

- Medicion de velocidad:
Se realiza medicion de velocidad de aire en cada ventilador centrifugo, verificando

los valores en apertura y cierre de compuerta. El valor de referencia debe ser
superior a 2000 pies por minuto en boquilla. Mediciones tomadas bajo campana.

.
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Referencia a 115VAC 60 Hz. Ventiladores ¥4 HP
3000 ft/min

Valor actual en ventilador 1)3700 2)3400  3)3400
4)3700 5)3900 6)3800

velocidad de aire en pies por minuto

000 e
4000

vente vent2
— 2 3-sEp-21
e B-mic-21
30-dic-21
vent3

vents

- Mediciéon Corriente nominal:

Se realiza medicién de corriente eléctrica en cada ventilador centrifugo, verificando
los valores nominales. El valor de referencia debe ser inferior a 3 amperios:

Referencia a 115VAC 60 Ventiladores ¥4 HP

Hz. Hasta 3A

Valor actual en 1)1.95 2)1.97 3)1.89 4)2
ventilador 5)2 6)1.98
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Corrientes eléctricas en amperios.

ventl
3
25
went e 7 vent
—23sep21 {\
| .
= 25-nov-21 1 f
30-dic-21 J
vents el vent 3
ventd

Los valores de corriente eléctricay velocidad de aire se encuentran dentro de
los rangos normales de funcionamiento.

Se verifica rango de sensores.

ELEMENTOS CAMBIADOS:

NINGUNO

ACTIVIDADES PENDIENTES:

NINGUNA

PROXIMOS CAMBIOS DE EQUIPOS CRITICOS:

ELEMENTO CRITICO FRECUENCIA DE FECHA PROXIMO
CAMBIO/REVISION CAMBIO/REVISION
1 | VALVULA ACETATO 12 MESES OCTUBRE 2022
2 | MOTORES VIBRADORES PPAL 6 MESES JUNIO 2022

B
(@)
icontec
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3 | RELEVOS PPAL MOT 6 MESES ENERO 2022
CENTRIFUGOS
4 | RELEVOS PPAL ACTUADORES 24 MESES JULIO 2022
5 RELEVOS CONTINGENCIA 48MESES OCTUBRE 2023
6 EMPAQUE VALVULA ENVIO 6 MESES JUNIO 2022
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO FRECUENCIA PROXIMO MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO SOFTWARE 12 MESES MAYO 2022
PLC’S
MANTENIMIENTO SISTEMA 6 MESES JUNIO 2022
OPERATIVO PC
ACTUALIZACION ANTIVIRUS PC 1 MES ENERO 2022
PRINCIPAL
ACTUALIZACION ANTIVIRUS PC 6 MESES ENERO 2022
CONTINGENCIA
ACTUALIZACION LICENCIA 6 ANOS ENERO DEL 2024
SCADA
MANTENIMIENTO LIMPIEZA 6 MESES ENERO 2022
HARDWARE CPU.
CAMBIO DE CONTRASENA 1 MES ENERO 2022
SESION WINDOWS

NUEVAS MEJORAS EJECUTADAS:

- Ninguna

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS:

REALIZADOS

NOMBRE DE QUIEN REALIZO EL MANTENIMIENTO:

ANDRES F ARIAS

b
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FIRMA DE DIRECTOR DE INGENIERIA Y PRODUCCION

Elabord y Reviso Aprobd
Nombre: Osiel Arbeldez Nombre: Héctor Alvaro Gonzales
Cargo: Director Ingenieria y Produccion Cargo: Gerente

FORMATO HOJA DE VIDA DEL DOCUMENTO

NOMBRE DOCUMENTO CODIGO DOCUMENTO
FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO FOR-IYP-005
VERSION No. FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
01 7 enero 2016 Implementacion gerencia colegiada
02 1 enero 2021 Cambio tipo de sociedad

OBSERVACIONES CORREDOR EMPRESARIAL S.A.:
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