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OBJETO: CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES
ELECTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

ANEXO No. 002;
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CODIGO

TEM L UNSPSC

CATEGORIA

BIEN O
SERVICIO

ESPECIFICACION TECNICA

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

Servicios de
edificacién,

72154300 construceion

de
instalaciones y
mantenimiento

Servicios de
mantenimiento
preventivo y
correctivo
generadores
eléctricos

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA KiPOR
DE 35,0 KVA /220 /240 / 127 V-AC, 60 HZ.

Cambio de Aceite Lubricante Multigrado: Aceite Lubricante Mobil Muitigrado para
Trabajo pesado DIESEL. (4.75 Gin ),

Juego de Filtros: para Aceite, Combustible, Aire, refrigerante Noof-Cool,
empaquetaduras.

Mantenimiento generador, Mantenimiento pragramacidn y pruebas sistema de
seguridades y control automatizacion de transferencia de Potencia, puesta a
Punto.

Cambic de Bateria: Bateria 1175 Amp f 12 V-DC.

Cambio Bornes de Bronce para Bateria / Terminales,

CORRECTIVO SISTEMA DE INYECCION {(Mantenimiento Bomba De Inyeccian)
/ Calibracién Valvulas / Relevador de fuerza 40Amp)

GLB

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA
CUMMINS LERQY SOMER / 6BT5,9-G2 DE 137 KVA / 109,6 KW, 220 /240 /
127 V-AC, 60 HZ.

Cambio de Aceite Lubricante Multigrado: Aceite Lubricante Mobil Multigrado para
Trabajo pesado DIESEL. (7.25 Gin ).

Juego de Filtros: para Aceite, Combustible, Aire, refrigerante Noot-Cool,
empaquetaduras.

Aditivo refrigerante Noot-Coo.

Pruebas de aislamiento / Medicion Meguer 1000V.

Revisién cableado de control.

Revisién Cableado de potencia.

Protocolo de pruebas de funcionamiento.

GLB
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPAMENTO DESDE SALIDA DE GENERADOR CUMMINS DE 137 KVA /
220/ 240 V, ENRUTA A TRANSFERENGIA AUTOMATICA Y A LA SALIDA DE
a BARRAS A LA CARGA EN TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION. GLB 1

Pruebas de aislamiento / Medicién Meguer 1000V.

Revision de cableado de Potencia / ldentificacion Secuencia de Fases desde
lineas de Red y Lineas de Generador.

Protocole de pruebas de funcionamiento.

SERVICIO DE MONITOREC QUINCENAL A FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
DE RESPALDQ ENERGETICO SEDE SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL.

Seis (6) visitas de monitoreo a sitio para revisién. GLB
Pruebas funcionales / medicion de variables eléctricas.

Capacitacién de personal encargado de operacion y manejo de maniobras en
equipo cuando se presente falla contingencia. Se realizara una (1) capacitacién
general.

NOTA: Todos los repuestos o partes que se cambien deben ser de procedencia ariginales y en la propuesta se debe mencionar la marca de ¢cada uno. Si no amerita
cambio de parte o repuesto no se facturara.
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