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1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante la ejecución del contrato de Consultoría número 20210721 de 2021 
cuyo objeto es: “ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN 
DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO.”, se incluye una descripción detallada sobre las 
metodologías requeridas por las normas nacionales NTC 3693, NTC 5551, 
Nsr-10  e internacionales (ACI 364 Y 562) que establece los requisitos 
mínimos que deben ser tenidos en cuenta para la evaluación, reparación y 
rehabilitación de estructuras de concreto antes de la intervención de una 
edificación, procedimientos que abarca todos los elementos de concreto 
estructurales, elementos prefabricados de concreto y elementos no 
estructurales para la obtención de un diagnóstico a través de un estudio 
de patología de la construcción, que permita determinar el estado actual 
de la Casa del Corregidor del Municipio de Sogamoso en el Departamento 
de Boyacá, y  dar una calificación como lo establece el reglamento 
colombiano de construcciones sismo resistente Nsr-10 A.10.1.4 “ El estado 
del sistema estructural debe calificarse con respecto a. (a).calidad del 
diseño de la estructura original y su sistema de cimentación y de la 
construcción de la misma y (b) el estado de mantenimiento y 
conservación,…”. 
 
Basado en la visita técnica ya realizada, para verificar el estado actual de 
las edificaciones existentes y proporcionar información inicial con respecto 
a la condición de las construcciones que integran la Casa del Corregidor 
del Municipio de Sogamoso. A continuación, se relacionan las diferentes 
fases en el proceso de investigación: 
 
El estudio de patología de la construcción se fundamenta en dos tipos de 
investigación; Preliminar y detallada, cada una cuenta con las siguientes 
fases de investigación: 
 
La fase de documentación comprende la revisión exhaustiva de la 
información existente de la edificación, su etapa constructiva 
correspondiente al diseño de la obra, intervenciones, rehabilitación, 
fuentes de información que permiten contextualizar el proyecto 
constructivo y evaluar algunas causas de los procesos patológicos. De esta 
forma, se determina la naturaleza y la cantidad de información que debe 
ser recopilada y analizada. 
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La fase de observación de campo permite el reconocimiento de la 
edificación, las condiciones del sitio y la constatación de la información 
recopilada en la etapa de documentación. Es así, que se verifica que la 
construcción esté conforme a la obra, se identifica el daño, desviaciones y 
deformaciones visibles, las cargas y factores medioambientales. 
 
La fase toma de datos deduce el estado actual de conservación y 
mantenimiento de las edificaciones, con atención en daños y procesos 
patológicos existentes apoyados en el registro fotográfico. De esta forma, 
se realiza el levantamiento del daño que exige la digitalización de planos 
del levantamiento del daño. Posteriormente, se contrasta in situ los 
elementos que conforman la obra con los diseños levantamiento 
estructural y planos arquitectónicos originales para la verificación de la 
construcción conforme a la obra. Esta fase también contempla la 
identificación de las zonas de afectación según la tipología del proceso 
patológico en lesiones físicas, químicas, mecánicas, organismos vivos y 
antropogénicas. 
 
En la fase muestreo, pruebas y análisis; se realiza a través de diferentes 
ensayos destructivos y no destructivos, esto con el objetivo de evaluar el 
estado y propiedades de los materiales que conforman las edificaciones. 
 
Finalmente, se realiza un análisis de la información suministrada sobre el 
estado de actual de las edificaciones como un componente de la 
evaluación para establecer el diagnóstico frente a las causas de los 
procesos patológicos que afectan la funcionalidad y el compromiso 
estructural de la edificación. 
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2. LOCALIZACIÓN 
 

Las instalaciones se localizan en el departamento de Boyacá, Municipio de 
Sogamoso, a 5 grados 42 minutos 57 segundos de latitud norte y a los 72 
grados y 56 minutos 00 segundos de longitud occidental. 
 
La cabecera municipal se encuentra a una distancia de 210 Km. de la 
capital de la República, por carretera pavimentada, su temperatura 
promedio es de 18 grados centígrados, la parte urbana está a una altura 
sobre el nivel del mar de 2500 msnm. 
 
El municipio de Sogamoso está ubicado a 70 kilometros de Tunja ciudad 
capital dl departamento de Boyacá. 
 

            

Figura 1: Localización del Municipio en Colombia                                        Figura 2: Localización del Municipio en Boyacá 
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Figura 3: localización Detallada de las instalaciones. Fotografías aéreas 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar los estudios de patología de la construcción que permita 
determinar el estado actual de la edificación que conforma la Casa 
del Corregidor de Sogamoso, que genere un diagnóstico conclusivo 
del estado actual de la construcción, y determine las medidas de 
actuación frente a su intervención. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

     

o Realizar el levantamiento estructural de la edificación 

o Determinar las áreas de afectación estructural 

o Realizar ensayos de campo y toma de muestras 

o Evaluar es estado estructural de la casa del corregidor 
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4. INFORMACION GENERAL 
 

4.1 ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con la visita técnica realizada, la edificación no presenta 
registros sobre la construcción, planimetría o algún tipo de memorial 
debido a la antigüedad de la misma y por los procesos nulos de la 
época.  

 

4.2 NOMBRE DEL PROYECTO 
 

La edificación objeto de estudio tienen como denominación “ESTUDIO 
TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO 
MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO”. 

 

 

Fotografía. Fachada de Casa del Corregidor. 
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4.3 GENERALIDADES DE LA ESTRUCTURA 
 

La fase documental proporcionó la información necesaria para indagar 
sobre el uso de la edificación, así como también la información 
obtenida de la interacción entre la edificación y su medio ambiente. 

A continuación, se relacionan el consolidado de la información 
recopilada y complementada con la visita técnica para de 
contextualizar el proyecto 

 

LISTA DE CHEQUEO DE INVESTIGACION PRELIMINAR 
CHEQUEO VALORADOS SI NO 
Investigación preliminar X  
Fase documental X  
Nombre del proyecto X  
Localización geográfica X  
Revisión del proyecto original y registros de construcción  X 
Tipo de estructura  X 
Tipo de cimentación  X 
Sistema estructural  X 
Propietarios y usos X  
Diseñadores y especificaciones del proyecto  X 
Planos Arquitectónicos  X 
Estudios de Suelos  X 
Memorias de diseño Estructural  X 
Análisis de materiales  X 
Especificaciones del proyecto  X 
Consultor  X 
Interventor  X 
Proveedores de materiales  X 
Historial de la estructura  X 
Licencia de construcción  X 
Planos estructurales  X 
Vida útil proyectada  X 
Área construida X  
Fase de observación en campo  X 
Daño visible X  
Desviaciones visibles y deformaciones intencionales X  
Asentamiento de la cimentación  X 
Nivel freático  X 

 

 

 



ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL 
ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 

DIRECCIÓN: Carrera 9 No. 22 -55 Sogamoso, Boyacá  
CORREO ELECTRONICO: consorciocorregidor08@gmail.com 

TELEFONO: 315 738 8988 
 

5. LEVANTAMIENTOS Y OBSERVACIONES DE CAMPO 
 

5.1 PLANOS ARQUITECTONICOS ACTUALES 
 

Contiene los planos de arquitectura general de la edificación de la 
Casa del corregidor, plantas de los diferentes niveles, y detalles de 
cubierta y exteriores. Ver Anexo de Planos arquitectónicos de 
levantamiento Casa del Corregidor. 

A continuación imágenes de contenido de planos mencionados. 

  

 

Imagen 1. Fachada principal 
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Imagen 2. Planta arquitectónica primer nivel 
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Imagen 3. Planta arquitectónica segundo nivel 
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Imagen 4. Planta arquitectónica tercer nivel 
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Imagen 5. Planta arquitectónica cuarto nivel 
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Imagen 6. Corte Longitudinal 1 

 

 Imagen 7. Corte longitudinal 2 
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5.2 OBSERVACIONES DE CAMPO 

La observación de campo permitió hacer el reconocimiento de las 
instalaciones que integran la Casa del Corregidor, verificar las 
condiciones del sitio, identificar el daño, las desviaciones y 
deformaciones visibles, las cargas y demás factores medioambientales.
  

TIPOS DE LESIONES 

FÍSICAS 

Humedad 
Filtraciones 
Suciedad 
Erosión 
Manchas /Rayado 
Vibración 

MECÁNICAS 

Deformaciones 
Grietas 
fisuras 
Roturas 
Desprendimientos 
Desplomes 
Desniveles 
Alabeos 
Faltantes 
Tapiado 
Colapsado 
Dilatado 
Quemado 

QUÍMICAS 
Eflorescencias 
Oxidaciones 
Exfoliación 

ORGANISMOS VIVOS 

Insectos Xilófagos 
Mohos y hongos 
Plantas superficiales 
Animales - palomas 

ANTROPOGÉNICOS 

Alteración Volumétrica 
Alteración Espacial 
Carencia de Mantenimiento 
Diseño Inadecuado 
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5.3 CAUSAS DIRECTAS DE LOS PROCESOS PATOLÓGICOS 
 

Lesiones físicas: Son todas aquellas patologías causadas por fenómenos 
físicos. Las más comunes son humedad, erosión y suciedad. 

Lesiones mecánicas: Son aquellas en las que predomina un factor 
mecánico que provoca movimientos, desgaste, abertura o 
separaciones de materiales o elementos constructivos. Se pueden dividir 
en 5 grandes apartados como lo son: deformaciones, fisuras, grietas, 
desprendimientos, roturas y desgastes mecánicos. 

Lesiones químicas: Son las que se producen a partir de un proceso de 
carácter químico. El origen de las lesiones químicas suele estar asociado 
a la presencia de agua, óxidos, sales, ácidos o álcalis que reaccionan, 
provocando descomposiciones que afectan la integridad del material y 
afectan su durabilidad. Este tipo de lesiones se dividen principalmente 
en: eflorescencias, oxidación, corrosión, exfoliación, presencia de sales 
solubles como presencia de cloruros o sulfatos, reacción álcali agregado 
entre otras. 

Lesiones por organismos vivos: Suelen ser lesiones secundarias, causadas 
principalmente por exposición de los materiales a factores 
medioambientales, como la humedad, o falta de protección. Las 
principales son: Insectos, mohos, hongos y plantas superficiales. 

Lesiones antropogénicas: Son todas aquellas causadas por errores o 
factores humanos. Principalmente esto se presenta en fallos en la fase 
de proyecto o de diseño, en el proceso constructivo, o errores en la fase 
de servicio por mal uso o falta de mantenimiento. 

Determinación de causas y extensión del daño: Por medio de la 
observación de campo soportada en la sistematización del registro 
fotográfico y fichas de calificación, se identifica el tipo de lesión y se 
realiza la evaluación y clasificación cualitativa del daño por cada 
componente de la edificación. De tal manera que la inspección 
principal sea siempre el registro más actualizado y completo de la 
información sobre la condición de la edificación. 

El registro fotográfico permite la descripción respectiva de cada lesión o 
componente fotográfico del daño para cada zona de interés. 
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5.4 REGISTRO FOTOGRAFICO 

ESQUEMA DE UBICACIÓN FOTOGRAFIAS DE ENSAYOS 

   
Imagen 8. Planta de primer y segundo Nivel 

 

   
Imagen 9. Planta de tercer y cuarto Nivel 
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FORMATO 
FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PROYECTO: Casa del Corregidor 

#1 
DIRECCION: Municipio de Sogamoso 
VERSION: 1 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

FOTOGRAFIA No. 1 FOTOGRAFIA No. 2 

UBICACIÓN: NAVE 1 – 2DO NIVEL UBICACIÓN: NAVE 1 – 2DO NIVEL 

DESCRIPCION: Extracción de muestra de mampostería MO1 DESCRIPCION: Extracción de muestra de mampostería MO1 
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DESCRIPCION: Humedad en muros de lindero con cubierta DESCRIPCION: Falla de elementos de cercha de cubierta 
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6. MUESTREO PRUEBAS Y ANÁLISIS 

 

Se realizaron ensayos de materiales a través de metodologías destructivas 

y no destructivas, procedimientos que permitieron estimar los daños y 

lesiones que actualmente presenta la estructura y los materiales que la 

componen. 

Los ensayos realizados en campo fueron: 

• Extracción de Núcleos y muestras de mampostería 

• Sondeo de Suelos 

• Exploración de cimentaciones  

• Escarigrafias 

• Esclerometrias 

• Ferroescaner 

• Carbonatación 

La ubicación de los ensayos realizados se puede apreciar en la Ilustración. 
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El análisis de resultados del ensayo a compresión de núcleos fue realizado 

por el laboratorio QATRO. Este ensayo de carácter destructivo, el cual se 

realiza de acuerdo a la norma NTC 673, determina la resistencia a 

compresión que se da por medio de la aplicación de una carga axial de 

compresión a los cilindros moldeados o núcleos a una velocidad que se 

encuentra dentro de un rango prescrito hasta que ocurra la falla. 

Con respecto a lo descrito por la norma: 

Se debe tener cuidado con la interpretación del significado de las 

determinaciones de la resistencia a la compresión por este método de 

ensayo, dada que la resistencia no es propiedad fundamental o intrínseca 

del concreto hecho de materiales dados. Los valores obtenidos dependen 

del Tamaño y forma del espécimen, dosifican, procedimientos de 

mezclado, los métodos de muestreo, moldeo, fabricación, edad, 

temperatura y las condiciones de humedad durante el curado.   

 

Con lo anterior se evidencia que los materiales y procesos constructivos 

juegan un rol imprescindible a la hora de hallar la resistencia del concreto, 

citando el caso particular se tiene que los materiales y procesos 
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constructivos son desconocidos y que a juzgar por lo que se observó en la 

visita de campo se debe tener cuidado con los resultados obtenidos, pues 

la resistencia no es garantía directamente de la durabilidad de las 

estructuras. 

A continuación se anexan los resultados de los ensayos de campo 

proporcionados por el laboratorio, en el cual se detallan las características 

y datos recopilados durante la toma de las diferentes muestras de los 

ensayos y la ubicación específica de cada uno. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Antiguo palacio municipal casa del corregidor municipio de Sogamoso, edificio que 
tiene carácter de bien inmueble de patrimonio cultural de la ciudad. 

Está ubicado en el costado sur de la plaza de Sogamoso, conocida hoy como plaza 
de la villa de Sogamoso, se construyó en 1758 una casona de balcones volados y 
de portado en arco y piedra labrada que se llamó el palacio del corregidor iniciativa 
de don Alfonso Romero, quien desempeñó el cargo de corregidor en Sogamoso. 

Se ha utilizado para diversas funciones entre ellas cárcel municipal, cuarteles de la 
policía e inclusive en la época colonial fue utilizado para fiestas taurina a la usanza 
española y en los años de 1875 se utilizó además como la primera oficina de 
telégrafos de la villa, y para el año de 1930 fue objeto de remodelación con motivo 
del primer centenario de la muerte de Simón Bolívar y sirvió de sede del consejo 
municipal; ya para el año de 1955 se somete a restauración y ampliación y se 
instalaron y albergaron en el edificio diferentes actividades como juzgados, la casa 
de la cultura y hasta hubo espacio para una biblioteca. 

Actualmente se encuentra en estado de abandono el 70% de la edificación  y se 
realizan en el lugar estudios para la preservación de la parta más antigua de la 
edificación, que da hacia la plaza principal y que constituye la parte del edificio 
considerada como patrimonio, la otra parte que es la ampliación realizada en 1955 
se le están realizando estudios de patología en su estructura para determinar qué 
tipo de intervención es necesario tanto arquitectónica como ingenieril para su 
posterior uso por parte de la administración de la ciudad.  
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2. OBJETIVO GENERAL 
 

Efectuar la recopilación de información técnica, ensayos de laboratorio y en campo, 
como lo son ensayos de núcleos de concreto, esclerometrías y medición de acero 
por medio de ferroscan. Con el fin de determinar secciones, caracterización de 
materiales y acero de refuerzo en las secciones de concreto reforzado. 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Este alcance tiene como fin establecer una investigación con respecto a las 
condiciones reales de la construcción. Posterior al levantamiento estructural y a la 
caracterización mecánica de los materiales de la edificación se desarrollarán las 
siguientes actividades: 

 Determinación del refuerzo de elementos de concreto existente mediante el 
empleo de escáner de aceros, y regatas de verificación. 

 Extracción de núcleos según NTC- 3658.evitando el debilitamiento de los 
elementos. 

 Pruebas nivel de alcalinidad de los concretos de o Carbonatación (ASTM 
D1293) y durabilidad según NTC- 5151. 

 Ejecución de ensayos no destructivos de correlación empleando, y ensayos 
de índice de rebote (con martillo de Smith o esclerómetro) según NTC-3692  

 Resistencia y módulos de elasticidad en concretos mediante ensayos 
destructivos y no destructivos  
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3.1. EQUIPO PARA AUSCULTACIONES 
 

 Detector de Humedad de Concreto y Metal 
 Scanner PROCEG PM-650 para Concreto, detección de Diámetros de Barras 

y Armado 
 Scanner de Mano marca Bosch 
 Esclerómetro Profesional SilverSmith (Martillo de Rebote para concreto) 
 Calibrador Digital. 
 Microscopio portátil para Eflorescencias de 1000X 
 Reactivos (fenolftaleína). 
 Escalera y andamios certificados. 
 Cámara fotográfica y de video 

3.2. ACERO DE REFUERZO 
 

Determinación del refuerzo de elementos de concreto existente mediante el empleo 
de escáner de aceros, y regatas de verificación. Se realizará detección de aceros 
mediante escáner (Ferroscan), en donde se determina la profundidad, separación y 
diámetro del acero, en elementos de concreto reforzado que puedan ser 
inspeccionables se realizarán calas de verificación de estado y se realizará toma de 
diámetros real mínimo 10% de los elementos detectados, contrastado con 
inspección de escáner de aceros, en caras de alternadas en lo posible. 

 

 

Ilustración 1. Escáner de acero para detección y estimación de diámetros 
(Ferroscan profometer 600-Proseg). 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos mediante escáner realizados 
a elementos como vigas y columnas: 



 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN MATERIALES 
EDIFICIO 

CASA CORREGIDOR 

CLIENTE: CONSORCIO 

CORREGIDOR 08 

 

COD . ITE‐2021‐04  INFORME TÉCNICO   LOCALIZACIÓN 
PAG 10 

V0  ENSAYOS   SOGAMOSO ‐BOYACÁ 

 

 
Tel. 60 1 457 32 12 calle 128B # 58a-17 niza norte Bogotá, Colombia.  

  WWW.QATRO.CO E MAIL: Gerencia@qatro.o CEL 3005610716 

10 

 

Ilustración 2. Escáner de acero en columna, en el piso 1, acero longitudinal 8#4 
espaciados cada 19.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 14 cm y un 

recubrimiento en barras de 30 mm aproximadamente. 

 

Ilustración 3. Esquema de acero en columna en el piso 1. 
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Ilustración 4. Escáner de acero en columna, en el piso 2, acero longitudinal 2#4 
espaciados cada 11.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 10.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 60.0 mm aproximadamente. 

 

Ilustración 5. Esquema de acero en columna en el piso 2. 
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Ilustración 6. Escáner de acero en columna, en el piso 2, acero longitudinal 2#4 
espaciados cada 10.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 10.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 45.0 mm aproximadamente. 

 

Ilustración 7. Esquema de acero en columna en el piso 2. 
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Ilustración 8. Escáner de acero en viga, en el piso 3, acero longitudinal 2#3 
espaciados cada 8.0 cm y acero transversal #2 espaciados cada 10.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 25.0 mm aproximadamente. 

 

Ilustración 9. Esquema de acero en viga en el piso 3. 
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Ilustración 10. Escáner de acero en columna, en el piso 3, acero longitudinal 2#4 
espaciados cada 10.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 15.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 50.0 mm aproximadamente.  

 
Ilustración 11. Esquema de acero en columna en el piso 3. 
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Ilustración 12. Escáner de acero en columna, en el piso 3, acero longitudinal 2#4 
espaciados cada 10.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 11.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 45.0 mm aproximadamente.  

 

Ilustración 13. Esquema de acero en columna en el piso 3. 
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Ilustración 14. Escáner de acero en columna, en el piso 3, acero longitudinal 2#4 
espaciados cada 14.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 15.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 55.0 mm aproximadamente. 

 

Ilustración 15. Esquema de acero en columna en el piso 3. 
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Ilustración 16. Escáner de acero en viga, en el piso 3, acero longitudinal 2#4 
espaciados cada 14.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 12.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 35.0 mm aproximadamente. 

 

Ilustración 17. Esquema de acero en viga en el piso 3. 
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Ilustración 18. Escáner de acero en viga, en el piso 3, acero longitudinal 2#11 
espaciados cada 40.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 20.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 30.0 mm aproximadamente. 

 

Ilustración 19. Esquema de acero en viga en el piso 3. 
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Ilustración 20. Escáner de acero en columna, en el piso 4, acero longitudinal 2#4 
espaciados cada 11.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 13.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 50.0 mm aproximadamente. 

Ilustración 21. Esquema de columna en viga en el piso 4. 
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Ilustración 22. Escáner de acero en columna, en el piso 4, acero longitudinal 2#4 
espaciados cada 10.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 12.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 35.0 mm aproximadamente. 

 

Ilustración 23. Esquema de acero en columna en el piso 4. 
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Ilustración 24. Escáner de acero en columna, en el piso 4, acero longitudinal 2#3 
espaciados cada 11.0 cm y acero transversal #2 espaciados cada 14.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 33.0 mm aproximadamente. 

 

Ilustración 25. Esquema de acero en columna en el piso 4. 
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Ilustración 26. Escáner de acero en columna, en el piso 3, acero longitudinal 2#4 
espaciados cada 15.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 15.0 cm y un 

recubrimiento en barras de 23.0 mm aproximadamente. 

 

Ilustración 27. Esquema de acero en columna en el piso 3. 
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Ilustración 28. Escáner de acero en columna, en el piso 3, acero longitudinal 2#4 
espaciados cada 10.0 cm y acero transversal #3 espaciados cada 12.5 cm y un 

recubrimiento en barras de 40.0 mm aproximadamente. 

 

Ilustración 29. Esquema de acero en columna en el piso 3. 



 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN MATERIALES 
EDIFICIO 

CASA CORREGIDOR 

CLIENTE: CONSORCIO 

CORREGIDOR 08 

 

COD . ITE‐2021‐04  INFORME TÉCNICO   LOCALIZACIÓN 
PAG 24 

V0  ENSAYOS   SOGAMOSO ‐BOYACÁ 

 

 
Tel. 60 1 457 32 12 calle 128B # 58a-17 niza norte Bogotá, Colombia.  

  WWW.QATRO.CO E MAIL: Gerencia@qatro.o CEL 3005610716 

24 

3.3. CARACTERIZACIÓN DEL CONCRETO 
 

Para determinar la resistencia a la compresión del concreto y las propiedades 
correlacionadas del mismo se realizará extracción de núcleos siguiendo los 
lineamientos consignados en NTC- 3658. evitando el debilitamiento de los 
elementos en donde  previamente se inspecciona con el escáner de acero 
detectando la ubicación de barras de acero, se marcará su ubicación, y se realizará 
la localización de la broca posteriormente se colocará el taladro según sea la 
posición fijándolo mediante anclaje y se posiciona mediante la verificación de 
ortogonalidad y se procede a la extracción, una vez se tenga el núcleo se verifica 
que el espécimen tenga un largo antes de corrección geométrica previa al refrentado 
(la longitud de la muestra debe tener una relación Longitud/Diámetro entre 1.94-
2.10), posteriormente se realiza el refrentado con base en NTC 504, y verificando la 
planitud según NTC 1377.  (para la determinación del diámetro del núcleo se 
realizará una verificación mediante cala del tamaño máximo de agregado 
verificando que el diámetro del espécimen sea 3 veces el diámetro del agregado 
grueso). 

A continuación, se realiza un resumen grafico de las actividades de la campaña de 
exploración y extracción de muestras realizados en el edificio.

 

Ilustración 30. Marcado de interferencias de acero, nivelación y anclaje de taladro y 
ejecución extracción de cilindro para pruebas de laboratorio. 
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Ilustración 31. Marcado de núcleo de concreto. 

 

Ilustración 32. Aplicación del reactivo de carbonatación y emba laje del núcleo de 
concreto. Estado del concreto encontrado de sanida d y compactación aceptables 
tamaño máximo de agregado 1”1/2, no se evidencia carbonatación. 
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Tabla 1. Resumen de resultados de laboratorio para Núcleos extraídos. 
 

 

Los resultados de laboratorio acreditado se presentan en el anexo ensayos de laboratorio.  

  

PROBETA 
RESISTENCIA 

(MPa) 
LOCALIZACIÓN 

C1.1 15.04 

 
PRIMERA PLANTA 

Z1.1 35.89 

 
CIMENTACION 

C1.2 12.17 

 
PRIMERA PLANTA 1 

C3 12.90 

 
PLANTA 3 

C2 14.93 

 
PLANTA 2 

PROMEDIO 18.19   
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3.4. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN CONCRETO 
 

La prueba de esclerómetro consiste en una barra de acero (émbolo), la cual recibe 
el impacto de una pieza de acero impulsada por un resorte. Este impacto se 
transmite a la superficie de concreto y debido a la resistencia de este, la pieza rebota 
y su desplazamiento máximo es registrado en una escala lineal fija al cuerpo del 
instrumento. 

La zona de prueba debe tener por lo menos 150 mm de diámetro y 100 mm de 
espesor, para evitar lecturas erróneas debido a la elasticidad de la pieza. Todos los 
elementos sueltos deben fijarse rígidamente para efectuar la prueba. Deben 
elegirse las superficies de prueba de acuerdo a la representatividad del área por 
evaluar, en función de su alta porosidad o textura rugosa. Cuando se desean 
comparar las características de dos elementos, estos deben tener 
aproximadamente la misma edad y condiciones de humedad, por lo que se procedió 
a realizar en campo esta comprobación. 

Antes de la prueba deberá eliminarse de la superficie pintura, polvo o cualquier 
elemento no propio del concreto, que pueda afectar el índice de rebote en nuestro 
caso el equipo es de última generación y arroja el resultado inmediato en tiempo 
real de la resistencia a compresión del concreto. Cuando la superficie tenga 
irregularidades debidas a cimbras de madera no cepilladas, esta debe ser pulida 
con la piedra abrasiva hasta dejarla lisa. En concretos viejos, por consiguiente, 
excesivamente duros, se deberá quitar hasta unos 10 mm de la capa superficial, en 
lo que corresponde a una superficie para efectuar de 10 a 12 impactos con el 
esclerómetro y realizar una corrección por carbonatación, según el frente de avance. 

Cabe destacar que en los ensayos no destructivos realizados a los concretos de la 
estructura no se utilizaron esclerómetros mecánicos los cuales pueden presentar 
distorsión en los resultados debidos a las siguientes deficiencias: 

 El valor de rebote depende del ángulo de impacto. 
 El valor de rebote queda afectado por la fricción interna del equipo 

mecánico. 
 El ajuste limitado de los sellos causa pérdida prematura de la precisión por 

lo que los datos arrojados no son fiables. 
 El resultado que arroja es un índice de rebote aparente y no real el cual es 

adimensional que debe ser correlacionado en la curva del fabricante según 
la posición para obtener un valor de resistencia a la compresión, pero no 
tiene en cuenta las correcciones por carbonatación en el material lo que 
implica casi siempre que los resultados no sean precisos. 
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Procedimiento 
Se coloca el esclerómetro en forma perpendicular sobre la superficie del concreto 
que se va a evaluar y se ejerce una pequeña presión para permitir que el embolo 
se libere y se deja que se extienda hasta alcanzar su máxima extensión, eliminando 
la presión sobre el martillo, cuidando siempre que se conserve la perpendicularidad 
y que la presión sea uniforme hasta que la masa interna del martillo golpee la 
superficie del concreto. Después del impacto se oprime el botón pulsador y se toma 
la lectura en la ventana de la escala graduada, registrando el índice de rebote, 
medido de 10 a 100, con dos cifras significativas. 

Se deben eliminar las lecturas que difieran del promedio en más de 5 unidades y se 
determina un promedio final de las lecturas. Si más de 3 lecturas difieren en 6 
unidades del promedio, se deben de descartar todas las lecturas. 

Precisión. La prueba debe ser efectuada por un mismo operador, con un mismo 
dispositivo y en el mismo espécimen debe dar una precisión con una diferencia de 
máximo 10%, en nuestro caso las pruebas se realizan con equipo digital que arroja 
directamente el valor del concreto, previamente calibrado con curvas de calibración 
de los agregados de Colombia. 

Resultados de los ensayos realizados con el esclerómetro bajo el procedimiento 
NTC-3692: 

A continuación, se presenta el resumen de los ensayos no destructivos realizados: 
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Tabla 2. Resumen de resultados de ensayos no destructivos. 

ESCLEROMETRIA 
RESISTENCIA 

(MPa) 
RESISTENCIA 

(PSI) 

PT1 11.50 1643 
PT2 13.50 1929 
PT3 31.20 4457 
PT4 19.50 2786 
PT5 23.70 3386 
PT6 21.40 3057 
PT7 21.30 3043 
PT8 29.90 4271 
PT9 34.00 4857 

PT10 11.80 1686 
PT11 11.50 1643 
PT12 20.40 2914 
PT13 19.20 2743 
PT14 21.40 3057 
PT15 21.30 3043 
PT16 22.50 3214 
PT17 15.50 2214 
PT18 20.40 2914 
PT19 28.60 4086 
PT20 22.50 3214 

PROMEDIO 21.06 3008 
 

Los datos son muy similares a los encontrados en los resultados de los núcleos de 
concreto. Por lo tanto, se tiene una resistencia característica de 21.54 MPa que está 
dentro del rango de varianza estadística +- 3MPa de los 21MPa. Para los ensayos 
no destructivos 

Se recomienda hacer análisis estadístico para cada tipo de elemento. 
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3.5 ABERTURA DE REGATAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

Se realizaron tantas regatas, en donde se consideró necesario para la inspección 
del estado de la armadura y su distribución. Las regatas luego de su intervención 
se procedieron con la reparación por medio de morteros de reparación. 

Los sitios donde se realizaron las regatas se relacionan a continuación: 
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4. ANEXOS  
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4.1 ENSAYOS DESTRUCTIVOS COMPRESION NUCLEOS DE CONCRETO. 
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4.2 ENSAYOS DESTRUCTIVOS COMPRESION MAMPOSTERIA 
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4.3 CERTIFICADO CALIBRACION ESCLEROMETRO. 

 



 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN MATERIALES 
EDIFICIO 

CASA CORREGIDOR 

CLIENTE: CONSORCIO 

CORREGIDOR 08 

 

COD . ITE‐2021‐04  INFORME TÉCNICO   LOCALIZACIÓN 
PAG 57 

V0  ENSAYOS   SOGAMOSO ‐BOYACÁ 

 

 
Tel. 60 1 457 32 12 calle 128B # 58a-17 niza norte Bogotá, Colombia.  

  WWW.QATRO.CO E MAIL: Gerencia@qatro.o CEL 3005610716 

57 

 



 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN MATERIALES 
EDIFICIO 

CASA CORREGIDOR 

CLIENTE: CONSORCIO 

CORREGIDOR 08 

 

COD . ITE‐2021‐04  INFORME TÉCNICO   LOCALIZACIÓN 
PAG 58 

V0  ENSAYOS   SOGAMOSO ‐BOYACÁ 

 

 
Tel. 60 1 457 32 12 calle 128B # 58a-17 niza norte Bogotá, Colombia.  

  WWW.QATRO.CO E MAIL: Gerencia@qatro.o CEL 3005610716 

58 

 



 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN MATERIALES 
EDIFICIO 

CASA CORREGIDOR 

CLIENTE: CONSORCIO 

CORREGIDOR 08 

 

COD . ITE‐2021‐04  INFORME TÉCNICO   LOCALIZACIÓN 
PAG 59 

V0  ENSAYOS   SOGAMOSO ‐BOYACÁ 

 

 
Tel. 60 1 457 32 12 calle 128B # 58a-17 niza norte Bogotá, Colombia.  

  WWW.QATRO.CO E MAIL: Gerencia@qatro.o CEL 3005610716 

59 

 

Ilustración 33 Etiqueta calibración esclerómetro. 
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

Ilustración 34. Ejecución de la lectura de aceros 
y recubrimiento con ferro scan. 

 

Ilustración 35. Extracción unidad de 
mampostería con roto martillo. 

 

 
Ilustración 36. Ejecución de la extracción de los 
cilindros de columnas de concreto para pruebas 

de compresión en laboratorio. 

 

 
Ilustración 37. Medicion con pie de rey de los 

aceros de refuerzo en regata en columna. 
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Ilustración 38. Medición de temperatura y 

humedad relativa. 

 
Ilustración 39. Regatas en columna para ensayo 
de esclerometría y carbonatación en columna. 

 

 
Ilustración 40. Extracción núcleo de concreto en 

zapata para ensayó de compresión. 

 

Ilustración 41. Perfil de carbonatación de 
núcleos de concreto. 
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Acorde con lo dispuesto en la NSR -10, en el capítulo A-2, Zonas de amenaza y 

movimientos sísmicos de diseño, el área objeto del presente estudio se ubica en el 

Municipio de Sogamoso - Boyacá, situado en la región alta, (ver Figura 1) correspondiente 

a una zona de amenaza sísmica alta1; municipio con parámetros Aa, Av, Ae y Ad de 0.25, 

0.25, 0.16 y 0.08 respectivamente. 

 

Figura 1. Regiones sísmicas de Colombia según la NSR-10 

 
Fuente: NSR-10. Titulo A, Figura A.2.3.2 

 

También, con el propósito de considerar los efectos locales de respuesta sísmica, acorde 

con la exploración, se establece para el sitio un perfil de suelo tipo E2 (Tabla 1). Clasificación 

                                                 
1 Apéndice A-4- NSR-10 Pág. A-158. 
2 Tabla A.2.4-1; NSR-10 Pág. 22. 

Sitio de estudio 



basada en el número de golpes Nch y Su, según expresión A.2.4-3 y la tabla A.2.4-2 de la 

misma norma. 

 

Tabla 1. Criterios para clasificar suelos dentro de los perfiles de suelo tipos C, D o E 
Tipo de perfil 𝐕𝐬̅ 𝐍𝐬

̅̅ ̅ 𝐨 𝐍𝐜𝐡
̅̅ ̅̅ ̅ 𝐒𝐮

̅̅ ̅ 

C entre 360 y 760 m/s mayor que 50 mayor que 100 kPa (≈ 1 kgf/cm2) 

D entre 180 y 360 m/s entre 15 y 50 entre 100 y 50 kPa (0.5 a 1 kgf/cm2) 

E menor a 180 m/s menor de 15 menor de 50 kPa (≈ 0.5 kgf/cm2) 

Fuente: NSR-10. Titulo A, tabla A.2.4-2 

 

Determinando el perfil de suelo, los coeficientes espectrales, se determinan los valores de 

coeficiente de sitio (Fa, Fv) y coeficiente de importancia (I), según procedimiento 

recomendado y los valores consignados según las Tabla 2 y  

Tabla 4. 

 

Tabla 2. Valores coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro. 

Tipo de perfil 
Intensidad de los movimientos sísmico 

Aa ≤ 0.1 Aa = 0.2 Aa = 0.3 Aa =0.4 Aa ≥ 0.5 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 0.9 

Fuente: NSR-10. Titulo A, tabla A.2.4-3. 

 

Tabla 3. Valores del coeficiente Fv, para la zona de periodos intermedios del espectro. 

Tipo de perfil 
Intensidad de los movimientos sísmico 

Av ≤ 0.1 Av = 0.2 Av = 0.3 Av =0.4 Av ≥ 0.5 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 

D 2.4 2.0 1.8 1.6 1.5 

E 3.5 3.2 2.8 2.4 2.4 

Fuente: NSR-10. Titulo A, tabla A.2.4-4. 

 
Tabla 4. Valores del coeficiente de importancia III. 

Grupo de Uso 
Coeficiente de 

Importancia, I 

IV 1.50 

III 1.25 

II 1.10 

I 1.00 

Fuente: NSR-10. Titulo A, tabla A.2.5-1. 

 

 



1.1. ESPECTRO DE ACELERACIONES 

 

Conforme a lo estipulado en el reglamento sismo resistente NSR – 10, (aparte A.2.6.1), se 

configura el espectro de diseño para un coeficiente de amortiguamiento crítico del 5%. Los 

parámetros obtenidos se muestran en la Tabla 5 y se representan en la Figura 2. 

 

Tabla 5. Coeficientes sísmicos según NSR-10, titulo A. 

EFECTOS LOCALES EDIFICIO CASA DEL CORREGIDOR SOGAMOSO BOYACÁ 

Coeficiente Parámetro Valor 

Zona de amenaza sísmica  Alta 

Aceleración máxima esperada en la superficie 

roca. (Apéndice A-4 NSR-10) 
Aa 0.25 

Coeficiente de velocidad horizontal (Apéndice A-

4 NSR-10) 
Av 0.25 

Perfil de suelo 50 𝑘𝑃𝑎 >  Su
̅̅ ̅ E 

Coeficiente de amplificación que afecta la 

aceleración en la zona de periodos cortos 
Fa 1.45 

Coeficiente de amplificación que afecta la 

aceleración en la zona de periodos cortos 
Fv 3 

Coeficiente de importancia I 1.10 

Periodo de vibración, inicio zona de aceleración T0 0.21 

Periodo de vibración, tracción en la zona de 

aceleración 
Tc 0.99 

Periodo de vibración, inicio zona de 

desplazamiento. 
TL 7,2 

Fuente: Autor 

 
Figura 2. Espectro de diseño sitio de estudio. 

 
Fuente: Autor 
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8. LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

 

DESCRIPCION ESTADO ESTRUCTURAL 

 

  

 

ESTADO GENERAL: 

 

A través del levantamiento del apartado estructural se denota que en 
general la edificación posee zonas entre mal y buen estado según sea el 
grado de intervención posterior que se han venido llevando.  
 
La edificación consta de tres naves más una tarima en zona central 
posterior, las cuales conforman diferentes sistemas estructurales, todos 
adosados entre si conformando la casa del corregidor. En su recorrido se 
observan varias afectaciones desde humedades, desprendimientos de 
material de acabados arquitectónicos, colapsos de cielos rasos, 
discontinuidades del sistema estructural, grietas, fisuras y demás. Teniendo 
como resultado un deterioro de la edificación que amerita su evaluación 
estructural. 
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8.1. LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL DE NAVE 1 

 

  
Figura 1. Nave 1 – Nivel 1      Figura 2. Nave 1 – Nivel 2 
 

      
Figura 3. Nave 1 – Nivel 3    Figura 4. Nave 1 – Corte 

 

 

8.1.1. DESCRIPCION ESTADO ESTRUCTURAL 

 

Según el levantamiento realizado se denotan diversos puntos a tener en 
cuenta según la conformación estructural de la nave 1, en lo que se resalta 
lo siguiente:  
Primer nivel de la estructura se detallan humedades en muro perimetral 
interno de local 102, los pisos existentes no corresponden al sistema original 
por lo que se denotan que hubieron intervenciones en toda su parte baja, 
por lo que hubo reemplazos de este, no se observan hundimientos, grietas, 
fisuras ni realces en estos. En cuanto al sistema de muros se observan 
diferentes anchos en estos sin que se noten fisuras ni grietas en alguna de 
sus cara a excepción de la humedad mencionada, cabe resaltar que se 
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llevó a cabo un trabajo de reforzamiento al encontrar columnas circulares 
y vigas en concreto sobre el local 102, por lo que se removió gran parte del 
muro de soporte original, sobre estos elementos tampoco se observa 
alguna evidencia que muestre algún tipo de sobreesfuerzos. En 
observación al sistema de entrepiso, en su parte inferior se detalla que han 
sido intervenidos por lo que no se encuentra evidencia de mal estado en 
su integridad. En la fachada se observa la conservación de la arquitectura 
propia de la edificación en la que no se detalla muestras de 
agrietamientos, discontinuidades o perdida de sus elementos 
característicos. 
 
Segundo Nivel,  en concordancia con la evaluación se observa que los 
pisos se comprenden por un entablillado en madera cubierto con manto 
de tela adherido con algunos resaltos propios del desprendimiento de 
algunas tablas del mismo (la evaluación específica para los elementos en 
madera no se detallaran dentro de este informe, por lo que se deberá 
remitir al informe de inspección y diagnóstico de estado de los 
componentes de madera). Los muros comprendidos entre segundo y 
tercer nivel poseen diferentes anchos al igual que el primer nivel, se 
observan algunas intervenciones posteriores a la construcción original en la 
que se han incluido muros en bloque y apertura de vanos sobre los muros 
originales, en la zona superior de los vanos internos se observan grietas y 
fisuras. En cuanto al cielo raso en algunas zonas se aprecian fisuras y 
desprendimiento de material de revestimiento del mismo. En la zona de 
mayor área se aprecia una cubierta ornamental con elementos de 
madera empotrados en los muros  la cual posee zonas en mal estado y a 
punto de colapso por retención de material de construcción encima de la 
misma. Los corredores exteriores se aprecian que perimetralmente están 
conformados por vigas de madera como elemento de borde de los muros 
inferiores. Se observa igualmente sobre el corredor interior columnas de 
madera recubiertas con malla metálica y con recubrimiento en mortero. 
En los costados derecho e izquierdo se aprecian las escaleras de madera 
las cuales comunican con el tercer nivel de la nave 1. 
 
Tercer Nivel y Cubierta, los pisos al igual que la planta de segundo nivel, se 
conforma de igual manera por el entablado en madera, los muros se 
denotan igualmente con diferentes anchos, no se observan intervenciones 
notorias en las que se hayan removido parte de su longitud o vanos o 
entrantes en los mismos, sobre estos se observa más específicamente el 
deterioro por la humedad por filtraciones de la cubierta, con lo cual se 
observan descascaramientos en la pintura, en los vanos y entrantes de los 
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muros también se observa el uso de dinteles con tablas de madera. El cielo 
raso encontrado, en el tercer nivel solo se sitúa en el corredor interior y el 
área de entrega de la escalera, en general este se encuentra en mal 
estado al observar zonas en las que ha colapsado el soporte del cielo raso 
y en otras zonas se han desprendido el material de recubrimiento a parte 
que se denotan varias fisuras en todo este. Los soportes de la cubierta 
están construidos en cerchas con elementos de madera, algunas de estas 
con pérdidas de varios de sus elementos y otras rotas y agrietadas. Los 
soportes de la misma se encuentran simplemente apoyadas o empotradas 
al muro perimetral. El tejado original en varias zonas presenta filtraciones 
por lo que llega a humedecer el interior. 
 

8.1.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Figura 5. Distribución de columnas, muros, vigas y viguetas de losa de nave 1 

 

La edificación de la nave 1, está comprendida por tres niveles más la 
estructura de soporte de cubierta, adicional a esto se debe tener en 
cuenta que en la planta baja se realizó un reforzamiento en el local 102, en 
el cual se incluyeron columnas y vigas de concreto lo que ocasiono que 
parte de la nave 1 y nave 2 se conectaran con este sistema de pórticos 
anexado. Si bien las naves 1, 2 y 3, se encuentran conectadas existe una 
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separación en la zona de herradura, por lo que simplemente llegaban a 
compartir el muro divisorio en este punto. 
 
El sistema estructural de la nave 1, se conforma principalmente por muros 
de carga en piedra tallada y ladrillos desde la cimentación hasta el nivel 
de cubierta. Los muros descansan sobre una base de cimiento compuesta 
por una mezcla ciclópea de piedra, ladrillos y mortero artesanal. Las losas 
de entrepiso están compuestas por vigas de madera empotradas a los 
muros de carga, y viguetas en listones de madera apoyados sobre las vigas 
de madera. Finalmente el piso se conforma por tablas de madera 
clavadas sobre los listones y la parte inferior de la losa de entrepiso (cielo 
raso), está construido con caña entretejida recubierta con mortero 
artesanal. 
 
El sistema de cubierta se basa en cerchas con listones de madera, esta 
estructura se apoya directamente sobre los muros de carga, por encima o 
empotrados. Continúa con un sistema de correas igualmente en listones de 
madera de igual dimensionamiento que las cerchas y termina con 
recubrimiento total de caña entretejida sobre las correas, a su vez 
soportando todo el tejado, en teja de arcilla. 
En la parte exterior la zona de corredor se encuentran pórticos en madera 
recubierta. Las columnas inician desde el segundo nivel hasta el nivel de 
cubierta. 
 
La zona reforzada en el local 102, cuenta con un sistema de pórtico en 
concreto. Formado por columnas circulares y vigas de gran peralte, sobre 
las cuales descansan los muros del nivel superior. La cimentación está 
compuesta por una zapata combinada que enlaza las columnas. 
 
 

8.1.3. MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

 
o Cimentación de muros:  

Material ciclópeo en piedra tallada, ladrillo de arcilla y mortero. 
 

o Cimentación de Columnas:  
Concreto reforzado. 
 

o Pisos:  
Baldosas, tablillas de madera. 
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o Muros:  
Piedra tallada, Ladrillo de arcilla, bloque arcilla. 
 

o Columnas:  
Madera recubierta mortero artesanal, concreto reforzado. 
 

o Vigas y viguetas:  
Viga de madera, listones de madera, concreto reforzado 
 

o Dinteles:  
Tablón de madera 

 
o Escaleras:  

Concreto reforzado, elementos de madera 
 

o Cielo raso:  
Caña entretejida con cuerda artesanal, mortero artesanal. 

 
 

8.1.4. DIMENSIONES Y REFUERZO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 
Ancho edificación: 21.7 m 
 
Alturas de entrepisos:  

- 1er Nivel a 2do Nivel= 4.58 m 
- 2do Nivel a 3er Nivel= 4.84 m 
- 3er Nivel a  Cubierta= 3.58 m 

 
Alturas de losas de entrepisos:  

- Losa 2do Nivel= 0.60m 
- Losa 3er  Nivel= 0.60m 

 
Anchos de Muro: 
 

POSICION 
ANCHOS DE MURO DE NAVE 1 

1ER NIVEL 2DO NIVEL 3ER  NIVEL 

MURO EJE K 75 cm 75 cm 75 cm 

MURO EJE J 70 cm 40 cm 40 cm 

MURO EJE E 25 cm 20 cm 20 cm 

MURO EJE 1 60 cm 60 cm 60 cm 
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MURO EJE 2 58 cm; 20 cm 53 cm 53 cm 

MURO EJE 3 20 cm N/A N/A 

MURO EJE 4 20 cm N/A N/A 

MURO EJE 5 20 cm N/A N/A 

MURO EJE 6 20 cm 25 cm N/A 

MURO EJE 7 N/A 50 cm 50 cm 

MURO EJE 8 60 cm 60 cm 60 cm 

  
Dimensiones de Cimentación: 
 
Viga en material ciclópeo artesanal sobre eje 1 (0.60X0.50)m 
Viga en ladrillo muros internos (0.50X0.35)m 
Zapata combinada espesor 30cm; Refuerzo #4@15cm 
 
Dimensiones de Columnas: 
 

POSICION 
COLUMNA 

DIMENSIONES DE COLUMNAS 
MATERIAL RECUBRIMIENTO 

1ER NIVEL 2DO NIVEL 3ER  NIVEL 

C18 EJE E-7 Ø 0.38m 0.30X0.25 0.30X0.25 Concreto 2cm - 2.5cm 

C21 EJE G-3 0.22X0.22 0.22X0.22 0.22X0.22 Madera recubierta 3cm - 4cm 

C26 EJE F-6 0.22X0.22 0.22X0.22 0.22X0.22 Madera recubierta 3cm - 4cm 

C19 EJE H-7' Ø 0.50m N/A N/A Concreto 2cm - 2.5cm 

C22 EJE I-3 0.22X0.22 0.22X0.22 0.22X0.22 Madera recubierta 3cm - 4cm 

C23 EJE I-4 0.22X0.22 0.22X0.22 0.22X0.22 Madera recubierta 3cm - 4cm 

C24 EJE I-5 0.22X0.22 0.22X0.22 0.22X0.22 Madera recubierta 3cm - 4cm 

C25 EJE I-6 0.22X0.22 0.22X0.22 0.22X0.22 Madera recubierta 3cm - 4cm 

C20 EJE J-7' Ø 0.50m N/A N/A Concreto 2cm - 2.5cm 

 
Refuerzo C22 y C23 7#4, Estribos #3@14cm 
 
Dimensiones de Vigas: 
 
Vigas en madera (0.22x0.22)m – (0.22x0.30)m – (0.22x0.40)m 
Vigas en concreto (0.70x1.20)m – (0.50x1.20)m - (0.35x0.40)m 
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8.2. LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL DE NAVE 2 

 

           
Figura 6. Nave 2 – Nivel 1 a Nivel 4       
 

8.2.1. DESCRIPCION ESTADO ESTRUCTURAL 

 

Del estado de la estructura de la Nave 2, podemos resaltar lo siguiente:  
En el primer nivel de la estructura se detallan pequeñas humedades, 
algunas zonas se han modificado respecto a concebido inicialmente, tales 
como inclusión de áreas de cuarto eléctrico y cuarto de baño. Los pisos 
del local 102, existentes no corresponden al sistema original, en cuanto a la 
zona posterior conserva el piso de entablado original en el que existen 
zonas húmedas y desprendidas por falta de mantenimiento en el mismo. En 
cuanto al sistema de muros se observan diferentes anchos en estos sin que 
se noten fisuras ni grietas en alguna de sus caras, en esta zona igualmente 
los trabajos de reforzamiento del local 102, se adentran en la nave 2, lo 
que involucra que compartan parte del sistema de pórticos anexado. 
 
El acceso a los diferentes niveles de la nave 2, se hace enteramente por la 
nave 1, ya que esta no consta de escaleras en primer nivel, y para los pisos 
siguientes la escalera se encuentra en donde existe la junta entre ambas 
naves, pero pertenecientes estas escaleras a la nave 1. 



ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL 
ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 

DIRECCIÓN: Carrera 9 No. 22 -55 Sogamoso, Boyacá  
CORREO ELECTRONICO: consorciocorregidor08@gmail.com 

TELEFONO: 315 738 8988 
 

     Figura 7. Nave 3 - corte 
 

El segundo Nivel,  se encuentran los pisos conformados por el entablillado 
en madera descubierto presenta igualmente algunos resaltos propios del 
desprendimiento de algunas tablas del mismo. Nuevamente se aclara que 
el estado y evaluación de los elementos en madera no se detallaran 
dentro de este informe, por lo que se deberá remitir al informe de 
inspección y diagnóstico de estado de los componentes de madera. Los 
muros comprendidos entre segundo y cuarto nivel poseen mayor 
uniformidad en cuanto a sus anchos que varían entre 15 y 20 cm, 
incluyendo el recubrimiento del pañete. A diferencia de la nave 1, se 
denota que por el sistema constructivo y materiales utilizados, esta 
estructura al ser edificada con posterioridad, presenta algunas de zonas 
mejor preservadas. Aunque son visibles muchos daños y deterioros en la 
tercera y cuarta planta, donde existen descascaramientos de 
recubrimientos, fisuras, grietas y colapsos del cielo raso. 
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En la zona de cubierta se denotan grandes filtraciones de las aguas lluvias, 
en las que algunas zonas de la losa de entrepiso y paredes denotan 
deterioros por la constante humedad.  
 

8.2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Figura 8. Distribución de columnas, muros, vigas y viguetas de losa de nave 2 

 

La edificación de la nave 2, está comprendida por cuatro niveles más la 
estructura de soporte de cubierta, adicional la zona de la planta se le 
realizaron trabajos de reforzamientos en el local 102, en el cual se 
incluyeron columnas y vigas de concreto lo que ocasiono que parte de la 
nave 1 y nave 2 se conectaran con este sistema de pórticos anexado.  
 
El sistema estructural de la nave 2, se conforma principalmente por un 
sistema de pórticos en concreto incompletos, debido a que en la zona de 
los linderos las vigas reposan directamente sobre el muro conformado de 
ladrillo, sin contar con los elementos de columna en dicho borde. El sistema 
de columnas se encuentra sobre cimentación tipo zapata aislada en 
concreto e inician desde el primer nivel hasta el nivel de cubierta. Los 
muros descansan sobre una base de cimiento compuesta por una viga en 
ladrillo de gran dimensión. Las losas de entrepiso están compuestas por 
vigas de concreto entre columnas y viga de borde sobre el muro de carga 
de ladrillo en el lindero, adicionalmente en la losa se encuentran viguetas 
en listones de madera apoyados sobre las vigas de concreto, mediante un 
fleje curvado embebido en la misma viga. Finalmente el piso se conforma 
por tablas de madera clavadas sobre los listones y la parte inferior de la 
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losa de entrepiso (cielo raso), está construido con caña entretejida 
recubierta con mortero. 
 
El sistema de cubierta se basa en un mojinete sobre la línea de lindero de 
la cual se instalaron largueros en madera y sobre estos listones de madera 
perpendicularmente que funcionan como soporte de láminas de asbesto 
cemento. Se resalta que el cielo raso para la zona de cubierta se conforma 
por caña entretejida sobre largueros en troncos madera, apoyados dentro 
de los muros de ladrillo. 
 
La zona reforzada en el local 102, cuenta con un sistema de pórtico en 
concreto. Formado por columnas circulares y vigas de gran peralte, sobre 
las cuales descansan los muros del nivel superior. La cimentación está 
compuesta por una zapata combinada que enlaza las columnas. 
 
 

8.2.3. MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

 
o Cimentación de muros:  

Vigas en ladrillo. 
 

o Cimentación de Columnas:  
Concreto reforzado. 
 

o Pisos:  
Baldosas, tablillas de madera. 
 

o Muros:  
Ladrillo de arcilla, bloque arcilla. 
 

o Columnas:  
Concreto reforzado. 
 

o Vigas y viguetas:  
Viga en concreto reforzado, viguetas en listones de madera. 
 

o Elementos de soporte de cubierta:  
Listones y troncos de madera, teja asbesto cemento. 

 
o Cielo raso:  

Caña entretejida con recubierta en mortero. 
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8.2.4. DIMENSIONES ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 
Ancho edificación nave 2: 7.23 m 
 
Largo edificación nave 2: 18.58 m 
 
Alturas de entrepisos:  

- 1er Nivel a 2do Nivel=  3.81 m 
- 2do Nivel a 3er Nivel=  2.90 m 
- 3er Nivel a  4to Nivel=  2.90 m 
- 4to Nivel a  Cubierta=  3.34 m 

 
Alturas de losas de entrepisos:  

- Losa 2do Nivel=   0.40m 
- Losa 3er  Nivel=   0.40m 
- Losa 3er  Nivel=   0.40m 
- Vigas de cubierta=  0.34m 

 
Anchos de Muro: 
 

POSICION 
ANCHOS DE MURO DE NAVE 2 

1ER NIVEL 2DO NIVEL 3ER  NIVEL 4TO  NIVEL 

Muro Eje A 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 

Muro Eje B 15 cm 20 cm N/A 20 cm 

Muro Eje C 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 

Muro Eje D 20 cm 20 cm N/A 20 cm 

Muro Eje E N/A 20 cm 20 cm 20 cm 

Muro Eje 7 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 

Muro Eje 8 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 

  
Dimensiones de Cimentación: 
 
Viga en ladrillo muros internos (0.50X0.35)m 
Viga en ladrillo sobre eje 8 (0.60x1.05)m 
Zapata combinada espesor 25cm 
Zapatas aisladas (1.00x2.00)m, Espesor 20cm 
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Dimensiones de Columnas: 
 

POSICION 
COLUMNA 

DIMENSIONES DE COLUMNAS 
MATERIAL RECUBRIMIENTO 1ER 

NIVEL 2DO NIVEL 
3ER  

NIVEL 4TO  NIVEL 

C10 EJE B-6 0.25X0.24 0.25X0.24 0.25X0.24 0.25X0.24 Concreto 2cm - 2.5cm 

C11 EJE C-6 0.24X0.24 0.24X0.24 0.24X0.24 0.24X0.24 Concreto 2cm - 2.5cm 

C12 EJE D-6 0.24X0.24 0.24X0.24 0.24X0.24 0.24X0.24 Concreto 2cm - 2.5cm 

C13 EJE E-6 0.24X0.24 0.24X0.24 0.24X0.24 0.24X0.24 Concreto 2cm - 2.5cm 

C14 EJE A-7 0.30X0.25 0.30X0.25 0.30X0.25 0.30X0.25 Concreto 2cm - 2.5cm 

C15 EJE B-7 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 Concreto 2cm - 2.5cm 

C16 EJE C-7 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 Concreto 2cm - 2.5cm 

C17 EJE D-7 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 Concreto 2cm - 2.5cm 

C18 EJE E-7 Ø 0.38m 0.30X0.25 0.30X0.25 0.30X0.25 Concreto 2cm - 2.5cm 

 
Refuerzo de columnas rectangulares: 4#4 + flejes #2@20cm 
 
Dimensiones de Vigas: 
 
Vigas en concreto (0.25x0.40)m – (0.30x0.40)m - (0.35x0.40)m 
 
Refuerzo de vigas: 4#4 + flejes #2@20cm 
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8.3. LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL DE NAVE 3 

 

        
Figura 8. Nave 2 – Nivel 1 a Nivel 4       
 

8.3.1. DESCRIPCION ESTADO ESTRUCTURAL 

 

Del estado de la estructura de la Nave 3, podemos resaltar lo siguiente:  
En el primer nivel de la estructura se puede observar que presenta muy 
buen estado al encontrarse estas áreas en funcionamiento y en constante 
uso y mantenimiento puesto que actualmente funciona el consejo 
municipal. Los muros, pisos y columnas no se detallan fisuras.  
 
El acceso a los diferentes niveles de la nave 3, se hace igualmente a través 
de la nave 1, ya que esta no consta de escaleras en primer nivel, y para los 
pisos siguientes la escalera se encuentra en donde existe la junta entre 
ambas naves, pero pertenecientes estas escaleras a la nave 1.  
 
El segundo Nivel,  se encuentran los pisos conformados por el entablillado 
en madera igualmente que en los niveles superiores, presentan igualmente 
algunos resaltos propios del desprendimiento de algunas tablas del mismo. 
Los muros comprendidos entre segundo y cuarto nivel poseen al igual que 
la nave 2, mayor uniformidad en cuanto a sus anchos que varían entre 15 y 
20 cm, incluyendo el recubrimiento del pañete. 
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Figura 7. Nave 3 - corte 
 

 
A diferencia de la nave 1, se denota que por el sistema constructivo y 
materiales utilizados, esta estructura al ser edificada con posterioridad, 
presenta algunas de zonas mejor preservadas. Aunque son visibles muchos 
daños y deterioros en la tercera y cuarta planta, donde existen 
descascaramientos de recubrimientos, fisuras, grietas y colapsos del cielo 
raso. 
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8.3.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Figura 10. Distribución de columnas, muros, vigas y viguetas de losa de nave 2 

 

La edificación de la nave 3, está comprendida por cuatro niveles más la 
estructura de soporte de cubierta, adicional la planta baja se le han 
realizado adecuaciones y mantenimiento sin que se note algún tipo de  
reforzamiento, por lo que esta zona a diferencia de la nave 2, se encuentra 
aislada parcialmente de la nave 1.  
 
El sistema estructural de la nave 3, es igual al utilizado en la nave 2, que se 
conforman principalmente por el sistema de pórticos en concreto 
incompletos, debido a que en la zona de los linderos las vigas reposan 
directamente sobre el muro conformado de ladrillo, sin contar con los 
elementos de columna en dicho borde. El sistema de columnas se 
encuentra sobre cimentación tipo zapata aislada en concreto e inician 
desde el primer nivel hasta el nivel de cubierta. Los muros descansan sobre 
una base de cimiento compuesta por una viga en ladrillo de gran 
dimensión. Las losas de entrepiso están compuestas por vigas de concreto 
entre columnas y viga de borde sobre el muro de carga de ladrillo en el 
lindero, adicionalmente en la losa se encuentran viguetas en listones de 
madera apoyados sobre las vigas de concreto, mediante un fleje curvado 
embebido en la misma viga. Finalmente el piso se conforma por tablas de 
madera clavadas sobre los listones y la parte inferior de la losa de entrepiso 
(cielo raso), está construido con caña entretejida recubierta con mortero. 
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El sistema de cubierta se basa en un mojinete sobre la línea de lindero de 
la cual se instalaron largueros en madera y sobre estos listones de madera 
perpendicularmente que funcionan como soporte de láminas de asbesto 
cemento. Se resalta que el cielo raso para la zona de cubierta se conforma 
por caña entretejida sobre largueros en troncos madera, apoyados dentro 
de los muros de ladrillo. 
 
La zona de sesiones del consejo, se han reemplazado los revestimientos y 
pisos originales. 
 
 

8.3.3. MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

 
o Cimentación de muros:  

Vigas en ladrillo. 
 

o Cimentación de Columnas:  
Concreto reforzado. 
 

o Pisos:  
Baldosas, Porcelanato, tablillas de madera. 
 

o Muros:  
Ladrillo de arcilla, bloque arcilla. 
 

o Columnas:  
Concreto reforzado. 
 

o Vigas y viguetas:  
Viga en concreto reforzado, viguetas en listones de madera. 
 

o Elementos de soporte de cubierta:  
Listones y troncos de madera, teja asbesto cemento. 

 
o Cielo raso:  

Caña entretejida con recubierta en mortero. 
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8.3.4. DIMENSIONES ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 
Ancho edificación nave 2: 7.22 m 
 
Largo edificación nave 2: 18.57 m 
 
Alturas de entrepisos:  

- 1er Nivel a 2do Nivel=  3.81 m 
- 2do Nivel a 3er Nivel=  2.90 m 
- 3er Nivel a  4to Nivel=  2.90 m 
- 4to Nivel a  Cubierta=  3.34 m 

 
Alturas de losas de entrepisos:  

- Losa 2do Nivel=   0.40m 
- Losa 3er  Nivel=   0.40m 
- Losa 3er  Nivel=   0.40m 
- Vigas de cubierta=  0.34m 

 
Anchos de Muro: 
 

POSICION 
ANCHOS DE MURO DE NAVE 3 

1ER NIVEL 2DO NIVEL 3ER  NIVEL 4TO  NIVEL 

Muro Eje A 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 

Muro Eje B N/A N/A N/A 20 cm 

Muro Eje C N/A 20 cm 20 cm 20 cm 

Muro Eje D N/A N/A N/A 20 cm 

Muro Eje E 25 cm 20 cm 20 cm 20 cm 

Muro Eje 1 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 

Muro Eje 2 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 

  
Dimensiones de Cimentación: 
 
Viga en ladrillo muros internos (0.50X0.35)m 
 
Zapata combinada espesor 25cm 
 
Zapatas aisladas (1.00x2.00)m, Espesor 20cm 
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Dimensiones de Columnas: 
 

POSICION 
COLUMNA 

DIMENSIONES DE COLUMNAS 
MATERIAL RECUBRIMIENTO 1ER 

NIVEL 2DO NIVEL 
3ER  

NIVEL 4TO  NIVEL 

C1 EJE A-2 0.30X0.25 0.30X0.25 0.30X0.25 0.30X0.25 Concreto 2cm - 2.5cm 

C2 EJE B-2 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 Concreto 2cm - 2.5cm 

C3 EJE C-2 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 Concreto 2cm - 2.5cm 

C4 EJE D-2 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 Concreto 2cm - 2.5cm 

C5 EJE E-2 0.30X0.25 0.30X0.25 0.30X0.25 0.30X0.25 Concreto 2cm - 2.5cm 

C6 EJE B-3 0.25X0.25 0.30X0.30 0.30X0.30 0.30X0.30 Concreto 2cm - 2.5cm 

C7 EJE C-3 0.25X0.24 0.25X0.24 0.25X0.24 0.25X0.24 Concreto 2cm - 2.5cm 

C8 EJE D-3 0.25X0.24 0.25X0.24 0.25X0.24 0.25X0.24 Concreto 2cm - 2.5cm 

C9 EJE E-3 0.25X0.24 0.25X0.24 0.25X0.24 0.25X0.24 Concreto 2cm - 2.5cm 

 
Refuerzo de columnas rectangulares: 4#4 + flejes #2@20cm 
 
Dimensiones de Vigas: 
 
Vigas en concreto (0.25x0.40)m – (0.30x0.40)m  
 
Refuerzo de vigas: 4#4 + flejes #2@20cm 
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9. PLANOS DE LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA 

 
Según el levantamiento realizado y los planos arquitectónicos existentes se 
desarrollan la planimetría estructural base.  
 
A continuación imágenes de referencia del anexo mencionado. 

 
Imagen 7. Planta estructural de muros y columnas 
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Imagen 8. Planta de segundo nivel 
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Imagen 8. Planta de tercer nivel 
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Imagen 8. Planta de cuarto nivel 
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10. ANÁLISIS  ESTRUCTURAL DE EDIFICIO EXISTENTE 
 

10.1. ALCANCE DEL ANÁLISIS  
El objeto de este estudio es dar los parámetros necesarios, por medio de la 
inspección patológica, para evaluar la Vulnerabilidad sísmica de la 
edificación la Casa del Corregidor. El propósito es que las estructuras, sean 
capaz de resistir temblores pequeños sin daño, temblores moderados sin 
daño estructural, pero con algún daño en elementos no estructurales, y un 
temblor fuerte sin colapso.  

 
10.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y DISEÑO SEGÚN TITULO DE LA 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10 
 

INFORMACION PRELIMINAR 
PASO 1: De acuerdo al objeto del estudio, la estructura a intervenir hace 
parte de los siguientes alcances que se encuentran en la Norma: 
 

- Vulnerabilidad Sísmica  
- Reforzamiento estructural  

 
Por lo que se puede decir que las estructuras a analizar se encuentran 
dentro del alcance y se sigue con los siguientes pasos. 
 
PASO 2: Con respecto a la información existente de la estructura en 
estudio, tanto en planos existentes, estudios de suelos y procedimientos 
constructivos, no se tiene información relevante de estos. Por lo que se 
parte de las exploraciones, estudios y levantamientos realizados en los 
numerales anteriores, que serán los que se utilizaran para el análisis. 
 
PASO 3: Con respecto al estado del sistema estructural general de la 
estructura se tienen las siguientes observaciones, del trabajo de campo 
realizado: 
 
Ver capítulo.  Levantamiento estructural 
 

10.3. EVALUACION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 
  
PASOS 4 AL PASO 10: Solicitaciones equivalentes y análisis elástico de la 
estructura: La estructura se analiza con los resultados obtenidos del 
levantamiento estructural. 
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Movimientos sísmicos de diseño: De acuerdo al estudio de suelos realizado 
en la obra y del mapa de aceleraciones sísmica de Colombia en la NSR 10,  
A continuación se denotan los datos de trabajo para el respectivo análisis 
estructural. 
OBTENCIÓN DEL NIVEL DE AMENAZA SÍSMICA Y EL VALOR Aa Y Av, 
MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE DISEÑO, CARACTERÍSTICAS DE LA 
ESTRUCTURACIÓN Y DEL MATERIAL ESTRUCTURAL EMPLEADO, GRADO DE 
IRREGULARIDAD:  
Localización de la edificación en estudio dentro de los mapas de 
zonificación sísmica en el capítulo A.2 del reglamento NSR-10, y 
determinación  del nivel de amenaza sísmica del lugar, de acuerdo al valor 
del parámetro Aa obtenido en los mapas. Como la edificación se 
encuentra en el Municipio de Sogamoso  en el Departamento de Boyacá, 
los datos obtenidos de la norma son: 
 
Figura 1. Mapa de zonificación sísmica de Colombia 

 
De las figuras 2 y 4  (NSR-10 A.2.3-2 y A.2.3-3), el municipio de Sogamoso  
tiene  un valor del coeficiente Aa de 0.25 y un Av de 0.25. El perfil de Suelo 
según el estudio Geotécnico es E. 

De la figura 2 (NSR-10, A.2.3-1) 
El nivel de amenaza sísmica se 

clasifica como Alta 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 



ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL 
ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 

DIRECCIÓN: Carrera 9 No. 22 -55 Sogamoso, Boyacá  
CORREO ELECTRONICO: consorciocorregidor08@gmail.com 

TELEFONO: 315 738 8988 
 

Figura 2. Mapa de valores de Aa 

  
 
Figura 3. Mapa de valores de Av 

 
 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

De la figura 2 (NSR-10, A.2.3-2)  
El valor de Aa del Municipio de Sogamoso es 
de 0.25 

De la figura 3 (NSR-10, A.2.3-2)  
El valor de Av del Municipio de Sogamoso es 
de 0.25 
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Coeficiente de capacidad de disipación de energía “R´”: De acuerdo al 
sistema estructural y de localidad de los materiales y procesos 
constructivos, se establece un R´ de 5.67. 

 
R = ɸa . ɸp . ɸr . R0 

 

ɸa= 0.9 (coeficiente de reducción de capacidad de disipación de 
energía por irregularidad de altura de la edificación) 
ɸp= 1 (coeficiente de reducción de capacidad de disipación de 
energía por irregularidad en planta de la edificación) 
ɸr=  0.9 (coeficiente de reducción de capacidad de disipación de 
energía por ausencia de redundancia en el sistema de resistencia 
sísmica) 

 
R0=7.0 (coeficiente de reducción de capacidad de disipación de 
energía por ausencia de redundancia en el sistema de resistencia 
sísmica) 

 
Tabla A.3-3 – Capitulo A.3 del Titulo A – NSR-10 
 
Para el análisis de la estructura se tomara el valor de R0 de 7.0, como se 
indica en la tabla. 

 
R = ɸa . ɸp . ɸr . R0 
R = 0.9 x 1 x 0.9 x 7 
R = 5.67 

 
NOTA: Se realiza una valoración para la obtención de en valor R’, 
debido a que el sistema encontrado no corresponde a ningún permitido 
por la norma sismo resistente NSR-10. Y que para la Nave 1, no es 
permitido el uso de este sistema estructural para zonas de amenaza 
sísmica altas. Por lo que se tomara un valor alto para realizar el 
respectivo análisis. 
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En el literal I. de la tabla A.3, de la Norma sismo resistente NSR-10, se 
puede aprecia que para zona sísmica Alta, No se permite el uso del 
sistema de Muros de mampostería no reforzada. 
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11. ANÁLISIS  DE CARGA 
El siguiente análisis se encuentra basado en los lineamientos del 
reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, en su 
apartado del título B. para cargas mínimas de diseño. 
 
Valores mínimos de carga viva: 

 
Tabla B.4.2.1-1 – Capitulo B.4 del Título B – NSR-10 

 
Tabla B.4.2.1-2 – Capitulo B.4 del Título B – NSR-10 
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Valores mínimos de carga muerta: 

 
Tabla B.3.4.3-1 – Capitulo B.3 del Título B – NSR-10 

 
Cargas de diseño para análisis: 
Teniendo en cuenta que la edificación en estudio tiene ocupaciones de 
tipo Oficinas, Reunión e Institucional  y verificando el uso recurrente de 
las divisiones que se manejan dentro de la casa de la cultura, las cargas 
a utilizar serán las siguientes. 
 
Carga viva de entrepisos:  
Áreas de corredores y escaleras= 500 Kg/m2 
Áreas de oficinas= 200 Kg/m2 
Cuartos Privados= 200 Kg/m2 
Balcones=  500 Kg/m2 
  
Carga viva de cubierta: 
Áreas de cubierta= 60 Kg/m2 
 
Carga muerta entrepisos y cubierta: 
Cargas muertas por elementos no verticales= 50 Kg/m2 
Cargar muertas por elementos verticales= 200 Kg/m2 
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RESUMEN DE DATOS DE ENTRADA PARA ANÁLISIS  ESTRUCTURAL 
 
GRUPO DE USO=       II 
CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA=   DES 
RESISTENCIA CONCRETO ZONA REF=    1785Psi– 4857Psi 
RESISTENCIA CONCRETO ANTIGUO=   1643Psi– 3043Psi 
ACERO DE REFUERZO=      60.000 Psi 
ZONA DE AMENAZA SISMICA=    Alta 
PERFIL DE SUELO=      E 
COEFICIENTE Aa=       0.25 
COEFICIENTE Av=       0.25 
COEFICIENTE Fa=      1.45 
COEFICIENTE Fv=      3.00 
COEFICIENTE Ae=      0.16 
COEFICIENTE Ad=      0.08 
COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R=  5.67 
CARGA VIVA ENTREPISO=     200 Kg/m2 – 500 Kg/m2 
CARGA VIVA DE CUBIERTA=     60 Kg/m2 
CARGA MUERTA=       320 Kg/m2 
 

 
 

Apéndice A-4. Valores de Aa, Av, Ae y Ad y definición de la zona de 
amenaza sísmica de los Municipios Colombianos. NRS - 10 
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12. MEMORIAS ANALISIS ESTRUCTURAL 
 

A continuación se anexan las memorias de cálculo correspondientes al 
análisis estructural de las edificaciones existentes de la Casa del 
Corregidor, según los datos de los estudios realizados. 
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    GENERAL INPUT DATA
    
    Structure type: Three-Dimensional Frame/Wall Structure
    Number of Floor Grids  . . . . = 1
    Building total length  . . . . = 21.38 m
    Building total width . . . . . = 30.15 m
    

    STORY INFORMATION
    
    Number of Stories  . . . . = 6
    Total Frame Height . . . . = 14.17 m
    
     Floor       Story Height     Grid No 
     -------      ------------     -------
      1                 3.50        1
      2                 0.75        1
      3                 2.58        1
      4                 2.26        1
      5                 3.58        1
      6                 1.50        1
      7                 -           1
    -------     --------------    -------
    
    * Story Height in (m)
    

    STRUCTURAL GRID INFORMATION
    
    

    GRID No 1
    
    Grid Point             X            Y     
    -------------      ----------   ----------
    A-1                    0.00       0.00
    B-1                    0.00       3.17
    C-1                    0.00       6.34
    D-1                    0.00       8.92
    E-1                    0.00      11.01
    F-1                    0.00      11.79
    G-1                    0.00      16.26
    H-1                    0.00      20.61
    I-1                    0.00      25.11
    J-1                    0.00      30.15
    A-2                    2.46       0.00
    B-2                    2.46       3.17
    C-2                    2.46       6.34
    D-2                    2.46       8.92
    E-2                    2.46      11.01
    F-2                    2.46      11.79
    G-2                    2.46      16.26
    H-2                    2.46      20.61
    I-2                    2.46      25.11
    J-2                    2.46      30.15
    A-3                    4.92       0.00
    B-3                    4.92       3.17
    C-3                    4.92       6.34
    D-3                    4.92       8.92
    E-3                    4.92      11.01
    F-3                    4.92      11.79
    G-3                    4.92      16.26
    H-3                    4.92      20.61
    I-3                    4.92      25.11
    J-3                    4.92      30.15
    A-4                    6.95       0.00
    B-4                    6.95       3.17
    C-4                    6.95       6.34
    D-4                    6.95       8.92
    E-4                    6.95      11.01
    F-4                    6.95      11.79
    G-4                    6.95      16.26
    H-4                    6.95      20.61
    I-4                    6.95      25.11
    J-4                    6.95      30.15
    A-5                    9.69       0.00
    B-5                    9.69       3.17
    C-5                    9.69       6.34
    D-5                    9.69       8.92
    A-6                   11.73       0.00
    B-6                   11.73       3.17
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    Grid Point             X            Y     
    -------------      ----------   ----------

    C-6                   11.73       6.34
    D-6                   11.73       8.92
    A-7                   14.43       0.00
    B-7                   14.43       3.17
    C-7                   14.43       6.34
    D-7                   14.43       8.92
    E-7                   14.43      11.01
    F-7                   14.43      11.79
    G-7                   14.43      16.26
    H-7                   14.43      20.61
    I-7                   14.43      25.11
    J-7                   14.43      30.15
    A-8                   16.46       0.00
    B-8                   16.46       3.17
    C-8                   16.46       6.34
    D-8                   16.46       8.92
    E-8                   16.46      11.01
    F-8                   16.46      11.79
    G-8                   16.46      16.26
    H-8                   16.46      20.61
    I-8                   16.46      25.11
    J-8                   16.46      30.15
    A-9                   18.92       0.00
    B-9                   18.92       3.17
    C-9                   18.92       6.34
    D-9                   18.92       8.92
    E-9                   18.92      11.01
    F-9                   18.92      11.79
    G-9                   18.92      16.26
    H-9                   18.92      20.61
    I-9                   18.92      25.11
    J-9                   18.92      30.15
    A-10                  21.38       0.00
    B-10                  21.38       3.17
    C-10                  21.38       6.34
    D-10                  21.38       8.92
    E-10                  21.38      11.01
    F-10                  21.38      11.79
    G-10                  21.38      16.26
    H-10                  21.38      20.61
    I-10                  21.38      25.11
    J-10                  21.38      30.15
    -------------      ----------   ----------
    
    * Coordinates X & Y are in (m) 
    
    
    
    
    

    M A T E R I A L S 
    
    Number of materials =  5 
    
    REINFORCED CONCRETE
    
    Mat      Name         f'c       fy       fys1      fys2        E         G         w  
                         Kg/cm2    Kg/cm2    Kg/cm2    Kg/cm2    Kg/cm2    Kg/cm2    Kg/m3
    ___ ______________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________
     1  PSI PROM EXIST       175      4200      4200      4200    168540     67430    2400.0
     2  MURO NUEVO            50      2400      2400      2400     48540     27430    1400.0
     3  MURO ANTIGUO          25      2400      2400      2400     18540     17430    1400.0
     4  3300 PSI PROM        240      4200      4200      4200    218540     87430    2400.0
     5  MADERA               120      2400      2400      2400    106540     47430     600.0

    ________________________________________________________________________________________
     f'c:  Compressive strength of concrete
     fy:   Yield strength of longitudinal reinforcement
     fys1: Yiel strength of shear reinforcement, bar sizes <= 3/8"
     fys2: Yiel strength of shear reinforcement, bar sizes > 3/8"
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    M E M B E R    D A T A
    
    
    Total number of members..... =  587
    Number of columns........... =  170
    Number of beams ............ =  417
    Number of braces ........... =    0
    
    

    C O L U M N    S E C T I O N S 
    
    Number of prismatic sections =  6 
    
    Sec   Name        Shape    b      h      tw     tf     P1     P2      A         I2         I3         J    
                              (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (cm2)     (cm4)      (cm4)      (cm4)
    ___ ____________ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ________ __________ __________ _________
 
     1  30X30        Rectang  30.00  30.00    -      -     -       -     900.0       67500      67500     99900
     2  30X25        Rectang  25.00  30.00    -      -     -       -     750.0       56250      39062     74219
     3  25X25        Rectang  25.00  25.00    -      -     -       -     625.0       32552      32552     48177
     4  D=38CM       Oval     38.00  38.00    -      -     -       -    1134.0      102354     102354    204707
     5  D=50CM       Oval     50.00  50.00    -      -     -       -    1963.0      306796     306796    613592
     6  22X22        Rectang  22.00  22.00    -      -     -       -     484.0       19521      19521     28891

    
    

     COLUMNS 
    
    Column    Story    L       Lu     a      c     Theta    Sec     Mat    System
                      (m)     (m)    (m)    (m)     (o)      -       -       -
    ________  ____  ______  ______  _____  _____  ______   _____    _____  _____
    
    J-8         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      2        1    G&L
    J-8         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      2        1    G&L
    J-8         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      2        1    G&L
    J-8         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      2        1    G&L
    J-8         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      2        1    G&L
    J-8         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      2        1    G&L
    
    I-8         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    I-8         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    I-8         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    I-8         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    I-8         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      1        1    G&L
    I-8         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    
    H-8         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    H-8         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    H-8         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    H-8         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    H-8         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      1        1    G&L
    H-8         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    
    G-8         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    G-8         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    G-8         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    G-8         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    G-8         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      1        1    G&L
    G-8         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    
    F-8         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    F-8         5     3.58    3.19   0.08   0.31   90.0      1        1    G&L
    F-8         4     2.26    1.87   0.08   0.31   90.0      1        1    G&L
    F-8         3     2.58    2.18   0.08   0.33   90.0      1        4    G&L
    F-8         2     0.75    0.08   0.08   0.59   90.0      4        4    G&L
    F-8         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      4        4    G&L
    
    D-8         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    D-8         5     3.58    3.23   0.08   0.28   90.0      1        1    G&L
    D-8         4     2.26    1.99   0.00   0.28   90.0      1        1    G&L
    D-8         3     2.58    2.51   0.08   0.00   90.0      1        1    G&L
    D-8         2     0.75    0.02   0.00   0.73   90.0      5        4    G&L
    D-8         1     3.50    3.50   0.00   0.00   90.0      5        4    G&L
    
    C-8         2     0.75   -0.16   0.00   0.91   90.0      5        4    G&L
    C-8         1     3.50    3.50   0.00   0.00   90.0      5        4    G&L
    
    J-7         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    J-7         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    J-7         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
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    Column    Story    L       Lu     a      c     Theta    Sec     Mat    System
    ________  ____  ______  ______  _____  _____  ______   _____    _____  _____

    J-7         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    J-7         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      1        1    G&L
    J-7         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    
    I-7         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      3        1    G&L
    I-7         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    I-7         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    I-7         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    I-7         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      3        1    G&L
    I-7         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    
    H-7         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      3        1    G&L
    H-7         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    H-7         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    H-7         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    H-7         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      3        1    G&L
    H-7         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    
    G-7         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      3        1    G&L
    G-7         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    G-7         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    G-7         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    G-7         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      3        1    G&L
    G-7         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    
    F-7         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      3        1    G&L
    F-7         5     3.58    3.20   0.08   0.31   90.0      3        1    G&L
    F-7         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    F-7         3     2.58    2.18   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    F-7         2     0.75    0.35   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    F-7         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    
    E-7         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    E-7         5     3.58    3.23   0.08   0.28   90.0      6        5    G&L
    E-7         4     2.26    1.94   0.00   0.33   90.0      6        5    G&L
    E-7         3     2.58    2.51   0.08   0.00   90.0      6        5    G&L
    E-7         2     0.75    0.43   0.00   0.33   90.0      6        5    G&L
    E-7         1     3.50    3.50   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    
    D-7         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    D-7         5     3.58    3.23   0.08   0.28   90.0      6        5    G&L
    D-7         4     2.26    1.97   0.00   0.29   90.0      6        5    G&L
    D-7         3     2.58    2.51   0.08   0.00   90.0      6        5    G&L
    D-7         2     0.75    0.44   0.00   0.31   90.0      6        5    G&L
    D-7         1     3.50    3.50   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    
    D-6         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    D-6         5     3.58    3.23   0.08   0.28   90.0      6        5    G&L
    D-6         4     2.26    1.99   0.00   0.28   90.0      6        5    G&L
    D-6         3     2.58    2.51   0.08   0.00   90.0      6        5    G&L
    D-6         2     0.75    0.44   0.00   0.31   90.0      6        5    G&L
    D-6         1     3.50    3.50   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    
    D-5         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    D-5         5     3.58    3.23   0.08   0.28   90.0      6        5    G&L
    D-5         4     2.26    1.99   0.00   0.28   90.0      6        5    G&L
    D-5         3     2.58    2.51   0.08   0.00   90.0      6        5    G&L
    D-5         2     0.75    0.44   0.00   0.31   90.0      6        5    G&L
    D-5         1     3.50    3.50   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    
    J-4         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    J-4         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    J-4         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    J-4         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    J-4         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      1        1    G&L
    J-4         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    
    I-4         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      3        1    G&L
    I-4         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    I-4         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    I-4         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    I-4         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      3        1    G&L
    I-4         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    
    H-4         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      3        1    G&L
    H-4         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    H-4         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    H-4         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
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    Column    Story    L       Lu     a      c     Theta    Sec     Mat    System
    ________  ____  ______  ______  _____  _____  ______   _____    _____  _____

    H-4         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      3        1    G&L
    H-4         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    
    G-4         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      3        1    G&L
    G-4         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    G-4         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    G-4         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    G-4         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      3        1    G&L
    G-4         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    
    F-4         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      3        1    G&L
    F-4         5     3.58    3.20   0.08   0.31   90.0      3        1    G&L
    F-4         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    F-4         3     2.58    2.18   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    F-4         2     0.75    0.35   0.08   0.33   90.0      3        1    G&L
    F-4         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      3        1    G&L
    
    E-4         6     0.15    0.15   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    E-4         5     3.58    3.23   0.08   0.28   90.0      6        5    G&L
    E-4         4     2.26    1.94   0.00   0.33   90.0      6        5    G&L
    E-4         3     2.58    2.51   0.08   0.00   90.0      6        5    G&L
    E-4         2     0.75    0.43   0.00   0.33   90.0      6        5    G&L
    E-4         1     3.50    3.50   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    
    D-4         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    D-4         5     3.58    3.23   0.08   0.28   90.0      6        5    G&L
    D-4         4     2.26    1.97   0.00   0.29   90.0      6        5    G&L
    D-4         3     2.58    2.51   0.08   0.00   90.0      6        5    G&L
    D-4         2     0.75    0.44   0.00   0.31   90.0      6        5    G&L
    D-4         1     3.50    3.50   0.00   0.00   90.0      6        5    G&L
    
    J-3         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      2        1    G&L
    J-3         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      2        1    G&L
    J-3         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      2        1    G&L
    J-3         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      2        1    G&L
    J-3         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      2        1    G&L
    J-3         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      2        1    G&L
    
    I-3         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    I-3         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    I-3         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    I-3         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    I-3         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      1        1    G&L
    I-3         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    
    H-3         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    H-3         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    H-3         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    H-3         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    H-3         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      1        1    G&L
    H-3         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    
    G-3         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    G-3         5     3.58    3.18   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    G-3         4     2.26    1.86   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    G-3         3     2.58    2.26   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    G-3         2     0.75    0.68   0.08   0.00   90.0      1        1    G&L
    G-3         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    
    F-3         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    F-3         5     3.58    3.19   0.08   0.31   90.0      1        1    G&L
    F-3         4     2.26    1.87   0.08   0.31   90.0      1        1    G&L
    F-3         3     2.58    2.18   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    F-3         2     0.75    0.35   0.08   0.33   90.0      1        1    G&L
    F-3         1     3.50    3.18   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    
    D-3         6     0.30    0.30   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
    D-3         5     3.58    3.23   0.08   0.28   90.0      1        1    G&L
    D-3         4     2.26    1.97   0.00   0.29   90.0      1        1    G&L
    D-3         3     2.58    2.51   0.08   0.00   90.0      1        1    G&L
    D-3         2     0.75    0.43   0.00   0.33   90.0      1        1    G&L
    D-3         1     3.50    3.50   0.00   0.00   90.0      1        1    G&L
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    B E A M    S E C T I O N S 
    
    Number of prismatic sections =  4 
    
    Sec   Name        Shape    b      h      tw     tf     P1     P2      A         I2         I3         J    
                              (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (cm2)     (cm4)      (cm4)      (cm4)
    ___ ____________ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ________ __________ __________ _________
 
     1  25X40        Rectang  25.00  40.00    -      -     -       -    1000.0      133333      52083    126302
     2  70X120       Rectang  70.00 120.00    -      -     -       -    8400.0    10080000    3430000   8677900
     3  50X120       Rectang  50.00 120.00    -      -     -       -    6000.0     7200000    1250000   3687500
     4  VIGAS MADERA Rectang  20.00  35.00    -      -     -       -     700.0       71458      23333     59733

    
    

     BEAMS 
    
    Beam       Floor      L       Lu     a      c     Sec     Mat    System  
                         (m)     (m)    (m)    (m)     -       -       -
    _________  ______  ______  ______  _____  _____  _____   _____   _____
    
    
    F(1-3)          2    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    F(3-4)          2    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    F(7-8)          2    2.03    1.71   0.13   0.19    1       1     G&L
    F(8-10)         2    4.92    4.73   0.19   0.00    1       1     G&L
    G(1-3)          2    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    G(3-4)          2    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    G(7-8)          2    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    G(8-10)         2    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    H(1-3)          2    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    H(3-4)          2    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    H(7-8)          2    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    H(8-10)         2    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    I(1-3)          2    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    I(3-4)          2    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    I(7-8)          2    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    I(8-10)         2    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    J(1-3)          2    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    J(3-4)          2    2.03    1.73   0.15   0.15    1       1     G&L
    J(7-8)          2    2.03    1.73   0.15   0.15    1       1     G&L
    J(8-10)         2    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    
    A(3-4)          3    2.03    2.03   0.00   0.00    4       5     G&L
    A(5-6)          3    2.04    2.04   0.00   0.00    4       5     G&L
    A(7-8)          3    2.03    2.03   0.00   0.00    4       5     G&L
    C(2-3)          3    2.46    2.46   0.00   0.00    4       5     G&L
    C(5-6)          3    2.04    1.94   0.00   0.10    4       5     G&L
    C(6-7)          3    2.70    2.50   0.10   0.10    2       4     G&L
    C(7-8)          3    2.03    1.68   0.10   0.25    2       4     G&L
    C(8-9)          3    2.46    2.11   0.25   0.10    2       4     G&L
    C(9-10)         3    2.46    2.36   0.10   0.00    2       4     G&L
    D(1-3)          3    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    D(3-4)          3    2.03    1.77   0.15   0.11    1       1     G&L
    D(4-5)          3    2.74    2.52   0.11   0.11    1       1     G&L
    D(5-6)          3    2.04    1.82   0.11   0.11    1       1     G&L
    D(6-7)          3    2.70    2.48   0.11   0.11    1       1     G&L
    D(7-8)          3    2.03    1.67   0.11   0.25    1       1     G&L
    D(8-10)         3    4.92    4.67   0.25   0.00    1       1     G&L
    F(1-3)          3    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    F(3-4)          3    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    F(7-8)          3    2.03    1.71   0.13   0.19    1       1     G&L
    F(8-10)         3    4.92    4.73   0.19   0.00    1       1     G&L
    
    F(1-3)          4    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    F(3-4)          4    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    F(7-8)          4    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    F(8-10)         4    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    G(1-3)          4    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    G(3-4)          4    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    G(7-8)          4    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    G(8-10)         4    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    H(1-3)          4    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    H(3-4)          4    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    H(7-8)          4    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    H(8-10)         4    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    I(1-3)          4    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    I(3-4)          4    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    I(7-8)          4    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    I(8-10)         4    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    J(1-3)          4    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
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    Beam       Floor      L       Lu     a      c     Sec     Mat    System  
    _________  ______  ______  ______  _____  _____  _____   _____   _____

    J(3-4)          4    2.03    1.73   0.15   0.15    1       1     G&L
    J(7-8)          4    2.03    1.73   0.15   0.15    1       1     G&L
    J(8-10)         4    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    
    A(3-4)          5    2.03    2.03   0.00   0.00    4       5     G&L
    A(5-6)          5    2.04    2.04   0.00   0.00    4       5     G&L
    A(7-8)          5    2.03    2.03   0.00   0.00    4       5     G&L
    C(2-3)          5    2.46    2.46   0.00   0.00    4       5     G&L
    C(5-6)          5    2.04    2.04   0.00   0.00    4       5     G&L
    C(8-9)          5    2.46    2.46   0.00   0.00    4       5     G&L
    D(1-3)          5    4.92    4.77   0.00   0.15    4       5     G&L
    D(3-4)          5    2.03    1.77   0.15   0.11    4       5     G&L
    D(4-5)          5    2.74    2.52   0.11   0.11    4       5     G&L
    D(5-6)          5    2.04    1.82   0.11   0.11    4       5     G&L
    D(6-7)          5    2.70    2.48   0.11   0.11    4       5     G&L
    D(7-8)          5    2.03    1.77   0.11   0.15    4       5     G&L
    D(8-10)         5    4.92    4.77   0.15   0.00    4       5     G&L
    F(1-3)          5    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    F(3-4)          5    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    F(7-8)          5    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    F(8-10)         5    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    G(1-3)          5    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    G(3-4)          5    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    G(7-8)          5    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    G(8-10)         5    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    H(1-3)          5    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    H(3-4)          5    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    H(7-8)          5    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    H(8-10)         5    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    I(1-3)          5    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    I(3-4)          5    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    I(7-8)          5    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    I(8-10)         5    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    J(1-3)          5    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    J(3-4)          5    2.03    1.73   0.15   0.15    1       1     G&L
    J(7-8)          5    2.03    1.73   0.15   0.15    1       1     G&L
    J(8-10)         5    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    
    A(3-4)          6    2.03    2.03   0.00   0.00    4       5     G&L
    A(5-6)          6    2.04    2.04   0.00   0.00    4       5     G&L
    A(7-8)          6    2.03    2.03   0.00   0.00    4       5     G&L
    C(2-3)          6    2.46    2.46   0.00   0.00    4       5     G&L
    C(5-6)          6    2.04    2.04   0.00   0.00    4       5     G&L
    C(8-9)          6    2.46    2.46   0.00   0.00    4       5     G&L
    D(1-3)          6    4.92    4.77   0.00   0.15    4       5     G&L
    D(3-4)          6    2.03    1.77   0.15   0.11    4       5     G&L
    D(4-5)          6    2.74    2.52   0.11   0.11    4       5     G&L
    D(5-6)          6    2.04    1.82   0.11   0.11    4       5     G&L
    D(6-7)          6    2.70    2.48   0.11   0.11    4       5     G&L
    D(7-8)          6    2.03    1.77   0.11   0.15    4       5     G&L
    D(8-10)         6    4.92    4.77   0.15   0.00    4       5     G&L
    E(3-4)          6    2.03    1.82   0.10   0.11    4       5     G&L
    E(7-8)          6    2.03    1.82   0.11   0.10    4       5     G&L
    F(1-3)          6    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    F(3-4)          6    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    F(7-8)          6    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    F(8-10)         6    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    G(1-3)          6    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    G(3-4)          6    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    G(7-8)          6    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    G(8-10)         6    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    H(1-3)          6    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    H(3-4)          6    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    H(7-8)          6    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    H(8-10)         6    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    I(1-3)          6    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    I(3-4)          6    2.03    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    I(7-8)          6    2.03    1.75   0.13   0.15    1       1     G&L
    I(8-10)         6    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    J(1-3)          6    4.92    4.77   0.00   0.15    1       1     G&L
    J(3-4)          6    2.03    1.73   0.15   0.15    1       1     G&L
    J(7-8)          6    2.03    1.73   0.15   0.15    1       1     G&L
    J(8-10)         6    4.92    4.77   0.15   0.00    1       1     G&L
    
    A(3-4)          7    2.03    2.03   0.00   0.00    4       5     G&L
    A(5-6)          7    2.04    2.04   0.00   0.00    4       5     G&L
    A(7-8)          7    2.03    2.03   0.00   0.00    4       5     G&L
    D(1-2)          7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:08:59 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

    Beam       Floor      L       Lu     a      c     Sec     Mat    System  
    _________  ______  ______  ______  _____  _____  _____   _____   _____

    D(2-3)          7    2.74    2.59   0.00   0.15    1       1     G&L
    D(3-4)          7    2.03    1.77   0.15   0.11    1       1     G&L
    D(4-5)          7    2.74    2.52   0.11   0.11    1       1     G&L
    D(5-6)          7    2.04    1.82   0.11   0.11    1       1     G&L
    D(6-7)          7    2.70    2.48   0.11   0.11    1       1     G&L
    D(7-8)          7    2.03    1.77   0.11   0.15    1       1     G&L
    D(8-9)          7    2.74    2.59   0.15   0.00    1       1     G&L
    D(9-10)         7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
    F(1-2)          7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
    F(2-3)          7    2.74    2.59   0.00   0.15    1       1     G&L
    F(3-4)          7    2.04    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    F(7-8)          7    2.04    1.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    F(8-9)          7    2.74    2.59   0.15   0.00    1       1     G&L
    F(9-10)         7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
    G(1-2)          7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
    G(2-3)          7    2.74    2.59   0.00   0.15    1       1     G&L
    G(3-4)          7    2.04    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    G(7-8)          7    2.04    1.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    G(8-9)          7    2.74    2.59   0.15   0.00    1       1     G&L
    G(9-10)         7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
    H(1-2)          7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
    H(2-3)          7    2.74    2.59   0.00   0.15    1       1     G&L
    H(3-4)          7    2.04    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    H(7-8)          7    2.04    1.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    H(8-9)          7    2.74    2.59   0.15   0.00    1       1     G&L
    H(9-10)         7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
    I(1-2)          7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
    I(2-3)          7    2.74    2.59   0.00   0.15    1       1     G&L
    I(3-4)          7    2.04    1.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    I(7-8)          7    2.04    1.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    I(8-9)          7    2.74    2.59   0.15   0.00    1       1     G&L
    I(9-10)         7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
    J(1-2)          7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
    J(2-3)          7    2.74    2.59   0.00   0.15    1       1     G&L
    J(3-4)          7    2.04    1.74   0.15   0.15    1       1     G&L
    J(7-8)          7    2.04    1.74   0.15   0.15    1       1     G&L
    J(8-9)          7    2.74    2.59   0.15   0.00    1       1     G&L
    J(9-10)         7    2.74    2.74   0.00   0.00    1       1     G&L
    
    3(F-G)          2    4.47    4.17   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(G-H)          2    4.35    4.05   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(H-I)          2    4.50    4.20   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(I-J)          2    5.04    4.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    4(F-G)          2    4.47    4.22   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(G-H)          2    4.35    4.10   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(H-I)          2    4.50    4.25   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(I-J)          2    5.04    4.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    7(F-G)          2    4.47    4.22   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(G-H)          2    4.35    4.10   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(H-I)          2    4.50    4.25   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(I-J)          2    5.04    4.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    8(F-G)          2    4.47    4.13   0.19   0.15    1       1     G&L
    8(G-H)          2    4.35    4.05   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(H-I)          2    4.50    4.20   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(I-J)          2    5.04    4.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    
    2(A-C)          3    6.34    6.34   0.00   0.00    4       5     G&L
    3(A-C)          3    6.34    6.34   0.00   0.00    4       5     G&L
    3(C-D)          3    2.58    2.43   0.00   0.15    1       1     G&L
    3(D-E)          3    2.09    1.94   0.15   0.00    1       1     G&L
    3(E-F)          3    0.78    0.63   0.00   0.15    1       1     G&L
    4(A-C)          3    6.34    6.34   0.00   0.00    4       5     G&L
    4(C-D)          3    2.58    2.47   0.00   0.11    4       5     G&L
    4(D-E)          3    2.09    1.87   0.11   0.11    1       1     G&L
    4(E-F)          3    0.78    0.54   0.11   0.13    1       1     G&L
    5(A-B)          3    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    5(B-C)          3    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    5(C-D)          3    2.58    2.47   0.00   0.11    4       5     G&L
    6(A-B)          3    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    6(B-C)          3    3.17    2.82   0.00   0.35    1       1     G&L
    6(C-D)          3    2.58    2.12   0.35   0.11    4       5     G&L
    7(A-C)          3    6.34    5.99   0.00   0.35    4       5     G&L
    7(C-D)          3    2.58    2.12   0.35   0.11    4       5     G&L
    7(D-E)          3    2.09    1.87   0.11   0.11    1       1     G&L
    7(E-F)          3    0.78    0.54   0.11   0.13    1       1     G&L
    8(A-C)          3    6.34    6.09   0.00   0.25    4       5     G&L
    8(C-D)          3    2.58    2.08   0.25   0.25    3       1     G&L
    8(D-E)          3    2.09    1.84   0.25   0.00    3       1     G&L
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:08:59 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

    Beam       Floor      L       Lu     a      c     Sec     Mat    System  
    _________  ______  ______  ______  _____  _____  _____   _____   _____

    8(E-F)          3    0.78    0.59   0.00   0.19    3       1     G&L
    9(A-C)          3    6.34    5.99   0.00   0.35    4       5     G&L
    
    1(F-G)          4    4.47    4.47   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(G-H)          4    4.35    4.35   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(H-I)          4    4.50    4.50   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(I-J)          4    5.04    5.04   0.00   0.00    1       1     G&L
    3(F-G)          4    4.47    4.17   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(G-H)          4    4.35    4.05   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(H-I)          4    4.50    4.20   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(I-J)          4    5.04    4.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    4(F-G)          4    4.47    4.22   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(G-H)          4    4.35    4.10   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(H-I)          4    4.50    4.25   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(I-J)          4    5.04    4.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    7(F-G)          4    4.47    4.22   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(G-H)          4    4.35    4.10   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(H-I)          4    4.50    4.25   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(I-J)          4    5.04    4.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    8(F-G)          4    4.47    4.17   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(G-H)          4    4.35    4.05   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(H-I)          4    4.50    4.20   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(I-J)          4    5.04    4.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    10(F-G)         4    4.47    4.47   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(G-H)         4    4.35    4.35   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(H-I)         4    4.50    4.50   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(I-J)         4    5.04    5.04   0.00   0.00    1       1     G&L
    
    1(A-B)          5    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(B-C)          5    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(C-D)          5    2.58    2.58   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(D-E)          5    2.09    2.09   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(E-F)          5    0.78    0.78   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(F-G)          5    4.47    4.47   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(G-H)          5    4.35    4.35   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(H-I)          5    4.50    4.50   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(I-J)          5    5.04    5.04   0.00   0.00    1       1     G&L
    2(A-C)          5    6.34    6.34   0.00   0.00    4       5     G&L
    3(A-C)          5    6.34    6.34   0.00   0.00    4       5     G&L
    3(C-D)          5    2.58    2.43   0.00   0.15    1       1     G&L
    3(D-F)          5    2.87    2.57   0.15   0.15    4       5     G&L
    3(F-G)          5    4.47    4.17   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(G-H)          5    4.35    4.05   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(H-I)          5    4.50    4.20   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(I-J)          5    5.04    4.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    4(A-C)          5    6.34    6.34   0.00   0.00    4       5     G&L
    4(C-D)          5    2.58    2.47   0.00   0.11    4       5     G&L
    4(D-E)          5    2.09    1.87   0.11   0.11    1       1     G&L
    4(E-F)          5    0.78    0.54   0.11   0.13    1       1     G&L
    4(F-G)          5    4.47    4.22   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(G-H)          5    4.35    4.10   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(H-I)          5    4.50    4.25   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(I-J)          5    5.04    4.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    5(A-B)          5    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    5(B-C)          5    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    5(C-D)          5    2.58    2.47   0.00   0.11    4       5     G&L
    6(A-B)          5    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    6(B-C)          5    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    6(C-D)          5    2.58    2.47   0.00   0.11    4       5     G&L
    7(A-C)          5    6.34    6.34   0.00   0.00    4       5     G&L
    7(C-D)          5    2.58    2.47   0.00   0.11    4       5     G&L
    7(D-E)          5    2.09    1.87   0.11   0.11    1       1     G&L
    7(E-F)          5    0.78    0.54   0.11   0.13    1       1     G&L
    7(F-G)          5    4.47    4.22   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(G-H)          5    4.35    4.10   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(H-I)          5    4.50    4.25   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(I-J)          5    5.04    4.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    8(A-C)          5    6.34    6.34   0.00   0.00    4       5     G&L
    8(C-D)          5    2.58    2.43   0.00   0.15    4       5     G&L
    8(D-F)          5    2.87    2.57   0.15   0.15    4       5     G&L
    8(F-G)          5    4.47    4.17   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(G-H)          5    4.35    4.05   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(H-I)          5    4.50    4.20   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(I-J)          5    5.04    4.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    9(A-C)          5    6.34    6.34   0.00   0.00    4       5     G&L
    10(A-B)         5    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(B-C)         5    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(C-D)         5    2.58    2.58   0.00   0.00    1       1     G&L
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    Beam       Floor      L       Lu     a      c     Sec     Mat    System  
    _________  ______  ______  ______  _____  _____  _____   _____   _____

    10(D-E)         5    2.09    2.09   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(E-F)         5    0.78    0.78   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(F-G)         5    4.47    4.47   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(G-H)         5    4.35    4.35   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(H-I)         5    4.50    4.50   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(I-J)         5    5.04    5.04   0.00   0.00    1       1     G&L
    
    1(A-B)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(B-C)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(D-E)          6    2.09    2.09   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(E-F)          6    0.78    0.78   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(F-G)          6    4.47    4.47   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(G-H)          6    4.35    4.35   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(H-I)          6    4.50    4.50   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(I-J)          6    5.04    5.04   0.00   0.00    1       1     G&L
    2(A-B)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    2(B-C)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    3(A-B)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    3(B-C)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    3(C-D)          6    2.58    2.43   0.00   0.15    4       5     G&L
    3(D-E)          6    2.09    1.84   0.15   0.10    4       5     G&L
    3(E-F)          6    0.78    0.53   0.10   0.15    4       5     G&L
    3(F-G)          6    4.47    4.17   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(G-H)          6    4.35    4.05   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(H-I)          6    4.50    4.20   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(I-J)          6    5.04    4.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    4(A-B)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    4(B-C)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    4(C-D)          6    2.58    2.47   0.00   0.11    4       5     G&L
    4(D-E)          6    2.09    1.87   0.11   0.11    4       5     G&L
    4(E-F)          6    0.78    0.54   0.11   0.13    4       5     G&L
    4(F-G)          6    4.47    4.22   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(G-H)          6    4.35    4.10   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(H-I)          6    4.50    4.25   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(I-J)          6    5.04    4.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    5(A-B)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    5(B-C)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    5(C-D)          6    2.58    2.47   0.00   0.11    4       5     G&L
    6(A-B)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    6(B-C)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    6(C-D)          6    2.58    2.47   0.00   0.11    4       5     G&L
    7(A-B)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    7(B-C)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    7(C-D)          6    2.58    2.47   0.00   0.11    4       5     G&L
    7(D-E)          6    2.09    1.87   0.11   0.11    4       5     G&L
    7(E-F)          6    0.78    0.54   0.11   0.13    4       5     G&L
    7(F-G)          6    4.47    4.22   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(G-H)          6    4.35    4.10   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(H-I)          6    4.50    4.25   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(I-J)          6    5.04    4.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    8(A-B)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    8(B-C)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    8(C-D)          6    2.58    2.43   0.00   0.15    4       5     G&L
    8(D-E)          6    2.09    1.84   0.15   0.10    4       5     G&L
    8(E-F)          6    0.78    0.53   0.10   0.15    4       5     G&L
    8(F-G)          6    4.47    4.17   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(G-H)          6    4.35    4.05   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(H-I)          6    4.50    4.20   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(I-J)          6    5.04    4.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    9(A-B)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    9(B-C)          6    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    10(A-B)         6    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(B-C)         6    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(C-D)         6    2.58    2.58   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(D-E)         6    2.09    2.09   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(E-F)         6    0.78    0.78   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(F-G)         6    4.47    4.47   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(G-H)         6    4.35    4.35   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(H-I)         6    4.50    4.50   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(I-J)         6    5.04    5.04   0.00   0.00    1       1     G&L
    
    1(A-B)          7    3.39    3.39   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(B-C)          7    3.39    3.39   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(C-D)          7    2.58    2.58   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(D-E)          7    2.09    2.09   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(E-F)          7    0.78    0.78   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(F-G)          7    4.47    4.47   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(G-H)          7    4.35    4.35   0.00   0.00    1       1     G&L
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    Beam       Floor      L       Lu     a      c     Sec     Mat    System  
    _________  ______  ______  ______  _____  _____  _____   _____   _____

    1(H-I)          7    4.50    4.50   0.00   0.00    1       1     G&L
    1(I-J)          7    5.04    5.04   0.00   0.00    1       1     G&L
    2(A-B)          7    3.39    3.39   0.00   0.00    4       5     G&L
    2(B-C)          7    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    3(A-B)          7    3.39    3.39   0.00   0.00    4       5     G&L
    3(B-C)          7    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    3(C-D)          7    2.85    2.70   0.00   0.15    1       1     G&L
    3(D-E)          7    2.09    1.94   0.15   0.00    1       1     G&L
    3(E-F)          7    0.78    0.63   0.00   0.15    1       1     G&L
    3(F-G)          7    4.47    4.17   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(G-H)          7    4.35    4.05   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(H-I)          7    4.50    4.20   0.15   0.15    1       1     G&L
    3(I-J)          7    5.04    4.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    4(A-B)          7    3.39    3.39   0.00   0.00    4       5     G&L
    4(B-C)          7    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    4(C-D)          7    2.85    2.74   0.00   0.11    4       5     G&L
    4(D-E)          7    2.10    1.88   0.11   0.11    1       1     G&L
    4(E-F)          7    0.78    0.54   0.11   0.13    1       1     G&L
    4(F-G)          7    4.47    4.22   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(G-H)          7    4.35    4.10   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(H-I)          7    4.50    4.25   0.13   0.13    1       1     G&L
    4(I-J)          7    5.04    4.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    5(A-B)          7    3.39    3.39   0.00   0.00    1       1     G&L
    5(B-C)          7    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    5(C-D)          7    2.85    2.74   0.00   0.11    4       5     G&L
    6(A-B)          7    3.39    3.39   0.00   0.00    1       1     G&L
    6(B-C)          7    3.17    3.17   0.00   0.00    1       1     G&L
    6(C-D)          7    2.85    2.74   0.00   0.11    4       5     G&L
    7(A-B)          7    3.39    3.39   0.00   0.00    4       5     G&L
    7(B-C)          7    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    7(C-D)          7    2.85    2.74   0.00   0.11    4       5     G&L
    7(D-E)          7    2.10    1.88   0.11   0.11    1       1     G&L
    7(E-F)          7    0.78    0.54   0.11   0.13    1       1     G&L
    7(F-G)          7    4.47    4.22   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(G-H)          7    4.35    4.10   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(H-I)          7    4.50    4.25   0.13   0.13    1       1     G&L
    7(I-J)          7    5.04    4.76   0.13   0.15    1       1     G&L
    8(A-B)          7    3.39    3.39   0.00   0.00    4       5     G&L
    8(B-C)          7    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    8(C-D)          7    2.85    2.70   0.00   0.15    1       1     G&L
    8(D-E)          7    2.09    1.94   0.15   0.00    1       1     G&L
    8(E-F)          7    0.78    0.63   0.00   0.15    1       1     G&L
    8(F-G)          7    4.47    4.17   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(G-H)          7    4.35    4.05   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(H-I)          7    4.50    4.20   0.15   0.15    1       1     G&L
    8(I-J)          7    5.04    4.76   0.15   0.13    1       1     G&L
    9(A-B)          7    3.39    3.39   0.00   0.00    4       5     G&L
    9(B-C)          7    3.17    3.17   0.00   0.00    4       5     G&L
    10(A-B)         7    3.39    3.39   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(B-C)         7    3.39    3.39   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(C-D)         7    2.58    2.58   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(D-E)         7    2.09    2.09   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(E-F)         7    0.78    0.78   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(F-G)         7    4.47    4.47   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(G-H)         7    4.35    4.35   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(H-I)         7    4.50    4.50   0.00   0.00    1       1     G&L
    10(I-J)         7    5.04    5.04   0.00   0.00    1       1     G&L
    
    

    W A L L    D A T A
    
    
    Total number of wall panels....... =  181
    
    

     WALL PANELS 
    
     Wall      Story     B       H       t     Material  System
                        (m)     (m)     (cm)     -         -    
    _________  ______  ______  ______  ______  ______    _______
    
    A(1-2)       1       2.46    3.50    50.0    3       G&L
    A(2-3)       1       2.46    3.50    50.0    3       G&L
    A(4-5)       1       2.74    3.50    50.0    3       G&L
    A(6-7)       1       2.70    3.50    50.0    3       G&L
    A(8-9)       1       2.46    3.50    50.0    3       G&L
    A(9-10)      1       2.46    3.50    50.0    3       G&L
    C(1-2)       1       2.46    3.50    50.0    3       G&L
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     Wall      Story     B       H       t     Material  System
    _________  ______  ______  ______  ______  ______    _______

    C(3-4)       1       2.03    3.50    50.0    3       G&L
    C(4-5)       1       2.74    3.50    50.0    3       G&L
    1(A-B)       1       3.17    3.50    30.0    3       G&L
    1(B-C)       1       3.17    3.50    30.0    3       G&L
    1(C-D)       1       2.58    3.50    30.0    3       G&L
    1(D-E)       1       2.09    3.50    30.0    3       G&L
    1(E-F)       1       0.78    3.50    30.0    3       G&L
    1(F-G)       1       4.47    3.50    20.0    2       G&L
    1(G-H)       1       4.35    3.50    20.0    2       G&L
    1(H-I)       1       4.50    3.50    20.0    2       G&L
    1(I-J)       1       5.04    3.50    20.0    2       G&L
    3(C-D)       1       2.58    3.50    50.0    3       G&L
    5(A-B)       1       3.17    3.50    30.0    3       G&L
    5(B-C)       1       3.17    3.50    30.0    3       G&L
    6(A-B)       1       3.17    3.50    30.0    3       G&L
    6(B-C)       1       3.17    3.50    30.0    3       G&L
    10(A-B)      1       3.17    3.50    30.0    3       G&L
    10(B-C)      1       3.17    3.50    30.0    3       G&L
    10(C-D)      1       2.58    3.50    30.0    3       G&L
    10(D-E)      1       2.09    3.50    30.0    3       G&L
    10(E-F)      1       0.78    3.50    30.0    3       G&L
    10(F-G)      1       4.47    3.50    20.0    2       G&L
    10(G-H)      1       4.35    3.50    20.0    2       G&L
    10(H-I)      1       4.50    3.50    20.0    2       G&L
    10(I-J)      1       5.04    3.50    20.0    2       G&L
    
    A(1-2)       2       2.46    0.75    50.0    3       G&L
    A(2-3)       2       2.46    0.75    50.0    3       G&L
    A(4-5)       2       2.74    0.75    50.0    3       G&L
    A(6-7)       2       2.70    0.75    50.0    3       G&L
    A(8-9)       2       2.46    0.75    50.0    3       G&L
    A(9-10)      2       2.46    0.75    50.0    3       G&L
    C(1-2)       2       2.46    0.75    50.0    3       G&L
    C(3-4)       2       2.03    0.75    50.0    3       G&L
    C(4-5)       2       2.74    0.75    50.0    3       G&L
    1(A-B)       2       3.17    0.75    30.0    3       G&L
    1(B-C)       2       3.17    0.75    30.0    3       G&L
    1(C-D)       2       2.58    0.75    30.0    3       G&L
    1(D-E)       2       2.09    0.75    30.0    3       G&L
    1(E-F)       2       0.78    0.75    30.0    3       G&L
    1(F-G)       2       4.47    0.75    20.0    2       G&L
    1(G-H)       2       4.35    0.75    20.0    2       G&L
    1(H-I)       2       4.50    0.75    20.0    2       G&L
    1(I-J)       2       5.04    0.75    20.0    2       G&L
    3(C-D)       2       2.58    0.75    50.0    3       G&L
    10(A-B)      2       3.17    0.75    30.0    3       G&L
    10(B-C)      2       3.17    0.75    30.0    3       G&L
    10(C-D)      2       2.58    0.75    30.0    3       G&L
    10(D-E)      2       2.09    0.75    30.0    3       G&L
    10(E-F)      2       0.78    0.75    30.0    3       G&L
    10(F-G)      2       4.47    0.75    20.0    2       G&L
    10(G-H)      2       4.35    0.75    20.0    2       G&L
    10(H-I)      2       4.50    0.75    20.0    2       G&L
    10(I-J)      2       5.04    0.75    20.0    2       G&L
    
    A(1-2)       3       2.46    2.58    50.0    3       G&L
    A(2-3)       3       2.46    2.58    50.0    3       G&L
    A(4-5)       3       2.74    2.58    50.0    3       G&L
    A(6-7)       3       2.70    2.58    50.0    3       G&L
    A(8-9)       3       2.46    2.58    50.0    3       G&L
    A(9-10)      3       2.46    2.58    50.0    3       G&L
    C(1-2)       3       2.46    2.58    50.0    3       G&L
    C(3-4)       3       2.03    2.58    50.0    3       G&L
    C(4-5)       3       2.74    2.58    50.0    3       G&L
    C(6-7)       3       2.70    2.58    75.0    2       G&L
    C(7-8)       3       2.03    2.58    75.0    2       G&L
    C(9-10)      3       2.46    2.58    75.0    2       G&L
    1(A-B)       3       3.17    2.58    30.0    3       G&L
    1(B-C)       3       3.17    2.58    30.0    3       G&L
    1(C-D)       3       2.58    2.58    30.0    3       G&L
    1(D-E)       3       2.09    2.58    30.0    3       G&L
    1(E-F)       3       0.78    2.58    30.0    3       G&L
    1(F-G)       3       4.47    2.58    20.0    2       G&L
    1(G-H)       3       4.35    2.58    20.0    2       G&L
    1(H-I)       3       4.50    2.58    20.0    2       G&L
    1(I-J)       3       5.04    2.58    20.0    2       G&L
    10(A-B)      3       3.17    2.58    30.0    3       G&L
    10(B-C)      3       3.17    2.58    30.0    3       G&L
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     Wall      Story     B       H       t     Material  System
    _________  ______  ______  ______  ______  ______    _______

    10(C-D)      3       2.58    2.58    30.0    3       G&L
    10(D-E)      3       2.09    2.58    30.0    3       G&L
    10(E-F)      3       0.78    2.58    30.0    3       G&L
    10(F-G)      3       4.47    2.58    20.0    2       G&L
    10(G-H)      3       4.35    2.58    20.0    2       G&L
    10(H-I)      3       4.50    2.58    20.0    2       G&L
    10(I-J)      3       5.04    2.58    20.0    2       G&L
    
    A(1-2)       4       2.46    2.26    50.0    3       G&L
    A(2-3)       4       2.46    2.26    50.0    3       G&L
    A(4-5)       4       2.74    2.26    50.0    3       G&L
    A(6-7)       4       2.70    2.26    50.0    3       G&L
    A(8-9)       4       2.46    2.26    50.0    3       G&L
    A(9-10)      4       2.46    2.26    50.0    3       G&L
    C(1-2)       4       2.46    2.26    50.0    3       G&L
    C(3-4)       4       2.03    2.26    50.0    3       G&L
    C(4-5)       4       2.74    2.26    50.0    3       G&L
    C(6-7)       4       2.70    2.26    70.0    3       G&L
    C(7-8)       4       2.03    2.26    70.0    3       G&L
    C(9-10)      4       2.46    2.26    70.0    3       G&L
    1(A-B)       4       3.17    2.26    30.0    3       G&L
    1(B-C)       4       3.17    2.26    30.0    3       G&L
    1(C-D)       4       2.58    2.26    30.0    3       G&L
    1(D-E)       4       2.09    2.26    30.0    3       G&L
    1(E-F)       4       0.78    2.26    30.0    3       G&L
    1(F-G)       4       4.47    2.26    20.0    2       G&L
    1(G-H)       4       4.35    2.26    20.0    2       G&L
    1(H-I)       4       4.50    2.26    20.0    2       G&L
    1(I-J)       4       5.04    2.26    20.0    2       G&L
    3(C-D)       4       2.58    2.26    50.0    3       G&L
    10(A-B)      4       3.17    2.26    30.0    3       G&L
    10(B-C)      4       3.17    2.26    30.0    3       G&L
    10(C-D)      4       2.58    2.26    30.0    3       G&L
    10(D-E)      4       2.09    2.26    30.0    3       G&L
    10(E-F)      4       0.78    2.26    30.0    3       G&L
    10(F-G)      4       4.47    2.26    20.0    2       G&L
    10(G-H)      4       4.35    2.26    20.0    2       G&L
    10(H-I)      4       4.50    2.26    20.0    2       G&L
    10(I-J)      4       5.04    2.26    20.0    2       G&L
    
    A(1-2)       5       2.46    3.58    50.0    3       G&L
    A(2-3)       5       2.46    3.58    50.0    3       G&L
    A(4-5)       5       2.74    3.58    50.0    3       G&L
    A(6-7)       5       2.70    3.58    50.0    3       G&L
    A(8-9)       5       2.46    3.58    50.0    3       G&L
    A(9-10)      5       2.46    3.58    50.0    3       G&L
    C(1-2)       5       2.46    3.58    50.0    3       G&L
    C(3-4)       5       2.03    3.58    50.0    3       G&L
    C(4-5)       5       2.74    3.58    50.0    3       G&L
    C(6-7)       5       2.70    3.58    70.0    3       G&L
    C(7-8)       5       2.03    3.58    70.0    3       G&L
    C(9-10)      5       2.46    3.58    70.0    3       G&L
    1(A-B)       5       3.17    3.58    30.0    3       G&L
    1(B-C)       5       3.17    3.58    30.0    3       G&L
    1(C-D)       5       2.58    3.58    30.0    3       G&L
    1(D-E)       5       2.09    3.58    30.0    3       G&L
    1(E-F)       5       0.78    3.58    30.0    3       G&L
    1(F-G)       5       4.47    3.58    20.0    2       G&L
    1(G-H)       5       4.35    3.58    20.0    2       G&L
    1(H-I)       5       4.50    3.58    20.0    2       G&L
    1(I-J)       5       5.04    3.58    20.0    2       G&L
    10(A-B)      5       3.17    3.58    30.0    3       G&L
    10(B-C)      5       3.17    3.58    30.0    3       G&L
    10(C-D)      5       2.58    3.58    30.0    3       G&L
    10(D-E)      5       2.09    3.58    30.0    3       G&L
    10(E-F)      5       0.78    3.58    30.0    3       G&L
    10(F-G)      5       4.47    3.58    20.0    2       G&L
    10(G-H)      5       4.35    3.58    20.0    2       G&L
    10(H-I)      5       4.50    3.58    20.0    2       G&L
    10(I-J)      5       5.04    3.58    20.0    2       G&L
    
    A(1-2)       6       2.46    0.30    50.0    3       G&L
    A(2-3)       6       2.46    0.30    50.0    3       G&L
    A(4-5)       6       2.74    0.30    50.0    3       G&L
    A(6-7)       6       2.70    0.30    50.0    3       G&L
    A(8-9)       6       2.46    0.30    50.0    3       G&L
    A(9-10)      6       2.46    0.30    50.0    3       G&L
    C(1-2)       6       2.46    0.90    50.0    3       G&L
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     Wall      Story     B       H       t     Material  System
    _________  ______  ______  ______  ______  ______    _______

    C(3-4)       6       2.03    1.50    50.0    3       G&L
    C(4-5)       6       2.74    1.50    50.0    3       G&L
    C(6-7)       6       2.70    1.50    70.0    3       G&L
    C(7-8)       6       2.03    1.50    70.0    3       G&L
    C(9-10)      6       2.46    0.90    70.0    3       G&L
    1(A-B)       6       3.17    0.90    30.0    3       G&L
    1(B-C)       6       3.17    0.90    30.0    3       G&L
    1(C-D)       6       2.58    0.30    30.0    3       G&L
    1(D-E)       6       2.09    0.30    30.0    3       G&L
    1(E-F)       6       0.78    0.30    30.0    3       G&L
    1(F-G)       6       4.47    0.30    20.0    2       G&L
    1(G-H)       6       4.35    0.30    20.0    2       G&L
    1(H-I)       6       4.50    0.30    20.0    2       G&L
    1(I-J)       6       5.04    0.30    20.0    2       G&L
    10(A-B)      6       3.17    0.90    30.0    3       G&L
    10(B-C)      6       3.17    0.90    30.0    3       G&L
    10(C-D)      6       2.58    0.30    30.0    3       G&L
    10(D-E)      6       2.09    0.30    30.0    3       G&L
    10(E-F)      6       0.78    0.30    30.0    3       G&L
    10(F-G)      6       4.47    0.30    20.0    2       G&L
    10(G-H)      6       4.35    0.30    20.0    2       G&L
    10(H-I)      6       4.50    0.30    20.0    2       G&L
    10(I-J)      6       5.04    0.30    20.0    2       G&L
    
    

    G R O U N D    S U P P O R T    D A T A 
    
    
    Total number of ground supports =   64
    
    
    
                                     K  =  Spring constant(ton/cm)
    
                                     Characteristics for All Degrees of Freedom   
                                     Value = K     Dash = free    C = constrained  
    Support   Floor   Type          Ux        Uy        Uz      TetX       TetY      TetZ
    ________  _____   _____       _____     _____     _____     _____     _____     _____
    
    A-1          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    B-1          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    C-1          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    D-1          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    E-1          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    F-1          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    G-1          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    H-1          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    I-1          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    J-1          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    A-2          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    C-2          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    A-3          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    C-3          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    D-3          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    F-3          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    G-3          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    H-3          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    I-3          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    J-3          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    A-4          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    C-4          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    D-4          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    E-4          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    F-4          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    G-4          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    H-4          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    I-4          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    J-4          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    A-5          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    B-5          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    C-5          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    D-5          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    A-6          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    B-6          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    C-6          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    D-6          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    A-7          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    D-7          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
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    Support   Floor   Type          Ux        Uy        Uz      TetX       TetY      TetZ
    ________  _____   _____       _____     _____     _____     _____     _____     _____

    E-7          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    F-7          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    G-7          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    H-7          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    I-7          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    J-7          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    A-8          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    C-8          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    D-8          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    F-8          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    G-8          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    H-8          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    I-8          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    J-8          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    A-9          1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    A-10         1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    B-10         1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    C-10         1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    D-10         1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    E-10         1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    F-10         1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    G-10         1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    H-10         1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    I-10         1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    J-10         1    Fixed          C         C         C         C         C         C
    
    

    S U M M A R Y    O F     T O T A L    F L O O R    L O A D S
    
    

    LOAD CASE  1 :  SELFW (D0)  
    
    
                           Force (ton)                Moment (ton-m)
                ________________________     ________________________
     Floor        Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
    
          7       0.00     0.00    94.57        0.0      0.0      0.0
          6       0.00     0.00   223.25        0.0      0.0      0.0
          5       0.00     0.00   167.00        0.0      0.0      0.0
          4       0.00     0.00   165.18        0.0      0.0      0.0
          3       0.00     0.00    74.69        0.0      0.0      0.0
          2       0.00     0.00   201.72        0.0      0.0      0.0
          1       0.00     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
      Total       0.00     0.00   926.40        0.0      0.0      0.0
    
    

    LOAD CASE  2 :  DEAD (DL)  
    
    
                           Force (ton)                Moment (ton-m)
                ________________________     ________________________
     Floor        Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
    
          7       0.00     0.00    68.01        0.0      0.0      0.0
          6       0.00     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
          5       0.00     0.00   323.54        0.0      0.0      0.0
          4       0.00     0.00   169.97        0.0      0.0      0.0
          3       0.00     0.00   153.58        0.0      0.0      0.0
          2       0.00     0.00   169.97        0.0      0.0      0.0
          1       0.00     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
      Total       0.00     0.00   885.07        0.0      0.0      0.0
    
    

    LOAD CASE  3 :  LIVE (LL)  
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                           Force (ton)                Moment (ton-m)
                ________________________     ________________________
     Floor        Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
    
          7       0.00     0.00    29.15        0.0      0.0      0.0
          6       0.00     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
          5       0.00     0.00    97.16        0.0      0.0      0.0
          4       0.00     0.00    51.04        0.0      0.0      0.0
          3       0.00     0.00    46.12        0.0      0.0      0.0
          2       0.00     0.00    51.04        0.0      0.0      0.0
          1       0.00     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
      Total       0.00     0.00   274.51        0.0      0.0      0.0
    
    

    LOAD CASE  4 :  EQUAKE X (EQX)   - TYPE : EQUIVALENT STATIC
    
    
                           Force (ton)       Acc. Tors. Mom. (ton-m)
                ________________________     ________________________
     Floor        Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
    
          7     292.44     0.00     0.00        0.0      0.0    442.0
          6     358.82     0.00     0.00        0.0      0.0    542.0
          5     565.14     0.00     0.00        0.0      0.0    856.0
          4     290.64     0.00     0.00        0.0      0.0    439.6
          3     123.79     0.00     0.00        0.0      0.0    187.1
          2     165.05     0.00     0.00        0.0      0.0    249.9
          1       0.00     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
      Total    1795.88     0.00     0.00        0.0      0.0   2716.6
    
    

    LOAD CASE  5 :  EQUAKE Y (EQY)   - TYPE : EQUIVALENT STATIC
    
    
                           Force (ton)       Acc. Tors. Mom. (ton-m)
                ________________________     ________________________
     Floor        Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
    
          7       0.00   292.44     0.00        0.0      0.0    313.7
          6       0.00   358.82     0.00        0.0      0.0    385.2
          5       0.00   565.14     0.00        0.0      0.0    605.6
          4       0.00   290.64     0.00        0.0      0.0    312.4
          3       0.00   123.79     0.00        0.0      0.0    133.0
          2       0.00   165.05     0.00        0.0      0.0    177.2
          1       0.00     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
      Total       0.00  1795.88     0.00        0.0      0.0   1927.1
    
    

    LOAD CASE  6 :  WIND X (WLX)  
    
    
                           Force (ton)                Moment (ton-m)
                ________________________     ________________________
     Floor        Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
    
          7       0.82     0.00     0.00        0.0      0.0      1.3
          6       2.74     0.00     0.00        0.0      0.0      4.3
          5       3.02     0.00     0.00        0.0      0.0      4.8
          4       2.42     0.00     0.00        0.0      0.0      3.8
          3       1.59     0.00     0.00        0.0      0.0      2.5
          2       2.03     0.00     0.00        0.0      0.0      3.2
          1       1.67     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
      Total      14.29     0.00     0.00        0.0      0.0     20.0
    
    

    LOAD CASE  7 :  WIND Y (WLY)  
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                           Force (ton)                Moment (ton-m)
                ________________________     ________________________
     Floor        Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
    
          7       0.00     0.55     0.00        0.0      0.0      0.6
          6       0.00     1.84     0.00        0.0      0.0      2.1
          5       0.00     2.02     0.00        0.0      0.0      2.3
          4       0.00     1.46     0.00        0.0      0.0      1.6
          3       0.00     1.05     0.00        0.0      0.0      1.2
          2       0.00     1.22     0.00        0.0      0.0      1.4
          1       0.00     1.00     0.00        0.0      0.0      0.0
     ______     ______   ______   ______     ______   ______   ______
      Total       0.00     9.14     0.00        0.0      0.0      9.1
    
    
    

    SUMMARY QUANTITY OF MATERIALS
    
    

    C O L U M N S
    Item  Section       Material      Length    Weight/Len  Total Weight
      -         -            -           m        ton/m        ton
    ____  ______________  __________  ________  __________  ____________
     1    30X30           2500 PSI PROM EXIST
                                        127.65      0.216        27.57
     2    30X30           3300 PSI PROM   2.18      0.216         0.47
     3    30X25           2500 PSI PROM EXIST
                                         22.89      0.180         4.12
     4    25X25           2500 PSI PROM EXIST
                                         89.59      0.150        13.44
     5    D=38CM          3300 PSI PROM   3.26      0.272         0.89
     6    D=50CM          3300 PSI PROM   6.86      0.471         3.23
     7    22X22           MADERA         71.30      0.029         2.07
                                                            ____________
                                                TOTAL =          51.79
    

    B E A M S
    Item  Section       Material      Length    Weight/Len  Total Weight
      -         -            -           m        ton/m        ton
    ____  ______________  __________  ________  __________  ____________
     1    25X40           2500 PSI PROM EXIST
                                       1055.69      0.240       253.37
     2    70X120          3300 PSI PROM   9.15      2.016        18.45
     3    50X120          2500 PSI PROM EXIST
                                          4.98      1.440         7.17
     4    VIGAS MADERA    MADERA        305.49      0.042        12.83
                                                            ____________
                                                TOTAL =         291.81
    

    W A L L S
    Item    Section       Material     Area    Weight/Area  Total Weight
      -         -            -           m²       ton/m²       ton
    ____  ______________  __________  ________  __________  ____________
     1    t =50           MURO ANTIGUO  315.95      0.700       221.17
     2    t =30           MURO ANTIGUO  357.82      0.420       150.28
     3    t =20           MURO NUEVO    476.26      0.280       133.35
     4    t =75           MURO NUEVO     18.55      1.050        19.48
     5    t =70           MURO ANTIGUO   51.30      0.980        50.27
                                                            ____________
                                                TOTAL =         574.55
    

    S L A B S
    Item    Section       Material     Area    Weight/Area  Total Weight
      -         -            -           m²       ton/m²       ton
    ____  ______________  __________  ________  __________  ____________
     1    Slab type 1     w =2.4       1226.82      0.336       412.21
     2    CUBIERTA        w =2.4        485.81      0.060        29.15
                                                            ____________
                                                TOTAL =        1015.91
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    N O D E    D A T A
    
    
    Axis        Floor       X         Y         Z          Axis        Floor      X          Y         Z
    ____        _____   _________ _________ _________      ____        _____   _________ _________ _________
    A-1          1          0.00      0.00      0.00       B-1          1          0.00      3.17      0.00 
    C-1          1          0.00      6.34      0.00       D-1          1          0.00      8.92      0.00 
    E-1          1          0.00     11.01      0.00       F-1          1          0.00     11.79      0.00 
    G-1          1          0.00     16.26      0.00       H-1          1          0.00     20.61      0.00 
    I-1          1          0.00     25.11      0.00       J-1          1          0.00     30.15      0.00 
    A-2          1          2.46      0.00      0.00       C-2          1          2.46      6.34      0.00 
    A-3          1          4.92      0.00      0.00       C-3          1          4.92      6.34      0.00 
    D-3          1          4.92      8.92      0.00       F-3          1          4.92     11.79      0.00 
    G-3          1          4.92     16.26      0.00       H-3          1          4.92     20.61      0.00 
    I-3          1          4.92     25.11      0.00       J-3          1          4.92     30.15      0.00 
    A-4          1          6.95      0.00      0.00       C-4          1          6.95      6.34      0.00 
    D-4          1          6.95      8.92      0.00       E-4          1          6.95     11.01      0.00 
    F-4          1          6.95     11.79      0.00       G-4          1          6.95     16.26      0.00 
    H-4          1          6.95     20.61      0.00       I-4          1          6.95     25.11      0.00 
    J-4          1          6.95     30.15      0.00       A-5          1          9.69      0.00      0.00 
    B-5          1          9.69      3.17      0.00       C-5          1          9.69      6.34      0.00 
    D-5          1          9.69      8.92      0.00       A-6          1         11.73      0.00      0.00 
    B-6          1         11.73      3.17      0.00       C-6          1         11.73      6.34      0.00 
    D-6          1         11.73      8.92      0.00       A-7          1         14.43      0.00      0.00 
    D-7          1         14.43      8.92      0.00       E-7          1         14.43     11.01      0.00 
    F-7          1         14.43     11.79      0.00       G-7          1         14.43     16.26      0.00 
    H-7          1         14.43     20.61      0.00       I-7          1         14.43     25.11      0.00 
    J-7          1         14.43     30.15      0.00       A-8          1         16.46      0.00      0.00 
    C-8          1         16.46      6.34      0.00       D-8          1         16.46      8.92      0.00 
    F-8          1         16.46     11.79      0.00       G-8          1         16.46     16.26      0.00 
    H-8          1         16.46     20.61      0.00       I-8          1         16.46     25.11      0.00 
    J-8          1         16.46     30.15      0.00       A-9          1         18.92      0.00      0.00 
    A-10         1         21.38      0.00      0.00       B-10         1         21.38      3.17      0.00 
    C-10         1         21.38      6.34      0.00       D-10         1         21.38      8.92      0.00 
    E-10         1         21.38     11.01      0.00       F-10         1         21.38     11.79      0.00 
    G-10         1         21.38     16.26      0.00       H-10         1         21.38     20.61      0.00 
    I-10         1         21.38     25.11      0.00       J-10         1         21.38     30.15      0.00 
    
    A-1          2          0.00      0.00      3.50       B-1          2          0.00      3.17      3.50 
    C-1          2          0.00      6.34      3.50       D-1          2          0.00      8.92      3.50 
    E-1          2          0.00     11.01      3.50       F-1          2          0.00     11.79      3.50 
    G-1          2          0.00     16.26      3.50       H-1          2          0.00     20.61      3.50 
    I-1          2          0.00     25.11      3.50       J-1          2          0.00     30.15      3.50 
    A-2          2          2.46      0.00      3.50       C-2          2          2.46      6.34      3.50 
    A-3          2          4.92      0.00      3.50       C-3          2          4.92      6.34      3.50 
    D-3          2          4.92      8.92      3.50       F-3          2          4.92     11.79      3.50 
    G-3          2          4.92     16.26      3.50       H-3          2          4.92     20.61      3.50 
    I-3          2          4.92     25.11      3.50       J-3          2          4.92     30.15      3.50 
    A-4          2          6.95      0.00      3.50       C-4          2          6.95      6.34      3.50 
    D-4          2          6.95      8.92      3.50       E-4          2          6.95     11.01      3.50 
    F-4          2          6.95     11.79      3.50       G-4          2          6.95     16.26      3.50 
    H-4          2          6.95     20.61      3.50       I-4          2          6.95     25.11      3.50 
    J-4          2          6.95     30.15      3.50       A-5          2          9.69      0.00      3.50 
    B-5          2          9.69      3.17      3.50       C-5          2          9.69      6.34      3.50 
    D-5          2          9.69      8.92      3.50       A-6          2         11.73      0.00      3.50 
    B-6          2         11.73      3.17      3.50       C-6          2         11.73      6.34      3.50 
    D-6          2         11.73      8.92      3.50       A-7          2         14.43      0.00      3.50 
    D-7          2         14.43      8.92      3.50       E-7          2         14.43     11.01      3.50 
    F-7          2         14.43     11.79      3.50       G-7          2         14.43     16.26      3.50 
    H-7          2         14.43     20.61      3.50       I-7          2         14.43     25.11      3.50 
    J-7          2         14.43     30.15      3.50       A-8          2         16.46      0.00      3.50 
    C-8          2         16.46      6.34      3.50       D-8          2         16.46      8.92      3.50 
    F-8          2         16.46     11.79      3.50       G-8          2         16.46     16.26      3.50 
    H-8          2         16.46     20.61      3.50       I-8          2         16.46     25.11      3.50 
    J-8          2         16.46     30.15      3.50       A-9          2         18.92      0.00      3.50 
    A-10         2         21.38      0.00      3.50       B-10         2         21.38      3.17      3.50 
    C-10         2         21.38      6.34      3.50       D-10         2         21.38      8.92      3.50 
    E-10         2         21.38     11.01      3.50       F-10         2         21.38     11.79      3.50 
    G-10         2         21.38     16.26      3.50       H-10         2         21.38     20.61      3.50 
    I-10         2         21.38     25.11      3.50       J-10         2         21.38     30.15      3.50 
    
    A-1          3          0.00      0.00      4.25       B-1          3          0.00      3.17      4.25 
    C-1          3          0.00      6.34      4.25       D-1          3          0.00      8.92      4.25 
    E-1          3          0.00     11.01      4.25       F-1          3          0.00     11.79      4.25 
    G-1          3          0.00     16.26      4.25       H-1          3          0.00     20.61      4.25 
    I-1          3          0.00     25.11      4.25       J-1          3          0.00     30.15      4.25 
    A-2          3          2.46      0.00      4.25       C-2          3          2.46      6.34      4.25 
    A-3          3          4.92      0.00      4.25       C-3          3          4.92      6.34      4.25 
    D-3          3          4.92      8.92      4.25       E-3          3          4.92     11.01      4.25 
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    Axis        Floor       X         Y         Z          Axis        Floor      X          Y         Z
    ____        _____   _________ _________ _________      ____        _____   _________ _________ _________

    F-3          3          4.92     11.79      4.25       G-3          3          4.92     16.26      4.25 
    H-3          3          4.92     20.61      4.25       I-3          3          4.92     25.11      4.25 
    J-3          3          4.92     30.15      4.25       A-4          3          6.95      0.00      4.25 
    C-4          3          6.95      6.34      4.25       D-4          3          6.95      8.92      4.25 
    E-4          3          6.95     11.01      4.25       F-4          3          6.95     11.79      4.25 
    G-4          3          6.95     16.26      4.25       H-4          3          6.95     20.61      4.25 
    I-4          3          6.95     25.11      4.25       J-4          3          6.95     30.15      4.25 
    A-5          3          9.69      0.00      4.25       B-5          3          9.69      3.17      4.25 
    C-5          3          9.69      6.34      4.25       D-5          3          9.69      8.92      4.25 
    A-6          3         11.73      0.00      4.25       B-6          3         11.73      3.17      4.25 
    C-6          3         11.73      6.34      4.25       D-6          3         11.73      8.92      4.25 
    A-7          3         14.43      0.00      4.25       C-7          3         14.43      6.34      4.25 
    D-7          3         14.43      8.92      4.25       E-7          3         14.43     11.01      4.25 
    F-7          3         14.43     11.79      4.25       G-7          3         14.43     16.26      4.25 
    H-7          3         14.43     20.61      4.25       I-7          3         14.43     25.11      4.25 
    J-7          3         14.43     30.15      4.25       A-8          3         16.46      0.00      4.25 
    C-8          3         16.46      6.34      4.25       D-8          3         16.46      8.92      4.25 
    E-8          3         16.46     11.01      4.25       F-8          3         16.46     11.79      4.25 
    G-8          3         16.46     16.26      4.25       H-8          3         16.46     20.61      4.25 
    I-8          3         16.46     25.11      4.25       J-8          3         16.46     30.15      4.25 
    A-9          3         18.92      0.00      4.25       C-9          3         18.92      6.34      4.25 
    A-10         3         21.38      0.00      4.25       B-10         3         21.38      3.17      4.25 
    C-10         3         21.38      6.34      4.25       D-10         3         21.38      8.92      4.25 
    E-10         3         21.38     11.01      4.25       F-10         3         21.38     11.79      4.25 
    G-10         3         21.38     16.26      4.25       H-10         3         21.38     20.61      4.25 
    I-10         3         21.38     25.11      4.25       J-10         3         21.38     30.15      4.25 
    
    A-1          4          0.00      0.00      6.83       B-1          4          0.00      3.17      6.83 
    C-1          4          0.00      6.34      6.83       D-1          4          0.00      8.92      6.83 
    E-1          4          0.00     11.01      6.83       F-1          4          0.00     11.79      6.83 
    G-1          4          0.00     16.26      6.83       H-1          4          0.00     20.61      6.83 
    I-1          4          0.00     25.11      6.83       J-1          4          0.00     30.15      6.83 
    A-2          4          2.46      0.00      6.83       C-2          4          2.46      6.34      6.83 
    A-3          4          4.92      0.00      6.83       C-3          4          4.92      6.34      6.83 
    D-3          4          4.92      8.92      6.83       F-3          4          4.92     11.79      6.83 
    G-3          4          4.92     16.26      6.83       H-3          4          4.92     20.61      6.83 
    I-3          4          4.92     25.11      6.83       J-3          4          4.92     30.15      6.83 
    A-4          4          6.95      0.00      6.83       C-4          4          6.95      6.34      6.83 
    D-4          4          6.95      8.92      6.83       E-4          4          6.95     11.01      6.83 
    F-4          4          6.95     11.79      6.83       G-4          4          6.95     16.26      6.83 
    H-4          4          6.95     20.61      6.83       I-4          4          6.95     25.11      6.83 
    J-4          4          6.95     30.15      6.83       A-5          4          9.69      0.00      6.83 
    C-5          4          9.69      6.34      6.83       D-5          4          9.69      8.92      6.83 
    A-6          4         11.73      0.00      6.83       C-6          4         11.73      6.34      6.83 
    D-6          4         11.73      8.92      6.83       A-7          4         14.43      0.00      6.83 
    C-7          4         14.43      6.34      6.83       D-7          4         14.43      8.92      6.83 
    E-7          4         14.43     11.01      6.83       F-7          4         14.43     11.79      6.83 
    G-7          4         14.43     16.26      6.83       H-7          4         14.43     20.61      6.83 
    I-7          4         14.43     25.11      6.83       J-7          4         14.43     30.15      6.83 
    A-8          4         16.46      0.00      6.83       C-8          4         16.46      6.34      6.83 
    D-8          4         16.46      8.92      6.83       F-8          4         16.46     11.79      6.83 
    G-8          4         16.46     16.26      6.83       H-8          4         16.46     20.61      6.83 
    I-8          4         16.46     25.11      6.83       J-8          4         16.46     30.15      6.83 
    A-9          4         18.92      0.00      6.83       C-9          4         18.92      6.34      6.83 
    A-10         4         21.38      0.00      6.83       B-10         4         21.38      3.17      6.83 
    C-10         4         21.38      6.34      6.83       D-10         4         21.38      8.92      6.83 
    E-10         4         21.38     11.01      6.83       F-10         4         21.38     11.79      6.83 
    G-10         4         21.38     16.26      6.83       H-10         4         21.38     20.61      6.83 
    I-10         4         21.38     25.11      6.83       J-10         4         21.38     30.15      6.83 
    
    A-1          5          0.00      0.00      9.09       B-1          5          0.00      3.17      9.09 
    C-1          5          0.00      6.34      9.09       D-1          5          0.00      8.92      9.09 
    E-1          5          0.00     11.01      9.09       F-1          5          0.00     11.79      9.09 
    G-1          5          0.00     16.26      9.09       H-1          5          0.00     20.61      9.09 
    I-1          5          0.00     25.11      9.09       J-1          5          0.00     30.15      9.09 
    A-2          5          2.46      0.00      9.09       C-2          5          2.46      6.34      9.09 
    A-3          5          4.92      0.00      9.09       C-3          5          4.92      6.34      9.09 
    D-3          5          4.92      8.92      9.09       F-3          5          4.92     11.79      9.09 
    G-3          5          4.92     16.26      9.09       H-3          5          4.92     20.61      9.09 
    I-3          5          4.92     25.11      9.09       J-3          5          4.92     30.15      9.09 
    A-4          5          6.95      0.00      9.09       C-4          5          6.95      6.34      9.09 
    D-4          5          6.95      8.92      9.09       E-4          5          6.95     11.01      9.09 
    F-4          5          6.95     11.79      9.09       G-4          5          6.95     16.26      9.09 
    H-4          5          6.95     20.61      9.09       I-4          5          6.95     25.11      9.09 
    J-4          5          6.95     30.15      9.09       A-5          5          9.69      0.00      9.09 
    B-5          5          9.69      3.17      9.09       C-5          5          9.69      6.34      9.09 
    D-5          5          9.69      8.92      9.09       A-6          5         11.73      0.00      9.09 
    B-6          5         11.73      3.17      9.09       C-6          5         11.73      6.34      9.09 
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    Axis        Floor       X         Y         Z          Axis        Floor      X          Y         Z
    ____        _____   _________ _________ _________      ____        _____   _________ _________ _________

    D-6          5         11.73      8.92      9.09       A-7          5         14.43      0.00      9.09 
    C-7          5         14.43      6.34      9.09       D-7          5         14.43      8.92      9.09 
    E-7          5         14.43     11.01      9.09       F-7          5         14.43     11.79      9.09 
    G-7          5         14.43     16.26      9.09       H-7          5         14.43     20.61      9.09 
    I-7          5         14.43     25.11      9.09       J-7          5         14.43     30.15      9.09 
    A-8          5         16.46      0.00      9.09       C-8          5         16.46      6.34      9.09 
    D-8          5         16.46      8.92      9.09       F-8          5         16.46     11.79      9.09 
    G-8          5         16.46     16.26      9.09       H-8          5         16.46     20.61      9.09 
    I-8          5         16.46     25.11      9.09       J-8          5         16.46     30.15      9.09 
    A-9          5         18.92      0.00      9.09       C-9          5         18.92      6.34      9.09 
    A-10         5         21.38      0.00      9.09       B-10         5         21.38      3.17      9.09 
    C-10         5         21.38      6.34      9.09       D-10         5         21.38      8.92      9.09 
    E-10         5         21.38     11.01      9.09       F-10         5         21.38     11.79      9.09 
    G-10         5         21.38     16.26      9.09       H-10         5         21.38     20.61      9.09 
    I-10         5         21.38     25.11      9.09       J-10         5         21.38     30.15      9.09 
    
    A-1          6          0.00      0.00     12.67       B-1          6          0.00      3.17     12.67 
    C-1          6          0.00      6.34     12.67       D-1          6          0.00      8.92     12.67 
    E-1          6          0.00     11.01     12.67       F-1          6          0.00     11.79     12.67 
    G-1          6          0.00     16.26     12.67       H-1          6          0.00     20.61     12.67 
    I-1          6          0.00     25.11     12.67       J-1          6          0.00     30.15     12.67 
    A-2          6          2.46      0.00     12.67       B-2          6          2.46      3.17     12.67 
    C-2          6          2.46      6.34     12.67       A-3          6          4.92      0.00     12.67 
    B-3          6          4.92      3.17     12.67       C-3          6          4.92      6.34     12.67 
    D-3          6          4.92      8.92     12.67       E-3          6          4.92     11.01     12.67 
    F-3          6          4.92     11.79     12.67       G-3          6          4.92     16.26     12.67 
    H-3          6          4.92     20.61     12.67       I-3          6          4.92     25.11     12.67 
    J-3          6          4.92     30.15     12.67       A-4          6          6.95      0.00     12.67 
    B-4          6          6.95      3.17     12.67       C-4          6          6.95      6.34     12.67 
    D-4          6          6.95      8.92     12.67       E-4          6          6.95     11.01     12.67 
    F-4          6          6.95     11.79     12.67       G-4          6          6.95     16.26     12.67 
    H-4          6          6.95     20.61     12.67       I-4          6          6.95     25.11     12.67 
    J-4          6          6.95     30.15     12.67       A-5          6          9.69      0.00     12.67 
    B-5          6          9.69      3.17     12.67       C-5          6          9.69      6.34     12.67 
    D-5          6          9.69      8.92     12.67       A-6          6         11.73      0.00     12.67 
    B-6          6         11.73      3.17     12.67       C-6          6         11.73      6.34     12.67 
    D-6          6         11.73      8.92     12.67       A-7          6         14.43      0.00     12.67 
    B-7          6         14.43      3.17     12.67       C-7          6         14.43      6.34     12.67 
    D-7          6         14.43      8.92     12.67       E-7          6         14.43     11.01     12.67 
    F-7          6         14.43     11.79     12.67       G-7          6         14.43     16.26     12.67 
    H-7          6         14.43     20.61     12.67       I-7          6         14.43     25.11     12.67 
    J-7          6         14.43     30.15     12.67       A-8          6         16.46      0.00     12.67 
    B-8          6         16.46      3.17     12.67       C-8          6         16.46      6.34     12.67 
    D-8          6         16.46      8.92     12.67       E-8          6         16.46     11.01     12.67 
    F-8          6         16.46     11.79     12.67       G-8          6         16.46     16.26     12.67 
    H-8          6         16.46     20.61     12.67       I-8          6         16.46     25.11     12.67 
    J-8          6         16.46     30.15     12.67       A-9          6         18.92      0.00     12.67 
    B-9          6         18.92      3.17     12.67       C-9          6         18.92      6.34     12.67 
    A-10         6         21.38      0.00     12.67       B-10         6         21.38      3.17     12.67 
    C-10         6         21.38      6.34     12.67       D-10         6         21.38      8.92     12.67 
    E-10         6         21.38     11.01     12.67       F-10         6         21.38     11.79     12.67 
    G-10         6         21.38     16.26     12.67       H-10         6         21.38     20.61     12.67 
    I-10         6         21.38     25.11     12.67       J-10         6         21.38     30.15     12.67 
    
    A-1          7          0.00      0.00     12.97       B-1          7          0.00      3.17     14.17 
    C-1          7          0.00      6.34     12.97       D-1          7          0.00      8.92     12.97 
    E-1          7          0.00     11.01     12.97       F-1          7          0.00     11.79     12.97 
    G-1          7          0.00     16.26     12.97       H-1          7          0.00     20.61     12.97 
    I-1          7          0.00     25.11     12.97       J-1          7          0.00     30.15     12.97 
    A-2          7          2.46      0.00     12.97       B-2          7          2.46      3.17     14.17 
    C-2          7          2.46      6.34     14.17       D-2          7          2.46      8.92     14.17 
    F-2          7          2.46     11.79     14.17       G-2          7          2.46     16.26     14.17 
    H-2          7          2.46     20.61     14.17       I-2          7          2.46     25.11     14.17 
    J-2          7          2.46     30.15     14.17       A-3          7          4.92      0.00     12.97 
    B-3          7          4.92      3.17     14.17       C-3          7          4.92      6.34     14.17 
    D-3          7          4.92      8.92     12.97       E-3          7          4.92     11.01     12.97 
    F-3          7          4.92     11.79     12.97       G-3          7          4.92     16.26     12.97 
    H-3          7          4.92     20.61     12.97       I-3          7          4.92     25.11     12.97 
    J-3          7          4.92     30.15     12.97       A-4          7          6.95      0.00     12.97 
    B-4          7          6.95      3.17     14.17       C-4          7          6.95      6.34     14.17 
    D-4          7          6.95      8.92     12.97       E-4          7          6.95     11.01     12.82 
    F-4          7          6.95     11.79     12.82       G-4          7          6.95     16.26     12.82 
    H-4          7          6.95     20.61     12.82       I-4          7          6.95     25.11     12.82 
    J-4          7          6.95     30.15     12.82       A-5          7          9.69      0.00     12.97 
    B-5          7          9.69      3.17     14.17       C-5          7          9.69      6.34     14.17 
    D-5          7          9.69      8.92     12.97       A-6          7         11.73      0.00     12.97 
    B-6          7         11.73      3.17     14.17       C-6          7         11.73      6.34     14.17 
    D-6          7         11.73      8.92     12.97       A-7          7         14.43      0.00     12.97 
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    Axis        Floor       X         Y         Z          Axis        Floor      X          Y         Z
    ____        _____   _________ _________ _________      ____        _____   _________ _________ _________

    B-7          7         14.43      3.17     14.17       C-7          7         14.43      6.34     14.17 
    D-7          7         14.43      8.92     12.97       E-7          7         14.43     11.01     12.82 
    F-7          7         14.43     11.79     12.82       G-7          7         14.43     16.26     12.82 
    H-7          7         14.43     20.61     12.82       I-7          7         14.43     25.11     12.82 
    J-7          7         14.43     30.15     12.82       A-8          7         16.46      0.00     12.97 
    B-8          7         16.46      3.17     14.17       C-8          7         16.46      6.34     14.17 
    D-8          7         16.46      8.92     12.97       E-8          7         16.46     11.01     12.97 
    F-8          7         16.46     11.79     12.97       G-8          7         16.46     16.26     12.97 
    H-8          7         16.46     20.61     12.97       I-8          7         16.46     25.11     12.97 
    J-8          7         16.46     30.15     12.97       A-9          7         18.92      0.00     12.97 
    B-9          7         18.92      3.17     14.17       C-9          7         18.92      6.34     14.17 
    D-9          7         18.92      8.92     14.17       F-9          7         18.92     11.79     14.17 
    G-9          7         18.92     16.26     14.17       H-9          7         18.92     20.61     14.17 
    I-9          7         18.92     25.11     14.17       J-9          7         18.92     30.15     14.17 
    A-10         7         21.38      0.00     12.97       B-10         7         21.38      3.17     14.17 
    C-10         7         21.38      6.34     12.97       D-10         7         21.38      8.92     12.97 
    E-10         7         21.38     11.01     12.97       F-10         7         21.38     11.79     12.97 
    G-10         7         21.38     16.26     12.97       H-10         7         21.38     20.61     12.97 
    I-10         7         21.38     25.11     12.97       J-10         7         21.38     30.15     12.97 
    
    
    
 

 S L A B    P R O P E R T I E S    A N D    F L O O R    L O A D    D A T A
 
 Number of slab sections =  2 
 
 Floor Type:
    
 1: One-way joist slab                 2: One-way flat slab
 3: Two-way joist slab                 4: Two-way flat slab
 5: One-way deck on secondary beams    
 
  No      Name            Type     tv            Sup.DL     LL1      LL2     h      hf     bw     S   
                                 (cm)   (Kg/m3)  (Kg/m2)  (Kg/m2)  (Kg/m2)   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)
 ____ __________________ ______  ______  _______ ________ ________ ________ ______ ______ ______ ______ 
 
   1   Slab type 1           5    14.00   2400.0   330.00   200.00     0.00    -      -      -    45.00
   2   CUBIERTA              5     2.50   2400.0    80.00    60.00     0.00    -      -      -    45.00
 

    L O A D S
    
    
    Total number of load cases =    7
    

    LOAD CASE  1 :  SELFW (D0)  
    
    Number of nodal loads .... =  0 
    Number of column loads ... =  169 
    Number of beam loads ..... =  417 
    Number of wall loads ..... =  181 
    
    

 Column Loads (D0) 

              Class  = F: Force  M: Moment
              System = L: Local  Force/Moment referred to local coordinates  (1, 2, 3)
                       G: Global Force/Moment referred to global coordinates (X, Y, Z)
              Axis   = (1, 2, 3) if System = L, or (X, Y, Z) if System = G
              Units =  Distributed Force: (ton/m), Distributed Moment: (ton-m/m)
                       Concentrated Force: (ton), Concentrated Moment: (ton-m)
 
                   D i s t r i b u t e d   F o r c e/ M o me n t     C o n c e n t r a t e d  F o r c e/ M o m e n t
                   ______________________________________________     _____________________________________________
  Column   Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________
 
 D-3          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.8
 D-3          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-3          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 D-3          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 D-3          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 D-3          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 F-3          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 F-3          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
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  Column   Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________

 F-3          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 F-3          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 F-3          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 F-3          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 G-3          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 G-3          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 G-3          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 G-3          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 G-3          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 G-3          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 H-3          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 H-3          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 H-3          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 H-3          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 H-3          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 H-3          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 I-3          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 I-3          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 I-3          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 I-3          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 I-3          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 I-3          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 J-3          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.6
 J-3          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 J-3          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 J-3          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 J-3          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.6
 J-3          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-4          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-4          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 D-4          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-4          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-4          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-4          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 E-4          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 E-4          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 E-4          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 E-4          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 E-4          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 E-4          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 F-4          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 F-4          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 F-4          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 F-4          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 F-4          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 F-4          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 G-4          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 G-4          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 G-4          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 G-4          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 G-4          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 G-4          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 H-4          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 H-4          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 H-4          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 H-4          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 H-4          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 H-4          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 I-4          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 I-4          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 I-4          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 I-4          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 I-4          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 I-4          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 J-4          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 J-4          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 J-4          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 J-4          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 J-4          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 J-4          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 D-5          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-5          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 D-5          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-5          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-5          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-5          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 D-6          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-6          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
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 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________

 D-6          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-6          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-6          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-6          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 D-7          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-7          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 D-7          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-7          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-7          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 D-7          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 E-7          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 E-7          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 E-7          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 E-7          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 E-7          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 E-7          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 F-7          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 F-7          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 F-7          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 F-7          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 F-7          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 F-7          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 G-7          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 G-7          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 G-7          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 G-7          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 G-7          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 G-7          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 H-7          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 H-7          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 H-7          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 H-7          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 H-7          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 H-7          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 I-7          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 I-7          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 I-7          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 I-7          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 I-7          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 I-7          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 J-7          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 J-7          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 J-7          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 J-7          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 J-7          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 J-7          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 C-8          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      1.6
 D-8          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      1.6
 D-8          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 D-8          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 D-8          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 D-8          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 D-8          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 F-8          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.9
 F-8          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.0
 F-8          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 F-8          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 F-8          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 F-8          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 G-8          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 G-8          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 G-8          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 G-8          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 G-8          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 G-8          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 H-8          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 H-8          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 H-8          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 H-8          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 H-8          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 H-8          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 I-8          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 I-8          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 I-8          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.5
 I-8          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 I-8          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.7
 I-8          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 J-8          1      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.6
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  Column   Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________

 J-8          2      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 J-8          3      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.4
 J-8          4      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.3
 J-8          5      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.6
 J-8          6      -     -    -     -     -         -        -        F     G    1.00      0.0      0.0      0.1
 
 

 Beam Loads (D0) 

              Class  = F: Force  M: Moment
              System = L: Local  Force/Moment referred to local coordinates  (1, 2, 3)
                       G: Global Force/Moment referred to global coordinates (X, Y, Z)
              Axis   = (1, 2, 3) if System = L, or (X, Y, Z) if System = G
              Units =  Distributed Force: (ton/m), Distributed Moment: (ton-m/m)
                       Concentrated Force: (ton), Concentrated Moment: (ton-m)
 
                   D i s t r i b u t e d   F o r c e/ M o me n t     C o n c e n t r a t e d  F o r c e/ M o m e n t
                   ______________________________________________     _____________________________________________
   Beam    Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________
 
 F(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 A(3-4)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 A(5-6)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 A(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 C(2-3)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 C(5-6)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 C(6-7)       3      F     G    Z    0.00  1.00      2.0      2.0       -     -     -         -        -        -  
 C(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      2.0      2.0       -     -     -         -        -        -  
 C(8-9)       3      F     G    Z    0.00  1.00      2.0      2.0       -     -     -         -        -        -  
 C(9-10)      3      F     G    Z    0.00  1.00      2.0      2.0       -     -     -         -        -        -  
 D(1-3)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(3-4)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(4-5)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(5-6)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(6-7)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(8-10)      3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(1-3)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
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   Beam    Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________

 J(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 A(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 A(5-6)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 A(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 C(2-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 C(5-6)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 C(8-9)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(4-5)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(5-6)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(6-7)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 F(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 A(3-4)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 A(5-6)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 A(7-8)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 C(2-3)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 C(5-6)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 C(8-9)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(1-3)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(3-4)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(4-5)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(5-6)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(6-7)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(7-8)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(8-10)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 E(3-4)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 E(7-8)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 F(1-3)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(1-3)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(8-10)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(1-3)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(8-10)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(1-3)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(8-10)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(1-3)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(8-10)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 A(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 A(5-6)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 A(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(4-5)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
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 D(5-6)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(6-7)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 2(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(A-B)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(B-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 6(A-B)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 6(B-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 6(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 8(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 8(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 9(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 1(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
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 1(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(F-G)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(G-H)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(H-I)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(I-J)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(A-B)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(B-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(D-E)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(E-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 2(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(D-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(D-E)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(E-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(A-B)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(B-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 6(A-B)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 6(B-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 6(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(D-E)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(E-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(D-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 9(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 10(A-B)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(B-C)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(C-D)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(D-E)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(E-F)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(F-G)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(G-H)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(H-I)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(I-J)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(A-B)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
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 1(B-C)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(D-E)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(E-F)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(F-G)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(G-H)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(H-I)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(I-J)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 2(A-B)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 2(B-C)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(A-B)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(B-C)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(C-D)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(D-E)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(E-F)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(A-B)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(B-C)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(C-D)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(D-E)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(E-F)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(A-B)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(B-C)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(C-D)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 6(A-B)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 6(B-C)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 6(C-D)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(A-B)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(B-C)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(C-D)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(D-E)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(E-F)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(A-B)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(B-C)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(C-D)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(D-E)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(E-F)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 9(A-B)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 9(B-C)       6      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 10(A-B)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(B-C)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(C-D)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(D-E)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(E-F)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(F-G)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(G-H)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(H-I)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(I-J)      6      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 1(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 2(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 2(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
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   Beam    Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________

 3(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 6(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 6(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 6(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 9(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 9(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 10(A-B)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(B-C)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(C-D)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(D-E)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(E-F)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(F-G)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(G-H)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(H-I)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 10(I-J)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 
 

    Wall Loads (D0) 
    
              Class  = F: Force  M: Moment
              System = L: Local  Force/Moment referred to local coordinates  (1, 2, 3)
                       G: Global Force/Moment referred to global coordinates (X, Y, Z)
              Side   = 1:i-j  2:j-k  3:l-k  4:i-l  5:Surface
              Axis   = (1, 2, 3) if System = L, or (X, Y, Z) if System = G
              Units =  Distributed Force: (ton/m), Distributed Moment: (ton-m/m)
                       Concentrated Force: (ton), Concentrated Moment: (ton-m)
 
                   D i s t r i b u t e d   F o r c e/ M o me n t     C o n c e n t r a t e d  F o r c e/ M o m e n t
                   ______________________________________________     _____________________________________________
  Wall     Floor   Clas Sys Side Axs  A/L   B/L      Wi      Wj       Clas Sys Side  A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   ____ ___ ____ ___ ____  ____  _______  _______     ____ ___ ____  ____ ________ ________ ________
 A(1-2)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(4-5)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
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  Wall     Floor   Clas Sys Side Axs  A/L   B/L      Wi      Wj       Clas Sys Side  A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   ____ ___ ____ ___ ____  ____  _______  _______     ____ ___ ____  ____ ________ ________ ________

 1(F-G)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 3(C-D)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 5(A-B)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 5(B-C)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 6(A-B)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 6(B-C)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 A(1-2)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(4-5)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 1(F-G)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 3(C-D)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 A(1-2)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.8      1.8       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.8      1.8       -    -   -    -         -        -        - 
 A(4-5)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.8      1.8       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.8      1.8       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.8      1.8       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.8      1.8       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.8      1.8       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.8      1.8       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.8      1.8       -    -   -    -         -        -        - 
 C(6-7)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.7      2.7       -    -   -    -         -        -        - 
 C(7-8)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.7      2.7       -    -   -    -         -        -        - 
 C(9-10)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.7      2.7       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(F-G)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 A(1-2)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.6      1.6       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.6      1.6       -    -   -    -         -        -        - 
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  Wall     Floor   Clas Sys Side Axs  A/L   B/L      Wi      Wj       Clas Sys Side  A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   ____ ___ ____ ___ ____  ____  _______  _______     ____ ___ ____  ____ ________ ________ ________

 A(4-5)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.6      1.6       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.6      1.6       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.6      1.6       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.6      1.6       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.6      1.6       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.6      1.6       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.6      1.6       -    -   -    -         -        -        - 
 C(6-7)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.2      2.2       -    -   -    -         -        -        - 
 C(7-8)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.2      2.2       -    -   -    -         -        -        - 
 C(9-10)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.2      2.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.9      0.9       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.9      0.9       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.9      0.9       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.9      0.9       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.9      0.9       -    -   -    -         -        -        - 
 1(F-G)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 3(C-D)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.6      1.6       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.9      0.9       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.9      0.9       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.9      0.9       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.9      0.9       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.9      0.9       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 A(1-2)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(4-5)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      5      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      2.5      2.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(6-7)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      3.5      3.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(7-8)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      3.5      3.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(9-10)      5      F   G   3   Z   0.00  1.00      3.5      3.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 1(F-G)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      5      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 A(1-2)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 A(4-5)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(6-7)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(7-8)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.5      1.5       -    -   -    -         -        -        - 
 C(9-10)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.9      0.9       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(F-G)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
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  Wall     Floor   Clas Sys Side Axs  A/L   B/L      Wi      Wj       Clas Sys Side  A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   ____ ___ ____ ___ ____  ____  _______  _______     ____ ___ ____  ____ ________ ________ ________

 1(H-I)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
    
    

    LOAD CASE  2 :  DEAD (DL)  
    
    Number of nodal loads .... =  0 
    Number of column loads ... =  0 
    Number of beam loads ..... =  273 
    Number of wall loads ..... =  97 
    
    

 Beam Loads (DL) 

              Class  = F: Force  M: Moment
              System = L: Local  Force/Moment referred to local coordinates  (1, 2, 3)
                       G: Global Force/Moment referred to global coordinates (X, Y, Z)
              Axis   = (1, 2, 3) if System = L, or (X, Y, Z) if System = G
              Units =  Distributed Force: (ton/m), Distributed Moment: (ton-m/m)
                       Concentrated Force: (ton), Concentrated Moment: (ton-m)
 
                   D i s t r i b u t e d   F o r c e/ M o me n t     C o n c e n t r a t e d  F o r c e/ M o m e n t
                   ______________________________________________     _____________________________________________
   Beam    Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________
 
 F(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 G(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 G(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 H(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 H(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 I(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 I(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 J(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 A(3-4)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 A(5-6)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 A(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 C(2-3)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 C(5-6)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 C(6-7)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.7      0.7       -     -     -         -        -        -  
 C(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 C(8-9)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.7      0.7       -     -     -         -        -        -  
 C(9-10)      3      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 D(1-3)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 D(3-4)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 D(4-5)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(5-6)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 D(6-7)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 D(8-10)      3      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 F(1-3)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
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 F(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 G(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 G(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 H(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 H(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 I(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 I(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 J(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 A(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 A(5-6)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 A(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 C(2-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 C(5-6)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 C(8-9)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 D(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 D(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 D(4-5)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(5-6)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 D(6-7)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 D(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 F(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 G(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 G(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 H(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 H(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 I(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 I(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 J(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 A(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 A(5-6)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 A(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(4-5)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(5-6)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(6-7)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 F(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 F(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 F(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 G(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 G(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 G(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 G(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 H(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 H(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
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 H(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 H(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 I(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 I(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 I(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 I(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 J(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 J(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 2(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 3(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.3      1.3       -     -     -         -        -        -  
 3(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.8      1.8       -     -     -         -        -        -  
 3(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.2      1.2       -     -     -         -        -        -  
 4(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 4(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.1      1.1       -     -     -         -        -        -  
 4(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 4(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 5(A-B)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 5(B-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 5(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.1      1.1       -     -     -         -        -        -  
 6(A-B)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 6(B-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 6(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.0      1.0       -     -     -         -        -        -  
 7(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 7(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.0      1.0       -     -     -         -        -        -  
 7(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 7(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 8(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.3      1.3       -     -     -         -        -        -  
 8(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.5      1.5       -     -     -         -        -        -  
 8(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.8      1.8       -     -     -         -        -        -  
 8(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.2      1.2       -     -     -         -        -        -  
 9(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 2(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 3(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.3      1.3       -     -     -         -        -        -  
 3(D-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.6      1.6       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 4(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 4(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.1      1.1       -     -     -         -        -        -  



EngSolutions RCB   Version 9.0.9 - License No: A2415-A1462 Page No. 18

===============================================================================================

Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:09:42 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

   Beam    Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________

 4(D-E)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 4(E-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 5(A-B)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 5(B-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 5(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.1      1.1       -     -     -         -        -        -  
 6(A-B)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 6(B-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 6(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.0      1.0       -     -     -         -        -        -  
 7(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 7(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.0      1.0       -     -     -         -        -        -  
 7(D-E)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 7(E-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.3      1.3       -     -     -         -        -        -  
 8(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.7      1.7       -     -     -         -        -        -  
 8(D-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.6      1.6       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.9      1.9       -     -     -         -        -        -  
 9(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      1.4      1.4       -     -     -         -        -        -  
 2(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 2(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 3(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 3(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 3(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 3(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 3(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 4(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 4(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 4(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 5(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 5(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 5(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 6(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 6(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 6(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 7(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 7(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 8(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 8(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 8(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 8(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 8(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 9(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 9(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
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    Wall Loads (DL) 
    
              Class  = F: Force  M: Moment
              System = L: Local  Force/Moment referred to local coordinates  (1, 2, 3)
                       G: Global Force/Moment referred to global coordinates (X, Y, Z)
              Side   = 1:i-j  2:j-k  3:l-k  4:i-l  5:Surface
              Axis   = (1, 2, 3) if System = L, or (X, Y, Z) if System = G
              Units =  Distributed Force: (ton/m), Distributed Moment: (ton-m/m)
                       Concentrated Force: (ton), Concentrated Moment: (ton-m)
 
                   D i s t r i b u t e d   F o r c e/ M o me n t     C o n c e n t r a t e d  F o r c e/ M o m e n t
                   ______________________________________________     _____________________________________________
  Wall     Floor   Clas Sys Side Axs  A/L   B/L      Wi      Wj       Clas Sys Side  A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   ____ ___ ____ ___ ____  ____  _______  _______     ____ ___ ____  ____ ________ ________ ________
 1(F-G)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 A(1-2)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 A(4-5)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.2      1.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.3      1.3       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 3(C-D)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.8      1.8       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.8      0.8       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.3      1.3       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(F-G)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 A(1-2)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 A(4-5)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 C(6-7)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 C(7-8)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.6      0.6       -    -   -    -         -        -        - 
 C(9-10)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.2      1.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.3      1.3       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(F-G)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 3(C-D)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.8      1.8       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.7      0.7       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.1      1.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.3      1.3       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.0      1.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      1.4      1.4       -    -   -    -         -        -        - 
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  Wall     Floor   Clas Sys Side Axs  A/L   B/L      Wi      Wj       Clas Sys Side  A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   ____ ___ ____ ___ ____  ____  _______  _______     ____ ___ ____  ____ ________ ________ ________

 A(1-2)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(4-5)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(6-7)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(7-8)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(9-10)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(F-G)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
    
    

    LOAD CASE  3 :  LIVE (LL)  
    
    Number of nodal loads .... =  0 
    Number of column loads ... =  0 
    Number of beam loads ..... =  273 
    Number of wall loads ..... =  97 
    
    

 Beam Loads (LL) 

              Class  = F: Force  M: Moment
              System = L: Local  Force/Moment referred to local coordinates  (1, 2, 3)
                       G: Global Force/Moment referred to global coordinates (X, Y, Z)
              Axis   = (1, 2, 3) if System = L, or (X, Y, Z) if System = G
              Units =  Distributed Force: (ton/m), Distributed Moment: (ton-m/m)
                       Concentrated Force: (ton), Concentrated Moment: (ton-m)
 
                   D i s t r i b u t e d   F o r c e/ M o me n t     C o n c e n t r a t e d  F o r c e/ M o m e n t
                   ______________________________________________     _____________________________________________
   Beam    Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________
 
 F(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 G(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(1-3)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(8-10)      2      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 A(3-4)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 A(5-6)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 A(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 C(2-3)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
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   Beam    Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________

 C(5-6)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 C(6-7)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 C(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 C(8-9)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 C(9-10)      3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(1-3)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(3-4)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(4-5)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(5-6)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(6-7)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 D(8-10)      3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(1-3)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 G(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(1-3)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(8-10)      4      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 A(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 A(5-6)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 A(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 C(2-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 C(5-6)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 C(8-9)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(4-5)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(5-6)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(6-7)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(1-3)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(8-10)      5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 A(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 A(5-6)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 A(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(4-5)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(5-6)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 D(6-7)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
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   Beam    Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________

 D(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 D(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 F(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 F(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 G(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 H(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 I(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 J(1-2)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(2-3)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(3-4)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(7-8)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(8-9)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 J(9-10)      7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       2      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 2(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 3(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 3(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 3(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 4(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 4(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 4(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 5(A-B)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 5(B-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 5(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 6(A-B)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 6(B-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 6(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 7(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 7(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 7(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 8(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 8(C-D)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 8(D-E)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 8(E-F)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 9(A-C)       3      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
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   Beam    Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   _____  ___  ____  ____  ____  _______  _______     _____  ___   ____  ________ ________ ________

 4(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       4      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 2(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 3(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 3(D-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 4(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 4(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 4(D-E)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(E-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 5(A-B)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 5(B-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 5(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 6(A-B)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 6(B-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 6(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 7(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 7(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.3      0.3       -     -     -         -        -        -  
 7(D-E)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(E-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 7(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 8(C-D)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 8(D-F)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.5      0.5       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.6      0.6       -     -     -         -        -        -  
 9(A-C)       5      F     G    Z    0.00  1.00      0.4      0.4       -     -     -         -        -        -  
 2(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 2(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 3(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 3(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 3(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 3(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 3(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 4(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 4(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 4(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 4(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 5(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 5(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 5(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 6(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 6(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 6(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 7(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 7(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 7(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 7(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
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   Beam    Floor   Class  Sys  Axis   A/L   B/L      Wi      Wj       Class  Sys    A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
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 7(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 7(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 8(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 8(C-D)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.2      0.2       -     -     -         -        -        -  
 8(D-E)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(E-F)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(F-G)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(G-H)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(H-I)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 8(I-J)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.0      0.0       -     -     -         -        -        -  
 9(A-B)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 9(B-C)       7      F     G    Z    0.00  1.00      0.1      0.1       -     -     -         -        -        -  
 
 

    Wall Loads (LL) 
    
              Class  = F: Force  M: Moment
              System = L: Local  Force/Moment referred to local coordinates  (1, 2, 3)
                       G: Global Force/Moment referred to global coordinates (X, Y, Z)
              Side   = 1:i-j  2:j-k  3:l-k  4:i-l  5:Surface
              Axis   = (1, 2, 3) if System = L, or (X, Y, Z) if System = G
              Units =  Distributed Force: (ton/m), Distributed Moment: (ton-m/m)
                       Concentrated Force: (ton), Concentrated Moment: (ton-m)
 
                   D i s t r i b u t e d   F o r c e/ M o me n t     C o n c e n t r a t e d  F o r c e/ M o m e n t
                   ______________________________________________     _____________________________________________
  Wall     Floor   Clas Sys Side Axs  A/L   B/L      Wi      Wj       Clas Sys Side  A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   ____ ___ ____ ___ ____  ____  _______  _______     ____ ___ ____  ____ ________ ________ ________
 1(F-G)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       1      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      1      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 A(1-2)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(4-5)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 3(C-D)       2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      2      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 1(F-G)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      3      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 A(1-2)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(4-5)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 C(6-7)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 C(7-8)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
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  Wall     Floor   Clas Sys Side Axs  A/L   B/L      Wi      Wj       Clas Sys Side  A/L   P1\Px    P2\Py    P3\Pz
 ________  _____   ____ ___ ____ ___ ____  ____  _______  _______     ____ ___ ____  ____ ________ ________ ________

 C(9-10)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 1(F-G)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 3(C-D)       4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.5      0.5       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.2      0.2       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.3      0.3       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      4      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.4      0.4       -    -   -    -         -        -        - 
 A(1-2)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 A(2-3)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 A(4-5)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 A(6-7)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 A(8-9)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 A(9-10)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 C(1-2)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 C(3-4)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 C(4-5)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(6-7)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 C(7-8)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 C(9-10)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(A-B)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(B-C)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(C-D)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 1(D-E)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(E-F)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(F-G)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(G-H)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(H-I)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 1(I-J)       6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(A-B)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(B-C)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(C-D)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.1      0.1       -    -   -    -         -        -        - 
 10(D-E)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(E-F)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(F-G)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(G-H)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(H-I)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
 10(I-J)      6      F   G   3   Z   0.00  1.00      0.0      0.0       -    -   -    -         -        -        - 
    
    

    LOAD CASE  4 :  EQUAKE X (EQX)   - TYPE : EQUIVALENT STATIC
    
    Number of nodal loads .... =  422 
    Number of column loads ... =  0 
    Number of beam loads ..... =  0 
    Number of wall loads ..... =  0 
    
    

    Nodal Loads (EQX) 
    
    
                           Force (ton)                Moment (ton-m)
                      ________________________     ________________________
     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______
    
    A-1         2       2.37     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         2       2.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         2       3.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         2       1.52     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         2       0.94     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         2       3.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         2       5.42     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         2       5.44     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         2       5.84     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         2       3.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    A-2         2       2.68     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         2       1.34     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         2       1.34     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         2       2.51     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         2       1.74     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         2       3.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         2       5.65     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         2       5.67     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         2       6.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         2       3.46     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         2       1.49     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         2       2.60     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-4         2       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         2       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         2       1.23     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         2       2.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         2       2.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         2       2.25     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         2       1.44     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         2       2.53     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-5         2       2.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         2       2.53     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         2       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         2       2.50     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         2       2.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         2       1.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         2       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         2       1.47     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         2       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         2       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         2       1.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         2       2.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         2       2.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         2       2.25     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         2       1.44     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         2       1.34     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-8         2       0.73     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         2       0.73     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         2       3.31     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         2       5.64     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         2       5.67     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         2       6.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         2       3.46     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         2       2.68     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        2       2.37     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        2       2.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        2       1.88     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        2       1.52     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        2       0.94     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        2       3.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        2       5.42     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        2       5.44     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        2       5.84     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        2       3.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         3       1.41     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         3       1.77     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         3       2.66     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         3       2.90     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         3       1.18     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         3       1.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         3       0.50     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         3       0.50     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         3       0.54     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         3       0.29     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         3       3.59     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         3       3.60     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         3       3.02     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         3       5.02     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         3       4.50     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-3         3       1.30     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         3       1.33     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         3       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         3       3.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         3       4.63     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    D-4         3       2.00     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         3       0.57     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         3       0.42     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         3       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         3       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         3       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         3       2.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-5         3       2.81     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         3       3.29     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         3       1.45     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         3       2.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         3       2.63     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         3       4.68     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         3       1.30     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         3       3.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-7         3       6.67     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         3       1.86     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         3       0.57     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         3       0.42     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         3       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         3       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         3       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         3       2.92     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-8         3       7.89     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         3       5.61     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-8         3       2.02     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         3       1.64     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         3       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         3       3.45     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-9         3       6.17     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        3       1.41     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        3       1.80     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        3       3.58     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        3       2.88     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        3       1.18     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        3       1.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        3       0.50     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        3       0.50     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        3       0.54     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        3       0.29     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         4       3.42     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         4       2.98     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         4       4.63     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         4       2.19     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         4       1.35     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         4       5.94     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         4      10.51     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         4      10.55     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         4      11.32     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         4       6.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         4       3.85     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         4       1.93     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         4       1.93     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         4       1.59     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         4       0.47     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         4       6.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         4      10.87     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         4      10.90     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         4      11.69     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         4       6.62     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         4       2.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         4       3.74     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-4         4       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         4       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         4       2.26     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         4       4.00     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         4       4.01     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         4       4.28     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         4       2.64     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         4       2.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         4       2.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         4       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:09:42 p. m.  8/11/2021
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    A-6         4       2.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         4       3.17     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         4       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         4       2.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-7         4       5.56     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         4       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         4       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         4       2.26     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         4       4.00     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         4       4.01     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         4       4.28     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         4       2.64     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         4       1.93     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-8         4       2.38     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         4       0.47     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         4       6.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         4      10.87     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         4      10.90     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         4      11.69     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         4       6.62     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         4       3.85     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-9         4       2.89     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        4       3.42     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        4       2.98     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        4       5.59     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        4       2.19     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        4       1.35     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        4       5.94     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        4      10.51     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        4      10.55     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        4      11.32     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        4       6.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         5       6.10     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         5       6.96     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         5      10.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         5       7.97     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         5       3.96     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         5       8.79     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         5      13.51     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         5      13.55     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         5      14.55     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         5       7.99     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         5      10.62     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         5       9.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         5       7.91     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         5      13.48     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         5      10.77     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         5      11.77     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         5      14.34     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         5      14.38     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         5      15.43     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         5       8.71     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         5       8.50     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         5      12.74     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-4         5       3.70     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         5       1.32     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         5       3.52     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         5       5.24     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         5       5.26     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         5       5.61     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         5       3.41     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         5       6.25     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-5         5       5.96     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         5       8.70     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         5       2.60     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         5       6.19     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         5       5.92     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         5       9.68     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         5       2.49     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         5       8.42     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-7         5      14.44     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         5       3.68     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         5       1.32     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         5       3.52     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         5       5.24     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         5       5.26     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         5       5.61     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:09:42 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    J-7         5       3.41     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         5       7.91     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-8         5      11.31     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         5       8.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         5      11.77     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         5      14.34     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         5      14.38     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         5      15.43     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         5       8.71     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         5      10.62     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-9         5      10.25     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        5       6.10     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        5       6.96     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        5      10.94     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        5       7.87     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        5       3.96     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        5       8.79     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        5      13.51     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        5      13.55     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        5      14.55     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        5       7.99     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         6       9.40     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         6       8.88     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         6      12.51     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         6       6.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         6       4.02     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         6       6.48     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         6       9.73     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         6       9.76     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         6      10.44     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         6       5.95     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         6      10.01     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-2         6       0.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         6       5.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         6       5.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-3         6       0.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         6       4.36     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         6       1.53     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-3         6       0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         6       3.37     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         6       4.18     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         6       4.19     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         6       4.32     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         6       3.26     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         6       5.69     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-4         6       0.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         6       9.80     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-4         6       0.47     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         6       0.32     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         6       2.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         6       2.85     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         6       2.86     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         6       2.99     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         6       2.47     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         6       6.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-5         6       1.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         6       6.28     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         6       0.40     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         6       6.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         6       1.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         6       8.38     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         6       0.40     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         6       5.61     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-7         6       0.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-7         6      13.53     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         6       0.47     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         6       0.32     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         6       2.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         6       2.85     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         6       2.86     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         6       2.99     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         6       2.47     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         6       5.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-8         6       0.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-8         6       6.00     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         6       1.53     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-8         6       0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:09:42 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    F-8         6       3.37     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         6       4.18     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         6       4.19     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         6       4.32     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         6       3.26     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         6      10.01     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-9         6       0.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-9         6       7.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        6       9.40     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        6       8.88     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        6      14.99     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        6       6.71     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        6       4.02     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        6       6.48     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        6       9.73     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        6       9.76     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        6      10.44     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        6       5.95     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         7       2.89     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         7       4.61     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         7       5.53     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         7       3.27     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         7       1.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         7       3.32     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         7       4.73     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         7       4.75     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         7       5.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         7       2.96     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         7       2.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-2         7       2.02     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         7       2.85     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-2         7       2.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-2         7       2.95     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-2         7       3.39     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-2         7       3.40     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-2         7       3.57     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-2         7       2.42     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         7       1.67     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-3         7       1.87     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         7       4.53     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         7       4.38     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-3         7       0.73     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         7       4.42     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         7       5.81     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         7       5.83     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         7       6.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         7       3.79     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         7       1.79     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-4         7       1.91     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         7       6.55     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-4         7       2.70     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         7       0.72     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         7       2.45     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         7       3.48     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         7       3.49     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         7       3.72     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         7       2.23     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         7       2.39     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-5         7       3.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         7       5.10     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         7       1.98     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         7       2.37     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         7       3.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         7       6.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         7       1.93     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         7       1.77     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-7         7       1.89     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-7         7       8.30     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         7       2.66     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         7       0.72     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         7       2.45     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         7       3.48     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         7       3.49     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         7       3.72     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         7       2.23     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         7       1.67     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-8         7       1.87     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    C-8         7       5.29     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         7       4.38     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-8         7       0.73     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         7       4.42     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         7       5.81     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         7       5.83     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         7       6.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         7       3.79     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         7       2.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-9         7       2.02     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-9         7       3.52     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-9         7       2.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-9         7       2.95     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-9         7       3.39     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-9         7       3.40     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-9         7       3.57     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-9         7       2.42     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        7       2.89     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        7       4.61     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        7       6.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        7       3.23     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        7       1.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        7       3.32     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        7       4.73     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        7       4.75     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        7       5.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        7       2.96     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    

    LOAD CASE  5 :  EQUAKE Y (EQY)   - TYPE : EQUIVALENT STATIC
    
    Number of nodal loads .... =  422 
    Number of column loads ... =  0 
    Number of beam loads ..... =  0 
    Number of wall loads ..... =  0 
    
    

    Nodal Loads (EQY) 
    
    
                           Force (ton)                Moment (ton-m)
                      ________________________     ________________________
     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______
    
    A-1         2       0.00     2.37     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         2       0.00     2.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         2       0.00     3.22     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         2       0.00     1.52     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         2       0.00     0.94     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         2       0.00     3.13     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         2       0.00     5.42     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         2       0.00     5.44     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         2       0.00     5.84     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         2       0.00     3.20     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         2       0.00     2.68     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         2       0.00     1.34     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         2       0.00     1.34     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         2       0.00     2.51     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         2       0.00     1.74     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         2       0.00     3.20     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         2       0.00     5.65     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         2       0.00     5.67     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         2       0.00     6.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         2       0.00     3.46     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         2       0.00     1.49     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         2       0.00     2.60     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-4         2       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         2       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         2       0.00     1.23     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         2       0.00     2.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         2       0.00     2.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         2       0.00     2.25     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         2       0.00     1.44     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         2       0.00     2.53     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-5         2       0.00     2.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         2       0.00     2.53     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         2       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    A-6         2       0.00     2.50     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         2       0.00     2.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         2       0.00     1.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         2       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         2       0.00     1.47     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         2       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         2       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         2       0.00     1.22     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         2       0.00     2.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         2       0.00     2.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         2       0.00     2.25     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         2       0.00     1.44     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         2       0.00     1.34     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-8         2       0.00     0.73     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         2       0.00     0.73     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         2       0.00     3.31     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         2       0.00     5.64     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         2       0.00     5.67     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         2       0.00     6.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         2       0.00     3.46     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         2       0.00     2.68     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        2       0.00     2.37     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        2       0.00     2.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        2       0.00     1.88     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        2       0.00     1.52     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        2       0.00     0.94     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        2       0.00     3.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        2       0.00     5.42     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        2       0.00     5.44     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        2       0.00     5.84     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        2       0.00     3.20     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         3       0.00     1.41     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         3       0.00     1.77     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         3       0.00     2.66     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         3       0.00     2.90     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         3       0.00     1.18     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         3       0.00     1.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         3       0.00     0.50     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         3       0.00     0.50     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         3       0.00     0.54     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         3       0.00     0.29     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         3       0.00     3.59     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         3       0.00     3.60     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         3       0.00     3.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         3       0.00     5.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         3       0.00     4.50     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-3         3       0.00     1.30     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         3       0.00     1.33     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         3       0.00     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         3       0.00     3.22     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         3       0.00     4.63     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-4         3       0.00     2.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         3       0.00     0.57     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         3       0.00     0.42     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         3       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         3       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         3       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         3       0.00     2.16     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-5         3       0.00     2.81     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         3       0.00     3.29     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         3       0.00     1.45     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         3       0.00     2.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         3       0.00     2.63     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         3       0.00     4.68     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         3       0.00     1.30     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         3       0.00     3.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-7         3       0.00     6.67     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         3       0.00     1.86     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         3       0.00     0.57     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         3       0.00     0.42     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         3       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         3       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         3       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    J-7         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         3       0.00     2.92     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-8         3       0.00     7.89     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         3       0.00     5.61     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-8         3       0.00     2.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         3       0.00     1.64     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         3       0.00     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         3       0.00     3.45     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-9         3       0.00     6.17     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        3       0.00     1.41     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        3       0.00     1.80     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        3       0.00     3.58     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        3       0.00     2.88     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        3       0.00     1.18     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        3       0.00     1.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        3       0.00     0.50     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        3       0.00     0.50     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        3       0.00     0.54     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        3       0.00     0.29     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         4       0.00     3.42     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         4       0.00     2.98     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         4       0.00     4.63     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         4       0.00     2.19     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         4       0.00     1.35     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         4       0.00     5.94     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         4       0.00    10.51     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         4       0.00    10.55     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         4       0.00    11.32     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         4       0.00     6.21     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         4       0.00     3.85     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         4       0.00     1.93     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         4       0.00     1.93     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         4       0.00     1.59     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         4       0.00     0.47     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         4       0.00     6.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         4       0.00    10.87     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         4       0.00    10.90     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         4       0.00    11.69     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         4       0.00     6.62     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         4       0.00     2.15     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         4       0.00     3.74     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-4         4       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         4       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         4       0.00     2.26     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         4       0.00     4.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         4       0.00     4.01     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         4       0.00     4.28     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         4       0.00     2.64     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         4       0.00     2.15     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         4       0.00     2.15     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         4       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         4       0.00     2.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         4       0.00     3.17     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         4       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         4       0.00     2.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-7         4       0.00     5.56     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         4       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         4       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         4       0.00     2.26     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         4       0.00     4.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         4       0.00     4.01     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         4       0.00     4.28     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         4       0.00     2.64     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         4       0.00     1.93     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-8         4       0.00     2.38     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         4       0.00     0.47     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         4       0.00     6.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         4       0.00    10.87     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         4       0.00    10.90     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         4       0.00    11.69     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         4       0.00     6.62     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         4       0.00     3.85     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-9         4       0.00     2.89     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        4       0.00     3.42     0.00        0.0      0.0      0.0
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    B-10        4       0.00     2.98     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        4       0.00     5.59     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        4       0.00     2.19     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        4       0.00     1.35     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        4       0.00     5.94     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        4       0.00    10.51     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        4       0.00    10.55     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        4       0.00    11.32     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        4       0.00     6.21     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         5       0.00     6.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         5       0.00     6.96     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         5       0.00    10.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         5       0.00     7.97     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         5       0.00     3.96     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         5       0.00     8.79     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         5       0.00    13.51     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         5       0.00    13.55     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         5       0.00    14.55     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         5       0.00     7.99     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         5       0.00    10.62     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         5       0.00     9.15     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         5       0.00     7.91     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         5       0.00    13.48     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         5       0.00    10.77     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         5       0.00    11.77     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         5       0.00    14.34     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         5       0.00    14.38     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         5       0.00    15.43     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         5       0.00     8.71     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         5       0.00     8.50     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         5       0.00    12.74     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-4         5       0.00     3.70     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         5       0.00     1.32     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         5       0.00     3.52     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         5       0.00     5.24     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         5       0.00     5.26     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         5       0.00     5.61     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         5       0.00     3.41     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         5       0.00     6.25     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-5         5       0.00     5.96     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         5       0.00     8.70     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         5       0.00     2.60     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         5       0.00     6.19     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         5       0.00     5.92     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         5       0.00     9.68     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         5       0.00     2.49     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         5       0.00     8.42     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-7         5       0.00    14.44     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         5       0.00     3.68     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         5       0.00     1.32     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         5       0.00     3.52     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         5       0.00     5.24     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         5       0.00     5.26     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         5       0.00     5.61     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         5       0.00     3.41     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         5       0.00     7.91     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-8         5       0.00    11.31     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         5       0.00     8.21     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         5       0.00    11.77     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         5       0.00    14.34     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         5       0.00    14.38     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         5       0.00    15.43     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         5       0.00     8.71     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         5       0.00    10.62     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-9         5       0.00    10.25     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        5       0.00     6.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        5       0.00     6.96     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        5       0.00    10.94     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        5       0.00     7.87     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        5       0.00     3.96     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        5       0.00     8.79     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        5       0.00    13.51     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        5       0.00    13.55     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        5       0.00    14.55     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        5       0.00     7.99     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         6       0.00     9.40     0.00        0.0      0.0      0.0
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:09:42 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    B-1         6       0.00     8.88     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         6       0.00    12.51     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         6       0.00     6.21     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         6       0.00     4.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         6       0.00     6.48     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         6       0.00     9.73     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         6       0.00     9.76     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         6       0.00    10.44     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         6       0.00     5.95     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         6       0.00    10.01     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-2         6       0.00     0.21     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         6       0.00     5.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         6       0.00     5.13     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-3         6       0.00     0.21     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         6       0.00     4.36     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         6       0.00     1.53     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-3         6       0.00     0.16     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         6       0.00     3.37     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         6       0.00     4.18     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         6       0.00     4.19     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         6       0.00     4.32     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         6       0.00     3.26     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         6       0.00     5.69     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-4         6       0.00     0.21     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         6       0.00     9.80     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-4         6       0.00     0.47     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         6       0.00     0.32     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         6       0.00     2.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         6       0.00     2.85     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         6       0.00     2.86     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         6       0.00     2.99     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         6       0.00     2.47     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         6       0.00     6.20     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-5         6       0.00     1.22     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         6       0.00     6.28     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         6       0.00     0.40     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         6       0.00     6.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         6       0.00     1.22     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         6       0.00     8.38     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         6       0.00     0.40     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         6       0.00     5.61     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-7         6       0.00     0.21     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-7         6       0.00    13.53     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         6       0.00     0.47     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         6       0.00     0.32     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         6       0.00     2.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         6       0.00     2.85     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         6       0.00     2.86     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         6       0.00     2.99     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         6       0.00     2.47     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         6       0.00     5.13     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-8         6       0.00     0.21     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-8         6       0.00     6.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         6       0.00     1.53     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-8         6       0.00     0.16     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         6       0.00     3.37     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         6       0.00     4.18     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         6       0.00     4.19     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         6       0.00     4.32     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         6       0.00     3.26     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         6       0.00    10.01     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-9         6       0.00     0.21     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-9         6       0.00     7.13     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        6       0.00     9.40     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        6       0.00     8.88     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        6       0.00    14.99     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        6       0.00     6.71     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        6       0.00     4.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        6       0.00     6.48     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        6       0.00     9.73     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        6       0.00     9.76     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        6       0.00    10.44     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        6       0.00     5.95     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         7       0.00     2.89     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         7       0.00     4.61     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         7       0.00     5.53     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         7       0.00     3.27     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    E-1         7       0.00     1.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         7       0.00     3.32     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         7       0.00     4.73     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         7       0.00     4.75     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         7       0.00     5.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         7       0.00     2.96     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         7       0.00     2.15     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-2         7       0.00     2.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-2         7       0.00     2.85     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-2         7       0.00     2.13     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-2         7       0.00     2.95     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-2         7       0.00     3.39     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-2         7       0.00     3.40     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-2         7       0.00     3.57     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-2         7       0.00     2.42     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         7       0.00     1.67     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-3         7       0.00     1.87     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-3         7       0.00     4.53     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-3         7       0.00     4.38     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-3         7       0.00     0.73     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         7       0.00     4.42     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-3         7       0.00     5.81     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-3         7       0.00     5.83     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-3         7       0.00     6.20     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         7       0.00     3.79     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         7       0.00     1.79     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-4         7       0.00     1.91     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-4         7       0.00     6.55     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-4         7       0.00     2.70     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-4         7       0.00     0.72     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         7       0.00     2.45     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-4         7       0.00     3.48     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-4         7       0.00     3.49     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-4         7       0.00     3.72     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         7       0.00     2.23     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         7       0.00     2.39     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-5         7       0.00     3.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         7       0.00     5.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         7       0.00     1.98     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         7       0.00     2.37     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         7       0.00     3.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-6         7       0.00     6.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         7       0.00     1.93     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         7       0.00     1.77     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-7         7       0.00     1.89     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-7         7       0.00     8.30     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-7         7       0.00     2.66     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-7         7       0.00     0.72     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         7       0.00     2.45     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-7         7       0.00     3.48     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-7         7       0.00     3.49     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-7         7       0.00     3.72     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         7       0.00     2.23     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         7       0.00     1.67     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-8         7       0.00     1.87     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-8         7       0.00     5.29     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-8         7       0.00     4.38     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-8         7       0.00     0.73     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         7       0.00     4.42     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-8         7       0.00     5.81     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-8         7       0.00     5.83     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-8         7       0.00     6.20     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         7       0.00     3.79     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         7       0.00     2.15     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-9         7       0.00     2.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-9         7       0.00     3.52     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-9         7       0.00     2.13     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-9         7       0.00     2.95     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-9         7       0.00     3.39     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-9         7       0.00     3.40     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-9         7       0.00     3.57     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-9         7       0.00     2.42     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        7       0.00     2.89     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        7       0.00     4.61     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        7       0.00     6.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        7       0.00     3.23     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        7       0.00     1.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        7       0.00     3.32     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    G-10        7       0.00     4.73     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        7       0.00     4.75     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        7       0.00     5.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        7       0.00     2.96     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    

    LOAD CASE  6 :  WIND X (WLX)  
    
    Number of nodal loads .... =  244 
    Number of column loads ... =  0 
    Number of beam loads ..... =  0 
    Number of wall loads ..... =  0 
    
    

    Nodal Loads (WLX) 
    
    
                           Force (ton)                Moment (ton-m)
                      ________________________     ________________________
     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______
    
    A-1         1       0.04     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         1       0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         1       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         1       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         1       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         1       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         1       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         1       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         1       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         1       0.07    -0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         1       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         1       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         1       0.00    -0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         1       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         1       0.00    -0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         1       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         1       0.00    -0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         1       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         1       0.00    -0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         1       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         1       0.00    -0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         1       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         1       0.00    -0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         1       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        1       0.04     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        1       0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        1       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        1       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        1       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        1       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        1       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        1       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        1       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        1       0.07    -0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         2       0.05     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         2       0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         2       0.10     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         2       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         2       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         2       0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         2       0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         2       0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         2       0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         2       0.08    -0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         2       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         2       0.00     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         2       0.00    -0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         2       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         2       0.00    -0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         2       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         2       0.00    -0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         2       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         2       0.00    -0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         2       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         2       0.00    -0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    A-8         2       0.00     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         2       0.00    -0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         2       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        2       0.05     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        2       0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        2       0.10     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        2       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        2       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        2       0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        2       0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        2       0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        2       0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        2       0.08    -0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         3       0.04     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         3       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         3       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         3       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         3       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         3       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         3       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         3       0.07    -0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         3       0.00     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         3       0.00    -0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         3       0.00    -0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         3       0.00    -0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         3       0.00    -0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         3       0.00    -0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         3       0.00    -0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         3       0.00    -0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         3       0.00    -0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         3       0.00     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         3       0.00    -0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         3       0.00    -0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         3       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        3       0.04     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        3       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        3       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        3       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        3       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        3       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        3       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        3       0.07    -0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         4       0.06     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         4       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         4       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         4       0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         4       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         4       0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         4       0.18     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         4       0.18     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         4       0.19     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         4       0.10    -0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         4       0.00     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         4       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         4       0.00    -0.16     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         4       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         4       0.00    -0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         4       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         4       0.00    -0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         4       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         4       0.00    -0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         4       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         4       0.00    -0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         4       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         4       0.00    -0.16     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         4       0.00     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        4       0.06     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    B-10        4       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        4       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        4       0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        4       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        4       0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        4       0.18     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        4       0.18     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        4       0.19     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        4       0.10    -0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         5       0.08     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         5       0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         5       0.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         5       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         5       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         5       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         5       0.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         5       0.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         5       0.24     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         5       0.13    -0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         5       0.00     0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         5       0.00     0.13     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         5       0.00    -0.20     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         5       0.00     0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         5       0.00    -0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         5       0.00     0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         5       0.00    -0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         5       0.00     0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         5       0.00    -0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         5       0.00     0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         5       0.00    -0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         5       0.00     0.13     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         5       0.00    -0.20     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         5       0.00     0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        5       0.08     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        5       0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        5       0.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        5       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        5       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        5       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        5       0.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        5       0.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        5       0.24     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        5       0.13    -0.14     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         6       0.07     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         6       0.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         6       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         6       0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         6       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         6       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         6       0.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         6       0.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         6       0.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         6       0.11    -0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         6       0.00     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         6       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         6       0.00    -0.17     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         6       0.00     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         6       0.00    -0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         6       0.00     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         6       0.00    -0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         6       0.00     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         6       0.00    -0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         6       0.00     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         6       0.00    -0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         6       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         6       0.00    -0.17     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         6       0.00     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        6       0.07     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        6       0.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        6       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        6       0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        6       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        6       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        6       0.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        6       0.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        6       0.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    J-10        6       0.11    -0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         7       0.02     0.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         7       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         7       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         7       0.03     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         7       0.02     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         7       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         7       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         7       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         7       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         7       0.03    -0.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         7       0.00     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-2         7       0.00    -0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         7       0.00    -0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         7       0.00     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         7       0.00    -0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         7       0.00     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         7       0.00    -0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         7       0.00    -0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         7       0.00    -0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         7       0.00    -0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         7       0.00     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-9         7       0.00    -0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        7       0.02     0.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        7       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        7       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        7       0.03     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        7       0.02     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        7       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        7       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        7       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        7       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        7       0.03    -0.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    

    LOAD CASE  7 :  WIND Y (WLY)  
    
    Number of nodal loads .... =  244 
    Number of column loads ... =  0 
    Number of beam loads ..... =  0 
    Number of wall loads ..... =  0 
    
    

    Nodal Loads (WLY) 
    
    
                           Force (ton)                Moment (ton-m)
                      ________________________     ________________________
     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______
    
    A-1         1       0.05     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         1       0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         1       0.10     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         1       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         1       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         1       0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         1       0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         1       0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         1       0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         1       0.09     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         1       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         1       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         1       0.00     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         1       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         1       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         1       0.00     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         1       0.00     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         1       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         1       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         1       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         1       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         1       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    J-8         1       0.00     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         1       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        1      -0.05     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        1      -0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        1      -0.10     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        1      -0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        1      -0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        1      -0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        1      -0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        1      -0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        1      -0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        1      -0.09     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         2       0.07     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         2       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         2       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         2       0.10     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         2       0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         2       0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         2       0.19     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         2       0.19     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         2       0.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         2       0.11     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         2       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         2       0.00     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         2       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         2       0.00     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         2       0.00     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         2       0.00     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         2       0.00     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         2       0.00     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-6         2       0.00     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         2       0.00     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         2       0.00     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         2       0.00     0.07     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         2       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         2       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        2      -0.07     0.04     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        2      -0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        2      -0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        2      -0.10     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        2      -0.06     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        2      -0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        2      -0.19     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        2      -0.19     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        2      -0.20     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        2      -0.11     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         3       0.05     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         3       0.10     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         3       0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         3       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         3       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         3       0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         3       0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         3       0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         3       0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         3       0.08     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-3         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         3       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-4         3       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         3       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-7         3       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         3       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-8         3       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         3       0.00     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        3      -0.05     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        3      -0.10     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    C-10        3      -0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        3      -0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        3      -0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        3      -0.09     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        3      -0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        3      -0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        3      -0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        3      -0.08     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         4       0.08     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         4       0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         4       0.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         4       0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         4       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         4       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         4       0.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         4       0.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         4       0.23     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         4       0.12     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         4       0.00     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         4       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         4       0.00     0.13     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         4       0.00     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         4       0.00     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         4       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-5         4       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         4       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         4       0.00     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         4       0.00     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         4       0.00     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         4       0.00     0.08     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         4       0.00     0.13     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         4       0.00     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        4      -0.08     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        4      -0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        4      -0.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        4      -0.11     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        4      -0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        4      -0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        4      -0.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        4      -0.21     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        4      -0.23     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        4      -0.12     0.09     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         5       0.09     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         5       0.18     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         5       0.17     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         5       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         5       0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         5       0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         5       0.25     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         5       0.26     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         5       0.28     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         5       0.15     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         5       0.00     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         5       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         5       0.00     0.16     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         5       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         5       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         5       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         5       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         5       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         5       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         5       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         5       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         5       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         5       0.00     0.16     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         5       0.00     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        5      -0.09     0.06     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        5      -0.18     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        5      -0.17     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        5      -0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        5      -0.08     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        5      -0.15     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        5      -0.25     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        5      -0.26     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        5      -0.28     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        5      -0.15     0.12     0.00        0.0      0.0      0.0
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     Axis   Floor       Px       Py       Pz          Mx       My       Mz 
    _____   ______    ______   ______   ______     ______   ______   ______

    
    A-1         6       0.08     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         6       0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         6       0.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         6       0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         6       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         6       0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         6       0.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         6       0.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         6       0.24     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         6       0.13     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         6       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         6       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         6       0.00     0.15     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         6       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         6       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         6       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         6       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         6       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         6       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         6       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         6       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         6       0.00     0.10     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         6       0.00     0.15     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         6       0.00     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        6      -0.08     0.05     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        6      -0.16     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        6      -0.14     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        6      -0.12     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        6      -0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        6      -0.13     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        6      -0.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        6      -0.22     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        6      -0.24     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        6      -0.13     0.11     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    A-1         7       0.02     0.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-1         7       0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-1         7       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-1         7       0.03     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-1         7       0.02     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-1         7       0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-1         7       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-1         7       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-1         7       0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-1         7       0.04     0.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-2         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-2         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-3         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-3         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-4         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-4         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-5         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-5         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-6         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-6         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-7         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-7         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-8         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-8         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-9         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-9         7       0.00     0.03     0.00        0.0      0.0      0.0
    A-10        7      -0.02     0.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    B-10        7      -0.05     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    C-10        7      -0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    D-10        7      -0.03     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    E-10        7      -0.02     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    F-10        7      -0.04     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    G-10        7      -0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    H-10        7      -0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    I-10        7      -0.07     0.00     0.00        0.0      0.0      0.0
    J-10        7      -0.04     0.02     0.00        0.0      0.0      0.0
    
    



EngSolutions RCB   Version 9.0.9 - License No: A2415-A1462 Page No. 1

===============================================================================================

Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:07:37 p. m.  8/11/2021
File: D:\RCB\EDIFICIO CORREDOR - SOGAMOSO\CORREDOR EXISTENTE V3.0.rcb

===============================================================================================

    

    

     S E I S M I C    P A R A M E T E R S  -   N S R - 1 0 
    

    

      Effective peak acceleration, Aa . . . . . . =  0.25

      Effective peak velocity coeff, Av . . . . . =  0.25

      Importance coefficient, I . . . . . . . . . =  1.10

      Site profile type, S  . . . . . . . . . . . =  E

      Amplification coefficient, Fa . . . . . . . =  1.45

      Amplification coefficient, Fv . . . . . . . =  3.00

      Limit period, To (sec)  . . . . . . . . . . =  0.21

      Limit period, Tc (sec)  . . . . . . . . . . =  1.00

      Long-period transition period, Tl (sec) . . =  7.20

      Amplified peak acceleration Aa Fa . . . . . =  0.36

      Amplified peak veloc. coefficent  Av Fv . . =  0.75

      Effective Building Weight . . . . . . . . . =  1812.2 ton

      Seismic base level . . . . . . . . . . . . . =  1

     

                                                       X - DIRECTION      Y - DIRECTION 

                                                      -----------------   --------------

      Seismic Force-resisting system . . . . . . . =  B: Combined            B: Combined

      Fundamental period, T . . . . . . . . . . .  =  0.360                      0.360

      Energy Dissipation Coefficient, Ro  . . . .  =  7.00                        7.00

      Reduced Energy Dissipation Coefficient, R    =  3.83                        3.83

      Design base shear, V  . . . . . . . . . . .  =  1794.1                    1794.1
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    D R I F T - B A S E D   F L E X I B L E - S TO R Y   C H E C K   -   N S R - 10
    
    
                 E A R T H Q U A K E  -  X                         E A R T H Q U A K E  -  Y                
            ----------------------------------------------    ----------------------------------------------
    Story    cm*       cm/h        n/n+1     Irregular     cm*      cm/h        n/n+1     Irregular
    _____   _________   _________   _________    _________    _________   _________   _________    _________
      6       2.9859      0.0199         -           -          0.1598      0.0011         -           -    
      5       4.3932      0.0123      1.4713         ?          0.1982      0.0006      1.2405        NO    
      4       2.1719      0.0096      0.4944        NO          0.7912      0.0035      3.9916         ?    
      3       3.0468      0.0118      1.4028         ?          0.3117      0.0012      0.3940        NO    
      2       0.6298      0.0084      0.2067        NO          0.6491      0.0087      2.0823         ?    
      1       2.3619      0.0067      3.7503         ?          0.6188      0.0018      0.9533        NO    
    _____   _________   _________   _________    _________    _________   _________   _________    _________
    
     * cm: Story drift at center of mass (cm)
       n/n+1 /h: (cm/h)n/(cm/h)n+1: Ratio between drift ratio at CM of a stotry and that of story above
    
       Vertical irregularities type 1a, 1b, 2 and 3 do not apply if drift ratio of each story is less 
       than 1.3 that of next story above (i.e. n/n+1 /h < 1.3).  Story drift ratio of top two stories are not considered
    
    

       Stiffness-based check is required to establish if stiffness-flexible story irregularity exist!! 
    
    
    

    D E S I G N - S H E A R    B A S E D     S T O R Y    S T I F F N E S S 
    
    
             X - D I R E C T I O N                  Y - D I R E C T I O N 
            -------------------------------     --------------------------------
    Story    Shear X     cm X       Kx          Shear Y     cm Y       Ky  
    ______  _________  _________  _________     _________  _________  _________
      6        292.4     2.9859       97.9         292.4     0.1598     1830.0                              
      5        651.3     4.3932      148.2         651.3     0.1982     3285.4                              
      4       1216.4     2.1719      560.1        1216.4     0.7912     1537.3                              
      3       1507.0     3.0468      494.6        1507.0     0.3117     4834.2                              
      2       1630.8     0.6298     2589.5        1630.8     0.6491     2512.3                              
      1       1795.9     2.3619      760.4        1795.9     0.6188     2902.0                              
    ______  _________  _________  _________     _________  _________  _________
    
    Shear: Design Shear, in ton
    cm: Drift at center of mass, in cm
    K: Story stiffness, in ton/cm
    
    
    

    S T I F F N E S S - B A S E D   F L E X I B L E - S TO R Y   C H E C K   -   N S R - 10
    
    
                 E A R T H Q U A K E  -  X                         E A R T H Q U A K E  -  Y                
            ----------------------------------------------    ----------------------------------------------
    Story     Kn         Kn/Kn+1     Kn/Kavg3    Irregular      Kn         Kn/Kn+1     Kn/Kavg3    Irregular
    _____   _________   _________   _________    _________    _________   _________   _________    _________
      6         97.9         -           -           -          1830.0         -           -           -    
      5        148.2       1.514         -          NO          3285.4       1.795         -          NO    
      4        560.1       3.778         -          NO          1537.3       0.468         -          EXT   
      3        494.6       0.883       1.841        NO          4834.2       3.145       2.180        NO    
      2       2589.5       5.235       6.458        NO          2512.3       0.520       0.780        YES   
      1        760.4       0.294       0.626        EXT         2902.0       1.155       0.980        NO    
    _____   _________   _________   _________    _________    _________   _________   _________    _________
    
    Kn: Stiffness of story n, in ton/cm
    Kn/Kn+1: Ratio between stiffness of story n and that of store above n
    Kn/Kavg3: Ratio between stiffness of story n and average stiffness of three stories above n
    
    Stiffness-soft story irregularity is considered to exist if Kn/Kn+1 < 0.7 or Kn/Kavg3 < 0.8
    Stiffness-EXTreme soft story irregularity is considered to exist if Kn/Kn+1 < 0.6 or Kn/Kavg3 < 0.7
    
    

       STIFFNESS-SOFT STORY IRREGULARITY (1aA) EXIST !!! 
       STIFFNESS-EXTREME SOFT STORY IREGULARITY (1bA) EXIST !!! 
    
    
    Notes: 
       The determination stiffness-soft story irregularity (vertical structural irregularity types 1a and 1b) is conducted
       based on story-stiffness computed for the design seismic shear distribution, according to FEMA's NEHRP Recommended
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       Provitions for Seismic Regulations for New Buildings and other Structures, Provisions and Commentary
       ed. 1994, 1997, 2000, 2003, 2009, which is applicable to the following building codes derived from the above
       documents: (USA) IBC-03/06, ASCE 7-05/10, CBC-01/07, UBC-97, (COLOMBIA) NSR-10, (PAN) REP-2004,(DOM) R-001, (GUA) NSE10.
    
    
    
    

    W E I G H T   (M A S S)   I R R E G U L A R I T Y   C H E C K 
    
    
            ----------------------------------------------    
    Floor     Wn         Wn/Wn+1     Wn/Wn-1    Irregular     
    _____   _________   _________   _________    _________    
      7        163.3         -         0.732         -                                                      
      6        223.2         -         0.455         -                                                      
      5        490.5       2.197       1.464        YES                                                     
      4        335.1       0.683       1.468        NO                                                      
      3        228.3       0.681       0.614        NO                                                      
      2        371.7       1.628         -          YES                                                     
    _____   _________   _________   _________    _________    
    
    Wn: Effective weight of floor n, in ton
    Wn/Wn+1: Ratio between weight of floor n and weight of floor above n
    Wn/Wn-1: Ratio between weight of floor n and weight of floor below n
    
     Weight (mass) irregularity is considered to exist if effective weight of any floory is more than 1.5 times
     the effective weight of an adjacent floor. That is, if Wn/Wn+1 > 1.5 or Wn/Wn-1 > 1.5.  
     A roof that is lighter than the floor below is not considered.  
    
    

       WEIGHT (MASS) IRREGULARITY (2) EXIST !!! 
       WEIGHT (MASS) IRREGULARITY (2A) EXIST  !!! 
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    P L A N    T O R S I O N A L    I R R E G U L A R I T Y    C H E C K  -   N S R - 10
    
    
                 E A R T H Q U A K E  -  X                         E A R T H Q U A K E  -  Y                
            ----------------------------------------------    ----------------------------------------------
    Level    /h max     /h avg    max/avg /h  Irregular     /h max     /h avg    max/avg /h  Irregular
    _____   _________   _________   _________    _________    _________   _________   _________    _________
      7       0.0231      0.0199      1.1628      NO            0.0025      0.0011      2.3415      EXT     
      6       0.0000      0.0000      1.0000      NO            0.0000      0.0000      1.0000      NO      
      5       0.0121      0.0096      1.2627      YES           0.0058      0.0035      1.6608      EXT     
      4       0.0133      0.0118      1.1258      NO            0.0025      0.0012      2.0839      EXT     
      3       0.0089      0.0084      1.0632      NO            0.0106      0.0087      1.2248      YES     
      2       0.0121      0.0067      1.8002      EXT           0.0018      0.0018      1.0000      NO      
    _____   _________   _________   _________    _________    _________   _________   _________    _________
    
    Torsional irregularity is considered to exist if /h max > 1.2 /h ave
    EXTreme torsional irregularity is considered to exist if /h max > 1.4 /h ave
    
    

       TORSIONAL IREGULARITIES (1aP) EXIST !!! 
       EXTREME TORSIONAL IREGULARITIES (1bP) EXIST !!! 
    
    
    Notes: 
       The determination of torsional irregularities (plan structural irregularity type 1) and computation
       of amplification factors for accidental torsion Ax, is conducted according to FEMA's NEHRP Recommended
       Provitions for Seismic Regulations for New Buildings and other Structures, Provisions and Commentary
       ed. 1994, 1997, 2000, 2003, 2009, which is applicable to the following building codes derived from the above
       documents: (USA) IBC-03/06, ASCE 7-05/10, CBC-01/07, UBC-97, (COLOMBIA) NSR-10, and (PAN) REP-2004,(Dom) R-001, (GUA) NSE10.
    
    
    

    A M P L I F I C A T I O N    F A C T O R S    A C C I D E N T A L    T O R S I O N,  Ax
    
    
                 E A R T H Q U A K E  -  X                         E A R T H Q U A K E  -  Y                
            ---------------------------------------------    ----------------------------------------------
    Level      max       avg      max/avg       Ax            max       avg       max/avg      Ax     
    _____   _________   _________   ________    _________    _________   _________   ________    _________
      7       16.132      13.715      1.176        1.000        0.747       0.698      1.069        1.000   
      6        0.000      14.482      0.000        1.000        0.000       0.736      0.000        1.000   
      5       10.091       8.387      1.203        1.005        0.593       0.552      1.074        1.000   
      4        9.226       6.723      1.372        1.308        0.960       0.930      1.032        1.000   
      3        2.481       2.290      1.083        1.000        0.285       0.258      1.104        1.000   
      2        4.672       2.595      1.800        2.251        0.524       0.524      1.000        1.000   
    _____   _________   _________   ________    _________    _________   _________   ________    _________
    
    Displacement units: cm
    Ax = [max /1.2 ave]² < 3.0
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 S E I S M I C    D E S I G N    C O D E :   COL NSR-10
 
 ==============================================================
  S E I S M I C   B A S E   L E V E L :  1
 ==============================================================
 
 
 S E I S M I C   F O R C E   R E S I S T I N G   S Y S T E M 
 
 System X-Direction:   B: Combined System
 System Y-Direction:   B: Combined System
 --------------------------------------------------------------
 Energy dissip capacity: 3: Special-DES
 --------------------------------------------------------------
 

 EQUIVALENT STATIC EARTHQUAKE FORCES COL NSR-10
 
 Base Shear
                   V = Sa W
                   Sa = 1.2 Av Fv I/ T,  Sa = 1.2 Av Fv Tl/T² for T >Tl 
                   Sa = 2.5 Aa Fa I for T<Tc, where Tc = 0.48 AvFv/AaFa
 
 
 
 
 S E I S M I C   P A R A M E T E R S
    
 Eff. peak acceleration & veloc., Aa =    .25     Av =    .25 
  
    Region:      10    9     8     7     6     5     4     3     2     1
    Aa or Av    0.50  0.45  0.40  0.35  0.30  0.25  0.20  0.15  0.10  0.05
    
    LOCATION                                           Aa     Av     Menace
    Barranquilla, Cartagena, San Andres, Valledupar   0.10   0.10    Low   
    Bogota, Medellin                                  0.15   0.20    Interm
    Armenia, Bucaramanga, Cali, Manizalez, Pereira    0.25   0.25    High  
    Cucuta, Villavicencio                             0.35   0.30    High  
    Quibdo                                            0.35   0.35    High  
  
 Importance coefficient, I ........ =    1.1 
  
    GROUP                                             COEFFICIENT
    IV - Essential facilities                             1.50
    III- Public assistance facilities                     1.25
    II - Especial occupancy buildings                     1.10
    I  - Normal occupancy buildings                       1.00
  
 Site profile type, S ............ =     E 
  
    TYPE   SOIL PROFILE TYPE          Shear Wave Velocity
     A     Hard Rock                         > 1500 m/s 
     B     Rock                          1500 - 760 m/s 
     C     Very Dense Soil & Soft Rock    760 - 360 m/s 
     D     Stiff Soil Profile             360 - 180 m/s 
     E     Soft Soil Profile                  < 180 m/s 
     F     Soils requiring site-specific evaluations
     
                                     X-direction   Y-direction 
                                     -----------   ----------- 
 Seismic Force-resisting system     = B: Combined    B: Combined
 Energy Dissipation Coefficient, Ro =    7              7 
        
            T = 0.1 N ............. =     .6            .6
           Ta = Ct (Hn)^x ......... =   0.049 H ¾     0.049 H ¾ 
                                    =    .36           .36
          *Tmax: 1.7 Ta  .......... =    .61           .61
          *Tmax = Cu Ta
                  Cu = 1.75 - 1.2 Av Fv  >= 1.2
               
 Fundamental period, T ............ =     .36           .36 
               
 
 
 ______________________________________________________________________
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 DESIGN SPECTRAL RESPONSE ACCELERATION PARAMETERS 
  
                                    Short Periods   Long Periods
                                    -------------  ----------------
 Effect. peak acceleration & velc., Aa = 0.25      Av = 0.25       
 Site coefficients (Tables below),  Fa = 1.45      Fv = 3.00       
    
 Design response parameters,     Aa Fa =   0.36  Av Fv=   0.75     
     
 Long-period transition period, Tl sec =   7.20  (2.4 Fv)
    
    
                     Site Coefficient Fa                   
               =========================================== 
  Site Class     Aa<=0.1  Aa=0.2   Aa=0.3   Aa=0.4   Ss>=0.5 
      A           0.8      0.8      0.8      0.8      0.8  
      B           1.0      1.0      1.0      1.0      1.0  
      C           1.2      1.2      1.1      1.0      1.0  
      D           1.6      1.4      1.2      1.1      1.0  
      E           2.5      1.7      1.2      0.9      0.9  
      F            a        a        a        a        a   
    
                     Site Coefficient Fv                   
               =========================================== 
  Site Class    Av<=0.1  Av=0.2   Av=0.3   Av=0.4   Av>=0.5 
      A           0.8      0.8      0.8      0.8      0.8  
      B           1.0      1.0      1.0      1.0      1.0  
      C           1.7      1.6      1.5      1.4      1.3  
      D           2.4      2.0      1.8      1.6      1.5  
      E           3.5      3.2      2.8      2.4      2.4  
      F            a        a        a        a        a   
  a: Site-specific geotechnical investigation required  
 
 
 ______________________________________________________________________
 
 
 Reduction in R for Irregularity and Lack of Redundancy:
   
  PLAN IRREGULARITIES                ELEVATION IRREGULARITIES 
  Type Description         Øp        Type Description      Øa 
   1aP Torsional           0.9        1aA Flexible         0.9
   1bP Torsional Extrme    0.8        1bA Flexible Extrme  0.8
   2P  Reentrant corners   0.9        2A  Mass             0.9
   3P  Diaph. discontin.   0.9        3A  Geometrical      0.9
   4P  Plane shifting      0.8        4A  Plane shifting   0.8
   5P  Unparallel grid     0.9        5aA Weak Story       0.9
                                      5bA Weak Story Extr  0.8
  NOTE: EngSolutions RCB assumes irregular but redundant building.
        For regular buildings make (Øp . Øa)= 1.0
   
                           X - D I R E C T I O N     Y - D I R E C T I O N
                           ---------------------     ---------------------
 Reduct. factor, (Øp.Øa) =   0.729                    0.729 
  
 Redundancy factor, Ør  =    0.75                     0.75 
  
  R = (Øp Øa) Ør Ro
 
 
 ______________________________________________________________________
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 T O T A L   B A S E   S H E A R
                 
 Building Weight, W, (ton) =  1812.23
             
    Peak Acceleration Coeffi., Fa Aa =  .36
    Peak Velocity coefficient, Fv Av =  .75
    Transition period, Tc . . . . .  =  1
    Importance factor, I . . . . . . =  1.1
    Site class, S  . . . . . . . .. . =  E
    
                                X-direction   Y-direction 
                                -----------   ----------- 
    Energ-disspat coeff, R  =    3.82725       3.82725
    Period, T, (sec)  . . . =        .36           .36
    1.2 Av Fv I / T         =       2.75          2.75
    2.5 Aa Fa I             =        .99           .99
    Sa                      =        .99           .99
                
 Total Base Shear, V, (ton) =      1794.11       1794.11 
 
 
 
 ______________________________________________________________________
 
 
 A C C I D E N T A L   T O R S I O N
                 
                                          X-direction   Y-direction 
                                          -----------   ----------- 
                 
   Accidental eccentricity as a    
   percentage of building dimension, (%)=       5               5 
    
 
 
 
 ______________________________________________________________________
 
 
 A C C I D E N T A L   E C C E N T R I C I T Y:   
  
         X - D I R E C T I O N  (EQY)    Y - D I R E C T I O N  (EQX) 
         ---------------------------     ---------------------------
  Level    xo       Ax       x          yo       Ax      y    
    -      (m)        -       (m)          (m)        -      (m)    
  -----  --------  ------   --------     --------  ------   --------
   
   7        1.07    1.00      1.07          1.51    1.00      1.51            
   6        1.07    1.00      1.07          1.51    1.00      1.51            
   5        1.07    1.00      1.07          1.51    1.00      1.51            
   4        1.07    1.00      1.07          1.51    1.00      1.51            
   3        1.07    1.00      1.07          1.51    1.00      1.51            
   2        1.07    1.00      1.07          1.51    1.00      1.51            
  
  Ax: Amplification factor for accidental eccentricity 
  
  EQY: Envelope (1) x = x         EQX: Envelope (1) y = y     
                (2) x = x + x                  (2) y = y + y
                (3) x = x - x                  (3) y = y - y
  
 
 
 ______________________________________________________________________
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 D E S I G N   E C C E N T R I C I T Y :   E =  + 
  
          X - D I R E C T I O N    (EQY)      Y - D I R E C T I O N    (EQX) 
         --------------------------------    --------------------------------
  Level  Center Inherent Accident  Design    Center Inherent Accident  Design
          Mass   Eccent.  Eccent.  Eccent.    Mass   Eccent.  Eccent.  Eccent.
    -     CMx      x*      x      x        CMy      y*      y      y  
  -----  ------  ------  --------  ------    ------  ------  --------  ------
   
   7      10.77    0.00    1.07    -1.077     13.52    2.36    1.51    3.8787 
   6      10.90    0.11    1.07    1.1818     11.14    0.25    1.51    1.7676 
   5      10.69   -0.09    1.07    -1.166     12.98    2.45    1.51    3.9696 
   4      10.80   -0.01    1.07    -1.088     16.61    6.32    1.51    7.8383 
   3      11.23    0.68    1.07    1.7575      6.37   -3.51    1.51    -5.022 
   2      10.37   -0.14    1.07    -1.211     15.46    5.68    1.51    7.1919 
    
   Note: * Inherent eccentricity: x = CMx - CRx  and  y = CMy - CRy
         All values are in meters
 
 
 ______________________________________________________________________
 
 
 D E S I G N   E C C E N T R I C I T Y :    E =  - 
  
          X - D I R E C T I O N    (EQY)      Y - D I R E C T I O N    (EQX) 
         --------------------------------    --------------------------------
  Level  Center Inherent Accident  Design    Center Inherent Accident  Design
          Mass   Eccent.  Eccent.  Eccent.    Mass   Eccent.  Eccent.  Eccent.
    -     CMx      x*      x      x        CMy      y*      y      y  
  -----  ------  ------  --------  ------    ------  ------  --------  ------
   
   7      10.77    0.00    1.07    1.0707     13.52    2.36    1.51    0.8585 
   6      10.90    0.11    1.07    -0.966     11.14    0.25    1.51    -1.266 
   5      10.69   -0.09    1.07    0.9898     12.98    2.45    1.51    0.9494 
   4      10.80   -0.01    1.07    1.0606     16.61    6.32    1.51    4.8181 
   3      11.23    0.68    1.07    -0.399      6.37   -3.51    1.51    -2.000 
   2      10.37   -0.14    1.07    0.9393     15.46    5.68    1.51    4.1717 
    
   Note: * Inherent eccentricity: x = CMx - CRx  and  y = CMy - CRy
         All values are in meters
 
 
 ______________________________________________________________________
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 Equivalent Forces
                   Fi = (Wi Hi^n /Wj Hj^n)  V
                   V  =Fi
                   V  = Sa W
 
 
 
 
 E Q U I V A L E N T   F O R C E S:   X - D I R E C T I O N   (EQUAKE X)
        
   Floor   Height   Weigth    Wi Hi^n   Force      Shear     Torsion    
     i       Hi       Wi     ------       Fi         Vi     Ti=Fi(y-y)
     -       (m)    (ton)    Wj Hj^n   (ton)      (ton)     (ton-m) 
   -----   -----   -------   ------    -------    -------    --------- 
         
   7       14.17    163.3    0.163      292.44    292.44       441.97  
   6       12.67    223.2    0.200      358.82    651.26       542.02  
   5        9.09    490.5    0.315      565.14    1216.4       855.99  
   4        6.82    335.1    0.162      290.64    1507.0       439.64  
   3        4.25    228.2    0.069      123.79    1630.8       187.07  
   2        3.50    371.6    0.092      165.05    1795.9       249.92  
   -----           ------              -------            
                 1812.23               1795.9                   
       
    n =  1
 
 
 ______________________________________________________________________
 
 
 E Q U I V A L E N T   F O R C E S:   Y - D I R E C T I O N   (EQUAKE Y)
        
   Floor   Height   Weigth    Wi Hi^n   Force      Shear     Torsion    
     i       Hi       Wi     ------       Fi         Vi     Ti=Fi(x-ex)
     -       (m)    (ton)    Wj Hj^n   (ton)      (ton)     (ton-m) 
   -----   -----   -------   ------    -------    -------    --------- 
         
   7       14.17    163.3    0.163      292.44    292.44       313.72  
   6       12.67    223.2    0.200      358.82    651.26       385.18  
   5        9.09    490.5    0.315      565.14    1216.4       605.65  
   4        6.82    335.1    0.162      290.64    1507.0       312.43  
   3        4.25    228.2    0.069      123.79    1630.8       133.02  
   2        3.50    371.6    0.092      165.05    1795.9       177.26  
   -----           ------              -------            
                 1812.23               1795.9                   
       
    n =  1
 
 
 ______________________________________________________________________
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     A C C E L E R A T I O N S   O N   N O N- S T R U C T U R A L   E L E M E N T S -   N S R - 1 0 
    
    
      
      F L O O R   A C C E L E R A T I O N S
      Level        hx      hx/heq       ax   
      ------     ------    -------    ------ 
      7           14.17     1.33        1.320                             
      6           12.67     1.19        1.179                             
      5            9.09     0.86        0.904                             
      4            6.82     0.64        0.778                             
      3            4.25     0.40        0.634                             
      2            3.50     0.33        0.592                             
     
      Seismic base level . . . . . . . . . . . . . =  1
      Height above seismic base, hn  . . . . . . . =  14.17 m
      Equivalent height, heq = 0.75 hn . . . . . . =  10.63 m
      Ground acceleration, As = Aa Fa I  . . . . . =  0.396
      Spectral acceleration, Sa  . . . . . . . . . =  0.990
     
       ax = Sa hx/heq                 for hx > heq 
       ax = As + (Sa -As) hx/heq      for hx < heq 
      
       Force on structural non-seismic element :  Fp = ax Wp / Ro 
       Force on nonstructural element :           Fp = ax ap Wp / Rp
                                                     > 0.5 Aa I Wp
         ap : component amplification factor
    
    
    ______________________________________________________________________
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    P-DELTA ANALYSIS - SUMMARY MAXIMUM STORY DRIFT RATIO, /h 
    
    
             Drift-Ratio at CENTER OF MASS      MAXIMUM Corner Story-Drift-Ratio
            -------------------------------     -------------------------------------------
    Story    DriftX     DriftY     DriftR        DriftX     DriftY     DriftR      Axis    
    ______  _________  _________  _________     _________  _________  _________   _________
    
      6       0.0199     0.0011     0.0199        0.0231     0.0025     0.0232         I-4                  
      5       0.0123     0.0006     0.0123        0.0144     0.0010     0.0144         J-7                  
      4       0.0096     0.0035     0.0102        0.0121     0.0058     0.0133         D-3                  
      3       0.0118     0.0012     0.0119        0.0133     0.0039     0.0135         F-4                  
      2       0.0084     0.0087     0.0118        0.0172     0.0106     0.0173         J-3                  
      1       0.0067     0.0018     0.0070        0.0121     0.0021     0.0123         J-4                  
    ______  _________  _________  _________     _________  _________  _________   _________
      Maxima  0.0199     0.0087     0.0199        0.0231     0.0106     0.0232                              
    ______  _________  _________  _________     _________  _________  _________   _________
    
    DriftX = (x/h)max
    DriftY = (y/h)max
    DriftR = ([(x/h)² + (y/h)²]½)max
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   LONG-TERM BEAM DEFLECTIONS 
 
   PERMISSIBLE DEFLECTIONS 
   Immediate deflection due to Live Load . . . . . = L/360
   Long-term deflection due to Sustained loads . . = L/480
 
   TYPE OF DEFLECTION                    LOAD COMBINATION
   Immediate due to Dead load (DLs)      D0 + DL
   Immediate due to Live load (LLs)*     LL
   Immediate due to Sus. load (SLds)     D0 + DL
   Long-term due to Sus. load (SLds)     D0 + DL
   * Computed as Defl(DLS + LLs) - Defl(DLs)
 
                                    Units:  Defl: Max. deflection (cm), L: Beam length (m), h: Beam depth (cm)
 
                                             IMMEDIATE   DEFLECTIONS        ADDITIONAL LONG-TERM DEFLEC. Sus.Lds
                                             DLs      Live     Sut.Lds       6 months   1-year     5-years
   Beam     Floor   h   L   L/h Beam Type    Deflc    Deflc    Deflc          Deflc      Deflc      Deflc 
 ________   _____  ___ ____ ___ __________   _____    _____    _____         ______     ______     ______
 
 F(1-3)        2   40  4.92  12  EndJContin   0.154   0.025     0.154         0.158      0.185      0.264   
 F(3-4)        2   40  2.03   5  EndIContin   0.030   0.008     0.030         0.031      0.036      0.052   
 F(7-8)        2   40  2.03   5  EndJContin   0.015   0.004     0.015         0.015      0.018      0.025   
 F(8-10)       2   40  4.92  12  EndIContin   0.149   0.024     0.149         0.153      0.178      0.255   
 G(1-3)        2   40  4.92  12  EndJContin   0.388   0.266     0.388         0.399      0.465      0.665   
 G(3-4)        2   40  2.03   5  EndIContin   0.027   0.009     0.027         0.028      0.032      0.046   
 G(7-8)        2   40  2.03   5  EndJContin   0.034   0.010     0.034         0.035      0.041      0.058   
 G(8-10)       2   40  4.92  12  EndIContin   0.388   0.266     0.388         0.399      0.465      0.665   
 H(1-3)        2   40  4.92  12  EndJContin   0.391   0.267     0.391         0.402      0.468      0.669   
 H(3-4)        2   40  2.03   5  EndIContin   0.026   0.009     0.026         0.027      0.031      0.045   
 H(7-8)        2   40  2.03   5  EndJContin   0.034   0.010     0.034         0.035      0.041      0.058   
 H(8-10)       2   40  4.92  12  EndIContin   0.391   0.267     0.391         0.402      0.468      0.669   
 I(1-3)        2   40  4.92  12  EndJContin   0.377   0.260     0.377         0.388      0.452      0.646   
 I(3-4)        2   40  2.03   5  EndIContin   0.027   0.010     0.027         0.028      0.033      0.047   
 I(7-8)        2   40  2.03   5  EndJContin   0.036   0.011     0.036         0.037      0.043      0.062   
 I(8-10)       2   40  4.92  12  EndIContin   0.377   0.260     0.377         0.388      0.452      0.646   
 J(1-3)        2   40  4.92  12  EndJContin   0.149   0.023     0.149         0.153      0.179      0.255   
 J(3-4)        2   40  2.03   5  EndIContin   0.032   0.009     0.032         0.033      0.039      0.055   
 J(7-8)        2   40  2.03   5  EndJContin   0.043   0.010     0.043         0.044      0.052      0.074   
 J(8-10)       2   40  4.92  12  EndIContin   0.149   0.023     0.149         0.153      0.179      0.255   
 A(3-4)        3   35  2.03   6  BothEndCnt   0.077   0.011     0.077         0.071      0.083      0.118   
 A(5-6)        3   35  2.04   6  BothEndCnt   0.037   0.005     0.037         0.034      0.040      0.057   
 A(7-8)        3   35  2.03   6  BothEndCnt   0.079   0.008     0.079         0.073      0.085      0.122   
 C(2-3)        3   35  2.46   7  BothEndCnt   0.025   0.007     0.025         0.023      0.027      0.038   
 C(5-6)        3   35  2.04   6  BothEndCnt   0.278   0.034     0.278         0.258      0.301      0.430*  
 C(6-7)        3  120  2.70   2  BothEndCnt   0.096   0.012     0.096         0.098      0.115      0.164   
 C(7-8)        3  120  2.03   2  BothEndCnt   0.120   0.015     0.120         0.123      0.144      0.206   
 C(8-9)        3  120  2.46   2  BothEndCnt   0.092   0.009     0.092         0.095      0.110      0.158   
 C(9-10)       3  120  2.46   2  EndIContin   0.091   0.011     0.091         0.093      0.109      0.155   
 D(1-3)        3   40  4.92  12  EndJContin   0.330   0.232     0.330         0.339      0.396      0.566   
 D(3-4)        3   40  2.03   5  BothEndCnt   0.015   0.005     0.015         0.016      0.018      0.026   
 D(4-5)        3   40  2.74   7  BothEndCnt   0.010   0.000     0.010         0.010      0.012      0.017   
 D(5-6)        3   40  2.04   5  BothEndCnt   0.035   0.004     0.035         0.036      0.042      0.061   
 D(6-7)        3   40  2.70   7  BothEndCnt   0.009   0.001     0.009         0.010      0.011      0.016   
 D(7-8)        3   40  2.03   5  BothEndCnt   0.054   0.010     0.054         0.055      0.065      0.092   
 D(8-10)       3   40  4.92  12  EndIContin   0.299   0.216     0.299         0.307      0.358      0.512   
 F(1-3)        3   40  4.92  12  EndJContin   0.143   0.021     0.143         0.147      0.172      0.246   
 F(3-4)        3   40  2.03   5  EndIContin   0.033   0.009     0.033         0.034      0.039      0.056   
 F(7-8)        3   40  2.03   5  EndJContin   0.013   0.004     0.013         0.014      0.016      0.023   
 F(8-10)       3   40  4.92  12  EndIContin   0.139   0.021     0.139         0.143      0.166      0.238   
 F(1-3)        4   40  4.92  12  EndJContin   0.154   0.025     0.154         0.158      0.185      0.264   
 F(3-4)        4   40  2.03   5  EndIContin   0.043   0.012     0.043         0.044      0.052      0.074   
 F(7-8)        4   40  2.03   5  EndJContin   0.026   0.007     0.026         0.027      0.032      0.045   
 F(8-10)       4   40  4.92  12  EndIContin   0.154   0.025     0.154         0.158      0.185      0.264   
 G(1-3)        4   40  4.92  12  EndJContin   0.388   0.266     0.388         0.399      0.465      0.665   
 G(3-4)        4   40  2.03   5  EndIContin   0.041   0.014     0.041         0.042      0.049      0.070   
 G(7-8)        4   40  2.03   5  EndJContin   0.056   0.016     0.056         0.058      0.067      0.096   
 G(8-10)       4   40  4.92  12  EndIContin   0.388   0.266     0.388         0.399      0.465      0.665   
 H(1-3)        4   40  4.92  12  EndJContin   0.391   0.267     0.391         0.402      0.468      0.669   
 H(3-4)        4   40  2.03   5  EndIContin   0.040   0.014     0.040         0.041      0.048      0.068   
 H(7-8)        4   40  2.03   5  EndJContin   0.056   0.016     0.056         0.057      0.067      0.095   
 H(8-10)       4   40  4.92  12  EndIContin   0.391   0.267     0.391         0.402      0.468      0.669   
 I(1-3)        4   40  4.92  12  EndJContin   0.377   0.260     0.377         0.388      0.452      0.646   
 I(3-4)        4   40  2.03   5  EndIContin   0.041   0.015     0.041         0.043      0.050      0.071   
 I(7-8)        4   40  2.03   5  EndJContin   0.058   0.017     0.058         0.060      0.070      0.100   
 I(8-10)       4   40  4.92  12  EndIContin   0.377   0.260     0.377         0.388      0.452      0.646   
 J(1-3)        4   40  4.92  12  EndJContin   0.149   0.023     0.149         0.153      0.179      0.255   
 J(3-4)        4   40  2.03   5  EndIContin   0.051   0.014     0.051         0.053      0.062      0.088   
 J(7-8)        4   40  2.03   5  EndJContin   0.071   0.016     0.071         0.073      0.085      0.122   
 J(8-10)       4   40  4.92  12  EndIContin   0.149   0.023     0.149         0.153      0.179      0.255   
 A(3-4)        5   35  2.03   6  BothEndCnt   0.128   0.019     0.128         0.119      0.139      0.199   
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   Beam     Floor   h   L   L/h Beam Type    Deflc    Deflc    Deflc          Deflc      Deflc      Deflc 
 ________   _____  ___ ____ ___ __________   _____    _____    _____         ______     ______     ______

 A(5-6)        5   35  2.04   6  BothEndCnt   0.064   0.008     0.064         0.060      0.070      0.099   
 A(7-8)        5   35  2.03   6  BothEndCnt   0.120   0.011     0.120         0.112      0.130      0.186   
 C(2-3)        5   35  2.46   7  BothEndCnt   0.107   0.016     0.107         0.099      0.116      0.166   
 C(5-6)        5   35  2.04   6  BothEndCnt   0.228   0.027     0.228         0.211      0.247      0.352   
 C(8-9)        5   35  2.46   7  BothEndCnt   0.031   0.009     0.031         0.029      0.034      0.048   
 D(1-3)        5   35  4.92  14  EndJContin   0.774   0.298     0.774         0.718      0.838      1.197*  
 D(3-4)        5   35  2.03   6  BothEndCnt   0.006   0.002     0.006         0.005      0.006      0.009   
 D(4-5)        5   35  2.74   8  BothEndCnt   0.014   0.007     0.014         0.013      0.016      0.022   
 D(5-6)        5   35  2.04   6  BothEndCnt   0.077   0.009     0.077         0.071      0.083      0.119   
 D(6-7)        5   35  2.70   8  BothEndCnt   0.017   0.004     0.017         0.015      0.018      0.026   
 D(7-8)        5   35  2.03   6  BothEndCnt   0.056   0.010     0.056         0.052      0.061      0.087   
 D(8-10)       5   35  4.92  14  EndIContin   0.796   0.295     0.796         0.739      0.862      1.231*  
 F(1-3)        5   40  4.92  12  EndJContin   0.348   0.243     0.348         0.358      0.418      0.597   
 F(3-4)        5   40  2.03   5  EndIContin   0.050   0.013     0.050         0.052      0.060      0.086   
 F(7-8)        5   40  2.03   5  EndJContin   0.035   0.009     0.035         0.036      0.042      0.061   
 F(8-10)       5   40  4.92  12  EndIContin   0.348   0.243     0.348         0.358      0.418      0.597   
 G(1-3)        5   40  4.92  12  EndJContin   0.388   0.266     0.388         0.399      0.465      0.665   
 G(3-4)        5   40  2.03   5  EndIContin   0.045   0.015     0.045         0.046      0.054      0.077   
 G(7-8)        5   40  2.03   5  EndJContin   0.061   0.017     0.061         0.062      0.073      0.104   
 G(8-10)       5   40  4.92  12  EndIContin   0.388   0.266     0.388         0.399      0.465      0.665   
 H(1-3)        5   40  4.92  12  EndJContin   0.391   0.267     0.391         0.402      0.468      0.669   
 H(3-4)        5   40  2.03   5  EndIContin   0.043   0.015     0.043         0.044      0.052      0.074   
 H(7-8)        5   40  2.03   5  EndJContin   0.060   0.017     0.060         0.062      0.072      0.103   
 H(8-10)       5   40  4.92  12  EndIContin   0.391   0.267     0.391         0.402      0.468      0.669   
 I(1-3)        5   40  4.92  12  EndJContin   0.377   0.260     0.377         0.388      0.452      0.646   
 I(3-4)        5   40  2.03   5  EndIContin   0.045   0.016     0.045         0.046      0.054      0.077   
 I(7-8)        5   40  2.03   5  EndJContin   0.062   0.019     0.062         0.064      0.075      0.107   
 I(8-10)       5   40  4.92  12  EndIContin   0.377   0.260     0.377         0.388      0.452      0.646   
 J(1-3)        5   40  4.92  12  EndJContin   0.149   0.023     0.149         0.153      0.179      0.255   
 J(3-4)        5   40  2.03   5  EndIContin   0.058   0.015     0.058         0.060      0.069      0.099   
 J(7-8)        5   40  2.03   5  EndJContin   0.079   0.018     0.079         0.082      0.095      0.136   
 J(8-10)       5   40  4.92  12  EndIContin   0.149   0.023     0.149         0.153      0.179      0.255   
 A(3-4)        6   35  2.03   6  BothEndCnt   0.125   0.019     0.125         0.116      0.136      0.194   
 A(5-6)        6   35  2.04   6  BothEndCnt   0.056   0.007     0.056         0.052      0.060      0.086   
 A(7-8)        6   35  2.03   6  BothEndCnt   0.114   0.010     0.114         0.105      0.123      0.176   
 C(2-3)        6   35  2.46   7  BothEndCnt   0.083   0.014     0.083         0.077      0.090      0.129   
 C(5-6)        6   35  2.04   6  BothEndCnt   0.206   0.025     0.206         0.191      0.223      0.319   
 C(8-9)        6   35  2.46   7  BothEndCnt   0.022   0.006     0.022         0.020      0.023      0.034   
 D(1-3)        6   35  4.92  14  EndJContin   0.037   0.000     0.037         0.035      0.040      0.058   
 D(3-4)        6   35  2.03   6  BothEndCnt   0.005   0.004     0.005         0.004      0.005      0.007   
 D(4-5)        6   35  2.74   8  BothEndCnt   0.029   0.004     0.029         0.027      0.032      0.045   
 D(5-6)        6   35  2.04   6  BothEndCnt   0.104   0.012     0.104         0.096      0.112      0.161   
 D(6-7)        6   35  2.70   8  BothEndCnt   0.009   0.000     0.009         0.009      0.010      0.015   
 D(7-8)        6   35  2.03   6  BothEndCnt   0.056   0.009     0.056         0.052      0.060      0.086   
 D(8-10)       6   35  4.92  14  EndIContin   0.037   0.000     0.037         0.035      0.040      0.058   
 E(3-4)        6   35  2.03   6  SimpSupprt9029126000000.000   0.000  9029126000000.000      8379970000000.000*  9776632000000.000*  13966620000000.000*  
 E(7-8)        6   35  2.03   6  SimpSupprt10017480000000.000   0.000  10017480000000.000      9297265000000.000*  10846810000000.000*  15495440000000.000*  
 F(1-3)        6   40  4.92  12  EndJContin   0.072   0.000     0.072         0.074      0.086      0.123   
 F(3-4)        6   40  2.03   5  EndIContin   0.052   0.013     0.052         0.053      0.062      0.089   
 F(7-8)        6   40  2.03   5  EndJContin   0.039   0.009     0.039         0.040      0.046      0.066   
 F(8-10)       6   40  4.92  12  EndIContin   0.072   0.000     0.072         0.074      0.086      0.123   
 G(1-3)        6   40  4.92  12  EndJContin   0.069   0.000     0.069         0.070      0.082      0.117   
 G(3-4)        6   40  2.03   5  EndIContin   0.039   0.014     0.039         0.041      0.047      0.068   
 G(7-8)        6   40  2.03   5  EndJContin   0.053   0.015     0.053         0.055      0.064      0.091   
 G(8-10)       6   40  4.92  12  EndIContin   0.069   0.000     0.069         0.070      0.082      0.117   
 H(1-3)        6   40  4.92  12  EndJContin   0.069   0.000     0.069         0.070      0.082      0.117   
 H(3-4)        6   40  2.03   5  EndIContin   0.037   0.014     0.037         0.038      0.045      0.064   
 H(7-8)        6   40  2.03   5  EndJContin   0.052   0.016     0.052         0.054      0.063      0.090   
 H(8-10)       6   40  4.92  12  EndIContin   0.069   0.000     0.069         0.070      0.082      0.117   
 I(1-3)        6   40  4.92  12  EndJContin   0.069   0.010     0.069         0.070      0.082      0.117   
 I(3-4)        6   40  2.03   5  EndIContin   0.037   0.015     0.037         0.038      0.044      0.063   
 I(7-8)        6   40  2.03   5  EndJContin   0.054   0.017     0.054         0.055      0.064      0.092   
 I(8-10)       6   40  4.92  12  EndIContin   0.069   0.000     0.069         0.070      0.082      0.117   
 J(1-3)        6   40  4.92  12  EndJContin   0.069   0.000     0.069         0.070      0.082      0.117   
 J(3-4)        6   40  2.03   5  EndIContin   0.058   0.015     0.058         0.060      0.070      0.099   
 J(7-8)        6   40  2.03   5  EndJContin   0.078   0.017     0.078         0.080      0.094      0.134   
 J(8-10)       6   40  4.92  12  EndIContin   0.072   0.000     0.072         0.074      0.086      0.123   
 A(3-4)        7   35  2.03   6  BothEndCnt   0.126   0.019     0.126         0.117      0.136      0.195   
 A(5-6)        7   35  2.04   6  BothEndCnt   0.055   0.007     0.055         0.051      0.060      0.086   
 A(7-8)        7   35  2.03   6  BothEndCnt   0.113   0.009     0.113         0.105      0.122      0.175   
 D(1-3)        7   40  5.47  14  EndJContin   0.067   0.009     0.067         0.068      0.080      0.114   
 D(3-4)        7   40  2.03   5  BothEndCnt   0.002   0.000     0.002         0.002      0.003      0.004   
 D(4-5)        7   40  2.74   7  BothEndCnt   0.029   0.004     0.029         0.030      0.035      0.050   
 D(5-6)        7   40  2.04   5  BothEndCnt   0.106   0.012     0.106         0.109      0.128      0.182   
 D(6-7)        7   40  2.70   7  BothEndCnt   0.005   0.000     0.005         0.005      0.006      0.009   
 D(7-8)        7   40  2.03   5  BothEndCnt   0.056   0.009     0.056         0.058      0.067      0.096   
 D(8-10)       7   40  5.47  14  EndIContin   0.066   0.010     0.066         0.068      0.080      0.114   
 F(1-3)        7   40  5.47  14  EndJContin   0.072   0.012     0.072         0.074      0.086      0.123   
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   Beam     Floor   h   L   L/h Beam Type    Deflc    Deflc    Deflc          Deflc      Deflc      Deflc 
 ________   _____  ___ ____ ___ __________   _____    _____    _____         ______     ______     ______

 F(3-4)        7   40  2.04   5  EndIContin   0.052   0.013     0.052         0.053      0.062      0.089   
 F(7-8)        7   40  2.04   5  EndJContin   0.039   0.009     0.039         0.040      0.046      0.066   
 F(8-10)       7   40  5.47  14  EndIContin   0.069   0.014     0.069         0.071      0.083      0.119   
 G(1-3)        7   40  5.47  14  EndJContin   0.057   0.011     0.057         0.059      0.069      0.098   
 G(3-4)        7   40  2.04   5  EndIContin   0.039   0.014     0.039         0.040      0.046      0.066   
 G(7-8)        7   40  2.04   5  EndJContin   0.052   0.015     0.052         0.054      0.063      0.090   
 G(8-10)       7   40  5.47  14  EndIContin   0.102   0.016     0.102         0.105      0.123      0.175   
 H(1-3)        7   40  5.47  14  EndJContin   0.043   0.023     0.043         0.044      0.051      0.073   
 H(3-4)        7   40  2.04   5  EndIContin   0.036   0.014     0.036         0.037      0.044      0.062   
 H(7-8)        7   40  2.04   5  EndJContin   0.051   0.015     0.051         0.053      0.062      0.088   
 H(8-10)       7   40  5.47  14  EndIContin   0.104   0.016     0.104         0.107      0.125      0.179   
 I(1-3)        7   40  5.47  14  EndJContin   0.042   0.009     0.042         0.043      0.051      0.072   
 I(3-4)        7   40  2.04   5  EndIContin   0.036   0.014     0.036         0.037      0.043      0.062   
 I(7-8)        7   40  2.04   5  EndJContin   0.053   0.016     0.053         0.054      0.063      0.090   
 I(8-10)       7   40  5.47  14  EndIContin   0.107   0.017     0.107         0.110      0.129      0.184   
 J(1-3)        7   40  5.47  14  EndJContin   0.045   0.009     0.045         0.046      0.054      0.077   
 J(3-4)        7   40  2.04   5  EndIContin   0.058   0.015     0.058         0.059      0.069      0.099   
 J(7-8)        7   40  2.04   5  EndJContin   0.078   0.017     0.078         0.080      0.093      0.133   
 J(8-10)       7   40  5.47  14  EndIContin   0.087   0.017     0.087         0.089      0.104      0.148   
 3(F-G)        2   40  4.47  11  EndJContin   0.847   0.271     0.847         0.871      1.016*     1.452*  
 3(G-H)        2   40  4.35  11  BothEndCnt   0.775   0.259     0.775         0.796      0.929*     1.327*  
 3(H-I)        2   40  4.50  11  BothEndCnt   0.866   0.274     0.866         0.890      1.038*     1.483*  
 3(I-J)        2   40  5.04  13  EndIContin   1.229   0.345     1.229         1.263*     1.473*     2.105*  
 4(F-G)        2   40  4.47  11  EndJContin   0.143   0.115     0.143         0.147      0.172      0.246   
 4(G-H)        2   40  4.35  11  BothEndCnt   0.128   0.076     0.128         0.131      0.153      0.219   
 4(H-I)        2   40  4.50  11  BothEndCnt   0.149   0.125     0.149         0.153      0.179      0.256   
 4(I-J)        2   40  5.04  13  EndIContin   0.422   0.284     0.422         0.433      0.506      0.722   
 7(F-G)        2   40  4.47  11  EndJContin   0.143   0.115     0.143         0.147      0.172      0.246   
 7(G-H)        2   40  4.35  11  BothEndCnt   0.128   0.076     0.128         0.131      0.153      0.219   
 7(H-I)        2   40  4.50  11  BothEndCnt   0.149   0.125     0.149         0.153      0.179      0.256   
 7(I-J)        2   40  5.04  13  EndIContin   0.422   0.284     0.422         0.433      0.506      0.722   
 8(F-G)        2   40  4.47  11  EndJContin   0.825   0.268     0.825         0.848      0.990*     1.414*  
 8(G-H)        2   40  4.35  11  BothEndCnt   0.775   0.259     0.775         0.796      0.929*     1.327*  
 8(H-I)        2   40  4.50  11  BothEndCnt   0.866   0.274     0.866         0.890      1.038*     1.483*  
 8(I-J)        2   40  5.04  13  EndIContin   1.229   0.345     1.229         1.263*     1.473*     2.105*  
 2(A-C)        3   35  6.34  18¤ SimpSupprt   * * *   I N S U F F I C I E N T      S E C T I O N    * * *
 3(A-C)        3   35  6.34  18  EndJContin   * * *   I N S U F F I C I E N T      S E C T I O N    * * *
 3(C-D)        3   40  2.58   6  BothEndCnt   0.011   0.003     0.011         0.012      0.014      0.019   
 3(D-F)        3   40  2.87   7  EndIContin32286990000000.0008448656000000.000* 32286990000000.000      33188480000000.000*  38719890000000.000*  55314130000000.000*  
 4(A-C)        3   35  6.34  18  EndJContin   * * *   I N S U F F I C I E N T      S E C T I O N    * * *
 4(C-D)        3   35  2.58   7  BothEndCnt   0.071   0.036     0.071         0.066      0.077      0.110   
 4(D-E)        3   40  2.09   5  BothEndCnt   0.040   0.008     0.040         0.041      0.048      0.069   
 4(E-F)        3   40   .78   2  EndIContin   0.017   0.002     0.017         0.017      0.020      0.028   
 5(A-C)        3   40  6.34  16  EndJContin   7.302   6.806*    7.302         7.506*     8.757*    12.509*  
 5(C-D)        3   35  2.58   7  EndIContin   0.071   0.036     0.071         0.066      0.077      0.111   
 6(A-C)        3   40  6.34  16  EndJContin   6.520   6.158*    6.520         6.702*     7.820*    11.171*  
 6(C-D)        3   35  2.58   7  EndIContin   0.219   0.025     0.219         0.203      0.237      0.339   
 7(A-C)        3   35  6.34  18  EndJContin   * * *   I N S U F F I C I E N T      S E C T I O N    * * *
 7(C-D)        3   35  2.58   7  BothEndCnt   0.125   0.013     0.125         0.116      0.135      0.193   
 7(D-E)        3   40  2.09   5  BothEndCnt   0.055   0.010     0.055         0.057      0.066      0.094   
 7(E-F)        3   40   .78   2  EndIContin   0.014   0.002     0.014         0.014      0.017      0.024   
 8(A-C)        3   35  6.34  18  EndJContin   3.177   0.924     3.177         2.447*     2.855*     4.078*  
 8(C-D)        3  120  2.58   2  BothEndCnt   0.064   0.007     0.064         0.066      0.077      0.109   
 8(D-F)        3  120  2.87   2  EndIContin793576000000.000126430700000.000* 793576000000.000      815733500000.000*  951689200000.000*  1359556000000.000*  
 9(A-C)        3   35  6.34  18¤ SimpSupprt   * * *   I N S U F F I C I E N T      S E C T I O N    * * *
 1(F-G)        4   40  4.47  11  BothEndCnt   0.159   0.000     0.159         0.163      0.190      0.272   
 1(G-H)        4   40  4.35  11  BothEndCnt   0.142   0.000     0.142         0.146      0.171      0.244   
 1(H-I)        4   40  4.50  11  BothEndCnt   0.163   0.000     0.163         0.167      0.195      0.279   
 1(I-J)        4   40  5.04  13  BothEndCnt   0.256   0.000     0.256         0.264      0.307      0.439   
 3(F-G)        4   40  4.47  11  EndJContin   0.847   0.271     0.847         0.871      1.016*     1.452*  
 3(G-H)        4   40  4.35  11  BothEndCnt   0.775   0.259     0.775         0.796      0.929*     1.327*  
 3(H-I)        4   40  4.50  11  BothEndCnt   0.866   0.274     0.866         0.890      1.038*     1.483*  
 3(I-J)        4   40  5.04  13  EndIContin   1.229   0.345     1.229         1.263*     1.473*     2.105*  
 4(F-G)        4   40  4.47  11  EndJContin   0.143   0.115     0.143         0.147      0.172      0.246   
 4(G-H)        4   40  4.35  11  BothEndCnt   0.128   0.076     0.128         0.131      0.153      0.219   
 4(H-I)        4   40  4.50  11  BothEndCnt   0.149   0.125     0.149         0.153      0.179      0.256   
 4(I-J)        4   40  5.04  13  EndIContin   0.422   0.284     0.422         0.433      0.506      0.722   
 7(F-G)        4   40  4.47  11  EndJContin   0.143   0.115     0.143         0.147      0.172      0.246   
 7(G-H)        4   40  4.35  11  BothEndCnt   0.128   0.076     0.128         0.131      0.153      0.219   
 7(H-I)        4   40  4.50  11  BothEndCnt   0.149   0.125     0.149         0.153      0.179      0.256   
 7(I-J)        4   40  5.04  13  EndIContin   0.422   0.284     0.422         0.433      0.506      0.722   
 8(F-G)        4   40  4.47  11  EndJContin   0.847   0.271     0.847         0.871      1.016*     1.452*  
 8(G-H)        4   40  4.35  11  BothEndCnt   0.775   0.259     0.775         0.796      0.929*     1.327*  
 8(H-I)        4   40  4.50  11  BothEndCnt   0.866   0.274     0.866         0.890      1.038*     1.483*  
 8(I-J)        4   40  5.04  13  EndIContin   1.229   0.345     1.229         1.263*     1.473*     2.105*  
 10(F-G)       4   40  4.47  11  BothEndCnt   0.159   0.000     0.159         0.163      0.190      0.272   
 10(G-H)       4   40  4.35  11  BothEndCnt   0.142   0.000     0.142         0.146      0.171      0.244   
 10(H-I)       4   40  4.50  11  BothEndCnt   0.163   0.000     0.163         0.167      0.195      0.279   
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   Beam     Floor   h   L   L/h Beam Type    Deflc    Deflc    Deflc          Deflc      Deflc      Deflc 
 ________   _____  ___ ____ ___ __________   _____    _____    _____         ______     ______     ______

 10(I-J)       4   40  5.04  13  BothEndCnt   0.256   0.000     0.256         0.264      0.307      0.439   
 1(A-B)        5   40  3.17   8  BothEndCnt   0.040   0.000     0.040         0.041      0.048      0.069   
 1(B-C)        5   40  3.17   8  BothEndCnt   0.040   0.000     0.040         0.041      0.048      0.069   
 1(C-D)        5   40  2.58   6  BothEndCnt   0.018   0.000     0.018         0.018      0.021      0.030   
 1(D-E)        5   40  2.09   5  BothEndCnt   0.007   0.000     0.007         0.007      0.009      0.012   
 1(E-F)        5   40   .78   2  BothEndCnt   0.003   0.000     0.003         0.003      0.003      0.005   
 1(F-G)        5   40  4.47  11  BothEndCnt   0.159   0.000     0.159         0.163      0.190      0.272   
 1(G-H)        5   40  4.35  11  BothEndCnt   0.142   0.000     0.142         0.146      0.171      0.244   
 1(H-I)        5   40  4.50  11  BothEndCnt   0.163   0.000     0.163         0.167      0.195      0.279   
 1(I-J)        5   40  5.04  13  BothEndCnt   0.256   0.000     0.256         0.264      0.307      0.439   
 2(A-C)        5   35  6.34  18¤ SimpSupprt   * * *   I N S U F F I C I E N T      S E C T I O N    * * *
 3(A-C)        5   35  6.34  18  EndJContin   * * *   I N S U F F I C I E N T      S E C T I O N    * * *
 3(C-D)        5   40  2.58   6  BothEndCnt   0.063   0.007     0.063         0.064      0.075      0.107   
 3(D-F)        5   35  2.87   8  BothEndCnt   0.200   0.092     0.200         0.186      0.217      0.309   
 3(F-G)        5   40  4.47  11  BothEndCnt   0.847   0.271     0.847         0.871      1.016*     1.452*  
 3(G-H)        5   40  4.35  11  BothEndCnt   0.775   0.259     0.775         0.796      0.929*     1.327*  
 3(H-I)        5   40  4.50  11  BothEndCnt   0.866   0.274     0.866         0.890      1.038*     1.483*  
 3(I-J)        5   40  5.04  13  EndIContin   1.229   0.345     1.229         1.263*     1.473*     2.105*  
 4(A-C)        5   35  6.34  18  EndJContin   * * *   I N S U F F I C I E N T      S E C T I O N    * * *
 4(C-D)        5   35  2.58   7  BothEndCnt   0.071   0.036     0.071         0.066      0.077      0.110   
 4(D-E)        5   40  2.09   5  BothEndCnt   0.066   0.013     0.066         0.068      0.079      0.113   
 4(E-F)        5   40   .78   2  BothEndCnt   0.026   0.004     0.026         0.027      0.031      0.044   
 4(F-G)        5   40  4.47  11  BothEndCnt   0.143   0.115     0.143         0.147      0.172      0.246   
 4(G-H)        5   40  4.35  11  BothEndCnt   0.128   0.076     0.128         0.131      0.153      0.219   
 4(H-I)        5   40  4.50  11  BothEndCnt   0.149   0.125     0.149         0.153      0.179      0.256   
 4(I-J)        5   40  5.04  13  EndIContin   0.422   0.284     0.422         0.433      0.506      0.722   
 5(A-C)        5   40  6.34  16  EndJContin   7.251   6.768*    7.251         7.454*     8.696*    12.423*  
 5(C-D)        5   35  2.58   7  EndIContin   0.071   0.036     0.071         0.066      0.077      0.111   
 6(A-C)        5   40  6.34  16  EndJContin   6.886   6.506*    6.886         7.078*     8.258*    11.797*  
 6(C-D)        5   35  2.58   7  EndIContin   0.055   0.024     0.055         0.051      0.059      0.085   
 7(A-C)        5   35  6.34  18  EndJContin   * * *   I N S U F F I C I E N T      S E C T I O N    * * *
 7(C-D)        5   35  2.58   7  BothEndCnt   0.064   0.028     0.064         0.059      0.069      0.099   
 7(D-E)        5   40  2.09   5  BothEndCnt   0.099   0.017     0.099         0.102      0.119      0.170   
 7(E-F)        5   40   .78   2  BothEndCnt   0.021   0.003     0.021         0.021      0.025      0.036   
 7(F-G)        5   40  4.47  11  BothEndCnt   0.143   0.115     0.143         0.147      0.172      0.246   
 7(G-H)        5   40  4.35  11  BothEndCnt   0.128   0.076     0.128         0.131      0.153      0.219   
 7(H-I)        5   40  4.50  11  BothEndCnt   0.149   0.125     0.149         0.153      0.179      0.256   
 7(I-J)        5   40  5.04  13  EndIContin   0.422   0.284     0.422         0.433      0.506      0.722   
 8(A-C)        5   35  6.34  18  EndJContin   * * *   I N S U F F I C I E N T      S E C T I O N    * * *
 8(C-D)        5   35  2.58   7  BothEndCnt   0.152   0.081     0.152         0.141      0.165      0.236   
 8(D-F)        5   35  2.87   8  BothEndCnt   0.200   0.092     0.200         0.186      0.217      0.309   
 8(F-G)        5   40  4.47  11  BothEndCnt   0.847   0.271     0.847         0.871      1.016*     1.452*  
 8(G-H)        5   40  4.35  11  BothEndCnt   0.775   0.259     0.775         0.796      0.929*     1.327*  
 8(H-I)        5   40  4.50  11  BothEndCnt   0.866   0.274     0.866         0.890      1.038*     1.483*  
 8(I-J)        5   40  5.04  13  EndIContin   1.229   0.345     1.229         1.263*     1.473*     2.105*  
 9(A-C)        5   35  6.34  18¤ SimpSupprt   * * *   I N S U F F I C I E N T      S E C T I O N    * * *
 10(A-B)       5   40  3.17   8  BothEndCnt   0.040   0.000     0.040         0.041      0.048      0.069   
 10(B-C)       5   40  3.17   8  BothEndCnt   0.040   0.000     0.040         0.041      0.048      0.069   
 10(C-D)       5   40  2.58   6  BothEndCnt   0.018   0.000     0.018         0.018      0.021      0.030   
 10(D-E)       5   40  2.09   5  BothEndCnt   0.007   0.000     0.007         0.007      0.009      0.012   
 10(E-F)       5   40   .78   2  BothEndCnt   0.002   0.000     0.002         0.002      0.003      0.004   
 10(F-G)       5   40  4.47  11  BothEndCnt   0.159   0.000     0.159         0.163      0.190      0.272   
 10(G-H)       5   40  4.35  11  BothEndCnt   0.142   0.000     0.142         0.146      0.171      0.244   
 10(H-I)       5   40  4.50  11  BothEndCnt   0.163   0.000     0.163         0.167      0.195      0.279   
 10(I-J)       5   40  5.04  13  BothEndCnt   0.256   0.000     0.256         0.264      0.307      0.439   
 1(A-B)        6   40  3.17   8  BothEndCnt   0.040   0.000     0.040         0.041      0.048      0.069   
 1(B-C)        6   40  3.17   8  BothEndCnt   0.040   0.000     0.040         0.041      0.048      0.069   
 1(D-E)        6   40  2.09   5  BothEndCnt   0.007   0.000     0.007         0.007      0.009      0.012   
 1(E-F)        6   40   .78   2  BothEndCnt   0.003   0.000     0.003         0.003      0.004      0.006   
 1(F-G)        6   40  4.47  11  BothEndCnt   0.159   0.000     0.159         0.163      0.190      0.272   
 1(G-H)        6   40  4.35  11  BothEndCnt   0.142   0.000     0.142         0.146      0.171      0.244   
 1(H-I)        6   40  4.50  11  BothEndCnt   0.163   0.000     0.163         0.167      0.195      0.279   
 1(I-J)        6   40  5.04  13  BothEndCnt   0.256   0.000     0.256         0.264      0.307      0.439   
 2(A-C)        6   35  6.34  18¤ SimpSupprt156234100000000.000   0.000  156234100000000.000      145001500000000.000*  169168400000000.000*  241669200000000.000*  
 3(A-C)        6   35  6.34  18  EndJContin156234100000000.000   0.000  156234100000000.000      145001500000000.000*  169168400000000.000*  241669200000000.000*  
 3(C-D)        6   35  2.58   7  BothEndCnt   0.042   0.004     0.042         0.039      0.045      0.065   
 3(D-E)        6   35  2.09   6  BothEndCnt9029129000000.000   0.000  9029129000000.000      8379972000000.000*  9776634000000.000*  13966620000000.000*  
 3(E-F)        6   35   .78   2  BothEndCnt9029126000000.000   0.000  9029126000000.000      8379970000000.000*  9776632000000.000*  13966620000000.000*  
 3(F-G)        6   40  4.47  11  BothEndCnt   0.040   0.000     0.040         0.041      0.048      0.069   
 3(G-H)        6   40  4.35  11  BothEndCnt   0.037   0.000     0.037         0.038      0.045      0.064   
 3(H-I)        6   40  4.50  11  BothEndCnt   0.043   0.000     0.043         0.044      0.052      0.074   
 3(I-J)        6   40  5.04  13  EndIContin   0.068   0.000     0.068         0.070      0.082      0.117   
 4(A-C)        6   35  6.34  18  EndJContin156234100000000.000   0.000  156234100000000.000      145001500000000.000*  169168400000000.000*  241669200000000.000*  
 4(C-D)        6   35  2.58   7  BothEndCnt   0.009   0.008     0.009         0.009      0.010      0.014   
 4(D-E)        6   35  2.09   6  BothEndCnt   0.076   0.014     0.076         0.070      0.082      0.117   
 4(E-F)        6   35   .78   2  BothEndCnt   0.027   0.004     0.027         0.025      0.029      0.041   
 4(F-G)        6   40  4.47  11  BothEndCnt   0.042   0.000     0.042         0.043      0.050      0.072   
 4(G-H)        6   40  4.35  11  BothEndCnt   0.039   0.000     0.039         0.040      0.047      0.067   
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   Beam     Floor   h   L   L/h Beam Type    Deflc    Deflc    Deflc          Deflc      Deflc      Deflc 
 ________   _____  ___ ____ ___ __________   _____    _____    _____         ______     ______     ______

 4(H-I)        6   40  4.50  11  BothEndCnt   0.045   0.000     0.045         0.047      0.054      0.078   
 4(I-J)        6   40  5.04  13  EndIContin   0.068   0.000     0.068         0.070      0.082      0.117   
 5(A-C)        6   40  6.34  16  EndJContin   0.661   0.013     0.661         0.680      0.793      1.133   
 5(C-D)        6   35  2.58   7  EndIContin   0.003   0.002     0.003         0.002      0.003      0.004   
 6(A-C)        6   40  6.34  16  EndJContin   0.530   0.029     0.530         0.545      0.636      0.908   
 6(C-D)        6   35  2.58   7  EndIContin   0.103   0.009     0.103         0.096      0.112      0.160   
 7(A-C)        6   35  6.34  18  EndJContin156234100000000.000   0.000  156234100000000.000      145001500000000.000*  169168400000000.000*  241669200000000.000*  
 7(C-D)        6   35  2.58   7  BothEndCnt   0.066   0.003     0.066         0.061      0.072      0.102   
 7(D-E)        6   35  2.09   6  BothEndCnt   0.121   0.019     0.121         0.113      0.131      0.188   
 7(E-F)        6   35   .78   2  BothEndCnt   0.021   0.003     0.021         0.019      0.023      0.032   
 7(F-G)        6   40  4.47  11  BothEndCnt   0.042   0.000     0.042         0.043      0.050      0.072   
 7(G-H)        6   40  4.35  11  BothEndCnt   0.039   0.000     0.039         0.040      0.047      0.067   
 7(H-I)        6   40  4.50  11  BothEndCnt   0.045   0.000     0.045         0.047      0.054      0.078   
 7(I-J)        6   40  5.04  13  EndIContin   0.068   0.000     0.068         0.070      0.082      0.117   
 8(A-C)        6   35  6.34  18  EndJContin156234100000000.000   0.000  156234100000000.000      145001500000000.000*  169168400000000.000*  241669200000000.000*  
 8(C-D)        6   35  2.58   7  BothEndCnt   0.088   0.008     0.088         0.082      0.095      0.136   
 8(D-E)        6   35  2.09   6  BothEndCnt10017480000000.000   0.000  10017480000000.000      9297265000000.000*  10846810000000.000*  15495440000000.000*  
 8(E-F)        6   35   .78   2  BothEndCnt10017480000000.000   0.000  10017480000000.000      9297263000000.000*  10846810000000.000*  15495440000000.000*  
 8(F-G)        6   40  4.47  11  BothEndCnt   0.040   0.006     0.040         0.041      0.048      0.069   
 8(G-H)        6   40  4.35  11  BothEndCnt   0.037   0.000     0.037         0.038      0.045      0.064   
 8(H-I)        6   40  4.50  11  BothEndCnt   0.043   0.000     0.043         0.044      0.052      0.074   
 8(I-J)        6   40  5.04  13  EndIContin   0.068   0.000     0.068         0.070      0.082      0.117   
 9(A-C)        6   35  6.34  18¤ SimpSupprt156234100000000.000   0.000  156234100000000.000      145001500000000.000*  169168400000000.000*  241669200000000.000*  
 10(A-B)       6   40  3.17   8  BothEndCnt   0.040   0.000     0.040         0.041      0.048      0.069   
 10(B-C)       6   40  3.17   8  BothEndCnt   0.040   0.000     0.040         0.041      0.048      0.069   
 10(C-D)       6   40  2.58   6  BothEndCnt   0.018   0.000     0.018         0.018      0.021      0.030   
 10(D-E)       6   40  2.09   5  BothEndCnt   0.007   0.000     0.007         0.007      0.009      0.012   
 10(E-F)       6   40   .78   2  BothEndCnt   0.003   0.000     0.003         0.003      0.003      0.005   
 10(F-G)       6   40  4.47  11  BothEndCnt   0.159   0.000     0.159         0.163      0.190      0.272   
 10(G-H)       6   40  4.35  11  BothEndCnt   0.142   0.000     0.142         0.146      0.171      0.244   
 10(H-I)       6   40  4.50  11  BothEndCnt   0.163   0.000     0.163         0.167      0.195      0.279   
 10(I-J)       6   40  5.04  13  BothEndCnt   0.256   0.000     0.256         0.264      0.307      0.439   
 1(A-B)        7   40  3.39   8  BothEndCnt   0.049   0.000     0.049         0.050      0.059      0.084   
 1(B-C)        7   40  3.39   8  BothEndCnt   0.049   0.000     0.049         0.050      0.059      0.084   
 1(C-D)        7   40  2.58   6  BothEndCnt   0.018   0.000     0.018         0.018      0.021      0.030   
 1(D-E)        7   40  2.09   5  BothEndCnt   0.007   0.000     0.007         0.007      0.009      0.012   
 1(E-F)        7   40   .78   2  BothEndCnt   0.002   0.001     0.002         0.002      0.002      0.003   
 1(F-G)        7   40  4.47  11  BothEndCnt   0.159   0.000     0.159         0.163      0.190      0.272   
 1(G-H)        7   40  4.35  11  BothEndCnt   0.142   0.000     0.142         0.146      0.171      0.244   
 1(H-I)        7   40  4.50  11  BothEndCnt   0.163   0.000     0.163         0.167      0.195      0.279   
 1(I-J)        7   40  5.04  13  BothEndCnt   0.256   0.000     0.256         0.264      0.307      0.439   
 2(A-C)        7   35  6.56  19¤ SimpSupprt   0.092   0.032     0.092         0.085      0.100      0.142   
 3(A-C)        7   35  6.56  19¤ EndJContin   0.049   0.023     0.049         0.046      0.054      0.077   
 3(C-D)        7   40  2.85   7  BothEndCnt   0.014   0.003     0.014         0.014      0.016      0.023   
 3(D-F)        7   40  2.87   7  BothEndCnt5490567000000.000573212500000.000* 5490567000000.000      5643870000000.000*  6584515000000.000*  9406450000000.000*  
 3(F-G)        7   40  4.47  11  BothEndCnt   0.060   0.004     0.060         0.062      0.072      0.103   
 3(G-H)        7   40  4.35  11  BothEndCnt   0.053   0.007     0.053         0.055      0.064      0.092   
 3(H-I)        7   40  4.50  11  BothEndCnt   0.062   0.008     0.062         0.064      0.074      0.106   
 3(I-J)        7   40  5.04  13  EndIContin   0.104   0.008     0.104         0.107      0.124      0.178   
 4(A-C)        7   35  6.56  19¤ EndJContin   0.091   0.033     0.091         0.085      0.099      0.141   
 4(C-D)        7   35  2.85   8  BothEndCnt   0.021   0.008     0.021         0.020      0.023      0.033   
 4(D-E)        7   40  2.10   5  BothEndCnt   0.076   0.014     0.076         0.078      0.091      0.131   
 4(E-F)        7   40   .78   2  BothEndCnt   0.026   0.004     0.026         0.027      0.032      0.045   
 4(F-G)        7   40  4.47  11  BothEndCnt   0.052   0.004     0.052         0.053      0.062      0.089   
 4(G-H)        7   40  4.35  11  BothEndCnt   0.049   0.004     0.049         0.050      0.058      0.083   
 4(H-I)        7   40  4.50  11  BothEndCnt   0.056   0.005     0.056         0.058      0.067      0.096   
 4(I-J)        7   40  5.04  13  EndIContin   0.085   0.007     0.085         0.087      0.102      0.146   
 5(A-C)        7   40  6.56  16  EndJContin   0.058   0.012     0.058         0.060      0.070      0.100   
 5(C-D)        7   35  2.85   8  EndIContin   0.023   0.008     0.023         0.022      0.025      0.036   
 6(A-C)        7   40  6.56  16  EndJContin   0.134   0.018     0.134         0.138      0.161      0.230   
 6(C-D)        7   35  2.85   8  EndIContin   0.086   0.076     0.086         0.080      0.093      0.133   
 7(A-C)        7   35  6.56  19¤ EndJContin   0.039   0.028     0.039         0.036      0.042      0.060   
 7(C-D)        7   35  2.85   8  BothEndCnt   0.012   0.010     0.012         0.011      0.013      0.019   
 7(D-E)        7   40  2.10   5  BothEndCnt   0.123   0.019     0.123         0.126      0.147      0.210   
 7(E-F)        7   40   .78   2  BothEndCnt   0.021   0.003     0.021         0.021      0.025      0.036   
 7(F-G)        7   40  4.47  11  BothEndCnt   0.052   0.004     0.052         0.053      0.062      0.089   
 7(G-H)        7   40  4.35  11  BothEndCnt   0.049   0.004     0.049         0.050      0.058      0.083   
 7(H-I)        7   40  4.50  11  BothEndCnt   0.056   0.005     0.056         0.058      0.067      0.096   
 7(I-J)        7   40  5.04  13  EndIContin   0.085   0.007     0.085         0.087      0.102      0.146   
 8(A-C)        7   35  6.56  19¤ EndJContin   0.092   0.029     0.092         0.085      0.099      0.142   
 8(C-D)        7   40  2.85   7  BothEndCnt   0.067   0.007     0.067         0.069      0.081      0.116   
 8(D-F)        7   40  2.87   7  BothEndCnt5490567000000.000573213000000.000* 5490567000000.000      5643870000000.000*  6584515000000.000*  9406450000000.000*  
 8(F-G)        7   40  4.47  11  BothEndCnt   0.057   0.007     0.057         0.059      0.069      0.098   
 8(G-H)        7   40  4.35  11  BothEndCnt   0.053   0.007     0.053         0.055      0.064      0.092   
 8(H-I)        7   40  4.50  11  BothEndCnt   0.062   0.008     0.062         0.064      0.074      0.106   
 8(I-J)        7   40  5.04  13  EndIContin   0.104   0.014     0.104         0.107      0.124      0.178   
 9(A-C)        7   35  6.56  19¤ SimpSupprt   0.082   0.031     0.082         0.076      0.089      0.127   
 10(A-B)       7   40  3.39   8  BothEndCnt   0.049   0.000     0.049         0.050      0.059      0.084   
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:12:23 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

   Beam     Floor   h   L   L/h Beam Type    Deflc    Deflc    Deflc          Deflc      Deflc      Deflc 
 ________   _____  ___ ____ ___ __________   _____    _____    _____         ______     ______     ______

 10(B-C)       7   40  3.39   8  BothEndCnt   0.049   0.000     0.049         0.050      0.059      0.084   
 10(C-D)       7   40  2.58   6  BothEndCnt   0.018   0.000     0.018         0.018      0.021      0.030   
 10(D-E)       7   40  2.09   5  BothEndCnt   0.007   0.000     0.007         0.007      0.009      0.012   
 10(E-F)       7   40   .78   2  BothEndCnt   0.002   0.001     0.002         0.002      0.002      0.003   
 10(F-G)       7   40  4.47  11  BothEndCnt   0.159   0.000     0.159         0.163      0.190      0.272   
 10(G-H)       7   40  4.35  11  BothEndCnt   0.142   0.000     0.142         0.146      0.171      0.244   
 10(H-I)       7   40  4.50  11  BothEndCnt   0.163   0.000     0.163         0.167      0.195      0.279   
 10(I-J)       7   40  5.04  13  BothEndCnt   0.256   0.000     0.256         0.264      0.307      0.439   
 
 NOTE: * Deflections on marked beams are greater than maximum permissible deflection
       ¤ Depth, H, of some beams is smaller than that recomemenden in Table 9.5(a)
 
 
 Immediate deflections are computed according to 9.5.2.3 with: 
 Effective stiffness: E I = Ec . Ie
                       Ie = (Mcr/Ma)³ Ig + [1 - (Mcr/Ma)³] Icr
                      Mcr = fr Ig/Yt
                      Icr = b(kd)³/3 + n As(d-kd)¹+(n-1)A's(kd-d')²
                        n = Es/Ec
 Long-term deflections are computed according to 9.5.2.5 
 



ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL 
ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 

DIRECCIÓN: Carrera 9 No. 22 -55 Sogamoso, Boyacá  
CORREO ELECTRONICO: consorciocorregidor08@gmail.com 

TELEFONO: 315 738 8988 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL EDIFICACIÓN EXISTENTE 
  



EngSolutions RCB   Version 9.0.9 - License No: A2415-A1462 Page No. 1

===============================================================================================

Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:11:22 p. m.  8/11/2021
File: D:\RCB\EDIFICIO CORREDOR - SOGAMOSO\CORREGIDOR EXISTENTE V3.0.rcb

===============================================================================================

    P-DELTA ANALYSIS - SUMMARY MAXIMUM STORY DRIFT RATIO, /h 
    
    
             Drift-Ratio at CENTER OF MASS      MAXIMUM Corner Story-Drift-Ratio
            -------------------------------     -------------------------------------------
    Story    DriftX     DriftY     DriftR        DriftX     DriftY     DriftR      Axis    
    ______  _________  _________  _________     _________  _________  _________   _________
    
      6       0.0199     0.0011     0.0199        0.0231     0.0025     0.0231         I-4                  
      5       0.0123     0.0006     0.0123        0.0144     0.0010     0.0144         J-7                  
      4       0.0096     0.0035     0.0102        0.0121     0.0058     0.0133         D-3                  
      3       0.0118     0.0012     0.0119        0.0133     0.0039     0.0135         F-4                  
      2       0.0084     0.0086     0.0118        0.0172     0.0106     0.0172         J-3                  
      1       0.0067     0.0018     0.0069        0.0121     0.0021     0.0123         J-4                  
    ______  _________  _________  _________     _________  _________  _________   _________
      Maxima  0.0199     0.0086     0.0199        0.0231     0.0106     0.0231                              
    ______  _________  _________  _________     _________  _________  _________   _________
    
    DriftX = (x/h)max
    DriftY = (y/h)max
    DriftR = ([(x/h)² + (y/h)²]½)max
    
    

 P-DELTA ANALYSIS - DETAILED MAXIMUM STORY DRIFT RATIO, /h 
 
 
 Story   ColAxis     (x/h)max  (y/h)max  ([(x/h)² + (y/h)²]½)max
 ______  ________     ________    ________   ____________________
 
  6          A-1     0.0117      0.0013        0.0117
             B-1     0.0021      0.0004        0.0021
             C-1     0.0155      0.0012        0.0156
             D-1     0.0117      0.0010        0.0118
             E-1     0.0126      0.0010        0.0126
             F-1     0.0120      0.0011        0.0120
             G-1     0.0111      0.0010        0.0112
             H-1     0.0120      0.0010        0.0121
             I-1     0.0128      0.0010        0.0128
             J-1     0.0123      0.0009        0.0123
             A-2     0.0114      0.0009        0.0114
             C-2     0.0055      0.0003        0.0055
             A-3     0.0119      0.0006        0.0119
             C-3     0.0075      0.0001        0.0075
             D-3     0.0116      0.0005        0.0116
             F-3     0.0110      0.0007        0.0110
             G-3     0.0108      0.0006        0.0108
             H-3     0.0117      0.0005        0.0117
             I-3     0.0125      0.0005        0.0125
             J-3     0.0122      0.0005        0.0122
             A-4     0.0116      0.0019        0.0116
             C-4     0.0081      0.0003        0.0081
             D-4     0.0117      0.0008        0.0117
             E-4     0.0154      0.0013        0.0154
             F-4     0.0200      0.0014        0.0200
             G-4     0.0200      0.0011        0.0200
             H-4     0.0216      0.0010        0.0216
             I-4     0.0231      0.0010        0.0231
             J-4     0.0225      0.0010        0.0225
             A-5     0.0116      0.0025        0.0116
             C-5     0.0083      0.0005        0.0083
             D-5     0.0117      0.0025        0.0118
             A-6     0.0116      0.0024        0.0116
             C-6     0.0084      0.0005        0.0084
             D-6     0.0118      0.0024        0.0118
             A-7     0.0116      0.0018        0.0116
             C-7     0.0085      0.0003        0.0085
             D-7     0.0118      0.0007        0.0118
             E-7     0.0153      0.0008        0.0153
             F-7     0.0199      0.0011        0.0199
             G-7     0.0199      0.0010        0.0199
             H-7     0.0214      0.0010        0.0215
             I-7     0.0229      0.0010        0.0229
             J-7     0.0222      0.0010        0.0223
             A-8     0.0119      0.0007        0.0119
             C-8     0.0080      0.0002        0.0080
             D-8     0.0118      0.0004        0.0118
             F-8     0.0109      0.0005        0.0109
             G-8     0.0107      0.0005        0.0107
             H-8     0.0116      0.0005        0.0116
             I-8     0.0124      0.0005        0.0124
             J-8     0.0121      0.0005        0.0121
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 Story   ColAxis     (x/h)max  (y/h)max  ([(x/h)² + (y/h)²]½)max
 ______  ________     ________    ________   ____________________

             A-9     0.0114      0.0009        0.0114
             C-9     0.0055      0.0002        0.0055
            A-10     0.0117      0.0011        0.0117
            B-10     0.0021      0.0003        0.0021
            C-10     0.0161      0.0012        0.0161
            D-10     0.0118      0.0010        0.0119
            E-10     0.0125      0.0009        0.0125
            F-10     0.0119      0.0010        0.0119
            G-10     0.0110      0.0009        0.0111
            H-10     0.0119      0.0010        0.0120
            I-10     0.0127      0.0009        0.0127
            J-10     0.0122      0.0009        0.0122
 
  5          A-1     0.0114      0.0010        0.0114
             B-1     0.0118      0.0009        0.0118
             C-1     0.0117      0.0010        0.0117
             D-1     0.0123      0.0010        0.0123
             E-1     0.0125      0.0010        0.0125
             F-1     0.0126      0.0010        0.0126
             G-1     0.0130      0.0010        0.0131
             H-1     0.0134      0.0010        0.0134
             I-1     0.0138      0.0010        0.0138
             J-1     0.0143      0.0010        0.0143
             A-2     0.0114      0.0008        0.0114
             C-2     0.0107      0.0008        0.0107
             A-3     0.0114      0.0006        0.0114
             C-3     0.0099      0.0006        0.0099
             D-3     0.0123      0.0006        0.0123
             F-3     0.0126      0.0007        0.0127
             G-3     0.0131      0.0007        0.0131
             H-3     0.0134      0.0006        0.0134
             I-3     0.0138      0.0006        0.0138
             J-3     0.0143      0.0006        0.0143
             A-4     0.0114      0.0005        0.0114
             C-4     0.0096      0.0005        0.0096
             D-4     0.0123      0.0005        0.0123
             E-4     0.0128      0.0005        0.0128
             F-4     0.0127      0.0005        0.0127
             G-4     0.0131      0.0004        0.0131
             H-4     0.0135      0.0004        0.0135
             I-4     0.0139      0.0004        0.0139
             J-4     0.0144      0.0004        0.0144
             A-5     0.0114      0.0006        0.0114
             C-5     0.0095      0.0006        0.0095
             D-5     0.0123      0.0006        0.0123
             A-6     0.0114      0.0006        0.0114
             C-6     0.0095      0.0006        0.0095
             D-6     0.0123      0.0006        0.0123
             A-7     0.0114      0.0005        0.0114
             C-7     0.0094      0.0005        0.0094
             D-7     0.0123      0.0004        0.0123
             E-7     0.0128      0.0004        0.0128
             F-7     0.0127      0.0004        0.0127
             G-7     0.0131      0.0004        0.0131
             H-7     0.0135      0.0004        0.0135
             I-7     0.0139      0.0004        0.0139
             J-7     0.0144      0.0004        0.0144
             A-8     0.0114      0.0005        0.0114
             C-8     0.0096      0.0005        0.0096
             D-8     0.0123      0.0005        0.0123
             F-8     0.0127      0.0006        0.0127
             G-8     0.0131      0.0006        0.0131
             H-8     0.0134      0.0006        0.0134
             I-8     0.0138      0.0006        0.0138
             J-8     0.0143      0.0006        0.0143
             A-9     0.0114      0.0007        0.0114
             C-9     0.0107      0.0007        0.0107
            A-10     0.0114      0.0009        0.0114
            B-10     0.0118      0.0009        0.0118
            C-10     0.0116      0.0009        0.0117
            D-10     0.0123      0.0009        0.0123
            E-10     0.0125      0.0009        0.0125
            F-10     0.0126      0.0009        0.0126
            G-10     0.0130      0.0009        0.0131
            H-10     0.0134      0.0009        0.0134
            I-10     0.0138      0.0009        0.0138
            J-10     0.0143      0.0009        0.0144
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  4          A-1     0.0107      0.0013        0.0108
             B-1     0.0106      0.0013        0.0107
             C-1     0.0113      0.0013        0.0113
             D-1     0.0108      0.0012        0.0109
             E-1     0.0102      0.0012        0.0102
             F-1     0.0096      0.0012        0.0097
             G-1     0.0081      0.0012        0.0082
             H-1     0.0075      0.0012        0.0075
             I-1     0.0072      0.0012        0.0073
             J-1     0.0069      0.0012        0.0070
             A-2     0.0107      0.0009        0.0107
             C-2     0.0113      0.0009        0.0114
             A-3     0.0109      0.0006        0.0109
             C-3     0.0115      0.0054        0.0126
             D-3     0.0121      0.0058        0.0133
             F-3     0.0096      0.0028        0.0100
             G-3     0.0081      0.0028        0.0085
             H-3     0.0075      0.0028        0.0079
             I-3     0.0072      0.0028        0.0077
             J-3     0.0069      0.0028        0.0074
             A-4     0.0107      0.0003        0.0107
             C-4     0.0114      0.0019        0.0115
             D-4     0.0116      0.0006        0.0117
             E-4     0.0115      0.0006        0.0115
             F-4     0.0096      0.0035        0.0102
             G-4     0.0081      0.0035        0.0088
             H-4     0.0075      0.0035        0.0082
             I-4     0.0072      0.0035        0.0079
             J-4     0.0069      0.0035        0.0077
             A-5     0.0107      0.0005        0.0107
             C-5     0.0114      0.0019        0.0116
             D-5     0.0117      0.0007        0.0117
             A-6     0.0107      0.0005        0.0107
             C-6     0.0104      0.0003        0.0104
             D-6     0.0117      0.0007        0.0117
             A-7     0.0107      0.0003        0.0107
             C-7     0.0105      0.0004        0.0105
             D-7     0.0116      0.0005        0.0116
             E-7     0.0115      0.0006        0.0115
             F-7     0.0098      0.0033        0.0102
             G-7     0.0084      0.0033        0.0089
             H-7     0.0077      0.0033        0.0083
             I-7     0.0074      0.0033        0.0081
             J-7     0.0072      0.0033        0.0078
             A-8     0.0109      0.0006        0.0109
             C-8     0.0105      0.0007        0.0105
             D-8     0.0119      0.0007        0.0119
             F-8     0.0098      0.0026        0.0101
             G-8     0.0084      0.0026        0.0087
             H-8     0.0077      0.0026        0.0081
             I-8     0.0074      0.0026        0.0079
             J-8     0.0072      0.0026        0.0076
             A-9     0.0107      0.0009        0.0107
             C-9     0.0109      0.0009        0.0109
            A-10     0.0107      0.0013        0.0108
            B-10     0.0105      0.0013        0.0106
            C-10     0.0108      0.0012        0.0109
            D-10     0.0107      0.0012        0.0108
            E-10     0.0103      0.0011        0.0103
            F-10     0.0098      0.0011        0.0098
            G-10     0.0084      0.0011        0.0084
            H-10     0.0077      0.0011        0.0078
            I-10     0.0074      0.0011        0.0075
            J-10     0.0072      0.0011        0.0073
 
  3          A-1     0.0090      0.0010        0.0091
             B-1     0.0097      0.0011        0.0098
             C-1     0.0098      0.0011        0.0099
             D-1     0.0108      0.0011        0.0109
             E-1     0.0125      0.0011        0.0125
             F-1     0.0133      0.0012        0.0133
             G-1     0.0114      0.0011        0.0115
             H-1     0.0113      0.0011        0.0113
             I-1     0.0111      0.0011        0.0111
             J-1     0.0111      0.0011        0.0111
             A-2     0.0091      0.0009        0.0091
             C-2     0.0098      0.0009        0.0098
             A-3     0.0089      0.0010        0.0089
             C-3     0.0096      0.0036        0.0102
             D-3     0.0096      0.0039        0.0103
             F-3     0.0133      0.0019        0.0133
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             G-3     0.0117      0.0013        0.0118
             H-3     0.0114      0.0013        0.0114
             I-3     0.0111      0.0013        0.0112
             J-3     0.0110      0.0013        0.0111
             A-4     0.0090      0.0012        0.0090
             C-4     0.0097      0.0009        0.0098
             D-4     0.0100      0.0006        0.0100
             E-4     0.0106      0.0007        0.0106
             F-4     0.0133      0.0025        0.0135
             G-4     0.0118      0.0014        0.0119
             H-4     0.0114      0.0014        0.0115
             I-4     0.0112      0.0014        0.0113
             J-4     0.0111      0.0014        0.0112
             A-5     0.0090      0.0013        0.0090
             C-5     0.0097      0.0014        0.0098
             D-5     0.0100      0.0003        0.0100
             A-6     0.0090      0.0013        0.0090
             C-6     0.0106      0.0007        0.0106
             D-6     0.0100      0.0003        0.0100
             A-7     0.0090      0.0012        0.0090
             C-7     0.0105      0.0007        0.0105
             D-7     0.0101      0.0006        0.0101
             E-7     0.0106      0.0006        0.0106
             F-7     0.0131      0.0024        0.0133
             G-7     0.0118      0.0012        0.0119
             H-7     0.0115      0.0012        0.0116
             I-7     0.0116      0.0012        0.0116
             J-7     0.0116      0.0012        0.0117
             A-8     0.0089      0.0010        0.0089
             C-8     0.0105      0.0007        0.0105
             D-8     0.0098      0.0007        0.0098
             F-8     0.0131      0.0018        0.0132
             G-8     0.0117      0.0011        0.0118
             H-8     0.0115      0.0011        0.0115
             I-8     0.0115      0.0011        0.0115
             J-8     0.0115      0.0011        0.0116
             A-9     0.0091      0.0009        0.0091
             C-9     0.0102      0.0009        0.0102
            A-10     0.0090      0.0010        0.0090
            B-10     0.0099      0.0011        0.0099
            C-10     0.0102      0.0011        0.0103
            D-10     0.0109      0.0011        0.0110
            E-10     0.0124      0.0012        0.0124
            F-10     0.0131      0.0012        0.0132
            G-10     0.0115      0.0010        0.0115
            H-10     0.0114      0.0010        0.0114
            I-10     0.0114      0.0010        0.0115
            J-10     0.0116      0.0010        0.0116
 
  2          A-1     0.0073      0.0019        0.0075
             B-1     0.0068      0.0013        0.0069
             C-1     0.0082      0.0012        0.0082
             D-1     0.0083      0.0012        0.0084
             E-1     0.0084      0.0011        0.0085
             F-1     0.0068      0.0009        0.0068
             G-1     0.0128      0.0011        0.0128
             H-1     0.0139      0.0011        0.0139
             I-1     0.0154      0.0011        0.0155
             J-1     0.0170      0.0010        0.0171
             A-2     0.0071      0.0012        0.0072
             C-2     0.0084      0.0009        0.0085
             A-3     0.0078      0.0009        0.0078
             C-3     0.0075      0.0024        0.0078
             D-3     0.0077      0.0011        0.0077
             F-3     0.0068      0.0078        0.0101
             G-3     0.0119      0.0018        0.0119
             H-3     0.0136      0.0018        0.0136
             I-3     0.0153      0.0018        0.0153
             J-3     0.0172      0.0018        0.0172
             A-4     0.0075      0.0018        0.0077
             C-4     0.0074      0.0009        0.0074
             D-4     0.0085      0.0007        0.0085
             E-4     0.0085      0.0007        0.0085
             F-4     0.0068      0.0106        0.0124
             G-4     0.0116      0.0023        0.0117
             H-4     0.0133      0.0023        0.0134
             I-4     0.0150      0.0023        0.0151
             J-4     0.0169      0.0023        0.0170
             A-5     0.0076      0.0043        0.0087
             C-5     0.0084      0.0086        0.0118
             D-5     0.0085      0.0006        0.0085
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             A-6     0.0076      0.0044        0.0087
             D-6     0.0085      0.0006        0.0085
             A-7     0.0075      0.0017        0.0077
             D-7     0.0086      0.0007        0.0086
             E-7     0.0086      0.0007        0.0086
             F-7     0.0070      0.0088        0.0110
             G-7     0.0115      0.0022        0.0116
             H-7     0.0131      0.0022        0.0132
             I-7     0.0148      0.0022        0.0148
             J-7     0.0167      0.0022        0.0167
             A-8     0.0078      0.0007        0.0078
             C-8     0.0073      0.0008        0.0074
             D-8     0.0079      0.0008        0.0079
             F-8     0.0070      0.0063        0.0092
             G-8     0.0118      0.0018        0.0118
             H-8     0.0134      0.0018        0.0134
             I-8     0.0151      0.0018        0.0151
             J-8     0.0170      0.0018        0.0170
             A-9     0.0071      0.0009        0.0072
            A-10     0.0073      0.0016        0.0074
            B-10     0.0074      0.0011        0.0075
            C-10     0.0089      0.0009        0.0090
            D-10     0.0089      0.0009        0.0090
            E-10     0.0085      0.0007        0.0085
            F-10     0.0070      0.0007        0.0070
            G-10     0.0126      0.0011        0.0126
            H-10     0.0137      0.0009        0.0138
            I-10     0.0153      0.0009        0.0153
            J-10     0.0169      0.0009        0.0169
 
  1          A-1     0.0038      0.0007        0.0039
             B-1     0.0042      0.0009        0.0043
             C-1     0.0042      0.0009        0.0043
             D-1     0.0044      0.0009        0.0045
             E-1     0.0046      0.0009        0.0047
             F-1     0.0050      0.0009        0.0051
             G-1     0.0067      0.0009        0.0068
             H-1     0.0084      0.0009        0.0085
             I-1     0.0102      0.0009        0.0102
             J-1     0.0121      0.0009        0.0122
             A-2     0.0038      0.0007        0.0039
             C-2     0.0041      0.0007        0.0042
             A-3     0.0037      0.0005        0.0037
             C-3     0.0043      0.0005        0.0043
             D-3     0.0046      0.0005        0.0046
             F-3     0.0050      0.0011        0.0051
             G-3     0.0067      0.0011        0.0068
             H-3     0.0084      0.0011        0.0085
             I-3     0.0102      0.0011        0.0102
             J-3     0.0121      0.0011        0.0122
             A-4     0.0038      0.0004        0.0038
             C-4     0.0044      0.0005        0.0044
             D-4     0.0044      0.0005        0.0044
             E-4     0.0045      0.0005        0.0046
             F-4     0.0050      0.0018        0.0053
             G-4     0.0067      0.0018        0.0069
             H-4     0.0084      0.0018        0.0086
             I-4     0.0102      0.0018        0.0103
             J-4     0.0121      0.0018        0.0123
             A-5     0.0037      0.0007        0.0038
             B-5     0.0067      0.0005        0.0067
             C-5     0.0042      0.0021        0.0046
             D-5     0.0044      0.0006        0.0044
             A-6     0.0037      0.0010        0.0039
             B-6     0.0072      0.0004        0.0072
             C-6     0.0094      0.0003        0.0094
             D-6     0.0044      0.0006        0.0044
             A-7     0.0038      0.0004        0.0038
             D-7     0.0043      0.0005        0.0043
             E-7     0.0045      0.0005        0.0045
             F-7     0.0050      0.0017        0.0052
             G-7     0.0065      0.0017        0.0067
             H-7     0.0081      0.0017        0.0083
             I-7     0.0097      0.0017        0.0098
             J-7     0.0115      0.0017        0.0116
             A-8     0.0037      0.0005        0.0037
             C-8     0.0044      0.0005        0.0044
             D-8     0.0045      0.0005        0.0045
             F-8     0.0050      0.0010        0.0050
             G-8     0.0065      0.0010        0.0066
             H-8     0.0081      0.0010        0.0082
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             I-8     0.0097      0.0010        0.0097
             J-8     0.0115      0.0010        0.0115
             A-9     0.0038      0.0006        0.0039
            A-10     0.0038      0.0006        0.0038
            B-10     0.0041      0.0006        0.0041
            C-10     0.0040      0.0006        0.0041
            D-10     0.0043      0.0006        0.0043
            E-10     0.0046      0.0007        0.0046
            F-10     0.0050      0.0008        0.0050
            G-10     0.0065      0.0008        0.0066
            H-10     0.0081      0.0008        0.0081
            I-10     0.0097      0.0008        0.0097
            J-10     0.0115      0.0008        0.0115
 
 
 Note: Drift amplification factor, D:  .9090909 in X; .9090909 in Y
 MAXIMA DRIFT: (/h)x =0.0231;  (/h)y =0.0106;  (/h)r =0.0231
 
 

 P-DELTA ANALYSIS-NODAL DISPLACEMENTS
 
 
    Location       Load        Displacements (cm)                Rotations (rad)      
 _______________  ______   ___________________________     ___________________________
  Axis    Floor   LdCase      Ux        Uy        Uz         x       y       z  
 _____   _______  ______   _______   _______   _______     _______   _______   _______
 
 A-1           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-1           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-1           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-1           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-1           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-1           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-1           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
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  Axis    Floor   LdCase      Ux        Uy        Uz         x       y       z  
 _____   _______  ______   _______   _______   _______     _______   _______   _______

                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-1           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-1           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-1           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-2           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-2           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-3           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-3           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-3           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-3           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-3           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
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 _____   _______  ______   _______   _______   _______     _______   _______   _______

                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-3           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-3           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-3           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-4           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-4           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-4           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-4           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-4           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-4           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-4           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
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                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-4           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-4           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-5           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-5           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-5           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-5           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-6           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-6           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-6           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
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 D-6           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-7           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-7           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-7           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-7           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-7           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-7           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-7           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-7           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-8           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
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                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-8           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-8           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-8           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-8           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-8           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-8           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-8           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-9           1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-10          1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-10          1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-10          1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-10          1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-10          1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-10          1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-10          1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-10          1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-10          1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-10          1      D0    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLX    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0000    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-1           2      D0   -0.0104   -0.0005   -0.0500     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0073    0.0007   -0.0232     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0023    0.0002   -0.0073     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.4657   -0.2830   -1.2485     0.0016    -0.0039    0.0002
                     EQY   -0.0123   -0.2165   -0.1785     0.0003    -0.0003    0.0000
                     WLX   -0.0093   -0.0022   -0.0079     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0009   -0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-1           2      D0   -0.0115   -0.0021   -0.0448     0.0000    -0.0001    0.0000
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                      DL   -0.0076   -0.0002   -0.0214     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0024   -0.0001   -0.0067     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.6193   -0.3300   -0.7373     0.0006    -0.0082    0.0001
                     EQY   -0.0243   -0.2201   -0.0873     0.0001    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0113   -0.0025   -0.0045     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0014   -0.0009   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-1           2      D0   -0.0106   -0.0020   -0.0404     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0074   -0.0003   -0.0214     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0023   -0.0001   -0.0067     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.6177   -0.3419   -0.5842     0.0003    -0.0042    0.0002
                     EQY   -0.0263   -0.2253   -0.0479     0.0001    -0.0001    0.0001
                     WLX   -0.0104   -0.0026   -0.0037     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0009   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-1           2      D0   -0.0111   -0.0019   -0.0365     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0075   -0.0002   -0.0219     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0023   -0.0001   -0.0068     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.6976   -0.3373   -0.3526     0.0002    -0.0089   -0.0007
                     EQY    0.0233   -0.2245   -0.0306     0.0000    -0.0002   -0.0002
                     WLX   -0.0117   -0.0025   -0.0022     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0009   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-1           2      D0   -0.0106   -0.0023   -0.0327     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0070   -0.0003   -0.0218     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0022   -0.0001   -0.0068     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.7717   -0.3481   -0.2419     0.0002    -0.0087    0.0015
                     EQY    0.0450   -0.2238   -0.0210     0.0000     0.0002    0.0001
                     WLX   -0.0126   -0.0026   -0.0015     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0019   -0.0010   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-1           2      D0   -0.0104   -0.0035   -0.0310     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0066   -0.0010   -0.0220     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0020   -0.0003   -0.0068     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.9271   -0.3592   -0.2093     0.0002    -0.0085    0.0015
                     EQY    0.0405   -0.2204   -0.0187     0.0000    -0.0002   -0.0005
                     WLX   -0.0143   -0.0026   -0.0013     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0039   -0.0012   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-1           2      D0   -0.0122   -0.0035   -0.0240     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0074   -0.0010   -0.0218     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0023   -0.0003   -0.0067     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.5955   -0.3592   -0.0676     0.0001    -0.0126    0.0015
                     EQY    0.2631   -0.2204    0.0049     0.0000    -0.0002   -0.0005
                     WLX   -0.0232   -0.0026   -0.0004     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0110   -0.0012    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 H-1           2      D0   -0.0139   -0.0035   -0.0206     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0082   -0.0010   -0.0217     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0026   -0.0003   -0.0067     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.2459   -0.3592    0.0235     0.0001    -0.0152    0.0015
                     EQY    0.4798   -0.2204    0.0280     0.0000     0.0014   -0.0005
                     WLX   -0.0318   -0.0026    0.0002     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY   -0.0178   -0.0012    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 I-1           2      D0   -0.0157   -0.0035   -0.0181     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0090   -0.0010   -0.0216     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0029   -0.0003   -0.0067     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.9187   -0.3592    0.1403     0.0002    -0.0175    0.0015
                     EQY    0.7039   -0.2204    0.0756     0.0001     0.0025   -0.0005
                     WLX   -0.0408   -0.0026    0.0009     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY   -0.0249   -0.0012    0.0003     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 J-1           2      D0   -0.0177   -0.0035   -0.0134     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0099   -0.0010   -0.0208     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0032   -0.0003   -0.0064     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.6724   -0.3592    0.4909     0.0007    -0.0196    0.0015
                     EQY    0.9549   -0.2204    0.2678     0.0004     0.0035   -0.0005
                     WLX   -0.0508   -0.0026    0.0033     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY   -0.0329   -0.0012    0.0011     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 A-2           2      D0   -0.0118   -0.0018   -0.0324     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0081    0.0000   -0.0129     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0025    0.0000   -0.0041     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.4790   -0.2555    0.4405     0.0014    -0.0033    0.0003
                     EQY   -0.0166   -0.2097   -0.1051     0.0009    -0.0001    0.0002
                     WLX   -0.0093   -0.0020    0.0025     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0009   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
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 C-2           2      D0   -0.0120   -0.0020   -0.0226     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0089   -0.0001   -0.0110     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0028    0.0000   -0.0034     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.5937   -0.2749    1.4152     0.0013    -0.0047    0.0005
                     EQY   -0.0281   -0.2285   -0.0282     0.0009    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0102   -0.0021    0.0089     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0009   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-3           2      D0   -0.0118   -0.0019   -0.0150     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0084   -0.0001   -0.0026     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0026    0.0000   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.4267   -0.1889    2.1587     0.0011    -0.0044    0.0002
                     EQY   -0.0210   -0.2060   -0.0706     0.0009     0.0000   -0.0002
                     WLX   -0.0090   -0.0021    0.0131     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0013   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-3           2      D0   -0.0115    0.0013   -0.0386     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0070    0.0026   -0.0291     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0022    0.0008   -0.0090     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.6702   -0.0707   -1.1781     0.0021    -0.0036   -0.0003
                     EQY   -0.0249   -0.2012   -0.0884     0.0004    -0.0002    0.0001
                     WLX   -0.0107   -0.0007   -0.0074     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0008   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-3           2      D0   -0.0114   -0.0028   -0.0271     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0069   -0.0010   -0.0237     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0022   -0.0003   -0.0074     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.7665   -0.1744   -0.4224     0.0009    -0.0085   -0.0009
                     EQY   -0.0419   -0.2029    0.0796     0.0004    -0.0001   -0.0004
                     WLX   -0.0114   -0.0013   -0.0025     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0008    0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-3           2      D0   -0.0104   -0.0016   -0.0252     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0066   -0.0001   -0.0459    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0020    0.0000   -0.0142     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.9271    0.3765   -0.0378     0.0070    -0.0071    0.0015
                     EQY    0.0405   -0.4231   -0.0027    -0.0019    -0.0003   -0.0005
                     WLX   -0.0143    0.0072   -0.0002     0.0001     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0039    0.0066    0.0000     0.0001     0.0000    0.0000
 
 G-3           2      D0   -0.0122   -0.0016   -0.0251     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0074   -0.0001   -0.0607     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0023    0.0000   -0.0187     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.5955    0.3765   -0.0129    -0.0010    -0.0125    0.0015
                     EQY    0.2631   -0.4231    0.0010     0.0019     0.0002   -0.0005
                     WLX   -0.0232    0.0072   -0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0110    0.0066    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-3           2      D0   -0.0139   -0.0016   -0.0245     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0082   -0.0001   -0.0608     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0026    0.0000   -0.0187     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.2459    0.3765    0.0044    -0.0010    -0.0147    0.0015
                     EQY    0.4798   -0.4231    0.0053     0.0019     0.0013   -0.0005
                     WLX   -0.0318    0.0072    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0178    0.0066    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 I-3           2      D0   -0.0157   -0.0016   -0.0247     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0090   -0.0001   -0.0654     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0029    0.0000   -0.0201     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.9187    0.3765    0.0245    -0.0010    -0.0169    0.0015
                     EQY    0.7039   -0.4231    0.0127     0.0019     0.0024   -0.0005
                     WLX   -0.0408    0.0072    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0249    0.0066    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 J-3           2      D0   -0.0177   -0.0016   -0.0217     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0099   -0.0001   -0.0421     0.0003    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0032    0.0000   -0.0130     0.0001     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.6724    0.3765    0.0646    -0.0010    -0.0193    0.0015
                     EQY    0.9549   -0.4231    0.0280     0.0020     0.0037   -0.0005
                     WLX   -0.0508    0.0072    0.0004     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY   -0.0329    0.0066    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 A-4           2      D0   -0.0099   -0.0038   -0.0459     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0056   -0.0023   -0.0300     0.0000     0.0000    0.0001
                      LL   -0.0018   -0.0008   -0.0096     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.4503   -0.0475   -1.2406     0.0014    -0.0042   -0.0024
                     EQY   -0.0209   -0.1625   -0.0272     0.0012    -0.0001   -0.0006
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                     WLX   -0.0091   -0.0015   -0.0077     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0013   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-4           2      D0   -0.0123   -0.0020   -0.0310     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0080    0.0001   -0.0238     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0025    0.0000   -0.0074     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.6828   -0.1206    0.0237     0.0004    -0.0033    0.0016
                     EQY   -0.0244   -0.2043   -0.0267     0.0010    -0.0001   -0.0002
                     WLX   -0.0108   -0.0010    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0007   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-4           2      D0   -0.0118   -0.0043   -0.0236     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0049    0.0097   -0.0373     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0015    0.0029   -0.0116     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.6775   -0.1624    0.0043     0.0005    -0.0088    0.0031
                     EQY   -0.0294   -0.2050   -0.0024     0.0008    -0.0002   -0.0020
                     WLX   -0.0109   -0.0013    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0008    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-4           2      D0   -0.0104   -0.0001   -0.0111     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0068    0.0050   -0.0115     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0021    0.0015   -0.0035     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.7494   -0.1592    0.0004     0.0005    -0.0089    0.0030
                     EQY   -0.0255   -0.2031   -0.0002     0.0008    -0.0002   -0.0019
                     WLX   -0.0117   -0.0013    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0009    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-4           2      D0   -0.0104   -0.0008   -0.0185     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0066    0.0003   -0.0181     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0020    0.0001   -0.0056     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.9271    0.6800   -0.0020     0.0096    -0.0071    0.0015
                     EQY    0.0405   -0.5242   -0.0001    -0.0030    -0.0003   -0.0005
                     WLX   -0.0143    0.0112    0.0000     0.0001     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0039    0.0098    0.0000     0.0001     0.0000    0.0000
 
 G-4           2      D0   -0.0122   -0.0008   -0.0247     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0074    0.0003   -0.0295     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0023    0.0001   -0.0091     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.5955    0.6800   -0.0007    -0.0020    -0.0123    0.0015
                     EQY    0.2631   -0.5242    0.0001     0.0025     0.0002   -0.0005
                     WLX   -0.0232    0.0112    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0110    0.0098    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-4           2      D0   -0.0139   -0.0008   -0.0247     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0082    0.0003   -0.0296     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0026    0.0001   -0.0091     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.2459    0.6800    0.0002    -0.0020    -0.0144    0.0015
                     EQY    0.4798   -0.5242    0.0003     0.0025     0.0013   -0.0005
                     WLX   -0.0318    0.0112    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0178    0.0098    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 I-4           2      D0   -0.0157   -0.0008   -0.0259     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0090    0.0003   -0.0318     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0029    0.0001   -0.0098     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.9187    0.6800    0.0013    -0.0020    -0.0166    0.0015
                     EQY    0.7039   -0.5242    0.0007     0.0025     0.0024   -0.0005
                     WLX   -0.0408    0.0112    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0249    0.0098    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 J-4           2      D0   -0.0177   -0.0008   -0.0142     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0099    0.0003   -0.0120     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0032    0.0001   -0.0037     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.6724    0.6800    0.0025    -0.0020    -0.0191    0.0015
                     EQY    0.9549   -0.5242    0.0011     0.0024     0.0037   -0.0005
                     WLX   -0.0508    0.0112    0.0000     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY   -0.0329    0.0098    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 A-5           2      D0   -0.0125   -0.0073   -0.0242     0.0001     0.0000   -0.0001
                      DL   -0.0085   -0.0065   -0.0139     0.0000     0.0000   -0.0001
                      LL   -0.0027   -0.0021   -0.0045     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.4381    0.2578    0.7186    -0.0029    -0.0034    0.0039
                     EQY   -0.0199   -0.0608   -0.0101     0.0002     0.0000    0.0011
                     WLX   -0.0090    0.0014    0.0044     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0003   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-5           2      D0   -0.0051   -0.0023   -0.0106     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0002   -0.0007   -0.0016     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0001   -0.0003   -0.0005     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX   -2.5920   -0.1944    0.1695     0.0001    -0.0123    0.0009
                     EQY   -0.0345   -0.0061   -0.0013    -0.0001    -0.0002   -0.0007
                     WLX   -0.0115   -0.0012    0.0011     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0004    0.0000    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-5           2      D0   -0.0120   -0.0003   -0.0123     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0086    0.0042   -0.0101     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0027    0.0013   -0.0031     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.5980   -0.8110    1.7261     0.0057    -0.0035   -0.0060
                     EQY   -0.0268   -0.0726    0.0259     0.0003    -0.0001    0.0010
                     WLX   -0.0103   -0.0049    0.0107     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0003    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-5           2      D0   -0.0093   -0.0015   -0.0166     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0070    0.0164   -0.0277     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0022    0.0049   -0.0087     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.6797   -0.0809    0.3802     0.0003    -0.0088    0.0031
                     EQY   -0.0309   -0.2125   -0.0029     0.0007    -0.0002   -0.0020
                     WLX   -0.0109   -0.0012    0.0022     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0005    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-6           2      D0   -0.0101   -0.0148   -0.0386     0.0001     0.0000    0.0001
                      DL   -0.0064   -0.0119   -0.0236     0.0001     0.0000    0.0001
                      LL   -0.0020   -0.0038   -0.0075     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.4374   -0.3911   -0.7630     0.0024    -0.0035    0.0042
                     EQY   -0.0200   -0.0715   -0.0279     0.0003    -0.0001   -0.0010
                     WLX   -0.0090   -0.0025   -0.0048     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0004   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-6           2      D0   -0.0171   -0.0065   -0.0113     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0140   -0.0052   -0.0015     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0045   -0.0017   -0.0005     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.7833   -0.1679   -0.0475     0.0000    -0.0135    0.0010
                     EQY    0.0743   -0.0098    0.0087     0.0000     0.0004    0.0002
                     WLX   -0.0084   -0.0009   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0001    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-6           2      D0   -0.0100   -0.0052   -0.0050     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0081   -0.0034    0.0031     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0026   -0.0011    0.0010     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.6120   -0.1109    0.1006     0.0001    -0.0165    0.0039
                     EQY    0.0396   -0.0116    0.0128     0.0000     0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0052   -0.0006    0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0003   -0.0001    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-6           2      D0   -0.0121   -0.0016   -0.0353     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0071    0.0132   -0.0373     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0022    0.0040   -0.0116     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.6762   -0.0297   -0.6772     0.0001    -0.0088    0.0031
                     EQY   -0.0312   -0.2128   -0.0088     0.0007    -0.0002   -0.0020
                     WLX   -0.0109   -0.0063   -0.0040    -0.0001    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0001    0.0039    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-7           2      D0   -0.0129   -0.0062   -0.0235     0.0000     0.0000   -0.0001
                      DL   -0.0094   -0.0041   -0.0150     0.0000     0.0000   -0.0001
                      LL   -0.0029   -0.0013   -0.0049     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.4476   -0.0874    1.1949    -0.0010    -0.0042   -0.0025
                     EQY   -0.0193   -0.1691    0.0059     0.0012     0.0000    0.0005
                     WLX   -0.0091   -0.0014    0.0074     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0013    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-7           2      D0   -0.0095   -0.0042   -0.0332     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0097    0.0064   -0.0417     0.0001     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0030    0.0019   -0.0130     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.6738    0.0475   -0.2848    -0.0003    -0.0089    0.0031
                     EQY   -0.0341   -0.2074   -0.0046     0.0008    -0.0001   -0.0020
                     WLX   -0.0109   -0.0002   -0.0017     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0005    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-7           2      D0   -0.0110   -0.0002   -0.0120     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0073    0.0050   -0.0121     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0023    0.0015   -0.0037     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.7461    0.0521   -0.0273    -0.0002    -0.0089    0.0030
                     EQY   -0.0522   -0.2061   -0.0004     0.0008     0.0001   -0.0019
                     WLX   -0.0116    0.0004   -0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0004   -0.0009    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-7           2      D0   -0.0129   -0.0019   -0.0184     0.0000     0.0000    0.0000
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                      DL   -0.0086   -0.0019   -0.0178    -0.0001     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0027   -0.0005   -0.0055     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.9083   -0.6560    0.0013    -0.0079    -0.0073    0.0014
                     EQY   -0.0708   -0.4773   -0.0001    -0.0024     0.0001    0.0004
                     WLX   -0.0138   -0.0070    0.0000    -0.0001     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0030    0.0084    0.0000     0.0001     0.0000    0.0000
 
 G-7           2      D0   -0.0136   -0.0019   -0.0247     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0103   -0.0019   -0.0295     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0032   -0.0005   -0.0091     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.5213   -0.6560    0.0005     0.0020    -0.0121    0.0014
                     EQY   -0.2608   -0.4773    0.0000     0.0023    -0.0003    0.0004
                     WLX   -0.0198   -0.0070    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0092    0.0084    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-7           2      D0   -0.0142   -0.0019   -0.0247     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0119   -0.0019   -0.0296     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0037   -0.0005   -0.0091     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.1178   -0.6560   -0.0003     0.0020    -0.0141    0.0014
                     EQY   -0.4456   -0.4773    0.0003     0.0023    -0.0013    0.0004
                     WLX   -0.0256   -0.0070    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0152    0.0084    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 I-7           2      D0   -0.0149   -0.0019   -0.0259     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0136   -0.0019   -0.0318     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0042   -0.0005   -0.0098     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.7348   -0.6560   -0.0012     0.0020    -0.0162    0.0014
                     EQY   -0.6368   -0.4773    0.0007     0.0023    -0.0024    0.0004
                     WLX   -0.0316   -0.0070    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0214    0.0084    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 J-7           2      D0   -0.0157   -0.0019   -0.0142     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0155   -0.0019   -0.0121     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0047   -0.0005   -0.0037     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.4260   -0.6560   -0.0023     0.0020    -0.0186    0.0014
                     EQY   -0.8510   -0.4773    0.0011     0.0023    -0.0035    0.0004
                     WLX   -0.0383   -0.0070    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0284    0.0084    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 A-8           2      D0   -0.0097   -0.0021   -0.0666     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0058   -0.0002   -0.0356     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0018   -0.0001   -0.0111     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.4260    0.0881   -2.2123    -0.0006    -0.0044    0.0003
                     EQY   -0.0191   -0.2106   -0.1212     0.0009    -0.0001    0.0002
                     WLX   -0.0090   -0.0002   -0.0134     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0013   -0.0005     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-8           2      D0   -0.0144   -0.0031   -0.0446     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0088    0.0030   -0.0314     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0027    0.0009   -0.0097     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.6847    0.0996    0.1310    -0.0005    -0.0078    0.0021
                     EQY   -0.0289   -0.2062    0.0016     0.0009    -0.0001   -0.0013
                     WLX   -0.0107    0.0007    0.0008     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0008    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-8           2      D0   -0.0131   -0.0018   -0.0135     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0091   -0.0002   -0.0130     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0028   -0.0001   -0.0041     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.7319    0.1013    0.0105    -0.0005    -0.0086    0.0004
                     EQY   -0.0341   -0.2019   -0.0018     0.0009    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0112    0.0008    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0002   -0.0008    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-8           2      D0   -0.0129   -0.0016   -0.0189     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0086   -0.0011   -0.0293     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0027   -0.0003   -0.0091     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.9083   -0.3776    0.0182    -0.0062    -0.0077    0.0014
                     EQY   -0.0708   -0.3910   -0.0019    -0.0016     0.0002    0.0004
                     WLX   -0.0138   -0.0043    0.0001    -0.0001     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0030    0.0056    0.0000     0.0001     0.0000    0.0000
 
 G-8           2      D0   -0.0136   -0.0016   -0.0251     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0103   -0.0011   -0.0605     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0032   -0.0003   -0.0186     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.5213   -0.3776    0.0087     0.0011    -0.0123    0.0014
                     EQY   -0.2608   -0.3910    0.0009     0.0019    -0.0003    0.0004
                     WLX   -0.0198   -0.0043    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0092    0.0056    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
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 H-8           2      D0   -0.0142   -0.0016   -0.0247     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0119   -0.0011   -0.0609     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0037   -0.0003   -0.0188     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.1178   -0.3776   -0.0056     0.0011    -0.0143    0.0014
                     EQY   -0.4456   -0.3910    0.0053     0.0019    -0.0013    0.0004
                     WLX   -0.0256   -0.0043    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0152    0.0056    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 I-8           2      D0   -0.0149   -0.0016   -0.0251     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0136   -0.0011   -0.0657     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0042   -0.0003   -0.0202     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.7348   -0.3776   -0.0231     0.0011    -0.0165    0.0014
                     EQY   -0.6368   -0.3910    0.0128     0.0019    -0.0024    0.0004
                     WLX   -0.0316   -0.0043   -0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0214    0.0056    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 J-8           2      D0   -0.0157   -0.0016   -0.0226     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0155   -0.0011   -0.0427     0.0003    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0047   -0.0003   -0.0132     0.0001     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.4260   -0.3776   -0.0602     0.0011    -0.0188    0.0014
                     EQY   -0.8510   -0.3910    0.0282     0.0019    -0.0035    0.0004
                     WLX   -0.0383   -0.0043   -0.0004     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0284    0.0056    0.0001     0.0000     0.0001    0.0000
 
 A-9           2      D0   -0.0120   -0.0021   -0.0491     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0077   -0.0002   -0.0227     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0024   -0.0001   -0.0071     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.4811    0.1529   -0.4999    -0.0009    -0.0032    0.0002
                     EQY   -0.0241   -0.2167   -0.1194     0.0010     0.0000   -0.0002
                     WLX   -0.0093    0.0011   -0.0029     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0009   -0.0005     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-10          2      D0   -0.0126   -0.0021   -0.0336     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0078   -0.0003   -0.0108     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0024   -0.0001   -0.0034     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.4693    0.1804    1.1603    -0.0014    -0.0038    0.0003
                     EQY   -0.0276   -0.2268   -0.1635     0.0003     0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0093    0.0014    0.0074     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0009   -0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-10          2      D0   -0.0103   -0.0031   -0.0382     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0072   -0.0007   -0.0149     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0022   -0.0002   -0.0047     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.5678    0.2239    0.6503    -0.0005    -0.0082   -0.0006
                     EQY   -0.0243   -0.2305   -0.0863     0.0001    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0109    0.0017    0.0040     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0014   -0.0009   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-10          2      D0   -0.0081   -0.0022   -0.0451     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0055   -0.0004   -0.0209     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0017   -0.0001   -0.0065     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.5542    0.2367    0.4237    -0.0003    -0.0086    0.0004
                     EQY   -0.0281   -0.2327   -0.0554     0.0001    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0110    0.0018    0.0026     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0013   -0.0009   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-10          2      D0   -0.0101   -0.0012   -0.0388     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0065    0.0001   -0.0211     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0020    0.0000   -0.0066     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.6462    0.2403    0.2670    -0.0002    -0.0090    0.0002
                     EQY   -0.0530   -0.2330   -0.0343     0.0000    -0.0001    0.0002
                     WLX   -0.0114    0.0018    0.0016     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0009   -0.0009   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-10          2      D0   -0.0121   -0.0011   -0.0336     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0078    0.0004   -0.0208     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0024    0.0001   -0.0065     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.7658    0.2610    0.1828    -0.0001    -0.0088    0.0013
                     EQY   -0.0750   -0.2313   -0.0231     0.0001    -0.0003   -0.0001
                     WLX   -0.0123    0.0020    0.0011     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0014   -0.0010   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-10          2      D0   -0.0129   -0.0009   -0.0315     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0086    0.0008   -0.0210     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0027    0.0002   -0.0065     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.9083    0.2971    0.1593    -0.0002    -0.0086    0.0014
                     EQY   -0.0708   -0.2249   -0.0204     0.0000    -0.0001    0.0004
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                     WLX   -0.0138    0.0023    0.0010     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0030   -0.0012   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-10          2      D0   -0.0136   -0.0009   -0.0243     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0103    0.0008   -0.0214     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0032    0.0002   -0.0066     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.5213    0.2971    0.0488    -0.0001    -0.0124    0.0014
                     EQY   -0.2608   -0.2249    0.0045     0.0000    -0.0002    0.0004
                     WLX   -0.0198    0.0023    0.0003     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0092   -0.0012    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 H-10          2      D0   -0.0142   -0.0009   -0.0215     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0119    0.0008   -0.0220     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0037    0.0002   -0.0068     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.1178    0.2971   -0.0291    -0.0001    -0.0149    0.0014
                     EQY   -0.4456   -0.2249    0.0279     0.0000    -0.0014    0.0004
                     WLX   -0.0256    0.0023   -0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0152   -0.0012    0.0001     0.0000     0.0001    0.0000
 
 I-10          2      D0   -0.0149   -0.0009   -0.0201     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0136    0.0008   -0.0229     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0042    0.0002   -0.0071     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.7348    0.2971   -0.1306    -0.0002    -0.0170    0.0014
                     EQY   -0.6368   -0.2249    0.0762     0.0001    -0.0024    0.0004
                     WLX   -0.0316    0.0023   -0.0009     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY    0.0214   -0.0012    0.0003     0.0000     0.0001    0.0000
 
 J-10          2      D0   -0.0157   -0.0009   -0.0191     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0155    0.0008   -0.0247     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0047    0.0002   -0.0076     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.4260    0.2971   -0.4347    -0.0006    -0.0191    0.0014
                     EQY   -0.8510   -0.2249    0.2713     0.0004    -0.0034    0.0004
                     WLX   -0.0383    0.0023   -0.0030     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY    0.0284   -0.0012    0.0011     0.0000     0.0001    0.0000
 
 A-1           3      D0   -0.0173   -0.0030   -0.0587     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0003   -0.0282     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0088     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.0679   -0.4372   -1.3998     0.0017    -0.0070    0.0004
                     EQY   -0.0285   -0.2741   -0.1919     0.0006    -0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0130   -0.0032   -0.0088     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0011   -0.0008     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-1           3      D0   -0.0173   -0.0030   -0.0520     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0003   -0.0258     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0081     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.1790   -0.4372   -0.8697     0.0009    -0.0089    0.0004
                     EQY   -0.0337   -0.2741   -0.1017     0.0004    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0138   -0.0032   -0.0053     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0011   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-1           3      D0   -0.0174   -0.0030   -0.0473     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0003   -0.0260     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0081     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.2900   -0.4372   -0.6705     0.0006    -0.0096    0.0004
                     EQY   -0.0389   -0.2741   -0.0566     0.0004    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0146   -0.0032   -0.0042     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-1           3      D0   -0.0174   -0.0030   -0.0427     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0003   -0.0271     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0084     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.3804   -0.4372   -0.4239     0.0003    -0.0104    0.0004
                     EQY   -0.0432   -0.2741   -0.0374     0.0004    -0.0004    0.0000
                     WLX   -0.0153   -0.0032   -0.0026     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-1           3      D0   -0.0174   -0.0030   -0.0378     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0003   -0.0261     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0081     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.4537   -0.4372   -0.2886     0.0002    -0.0125    0.0004
                     EQY   -0.0467   -0.2741   -0.0268     0.0003    -0.0018    0.0000
                     WLX   -0.0158   -0.0032   -0.0018     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-1           3      D0   -0.0174   -0.0030   -0.0362     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0003   -0.0257     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0080     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX   -2.4810   -0.4372   -0.2482     0.0001    -0.0115    0.0004
                     EQY   -0.0480   -0.2741   -0.0222     0.0002    -0.0017    0.0000
                     WLX   -0.0160   -0.0032   -0.0015     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-1           3      D0   -0.0196   -0.0051   -0.0281     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0118   -0.0014   -0.0251     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0037   -0.0005   -0.0078     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.6494   -0.4474   -0.0809     0.0000    -0.0136    0.0011
                     EQY    0.2489   -0.2702    0.0059     0.0001    -0.0006   -0.0007
                     WLX   -0.0334   -0.0032   -0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0177   -0.0014    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 H-1           3      D0   -0.0215   -0.0048   -0.0241     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0128   -0.0012   -0.0249     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0041   -0.0004   -0.0077     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.3918   -0.4467    0.0278    -0.0001    -0.0151    0.0020
                     EQY    0.5447   -0.2704    0.0335     0.0002     0.0005   -0.0008
                     WLX   -0.0428   -0.0032    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0245   -0.0013    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 I-1           3      D0   -0.0236   -0.0048   -0.0209     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0138   -0.0012   -0.0246     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0044   -0.0004   -0.0076     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.1925   -0.4459    0.1626     0.0001    -0.0165    0.0018
                     EQY    0.8551   -0.2696    0.0875     0.0002     0.0016   -0.0007
                     WLX   -0.0536   -0.0032    0.0011     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0328   -0.0013    0.0003     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 J-1           3      D0   -0.0260   -0.0052   -0.0152     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0150   -0.0016   -0.0235     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0048   -0.0005   -0.0073     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.0785   -0.4441    0.5371     0.0005    -0.0177    0.0017
                     EQY    1.1890   -0.2707    0.2877     0.0005     0.0027   -0.0006
                     WLX   -0.0676   -0.0031    0.0036     0.0000    -0.0002    0.0001
                     WLY   -0.0445   -0.0014    0.0012     0.0000    -0.0001    0.0001
 
 A-2           3      D0   -0.0173   -0.0029   -0.0369     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0003   -0.0162     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0051     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.0679   -0.3510    0.5236     0.0012    -0.0066    0.0004
                     EQY   -0.0285   -0.2700   -0.1229     0.0009    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0130   -0.0026    0.0030     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0011   -0.0005     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-2           3      D0   -0.0174   -0.0029   -0.0231     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0003   -0.0152     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0047     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.2900   -0.3510    1.5939     0.0011    -0.0100    0.0004
                     EQY   -0.0389   -0.2700   -0.0348     0.0008    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0146   -0.0026    0.0099     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-3           3      D0   -0.0173   -0.0029   -0.0141     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0002   -0.0045     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0014     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.0679   -0.2648    2.4684     0.0010    -0.0074    0.0004
                     EQY   -0.0285   -0.2660   -0.0833     0.0011     0.0000    0.0000
                     WLX   -0.0130   -0.0020    0.0149     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0010   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-3           3      D0   -0.0174   -0.0029   -0.0476     0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0002   -0.0388     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0120     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.2900   -0.2648   -1.4278     0.0027    -0.0082    0.0004
                     EQY   -0.0389   -0.2660   -0.0834     0.0009    -0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0146   -0.0020   -0.0089     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-3           3      D0   -0.0174   -0.0029   -0.0303     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0002   -0.0272     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0085     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.3804   -0.2648   -0.4580    -0.0005    -0.0085    0.0004
                     EQY   -0.0432   -0.2660    0.0789     0.0009    -0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0153   -0.0020   -0.0027     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010    0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-3           3      D0   -0.0174   -0.0029-4153071000000.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
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                      DL   -0.0116   -0.0002-28133920000000.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001-8448656000000.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.4537   -0.2648   -0.1587     0.0000    -0.0082    0.0004
                     EQY   -0.0467   -0.2660    0.0302     0.0000    -0.0005    0.0000
                     WLX   -0.0158   -0.0020   -0.0020     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010   -0.0016     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-3           3      D0   -0.0174   -0.0029   -0.0275     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0002   -0.0498     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0154     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.4810   -0.2648   -0.0420     0.0083    -0.0082    0.0004
                     EQY   -0.0480   -0.2660   -0.0030    -0.0023    -0.0006    0.0000
                     WLX   -0.0160   -0.0020   -0.0003     0.0001     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010    0.0000     0.0001     0.0000    0.0000
 
 G-3           3      D0   -0.0197   -0.0026   -0.0292     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0127   -0.0003   -0.0690     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0040   -0.0001   -0.0213     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.5799    0.4299   -0.0156     0.0007    -0.0138    0.0025
                     EQY    0.2486   -0.5712    0.0012     0.0019    -0.0006   -0.0013
                     WLX   -0.0302    0.0083   -0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0140    0.0072    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-3           3      D0   -0.0217   -0.0025   -0.0285     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0137    0.0001   -0.0692     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0043    0.0000   -0.0214     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.3673    0.4301    0.0053     0.0007    -0.0150    0.0025
                     EQY    0.5512   -0.5711    0.0065     0.0019     0.0005   -0.0013
                     WLX   -0.0404    0.0083    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0216    0.0072    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-3           3      D0   -0.0238   -0.0024   -0.0288     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0147    0.0009   -0.0744     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0047    0.0003   -0.0230     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.1808    0.4303    0.0297     0.0007    -0.0165    0.0025
                     EQY    0.8648   -0.5712    0.0154     0.0019     0.0017   -0.0013
                     WLX   -0.0510    0.0083    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0296    0.0072    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-3           3      D0   -0.0263   -0.0036   -0.0252     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0154   -0.0104   -0.0480     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0049   -0.0031   -0.0148     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.0937    0.4307    0.0783     0.0007    -0.0181    0.0026
                     EQY    1.2156   -0.5719    0.0339     0.0019     0.0030   -0.0013
                     WLX   -0.0628    0.0091    0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0384    0.0066    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-4           3      D0   -0.0173   -0.0029   -0.0548     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0002   -0.0403     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0128     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.0679   -0.1937   -1.3733     0.0006    -0.0053    0.0004
                     EQY   -0.0285   -0.2626   -0.0283     0.0013    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0130   -0.0014   -0.0085     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0010   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-4           3      D0   -0.0174   -0.0029   -0.0365     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0002   -0.0305     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0095     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.2900   -0.1937    0.0100    -0.0004    -0.0079    0.0004
                     EQY   -0.0389   -0.2626   -0.0283     0.0010    -0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0146   -0.0014    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-4           3      D0   -0.0174   -0.0029   -0.0264     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0002   -0.0420     0.0002    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0131     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.3804   -0.1937    0.0049     0.0004    -0.0096    0.0004
                     EQY   -0.0432   -0.2626   -0.0026     0.0008    -0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0153   -0.0014    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-4           3      D0   -0.0174   -0.0029   -0.0124     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0002   -0.0129     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0040     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.4537   -0.1937    0.0005     0.0004    -0.0096    0.0004
                     EQY   -0.0467   -0.2626   -0.0003     0.0008    -0.0003    0.0000
                     WLX   -0.0158   -0.0014    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
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 F-4           3      D0   -0.0174   -0.0029   -0.0202     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0002   -0.0196     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0061     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.4810   -0.1937   -0.0022     0.0115    -0.0081    0.0004
                     EQY   -0.0480   -0.2626   -0.0002    -0.0035    -0.0006    0.0000
                     WLX   -0.0160   -0.0014    0.0000     0.0002     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010    0.0000     0.0001     0.0000    0.0000
 
 G-4           3      D0   -0.0194   -0.0017   -0.0288     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0128    0.0002   -0.0339     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0040    0.0001   -0.0105     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.5561    0.7949   -0.0008    -0.0010    -0.0134    0.0029
                     EQY    0.2493   -0.7124    0.0001     0.0025    -0.0006   -0.0016
                     WLX   -0.0300    0.0130    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0139    0.0108    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-4           3      D0   -0.0214   -0.0015   -0.0288     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0138    0.0004   -0.0340     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0043    0.0002   -0.0105     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.3434    0.7953    0.0003    -0.0010    -0.0147    0.0029
                     EQY    0.5506   -0.7121    0.0003     0.0024     0.0005   -0.0016
                     WLX   -0.0402    0.0130    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0216    0.0108    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-4           3      D0   -0.0235   -0.0014   -0.0302     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0148    0.0008   -0.0365     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0047    0.0003   -0.0113     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.1557    0.7955    0.0016    -0.0010    -0.0161    0.0029
                     EQY    0.8631   -0.7119    0.0008     0.0024     0.0017   -0.0016
                     WLX   -0.0508    0.0130    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0296    0.0108    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-4           3      D0   -0.0257   -0.0023   -0.0165     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0150   -0.0020   -0.0138     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0048   -0.0006   -0.0043     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.0676    0.7951    0.0030    -0.0010    -0.0178    0.0025
                     EQY    1.2122   -0.7108    0.0013     0.0024     0.0030   -0.0013
                     WLX   -0.0626    0.0137    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0384    0.0103    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-5           3      D0   -0.0173   -0.0029   -0.0280     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0002   -0.0193     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0063     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.0679   -0.0977    0.9273     0.0027    -0.0053    0.0004
                     EQY   -0.0285   -0.2581   -0.0067     0.0021    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0130   -0.0007    0.0056     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0010    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-5           3      D0   -0.0173   -0.0029   -0.7608     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0002   -4.4151     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -1.3259     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.1790   -0.0977    0.0000     0.0000    -0.0072    0.0004
                     EQY   -0.0337   -0.2581    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0138   -0.0007    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0010    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-5           3      D0   -0.0174   -0.0029   -0.0119     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0002   -0.0149     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0046     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.2900   -0.0977    2.1915    -0.0061    -0.0091    0.0004
                     EQY   -0.0389   -0.2581    0.0242     0.0021    -0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0146   -0.0007    0.0134     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-5           3      D0   -0.0174   -0.0029   -0.0186     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0002   -0.0312     0.0003    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0098     0.0001     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.3804   -0.0977    0.4282     0.0002    -0.0096    0.0004
                     EQY   -0.0432   -0.2581   -0.0033     0.0006    -0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0153   -0.0007    0.0025     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-6           3      D0   -0.0173   -0.0028   -0.0501    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0001   -0.0341    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0109     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.0679   -0.0323   -0.9559    -0.0026    -0.0053    0.0004
                     EQY   -0.0285   -0.2590   -0.0262     0.0021    -0.0001    0.0000
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                     WLX   -0.0130   -0.0002   -0.0059     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0010   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-6           3      D0   -0.0173   -0.0028   -0.7188     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0001   -4.1364     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -1.2422     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.1790   -0.0323    0.0000     0.0000    -0.0070    0.0004
                     EQY   -0.0337   -0.2590    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0138   -0.0002    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0010    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-6           3      D0   -0.0174   -0.0028   -0.1798     0.0000     0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0001   -0.1258     0.0001     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0390     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.2900   -0.0323   -5.1751    -0.0003    -0.0086    0.0004
                     EQY   -0.0389   -0.2590   -0.0775     0.0009    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0146   -0.0002   -0.0311     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-6           3      D0   -0.0174   -0.0028   -0.0396     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0001   -0.0420     0.0002    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036   -0.0001   -0.0131     0.0001     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.3804   -0.0323   -0.7627     0.0000    -0.0096    0.0004
                     EQY   -0.0432   -0.2590   -0.0100     0.0006    -0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0153   -0.0002   -0.0045    -0.0001    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010    0.0000     0.0001     0.0000    0.0000
 
 A-7           3      D0   -0.0173   -0.0028   -0.0260     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0001   -0.0206     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0067     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.0679    0.0684    1.3263    -0.0006    -0.0052    0.0004
                     EQY   -0.0285   -0.2663    0.0073     0.0013    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0130    0.0005    0.0081     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0010    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-7           3      D0   -0.0174   -0.0028   -0.1250     0.0000     0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0001   -0.0873     0.0001     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0271     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.2900    0.0684   -2.0726    -0.0004    -0.0085    0.0004
                     EQY   -0.0389   -0.2663   -0.0315     0.0008    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0146    0.0005   -0.0124     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-7           3      D0   -0.0174   -0.0028   -0.0373     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0001   -0.0469     0.0001     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0146     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.3804    0.0684   -0.3204    -0.0003    -0.0096    0.0004
                     EQY   -0.0432   -0.2663   -0.0052     0.0008    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0153    0.0005   -0.0019     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-7           3      D0   -0.0174   -0.0028   -0.0134     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0001   -0.0135     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0042     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.4537    0.0684   -0.0306    -0.0002    -0.0096    0.0004
                     EQY   -0.0467   -0.2663   -0.0005     0.0008     0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0158    0.0005   -0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-7           3      D0   -0.0174   -0.0028   -0.0200     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0001   -0.0193     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0060     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.4810    0.0684    0.0014    -0.0096    -0.0084    0.0004
                     EQY   -0.0480   -0.2663   -0.0001    -0.0029     0.0005    0.0000
                     WLX   -0.0160    0.0005    0.0000    -0.0001     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0010    0.0000     0.0001     0.0000    0.0000
 
 G-7           3      D0   -0.0195   -0.0030   -0.0288     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0138   -0.0020   -0.0339     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0043   -0.0006   -0.0105     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.4697   -0.7814    0.0006     0.0012    -0.0133    0.0028
                     EQY   -0.2561   -0.6600    0.0001     0.0024     0.0004    0.0015
                     WLX   -0.0265   -0.0078    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0120    0.0093    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-7           3      D0   -0.0206   -0.0029   -0.0288     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0157   -0.0018   -0.0340     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0048   -0.0005   -0.0105     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX   -4.2002   -0.7815   -0.0004     0.0012    -0.0146    0.0028
                     EQY   -0.5216   -0.6597    0.0003     0.0024    -0.0007    0.0015
                     WLX   -0.0333   -0.0078    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0187    0.0093    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-7           3      D0   -0.0217   -0.0027   -0.0302     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0177   -0.0014   -0.0366     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0054   -0.0004   -0.0113     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.9540   -0.7816   -0.0015     0.0012    -0.0161    0.0028
                     EQY   -0.7970   -0.6596    0.0008     0.0024    -0.0018    0.0015
                     WLX   -0.0402   -0.0078    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0257    0.0093    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-7           3      D0   -0.0232   -0.0036   -0.0166     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0210   -0.0042   -0.0139     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0064   -0.0013   -0.0043     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.8008   -0.7812   -0.0028     0.0012    -0.0177    0.0024
                     EQY   -1.1049   -0.6584    0.0013     0.0024    -0.0031    0.0012
                     WLX   -0.0480   -0.0073    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0335    0.0089    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-8           3      D0   -0.0173   -0.0028   -0.0792     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0001   -0.0463     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0144     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.0679    0.1395   -2.5308    -0.0007    -0.0075    0.0004
                     EQY   -0.0285   -0.2717   -0.1366     0.0011    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0130    0.0010   -0.0152     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0011   -0.0005     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-8           3      D0   -0.0174   -0.0028   -0.0539     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0001   -0.0381     0.0001     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0118     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.2900    0.1395    0.1591    -0.0006    -0.0082    0.0004
                     EQY   -0.0389   -0.2717    0.0019     0.0009    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0146    0.0010    0.0010     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-8           3      D0   -0.0174   -0.0028   -0.0136     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0001   -0.0131     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0041     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.3804    0.1395    0.0105    -0.0005    -0.0086    0.0004
                     EQY   -0.0432   -0.2717   -0.0019     0.0009    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0153    0.0010    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-8           3      D0   -0.0174   -0.0028-372561900000.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0001-421014100000.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000-126430600000.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.4537    0.1395    0.1522     0.0000    -0.0079    0.0004
                     EQY   -0.0467   -0.2717    0.0354     0.0000     0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0158    0.0010    0.0015     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011   -0.0017     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-8           3      D0   -0.0174   -0.0028   -0.0193     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116   -0.0001   -0.0299     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0093     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.4810    0.1395    0.0186    -0.0069    -0.0078    0.0004
                     EQY   -0.0480   -0.2717   -0.0020    -0.0019     0.0003    0.0000
                     WLX   -0.0160    0.0010    0.0001    -0.0001     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011    0.0000     0.0001     0.0000    0.0000
 
 G-8           3      D0   -0.0197   -0.0024   -0.0293     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0142   -0.0011   -0.0689     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0044   -0.0003   -0.0213     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.4932   -0.4426    0.0105     0.0005    -0.0137    0.0024
                     EQY   -0.2556   -0.5355    0.0010     0.0019     0.0004    0.0012
                     WLX   -0.0267   -0.0047    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0120    0.0061    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-8           3      D0   -0.0208   -0.0024   -0.0287     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0161   -0.0008   -0.0693     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0049   -0.0002   -0.0214     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.2240   -0.4426   -0.0067     0.0005    -0.0149    0.0024
                     EQY   -0.5224   -0.5354    0.0065     0.0019    -0.0007    0.0012
                     WLX   -0.0334   -0.0047    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0188    0.0061    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-8           3      D0   -0.0219   -0.0023   -0.0292     0.0000    -0.0001    0.0000
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                      DL   -0.0181    0.0000   -0.0747     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0055    0.0000   -0.0230     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.9790   -0.4427   -0.0280     0.0005    -0.0164    0.0024
                     EQY   -0.7988   -0.5355    0.0155     0.0019    -0.0018    0.0012
                     WLX   -0.0404   -0.0047   -0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0257    0.0061    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-8           3      D0   -0.0231   -0.0035   -0.0263     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0208   -0.0112   -0.0487     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0063   -0.0034   -0.0150     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.8266   -0.4431   -0.0730     0.0005    -0.0181    0.0025
                     EQY   -1.1082   -0.5362    0.0343     0.0019    -0.0031    0.0013
                     WLX   -0.0482   -0.0028   -0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0335    0.0047    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-9           3      D0   -0.0173   -0.0027   -0.0569     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0001   -0.0279     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0087     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.0679    0.2257   -0.5929    -0.0010    -0.0066    0.0004
                     EQY   -0.0285   -0.2783   -0.1395     0.0009    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0130    0.0017   -0.0034     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0011   -0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-9           3      D0   -0.0174   -0.0027   -0.1152     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0115   -0.0001   -0.0645     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0201     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.2900    0.2257   -2.1509    -0.0009    -0.0119    0.0004
                     EQY   -0.0389   -0.2783   -0.1074     0.0007    -0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0146    0.0017   -0.0129     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-10          3      D0   -0.0173   -0.0027   -0.0363     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115    0.0000   -0.0115     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0037     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.0679    0.3119    1.3075    -0.0018    -0.0070    0.0004
                     EQY   -0.0285   -0.2849   -0.1763     0.0007     0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0130    0.0023    0.0082     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0011   -0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-10          3      D0   -0.0173   -0.0027   -0.0434     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0115    0.0000   -0.0176     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0056     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.1790    0.3119    0.7573    -0.0011    -0.0093    0.0004
                     EQY   -0.0337   -0.2849   -0.0987     0.0005    -0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0138    0.0023    0.0047     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0011   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-10          3      D0   -0.0174   -0.0027   -0.0584     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0115    0.0000   -0.0277     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0087     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.2900    0.3119    0.5337    -0.0007    -0.0117    0.0004
                     EQY   -0.0389   -0.2849   -0.0711     0.0005    -0.0002    0.0000
                     WLX   -0.0146    0.0023    0.0033     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-10          3      D0   -0.0174   -0.0027   -0.0446     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116    0.0000   -0.0258     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0080     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.3804    0.3119    0.3133    -0.0004    -0.0107    0.0004
                     EQY   -0.0432   -0.2849   -0.0420     0.0004     0.0003    0.0000
                     WLX   -0.0153    0.0023    0.0019     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-10          3      D0   -0.0174   -0.0027   -0.0386     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116    0.0000   -0.0249     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0077     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.4537    0.3119    0.2151    -0.0004    -0.0124    0.0004
                     EQY   -0.0467   -0.2849   -0.0297     0.0004     0.0016    0.0000
                     WLX   -0.0158    0.0023    0.0013     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-10          3      D0   -0.0174   -0.0027   -0.0368     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0116    0.0000   -0.0246     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0036    0.0000   -0.0076     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -2.4810    0.3119    0.1861    -0.0002    -0.0115    0.0004
                     EQY   -0.0480   -0.2849   -0.0244     0.0002     0.0015    0.0000
                     WLX   -0.0160    0.0023    0.0011     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0011   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
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 G-10          3      D0   -0.0207   -0.0008   -0.0286     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0158    0.0014   -0.0247     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0048    0.0004   -0.0077     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -3.5603    0.3842    0.0558    -0.0001    -0.0135    0.0011
                     EQY   -0.2563   -0.2744    0.0052     0.0002     0.0005    0.0006
                     WLX   -0.0298    0.0029    0.0003     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0157   -0.0014    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 H-10          3      D0   -0.0216   -0.0011   -0.0253     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0175    0.0012   -0.0253     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0054    0.0004   -0.0079     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.2500    0.3739   -0.0355    -0.0001    -0.0150    0.0018
                     EQY   -0.5171   -0.2755    0.0333     0.0002    -0.0006    0.0007
                     WLX   -0.0359    0.0028   -0.0003     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0217   -0.0014    0.0001     0.0000     0.0001    0.0000
 
 I-10          3      D0   -0.0227   -0.0011   -0.0234     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0195    0.0013   -0.0262     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0059    0.0004   -0.0081     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.9934    0.3742   -0.1524    -0.0002    -0.0164    0.0017
                     EQY   -0.7908   -0.2746    0.0882     0.0002    -0.0017    0.0006
                     WLX   -0.0431    0.0028   -0.0010     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0290   -0.0014    0.0003     0.0000     0.0001    0.0000
 
 J-10          3      D0   -0.0240   -0.0015   -0.0219     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0216    0.0008   -0.0281     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0066    0.0002   -0.0087     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.8162    0.3710   -0.4806    -0.0006    -0.0178    0.0016
                     EQY   -1.0845   -0.2759    0.2910     0.0005    -0.0028    0.0005
                     WLX   -0.0533    0.0029   -0.0032     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0397   -0.0014    0.0011     0.0000     0.0001   -0.0001
 
 A-1           4      D0   -0.0498   -0.0075   -0.0862     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0335   -0.0009   -0.0413     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0104   -0.0003   -0.0130     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.6221   -0.7348   -1.8147     0.0019    -0.0085    0.0005
                     EQY   -0.0624   -0.4446   -0.2315     0.0006    -0.0002   -0.0003
                     WLX   -0.0284   -0.0053   -0.0110     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0019   -0.0010     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-1           4      D0   -0.0515   -0.0090   -0.0749     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0344   -0.0016   -0.0359     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0107   -0.0005   -0.0113     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.9406   -0.7465   -1.2207     0.0011    -0.0113    0.0007
                     EQY   -0.0653   -0.4411   -0.1406     0.0005    -0.0001    0.0001
                     WLX   -0.0350   -0.0052   -0.0074     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0066   -0.0018   -0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-1           4      D0   -0.0521   -0.0089   -0.0693     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0347   -0.0017   -0.0373     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0108   -0.0006   -0.0117     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.0767   -0.7465   -0.8856     0.0007    -0.0112    0.0006
                     EQY   -0.0808   -0.4410   -0.0801     0.0004    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0316   -0.0052   -0.0053     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0018   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-1           4      D0   -0.0534   -0.0089   -0.0607     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0352   -0.0019   -0.0356     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0110   -0.0006   -0.0111     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.4259   -0.7555   -0.5938     0.0004    -0.0122    0.0018
                     EQY   -0.1290   -0.4400   -0.0525     0.0004    -0.0002    0.0007
                     WLX   -0.0374   -0.0053   -0.0036     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0071   -0.0018   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-1           4      D0   -0.0542   -0.0093   -0.0547     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0347   -0.0019   -0.0360     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0109   -0.0006   -0.0112     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.9182   -0.7597   -0.4156     0.0003    -0.0128    0.0035
                     EQY   -0.3167   -0.4433   -0.0350     0.0003    -0.0002    0.0013
                     WLX   -0.0389   -0.0053   -0.0025     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0086   -0.0019   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-1           4      D0   -0.0545   -0.0100   -0.0522     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0345   -0.0022   -0.0363     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0109   -0.0007   -0.0113     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.1710   -0.7657   -0.3586     0.0002    -0.0129    0.0018
                     EQY   -0.3677   -0.4470   -0.0295     0.0002    -0.0002   -0.0009
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                     WLX   -0.0399   -0.0053   -0.0022     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0097   -0.0020   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-1           4      D0   -0.0568   -0.0100   -0.0415     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0360   -0.0022   -0.0367     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0113   -0.0007   -0.0114     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.7860   -0.7657   -0.1192     0.0001    -0.0096    0.0018
                     EQY   -0.1273   -0.4470    0.0084     0.0002    -0.0004   -0.0009
                     WLX   -0.0470   -0.0053   -0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0136   -0.0020    0.0001     0.0000     0.0001    0.0000
 
 H-1           4      D0   -0.0589   -0.0100   -0.0359     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0374   -0.0022   -0.0367     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0118   -0.0007   -0.0114     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.5503   -0.7657    0.0412     0.0000    -0.0090    0.0018
                     EQY    0.3906   -0.4470    0.0496     0.0002    -0.0015   -0.0009
                     WLX   -0.0555   -0.0053    0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0182   -0.0020    0.0002     0.0000     0.0001    0.0000
 
 I-1           4      D0   -0.0612   -0.0100   -0.0313     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0388   -0.0022   -0.0363     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0122   -0.0007   -0.0113     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3408   -0.7657    0.2358     0.0002    -0.0084    0.0018
                     EQY    0.7775   -0.4470    0.1254     0.0003    -0.0024   -0.0009
                     WLX   -0.0643   -0.0053    0.0015     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0228   -0.0020    0.0005     0.0000     0.0001    0.0000
 
 J-1           4      D0   -0.0637   -0.0100   -0.0240     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0405   -0.0022   -0.0352     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0127   -0.0007   -0.0109     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.2263   -0.7657    0.6735     0.0006    -0.0078    0.0018
                     EQY    1.2108   -0.4470    0.3357     0.0005    -0.0035   -0.0009
                     WLX   -0.0741   -0.0053    0.0044     0.0000     0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0280   -0.0020    0.0012     0.0000     0.0001    0.0000
 
 A-2           4      D0   -0.0513   -0.0080   -0.0530     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0341   -0.0010   -0.0205     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0106   -0.0003   -0.0066     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.6388   -0.6114    0.7628     0.0009    -0.0081    0.0006
                     EQY   -0.0637   -0.5012   -0.1677     0.0006    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0284   -0.0064    0.0044     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0003   -0.0034   -0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-2           4      D0   -0.0539   -0.0084   -0.0313     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0359   -0.0015   -0.0102     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0111   -0.0005   -0.0033     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.0643   -0.6128    1.9955     0.0011    -0.0115    0.0005
                     EQY   -0.0827   -0.5215   -0.0556     0.0006    -0.0001   -0.0007
                     WLX   -0.0315   -0.0043    0.0119     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0018   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-3           4      D0   -0.0519   -0.0074   -0.0183     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0345   -0.0006    0.0031     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0107   -0.0002    0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.5902   -0.4538    3.3505     0.0007    -0.0091    0.0007
                     EQY   -0.0648   -0.5428   -0.1264     0.0005     0.0001   -0.0005
                     WLX   -0.0281   -0.0089    0.0198     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0003   -0.0063   -0.0005     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-3           4      D0   -0.0505    0.0172   -0.0893     0.0000    -0.0002   -0.0001
                      DL   -0.0331    0.0141   -0.0653     0.0000    -0.0001   -0.0001
                      LL   -0.0103    0.0042   -0.0204     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.0227    0.7853   -2.3876     0.0023    -0.0114   -0.0046
                     EQY   -0.0887   -0.4706   -0.0563     0.0005    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0311    0.0043   -0.0143     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0019   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-3           4      D0   -0.0500    0.0257   -0.0481     0.0001    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0316    0.0222   -0.0425     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0099    0.0068   -0.0134     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.1073    0.8841   -0.6615     0.0031    -0.0129    0.0031
                     EQY   -0.1029   -0.4646    0.0626     0.0006    -0.0003   -0.0004
                     WLX   -0.0318    0.0048   -0.0039     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0019    0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-3           4      D0   -0.0545   -0.0075   -0.0399     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0345   -0.0006   -0.0689    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0109   -0.0002   -0.0214     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX   -6.1710   -0.1932   -0.0679    -0.0025    -0.0137    0.0018
                     EQY   -0.3677   -0.7855   -0.0049     0.0020    -0.0004   -0.0009
                     WLX   -0.0399    0.0043   -0.0004     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0097    0.0031    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-3           4      D0   -0.0568   -0.0075   -0.0430     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0360   -0.0006   -0.0970     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0113   -0.0002   -0.0300     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.7860   -0.1932   -0.0248     0.0026    -0.0101    0.0018
                     EQY   -0.1273   -0.7855    0.0019    -0.0005    -0.0006   -0.0009
                     WLX   -0.0470    0.0043   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0136    0.0031    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-3           4      D0   -0.0589   -0.0075   -0.0418     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0374   -0.0006   -0.0973     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0118   -0.0002   -0.0301     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.5503   -0.1932    0.0085     0.0026    -0.0095    0.0018
                     EQY    0.3906   -0.7855    0.0103    -0.0005    -0.0014   -0.0009
                     WLX   -0.0555    0.0043    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0182    0.0031    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 I-3           4      D0   -0.0612   -0.0075   -0.0421     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0388   -0.0006   -0.1046     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0122   -0.0002   -0.0324     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3408   -0.1932    0.0470     0.0026    -0.0089    0.0018
                     EQY    0.7775   -0.7855    0.0245    -0.0005    -0.0022   -0.0009
                     WLX   -0.0643    0.0043    0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0228    0.0031    0.0001     0.0000     0.0001    0.0000
 
 J-3           4      D0   -0.0637   -0.0075   -0.0368     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0405   -0.0006   -0.0676     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0127   -0.0002   -0.0209     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.2263   -0.1932    0.1241     0.0026    -0.0081    0.0018
                     EQY    1.2108   -0.7855    0.0538    -0.0005    -0.0032   -0.0009
                     WLX   -0.0741    0.0043    0.0008     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0280    0.0031    0.0002     0.0000     0.0001    0.0000
 
 A-4           4      D0   -0.0497   -0.0063   -0.0819     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0332    0.0006   -0.0519     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0103    0.0002   -0.0167     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.6240   -0.3584   -1.7449     0.0003    -0.0068    0.0002
                     EQY   -0.0590   -0.6109   -0.0335     0.0004    -0.0001    0.0008
                     WLX   -0.0283   -0.0103   -0.0105     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0079   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-4           4      D0   -0.0520   -0.0007   -0.0560     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0345    0.0023   -0.0429     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0107    0.0007   -0.0134     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.0512    0.0959   -0.0276     0.0005    -0.0097    0.0002
                     EQY   -0.0876   -0.5013   -0.0271     0.0005    -0.0002   -0.0002
                     WLX   -0.0313    0.0007   -0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0020   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-4           4      D0   -0.0518   -0.0067   -0.0385     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0363    0.0035   -0.0551    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0113    0.0010   -0.0173     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.2275   -0.2703    0.0080     0.0004    -0.0122    0.0110
                     EQY   -0.0944   -0.4251   -0.0043     0.0005    -0.0002   -0.0074
                     WLX   -0.0325   -0.0016    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0001
                     WLY   -0.0005   -0.0014    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-4           4      D0   -0.0546   -0.0054   -0.0181     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0358    0.0030   -0.0178    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0112    0.0009   -0.0055     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.4620   -0.2611    0.0008     0.0003    -0.0129    0.0109
                     EQY   -0.1259   -0.4378   -0.0004     0.0005    -0.0002   -0.0073
                     WLX   -0.0339   -0.0014    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0001
                     WLY   -0.0011   -0.0012    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-4           4      D0   -0.0545   -0.0065   -0.0295     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0345    0.0000   -0.0281     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0109    0.0000   -0.0088     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.1710    0.4553   -0.0035    -0.0042    -0.0142    0.0018
                     EQY   -0.3677   -0.9601   -0.0003     0.0027    -0.0004   -0.0009
                     WLX   -0.0399    0.0083    0.0000    -0.0001    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0097    0.0052    0.0000    -0.0001     0.0000    0.0000
 
 G-4           4      D0   -0.0568   -0.0065   -0.0423     0.0000    -0.0002    0.0000
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                      DL   -0.0360    0.0000   -0.0484     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0113    0.0000   -0.0150     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.7860    0.4553   -0.0013     0.0032    -0.0109    0.0018
                     EQY   -0.1273   -0.9601    0.0001    -0.0009    -0.0006   -0.0009
                     WLX   -0.0470    0.0083    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0136    0.0052    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-4           4      D0   -0.0589   -0.0065   -0.0424     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0374    0.0000   -0.0486     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0118    0.0000   -0.0151     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.5503    0.4553    0.0005     0.0032    -0.0103    0.0018
                     EQY    0.3906   -0.9601    0.0005    -0.0008    -0.0014   -0.0009
                     WLX   -0.0555    0.0083    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0182    0.0052    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 I-4           4      D0   -0.0612   -0.0065   -0.0444     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0388    0.0000   -0.0523     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0122    0.0000   -0.0162     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3408    0.4553    0.0025     0.0032    -0.0097    0.0018
                     EQY    0.7775   -0.9601    0.0013    -0.0008    -0.0022   -0.0009
                     WLX   -0.0643    0.0083    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0228    0.0052    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 J-4           4      D0   -0.0637   -0.0065   -0.0241     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0405    0.0000   -0.0198     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0127    0.0000   -0.0062     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.2263    0.4553    0.0047     0.0032    -0.0089    0.0018
                     EQY    1.2108   -0.9601    0.0020    -0.0008    -0.0031   -0.0009
                     WLX   -0.0741    0.0083    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0280    0.0052    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 A-5           4      D0   -0.0520   -0.0041   -0.0403     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0351    0.0028   -0.0250     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0109    0.0009   -0.0083     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.6238   -0.2700    1.2969    -0.0006    -0.0068    0.0003
                     EQY   -0.0590   -0.6328   -0.0092     0.0002    -0.0001   -0.0011
                     WLX   -0.0283   -0.0081    0.0076     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0067    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-5           4      D0   -0.0540   -0.0041   -0.0161     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0363   -0.0003   -0.0147     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0113   -0.0001   -0.0047     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.0421    0.3130    3.0640     0.0019    -0.0112    0.0019
                     EQY   -0.0859   -0.5899   -0.0216     0.0001    -0.0002   -0.0008
                     WLX   -0.0312    0.0052    0.0184     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0044    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-5           4      D0   -0.0540   -0.0060   -0.0269     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0354    0.0072   -0.0411    -0.0002    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0110    0.0020   -0.0130     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.2189   -0.1228    0.7003     0.0001    -0.0122    0.0110
                     EQY   -0.0897   -0.3530   -0.0053     0.0003    -0.0002   -0.0074
                     WLX   -0.0324   -0.0002    0.0041     0.0000    -0.0001    0.0001
                     WLY   -0.0004   -0.0010    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-6           4      D0   -0.0494   -0.0006   -0.0786     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0327    0.0052   -0.0506     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0101    0.0016   -0.0163     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.6277    0.1430   -1.3118     0.0005    -0.0067    0.0003
                     EQY   -0.0611   -0.6270   -0.0268     0.0002    -0.0001    0.0010
                     WLX   -0.0284   -0.0052   -0.0078     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0067   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-6           4      D0   -0.0639   -0.0056   -0.1744     0.0000     0.0001    0.0000
                      DL   -0.0432   -0.0047   -0.1189     0.0000     0.0001    0.0000
                      LL   -0.0134   -0.0015   -0.0370     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.2896    0.0163   -5.1660    -0.0001    -0.0087    0.0006
                     EQY   -0.0837   -0.4637   -0.0769     0.0006    -0.0001    0.0002
                     WLX   -0.0326    0.0002   -0.0310     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0015   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-6           4      D0   -0.0519   -0.0056   -0.0613     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0356    0.0091   -0.0601    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0111    0.0026   -0.0189     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.2220   -0.0135   -1.2474    -0.0001    -0.0122    0.0110
                     EQY   -0.0883   -0.3567   -0.0163     0.0003    -0.0002   -0.0074
                     WLX   -0.0325    0.0293   -0.0074     0.0000    -0.0001    0.0001
                     WLY   -0.0004   -0.0240   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
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 A-7           4      D0   -0.0517   -0.0030   -0.0368     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0346    0.0029   -0.0218     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0107    0.0009   -0.0073     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.6279    0.2326    1.6842    -0.0003    -0.0067    0.0002
                     EQY   -0.0611   -0.6102    0.0078     0.0004    -0.0001   -0.0008
                     WLX   -0.0284   -0.0063    0.0101     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0079    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-7           4      D0   -0.0691   -0.0042   -0.1252     0.0000     0.0001    0.0000
                      DL   -0.0472   -0.0051   -0.0863     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0147   -0.0016   -0.0268     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.2648    0.1772   -2.0710    -0.0004    -0.0085    0.0006
                     EQY   -0.0833   -0.4593   -0.0316     0.0006    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0325    0.0013   -0.0124     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0003   -0.0016   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-7           4      D0   -0.0541   -0.0056   -0.0564     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0354    0.0062   -0.0643    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0110    0.0018   -0.0201     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.2339    0.1590   -0.5242    -0.0004    -0.0122    0.0110
                     EQY   -0.0790   -0.4306   -0.0085     0.0005    -0.0002   -0.0074
                     WLX   -0.0326    0.0020   -0.0032     0.0000    -0.0001    0.0001
                     WLY   -0.0003   -0.0020    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-7           4      D0   -0.0528   -0.0039   -0.0198     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0363    0.0038   -0.0187    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0112    0.0011   -0.0058     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.4599    0.1353   -0.0501    -0.0004    -0.0129    0.0109
                     EQY    0.0404   -0.4422   -0.0008     0.0005    -0.0001   -0.0073
                     WLX   -0.0343    0.0010   -0.0003     0.0000    -0.0001    0.0001
                     WLY    0.0009   -0.0013    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-7           4      D0   -0.0528   -0.0061   -0.0292     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0380    0.0001   -0.0276     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0117    0.0000   -0.0086     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.1211   -0.5290    0.0023     0.0035    -0.0141    0.0017
                     EQY    0.2740   -0.9302   -0.0002     0.0024     0.0002    0.0008
                     WLX   -0.0417   -0.0041    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0090    0.0043    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-7           4      D0   -0.0553   -0.0061   -0.0423     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0399    0.0001   -0.0484     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0123    0.0000   -0.0150     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.7232   -0.5290    0.0009    -0.0029    -0.0111    0.0017
                     EQY   -0.0867   -0.9302    0.0001    -0.0007     0.0003    0.0008
                     WLX   -0.0457   -0.0041    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0124    0.0043    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-7           4      D0   -0.0578   -0.0061   -0.0424     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0418    0.0001   -0.0486     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0128    0.0000   -0.0151     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.4661   -0.5290   -0.0006    -0.0029    -0.0105    0.0017
                     EQY   -0.4378   -0.9302    0.0005    -0.0007     0.0010    0.0008
                     WLX   -0.0513   -0.0041    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0164    0.0043    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 I-7           4      D0   -0.0603   -0.0061   -0.0444     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0437    0.0001   -0.0523     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0134    0.0000   -0.0162     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.2346   -0.5290   -0.0024    -0.0029    -0.0100    0.0017
                     EQY   -0.8009   -0.9302    0.0013    -0.0007     0.0017    0.0008
                     WLX   -0.0570   -0.0041    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0205    0.0043    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 J-7           4      D0   -0.0632   -0.0061   -0.0242     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0458    0.0001   -0.0199     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0141    0.0000   -0.0062     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.0954   -0.5290   -0.0044    -0.0029    -0.0093    0.0017
                     EQY   -1.2076   -0.9302    0.0021    -0.0007     0.0025    0.0008
                     WLX   -0.0634   -0.0041    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0251    0.0043    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 A-8           4      D0   -0.0494   -0.0046   -0.1163     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0332    0.0013   -0.0602     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0103    0.0004   -0.0189     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.5874    0.3117   -3.4426    -0.0008    -0.0091    0.0007
                     EQY   -0.0546   -0.5480   -0.1869     0.0005    -0.0002    0.0005
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                     WLX   -0.0281   -0.0039   -0.0203     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0063   -0.0008     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-8           4      D0   -0.0685   -0.0031   -0.0940     0.0000     0.0001    0.0000
                      DL   -0.0470   -0.0046   -0.0646     0.0000     0.0001    0.0000
                      LL   -0.0146   -0.0014   -0.0201     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.2696    0.2983    0.2793    -0.0006    -0.0087    0.0006
                     EQY   -0.0835   -0.4760    0.0029     0.0006    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0325    0.0022    0.0017     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0017    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-8           4      D0   -0.0503   -0.0047   -0.0309     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0371    0.0006   -0.0297     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0115    0.0001   -0.0094     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.1630    0.2923    0.0317    -0.0007    -0.0124    0.0163
                     EQY   -0.0820   -0.4706   -0.0056     0.0005    -0.0002   -0.0111
                     WLX   -0.0320    0.0021    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0001
                     WLY   -0.0005   -0.0016    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0001
 
 F-8           4      D0   -0.0528   -0.0050   -0.0295     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0380    0.0010   -0.0458    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0117    0.0003   -0.0142     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.1211   -0.1823    0.0343     0.0025    -0.0144    0.0017
                     EQY    0.2740   -0.7663   -0.0037     0.0022     0.0004    0.0008
                     WLX   -0.0417   -0.0015    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0090    0.0025    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-8           4      D0   -0.0553   -0.0050   -0.0431     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0399    0.0010   -0.0968     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0123    0.0003   -0.0300     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.7232   -0.1823    0.0167    -0.0024    -0.0103    0.0017
                     EQY   -0.0867   -0.7663    0.0017    -0.0004     0.0003    0.0008
                     WLX   -0.0457   -0.0015    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0124    0.0025    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-8           4      D0   -0.0578   -0.0050   -0.0422     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0418    0.0010   -0.0975     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0128    0.0003   -0.0302     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.4661   -0.1823   -0.0107    -0.0024    -0.0098    0.0017
                     EQY   -0.4378   -0.7663    0.0102    -0.0004     0.0010    0.0008
                     WLX   -0.0513   -0.0015   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0164    0.0025    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 I-8           4      D0   -0.0603   -0.0050   -0.0428     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0437    0.0010   -0.1050     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0134    0.0003   -0.0325     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.2346   -0.1823   -0.0445    -0.0024    -0.0092    0.0017
                     EQY   -0.8009   -0.7663    0.0246    -0.0004     0.0018    0.0008
                     WLX   -0.0570   -0.0015   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0205    0.0025    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 J-8           4      D0   -0.0632   -0.0050   -0.0385     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0458    0.0010   -0.0687     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0141    0.0003   -0.0213     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.0954   -0.1823   -0.1157    -0.0024    -0.0085    0.0017
                     EQY   -1.2076   -0.7663    0.0543    -0.0004     0.0026    0.0008
                     WLX   -0.0634   -0.0015   -0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0251    0.0025    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 A-9           4      D0   -0.0515   -0.0037   -0.0823     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0345    0.0020   -0.0378     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0107    0.0006   -0.0119     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.6370    0.4715   -0.8595    -0.0010    -0.0081    0.0006
                     EQY   -0.0563   -0.5086   -0.1897     0.0005    -0.0001    0.0001
                     WLX   -0.0284    0.0010   -0.0049     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0034   -0.0008     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-9           4      D0   -0.0632   -0.0034   -0.1092     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0410   -0.0038   -0.0583     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0127   -0.0012   -0.0182     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.1812    0.4719   -2.1860    -0.0011    -0.0121    0.0005
                     EQY   -0.0876   -0.4761   -0.1052     0.0007    -0.0002    0.0003
                     WLX   -0.0320    0.0033   -0.0131     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0003   -0.0018   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-10          4      D0   -0.0528   -0.0021   -0.0517     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0349    0.0029   -0.0156     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0108    0.0009   -0.0051     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX   -4.6213    0.6038    1.7076    -0.0019    -0.0085    0.0006
                     EQY   -0.0571   -0.4527   -0.2174     0.0006     0.0001    0.0003
                     WLX   -0.0283    0.0042    0.0104     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0001   -0.0019   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-10          4      D0   -0.0556   -0.0024   -0.0625     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0356    0.0029   -0.0241     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0111    0.0009   -0.0077     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -4.9780    0.6125    1.0800    -0.0012    -0.0111    0.0009
                     EQY   -0.0790   -0.4488   -0.1379     0.0005    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0356    0.0043    0.0066     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0061   -0.0018   -0.0005     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-10          4      D0   -0.0636   -0.0029   -0.0703     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0414    0.0024   -0.0331     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0129    0.0007   -0.0104     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.1886    0.6149    0.6484    -0.0009    -0.0122    0.0007
                     EQY   -0.0870   -0.4499   -0.0851     0.0005    -0.0002    0.0001
                     WLX   -0.0321    0.0044    0.0040     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0002   -0.0018   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-10          4      D0   -0.0564   -0.0036   -0.0626     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0391    0.0021   -0.0332     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0121    0.0006   -0.0104     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.4627    0.6304    0.4546    -0.0006    -0.0122    0.0015
                     EQY    0.0406   -0.4501   -0.0580     0.0004    -0.0002   -0.0007
                     WLX   -0.0381    0.0045    0.0027     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0065   -0.0018   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-10          4      D0   -0.0527   -0.0025   -0.0555     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0374    0.0028   -0.0340     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0115    0.0009   -0.0106     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -5.8866    0.6413    0.3110    -0.0004    -0.0127    0.0032
                     EQY    0.2232   -0.4517   -0.0387     0.0004    -0.0003   -0.0013
                     WLX   -0.0405    0.0046    0.0019     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0081   -0.0019   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-10          4      D0   -0.0528   -0.0022   -0.0530     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0380    0.0031   -0.0347     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0117    0.0009   -0.0108     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.1211    0.6580    0.2644    -0.0003    -0.0128    0.0017
                     EQY    0.2740   -0.4539   -0.0330     0.0002    -0.0003    0.0008
                     WLX   -0.0417    0.0047    0.0016     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0090   -0.0020   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-10          4      D0   -0.0553   -0.0022   -0.0425     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0399    0.0031   -0.0363     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0123    0.0009   -0.0113     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -6.7232    0.6580    0.0782    -0.0002    -0.0099    0.0017
                     EQY   -0.0867   -0.4539    0.0069     0.0002     0.0002    0.0008
                     WLX   -0.0457    0.0047    0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0124   -0.0020    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 H-10          4      D0   -0.0578   -0.0022   -0.0375     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0418    0.0031   -0.0373     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0128    0.0009   -0.0116     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.4661    0.6580   -0.0507    -0.0002    -0.0092    0.0017
                     EQY   -0.4378   -0.4539    0.0495     0.0002     0.0011    0.0008
                     WLX   -0.0513    0.0047   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0164   -0.0020    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 I-10          4      D0   -0.0603   -0.0022   -0.0348     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0437    0.0031   -0.0385     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0134    0.0009   -0.0120     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.2346    0.6580   -0.2213    -0.0003    -0.0087    0.0017
                     EQY   -0.8009   -0.4539    0.1264     0.0003     0.0020    0.0008
                     WLX   -0.0570    0.0047   -0.0015     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0205   -0.0020    0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 J-10          4      D0   -0.0632   -0.0022   -0.0331     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0458    0.0031   -0.0414     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0141    0.0009   -0.0128     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.0954    0.6580   -0.6141    -0.0007    -0.0082    0.0017
                     EQY   -1.2076   -0.4539    0.3387     0.0005     0.0029    0.0008
                     WLX   -0.0634    0.0047   -0.0040     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0251   -0.0020    0.0012     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 A-1           5      D0   -0.0868   -0.0153   -0.0990     0.0000    -0.0001    0.0000
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                      DL   -0.0580   -0.0030   -0.0464     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0180   -0.0010   -0.0147     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.2933   -1.0592   -1.9838     0.0017    -0.0092    0.0009
                     EQY   -0.0902   -0.5849   -0.2401     0.0005    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0441   -0.0072   -0.0119     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0024   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-1           5      D0   -0.0886   -0.0153   -0.0892     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0592   -0.0030   -0.0428     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0184   -0.0010   -0.0135     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.5875   -1.0592   -1.3891     0.0011    -0.0140    0.0009
                     EQY   -0.1054   -0.5849   -0.1574     0.0005    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0461   -0.0072   -0.0084     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0024   -0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-1           5      D0   -0.0904   -0.0153   -0.0813     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0604   -0.0030   -0.0426     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0188   -0.0010   -0.0134     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.8817   -1.0592   -0.9884     0.0008    -0.0119    0.0009
                     EQY   -0.1205   -0.5849   -0.0932     0.0004    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0482   -0.0072   -0.0059     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0024   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-1           5      D0   -0.0918   -0.0153   -0.0727     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0614   -0.0030   -0.0438     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0191   -0.0010   -0.0138     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.1211   -1.0592   -0.6852     0.0006    -0.0126    0.0009
                     EQY   -0.1328   -0.5849   -0.0611     0.0004     0.0007   -0.0001
                     WLX   -0.0498   -0.0072   -0.0041     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0024   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-1           5      D0   -0.0930   -0.0153   -0.0653     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0622   -0.0030   -0.0434     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0193   -0.0010   -0.0136     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3150   -1.0592   -0.4872     0.0003    -0.0116    0.0009
                     EQY   -0.1428   -0.5849   -0.0386     0.0003     0.0019   -0.0001
                     WLX   -0.0511   -0.0072   -0.0029     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0024   -0.0001     0.0000     0.0001    0.0000
 
 F-1           5      D0   -0.0934   -0.0153   -0.0626     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0625   -0.0030   -0.0433     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0194   -0.0010   -0.0136     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3874   -1.0592   -0.4228     0.0003    -0.0114    0.0009
                     EQY   -0.1465   -0.5849   -0.0319     0.0002     0.0019   -0.0001
                     WLX   -0.0516   -0.0072   -0.0026     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0024   -0.0001     0.0000     0.0001    0.0000
 
 G-1           5      D0   -0.0959   -0.0153   -0.0503     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0643   -0.0030   -0.0433     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0200   -0.0010   -0.0136     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.8022   -1.0592   -0.1423     0.0001    -0.0113    0.0009
                     EQY   -0.1678   -0.5849    0.0106     0.0002     0.0003   -0.0001
                     WLX   -0.0545   -0.0072   -0.0008     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0024    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-1           5      D0   -0.0984   -0.0153   -0.0435     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0660   -0.0030   -0.0433     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0205   -0.0010   -0.0136     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.2059   -1.0592    0.0486     0.0001    -0.0108    0.0009
                     EQY   -0.1886   -0.5849    0.0588     0.0002    -0.0009   -0.0001
                     WLX   -0.0572   -0.0072    0.0004     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0024    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-1           5      D0   -0.1009   -0.0153   -0.0379     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0677   -0.0030   -0.0428     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0210   -0.0010   -0.0134     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.6235   -1.0592    0.2741     0.0002    -0.0107    0.0009
                     EQY   -0.2101   -0.5849    0.1434     0.0003    -0.0023   -0.0001
                     WLX   -0.0601   -0.0072    0.0018     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0024    0.0005     0.0000     0.0001    0.0000
 
 J-1           5      D0   -0.1037   -0.0153   -0.0291     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0697   -0.0030   -0.0413     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0216   -0.0010   -0.0128     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -10.0912   -1.0592    0.7222     0.0005    -0.0110    0.0009
                     EQY   -0.2341   -0.5849    0.3342     0.0004    -0.0036   -0.0001
                     WLX   -0.0633   -0.0072    0.0047     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0024    0.0012     0.0000     0.0001    0.0000
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 A-2           5      D0   -0.0868   -0.0140   -0.0635     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0580   -0.0021   -0.0255     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0180   -0.0007   -0.0082     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.2933   -0.8309    0.9040     0.0010    -0.0090    0.0009
                     EQY   -0.0902   -0.5731   -0.1872     0.0004    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0441   -0.0057    0.0051     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0024   -0.0008     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-2           5      D0   -0.0904   -0.0140   -0.0435     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0604   -0.0021   -0.0223     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0188   -0.0007   -0.0070     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.8817   -0.8309    2.1125     0.0009    -0.0122    0.0009
                     EQY   -0.1205   -0.5731   -0.0688     0.0005    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0482   -0.0057    0.0124     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0024   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-3           5      D0   -0.0868   -0.0126   -0.0276     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0580   -0.0011   -0.0047     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0180   -0.0004   -0.0017     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.2933   -0.6026    3.7873     0.0008    -0.0098    0.0009
                     EQY   -0.0902   -0.5614   -0.1496     0.0004     0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0441   -0.0041    0.0222     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0023   -0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-3           5      D0   -0.0904   -0.0126   -0.0978     0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0604   -0.0011   -0.0750     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0188   -0.0004   -0.0234     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.8817   -0.6026   -2.3771     0.0028    -0.0109    0.0009
                     EQY   -0.1205   -0.5614   -0.0519     0.0005    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0482   -0.0041   -0.0141     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0023   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-3           5      D0   -0.0918   -0.0126   -0.0577     0.0001    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0614   -0.0011   -0.0514     0.0000    -0.0002    0.0000
                      LL   -0.0191   -0.0004   -0.0163     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.1211   -0.6026   -0.7630     0.0026    -0.0143    0.0009
                     EQY   -0.1328   -0.5614    0.0530     0.0005    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0498   -0.0041   -0.0045     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0023    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-3           5      D0   -0.0934   -0.0126   -0.0482     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0625   -0.0011   -0.0789     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0194   -0.0004   -0.0247     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3874   -0.6026   -0.0902     0.0047    -0.0107    0.0009
                     EQY   -0.1465   -0.5614   -0.0065    -0.0020     0.0022   -0.0001
                     WLX   -0.0516   -0.0041   -0.0005     0.0001    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 G-3           5      D0   -0.0959   -0.0126   -0.0513     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0643   -0.0011   -0.1077     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0200   -0.0004   -0.0335     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.8022   -0.6026   -0.0324     0.0028    -0.0104    0.0009
                     EQY   -0.1678   -0.5614    0.0025    -0.0011     0.0004   -0.0001
                     WLX   -0.0545   -0.0041   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 H-3           5      D0   -0.0984   -0.0126   -0.0498     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0660   -0.0011   -0.1080     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0205   -0.0004   -0.0336     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.2059   -0.6026    0.0111     0.0028    -0.0097    0.0009
                     EQY   -0.1886   -0.5614    0.0134    -0.0011    -0.0011   -0.0001
                     WLX   -0.0572   -0.0041    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0023    0.0001     0.0000     0.0001    0.0000
 
 I-3           5      D0   -0.1009   -0.0126   -0.0501     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0677   -0.0011   -0.1159     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0210   -0.0004   -0.0361     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.6235   -0.6026    0.0614     0.0028    -0.0098    0.0009
                     EQY   -0.2101   -0.5614    0.0319    -0.0011    -0.0026   -0.0001
                     WLX   -0.0601   -0.0041    0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0023    0.0001     0.0000     0.0001    0.0000
 
 J-3           5      D0   -0.1037   -0.0126   -0.0436     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0697   -0.0011   -0.0752     0.0002    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0216   -0.0004   -0.0234     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -10.0912   -0.6026    0.1620     0.0028    -0.0101    0.0009
                     EQY   -0.2341   -0.5614    0.0702    -0.0011    -0.0043   -0.0001
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                     WLX   -0.0633   -0.0041    0.0010     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0023    0.0003     0.0000     0.0001    0.0000
 
 A-4           5      D0   -0.0868   -0.0115   -0.0954     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0580   -0.0003   -0.0653     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0180   -0.0002   -0.0211     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.2933   -0.4142   -1.9013     0.0002    -0.0075    0.0009
                     EQY   -0.0902   -0.5517   -0.0337     0.0001    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0441   -0.0028   -0.0113     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0023   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-4           5      D0   -0.0904   -0.0115   -0.0683     0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0604   -0.0003   -0.0530     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0188   -0.0002   -0.0166     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.8817   -0.4142   -0.0346     0.0023    -0.0103    0.0009
                     EQY   -0.1205   -0.5517   -0.0221     0.0004    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0482   -0.0028   -0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0023   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-4           5      D0   -0.0918   -0.0115   -0.0477     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0614   -0.0003   -0.0655     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0191   -0.0002   -0.0207     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.1211   -0.4142    0.0104     0.0009    -0.0132    0.0009
                     EQY   -0.1328   -0.5517   -0.0057     0.0008    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0498   -0.0028    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-4           5      D0   -0.0930   -0.0115   -0.0223     0.0001    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0622   -0.0003   -0.0215     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0193   -0.0002   -0.0067     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3150   -0.4142    0.0010     0.0011    -0.0121    0.0009
                     EQY   -0.1428   -0.5517   -0.0005     0.0006     0.0007   -0.0001
                     WLX   -0.0511   -0.0028    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-4           5      D0   -0.0934   -0.0115   -0.0355     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0625   -0.0003   -0.0327     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0194   -0.0002   -0.0103     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3874   -0.4142   -0.0046     0.0062    -0.0093    0.0009
                     EQY   -0.1465   -0.5517   -0.0003    -0.0031     0.0022   -0.0001
                     WLX   -0.0516   -0.0028    0.0000     0.0001     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0023    0.0000     0.0001     0.0001    0.0000
 
 G-4           5      D0   -0.0959   -0.0115   -0.0506     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0643   -0.0003   -0.0552     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0200   -0.0002   -0.0172     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.8022   -0.4142   -0.0017     0.0034    -0.0086    0.0009
                     EQY   -0.1678   -0.5517    0.0001    -0.0018     0.0004   -0.0001
                     WLX   -0.0545   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 H-4           5      D0   -0.0984   -0.0115   -0.0506     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0660   -0.0003   -0.0554     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0205   -0.0002   -0.0173     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.2059   -0.4142    0.0006     0.0034    -0.0079    0.0009
                     EQY   -0.1886   -0.5517    0.0007    -0.0018    -0.0012   -0.0001
                     WLX   -0.0572   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 I-4           5      D0   -0.1009   -0.0115   -0.0530     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0677   -0.0003   -0.0596     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0210   -0.0002   -0.0186     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.6235   -0.4142    0.0033     0.0034    -0.0079    0.0009
                     EQY   -0.2101   -0.5517    0.0017    -0.0018    -0.0028   -0.0001
                     WLX   -0.0601   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 J-4           5      D0   -0.1037   -0.0115   -0.0287     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0697   -0.0003   -0.0227     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0216   -0.0002   -0.0071     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -10.0912   -0.4142    0.0062     0.0034    -0.0084    0.0009
                     EQY   -0.2341   -0.5517    0.0027    -0.0019    -0.0045   -0.0001
                     WLX   -0.0633   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
 
 A-5           5      D0   -0.0868   -0.0099   -0.0526     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0580    0.0007   -0.0349     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0180    0.0002   -0.0117     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX   -7.2933   -0.1600    1.4529    -0.0001    -0.0075    0.0009
                     EQY   -0.0902   -0.5386   -0.0116     0.0002    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0441   -0.0010    0.0085     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0022   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-5           5      D0   -0.0886   -0.0099   -0.7608     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0592    0.0007   -4.4151     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0184    0.0002   -1.3259     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.5875   -0.1600    0.0000     0.0000    -0.0092    0.0009
                     EQY   -0.1054   -0.5386    0.0000     0.0000    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0461   -0.0010    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0022    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-5           5      D0   -0.0904   -0.0099   -0.0295     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0604    0.0007   -0.0282     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0188    0.0002   -0.0089     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.8817   -0.1600    3.0974     0.0014    -0.0109    0.0009
                     EQY   -0.1205   -0.5386   -0.0235     0.0003    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0482   -0.0010    0.0184     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0022   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-5           5      D0   -0.0918   -0.0099   -0.0332     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0614    0.0007   -0.0489     0.0003    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0191    0.0002   -0.0156     0.0001     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.1211   -0.1600    0.9159     0.0003    -0.0133    0.0009
                     EQY   -0.1328   -0.5386   -0.0070     0.0015    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0498   -0.0010    0.0054     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0022    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-6           5      D0   -0.0868   -0.0088   -0.0913     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0580    0.0015   -0.0604     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0180    0.0004   -0.0196     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.2933    0.0293   -1.4651     0.0002    -0.0074    0.0009
                     EQY   -0.0902   -0.5395   -0.0269     0.0002    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0441    0.0003   -0.0086     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0022   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-6           5      D0   -0.0886   -0.0088   -0.7608     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0592    0.0015   -4.3781     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0184    0.0004   -1.3148     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.5875    0.0293    0.0000     0.0000    -0.0079    0.0009
                     EQY   -0.1054   -0.5395    0.0000     0.0000    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0461    0.0003    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0022    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-6           5      D0   -0.0904   -0.0088   -0.1695     0.0000     0.0002    0.0000
                      DL   -0.0604    0.0015   -0.1160     0.0000     0.0001    0.0000
                      LL   -0.0188    0.0004   -0.0361     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.8817    0.0293   -4.9996    -0.0002    -0.0084    0.0009
                     EQY   -0.1205   -0.5395   -0.0705     0.0006    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0482    0.0003   -0.0298     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0022   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-6           5      D0   -0.0918   -0.0088   -0.0782     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0614    0.0015   -0.0745     0.0002    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0191    0.0004   -0.0234     0.0001     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.1211    0.0293   -1.6315    -0.0001    -0.0133    0.0009
                     EQY   -0.1328   -0.5395   -0.0213     0.0014    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0498    0.0003   -0.0097     0.0001    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0022   -0.0001    -0.0001     0.0000    0.0000
 
 A-7           5      D0   -0.0868   -0.0073   -0.0500     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0580    0.0026   -0.0352     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0180    0.0008   -0.0117     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.2933    0.2799    1.8379     0.0000    -0.0074    0.0009
                     EQY   -0.0902   -0.5544   -0.0089     0.0001    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0441    0.0020    0.0109     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0023   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-7           5      D0   -0.0904   -0.0073   -0.1381     0.0000     0.0001    0.0000
                      DL   -0.0604    0.0026   -0.0950     0.0000     0.0001    0.0000
                      LL   -0.0188    0.0008   -0.0296     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.8817    0.2799   -2.0242    -0.0005    -0.0083    0.0009
                     EQY   -0.1205   -0.5544   -0.0315     0.0006    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0482    0.0020   -0.0122     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0023   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-7           5      D0   -0.0918   -0.0073   -0.0712     0.0000    -0.0002    0.0000
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                      DL   -0.0614    0.0026   -0.0780     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0191    0.0008   -0.0245     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.1211    0.2799   -0.6847    -0.0006    -0.0131    0.0009
                     EQY   -0.1328   -0.5544   -0.0111     0.0008    -0.0003   -0.0001
                     WLX   -0.0498    0.0020   -0.0041     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-7           5      D0   -0.0930   -0.0073   -0.0244     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0622    0.0026   -0.0227     0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0193    0.0008   -0.0070     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3150    0.2799   -0.0652    -0.0009    -0.0122    0.0009
                     EQY   -0.1428   -0.5544   -0.0011     0.0006    -0.0009   -0.0001
                     WLX   -0.0511    0.0020   -0.0004     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-7           5      D0   -0.0934   -0.0073   -0.0352     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0625    0.0026   -0.0320    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0194    0.0008   -0.0101     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3874    0.2799    0.0030    -0.0056    -0.0095    0.0009
                     EQY   -0.1465   -0.5544   -0.0003    -0.0028    -0.0023   -0.0001
                     WLX   -0.0516    0.0020    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0023    0.0000     0.0001    -0.0001    0.0000
 
 G-7           5      D0   -0.0959   -0.0073   -0.0506     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0643    0.0026   -0.0552     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0200    0.0008   -0.0172     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.8022    0.2799    0.0012    -0.0032    -0.0089    0.0009
                     EQY   -0.1678   -0.5544    0.0001    -0.0017    -0.0006   -0.0001
                     WLX   -0.0545    0.0020    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0023    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 H-7           5      D0   -0.0984   -0.0073   -0.0507     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0660    0.0026   -0.0554     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0205    0.0008   -0.0173     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.2059    0.2799   -0.0007    -0.0032    -0.0081    0.0009
                     EQY   -0.1886   -0.5544    0.0007    -0.0017     0.0009   -0.0001
                     WLX   -0.0572    0.0020    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0023    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 I-7           5      D0   -0.1009   -0.0073   -0.0531     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0677    0.0026   -0.0596     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0210    0.0008   -0.0186     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.6235    0.2799   -0.0031    -0.0032    -0.0081    0.0009
                     EQY   -0.2101   -0.5544    0.0017    -0.0017     0.0025   -0.0001
                     WLX   -0.0601    0.0020    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0023    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 J-7           5      D0   -0.1037   -0.0073   -0.0288     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0697    0.0026   -0.0228     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0216    0.0008   -0.0071     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -10.0912    0.2799   -0.0058    -0.0032    -0.0086    0.0009
                     EQY   -0.2341   -0.5544    0.0027    -0.0018     0.0041   -0.0001
                     WLX   -0.0633    0.0020    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0023    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 A-8           5      D0   -0.0868   -0.0061   -0.1333     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0580    0.0034   -0.0723     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0180    0.0010   -0.0227     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.2933    0.4683   -3.8974    -0.0007    -0.0099    0.0009
                     EQY   -0.0902   -0.5656   -0.2103     0.0004    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0441    0.0033   -0.0228     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0023   -0.0008     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-8           5      D0   -0.0904   -0.0061   -0.1159     0.0000     0.0002    0.0000
                      DL   -0.0604    0.0034   -0.0840     0.0000     0.0001    0.0000
                      LL   -0.0188    0.0010   -0.0261     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.8817    0.4683    0.2279    -0.0007    -0.0083    0.0009
                     EQY   -0.1205   -0.5656   -0.0033     0.0006    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0482    0.0033    0.0012     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-8           5      D0   -0.0918   -0.0061   -0.0439     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0614    0.0034   -0.0428     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0191    0.0010   -0.0136     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.1211    0.4683    0.0485    -0.0009    -0.0135    0.0009
                     EQY   -0.1328   -0.5656   -0.0085     0.0005    -0.0003   -0.0001
                     WLX   -0.0498    0.0033    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
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 F-8           5      D0   -0.0934   -0.0061   -0.0384     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0625    0.0034   -0.0570     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0194    0.0010   -0.0179     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3874    0.4683    0.0518    -0.0044    -0.0107    0.0009
                     EQY   -0.1465   -0.5656   -0.0056    -0.0019    -0.0024   -0.0001
                     WLX   -0.0516    0.0033    0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0023    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 G-8           5      D0   -0.0959   -0.0061   -0.0515     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0643    0.0034   -0.1075     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0200    0.0010   -0.0335     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.8022    0.4683    0.0218    -0.0026    -0.0106    0.0009
                     EQY   -0.1678   -0.5656    0.0022    -0.0010    -0.0006   -0.0001
                     WLX   -0.0545    0.0033    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0023    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-8           5      D0   -0.0984   -0.0061   -0.0503     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0660    0.0034   -0.1082     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0205    0.0010   -0.0337     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.2059    0.4683   -0.0139    -0.0026    -0.0099    0.0009
                     EQY   -0.1886   -0.5656    0.0133    -0.0010     0.0008   -0.0001
                     WLX   -0.0572    0.0033   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0023    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 I-8           5      D0   -0.1009   -0.0061   -0.0510     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0677    0.0034   -0.1165     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0210    0.0010   -0.0363     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.6235    0.4683   -0.0580    -0.0026    -0.0100    0.0009
                     EQY   -0.2101   -0.5656    0.0321    -0.0010     0.0023   -0.0001
                     WLX   -0.0601    0.0033   -0.0004     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0023    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 J-8           5      D0   -0.1037   -0.0061   -0.0458     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0697    0.0034   -0.0767     0.0002    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0216    0.0010   -0.0239     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -10.0912    0.4683   -0.1510    -0.0026    -0.0102    0.0009
                     EQY   -0.2341   -0.5656    0.0709    -0.0010     0.0039   -0.0001
                     WLX   -0.0633    0.0033   -0.0010     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0023    0.0003     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 A-9           5      D0   -0.0868   -0.0047   -0.0979     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0580    0.0043   -0.0457     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0180    0.0013   -0.0145     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.2933    0.6966   -1.0166    -0.0009    -0.0090    0.0009
                     EQY   -0.0902   -0.5791   -0.2116     0.0004    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0441    0.0048   -0.0058     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0024   -0.0008     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-9           5      D0   -0.0904   -0.0047   -0.1126     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0604    0.0043   -0.0623     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0188    0.0013   -0.0195     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.8817    0.6966   -2.2709    -0.0009    -0.0128    0.0009
                     EQY   -0.1205   -0.5791   -0.1081     0.0005    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0482    0.0048   -0.0134     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0024   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-10          5      D0   -0.0868   -0.0034   -0.0654     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0580    0.0053   -0.0213     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0180    0.0016   -0.0069     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.2933    0.9249    1.8593    -0.0017    -0.0091    0.0009
                     EQY   -0.0902   -0.5926   -0.2302     0.0005    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0441    0.0064    0.0112     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0025   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-10          5      D0   -0.0886   -0.0034   -0.0736     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0592    0.0053   -0.0288     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0184    0.0016   -0.0092     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.5875    0.9249    1.2293    -0.0011    -0.0139    0.0009
                     EQY   -0.1054   -0.5926   -0.1547     0.0005    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0461    0.0064    0.0074     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0004   -0.0025   -0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-10          5      D0   -0.0904   -0.0034   -0.0797     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0604    0.0053   -0.0366     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0188    0.0016   -0.0116     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -7.8817    0.9249    0.7772    -0.0009    -0.0127    0.0009
                     EQY   -0.1205   -0.5926   -0.0970     0.0005    -0.0002   -0.0001
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                     WLX   -0.0482    0.0064    0.0047     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0025   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-10          5      D0   -0.0918   -0.0034   -0.0724     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0614    0.0053   -0.0398     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0191    0.0016   -0.0125     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.1211    0.9249    0.5268    -0.0007    -0.0124    0.0009
                     EQY   -0.1328   -0.5926   -0.0647     0.0004    -0.0008   -0.0001
                     WLX   -0.0498    0.0064    0.0032     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0025   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-10          5      D0   -0.0930   -0.0034   -0.0656     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0622    0.0053   -0.0406     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0193    0.0016   -0.0128     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3150    0.9249    0.3633    -0.0005    -0.0118    0.0009
                     EQY   -0.1428   -0.5926   -0.0426     0.0004    -0.0020   -0.0001
                     WLX   -0.0511    0.0064    0.0022     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0025   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-10          5      D0   -0.0934   -0.0034   -0.0630     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0625    0.0053   -0.0409     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0194    0.0016   -0.0128     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.3874    0.9249    0.3134    -0.0004    -0.0116    0.0009
                     EQY   -0.1465   -0.5926   -0.0354     0.0002    -0.0021   -0.0001
                     WLX   -0.0516    0.0064    0.0019     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0025   -0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 G-10          5      D0   -0.0959   -0.0034   -0.0512     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0643    0.0053   -0.0426     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0200    0.0016   -0.0133     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -8.8022    0.9249    0.0953    -0.0003    -0.0115    0.0009
                     EQY   -0.1678   -0.5926    0.0091     0.0002    -0.0005   -0.0001
                     WLX   -0.0545    0.0064    0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0025    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-10          5      D0   -0.0984   -0.0034   -0.0454     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0660    0.0053   -0.0440     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0205    0.0016   -0.0138     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.2059    0.9249   -0.0610    -0.0002    -0.0110    0.0009
                     EQY   -0.1886   -0.5926    0.0586     0.0002     0.0007   -0.0001
                     WLX   -0.0572    0.0064   -0.0004     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0025    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-10          5      D0   -0.1009   -0.0034   -0.0421     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0677    0.0053   -0.0454     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0210    0.0016   -0.0142     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -9.6235    0.9249   -0.2584    -0.0004    -0.0108    0.0009
                     EQY   -0.2101   -0.5926    0.1445     0.0003     0.0020   -0.0001
                     WLX   -0.0601    0.0064   -0.0017     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0025    0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 J-10          5      D0   -0.1037   -0.0034   -0.0390     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0697    0.0053   -0.0481     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0216    0.0016   -0.0150     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -10.0912    0.9249   -0.6669    -0.0007    -0.0112    0.0009
                     EQY   -0.2341   -0.5926    0.3370     0.0004     0.0032   -0.0001
                     WLX   -0.0633    0.0064   -0.0043     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0025    0.0012     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 A-1           6      D0   -0.1377   -0.0236   -0.1101     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0914   -0.0035   -0.0479     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0284   -0.0011   -0.0153     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.7775   -1.4443   -2.0278     0.0016    -0.0094    0.0011
                     EQY   -0.1366   -0.7228   -0.2373     0.0005    -0.0001    0.0001
                     WLX   -0.0705   -0.0096   -0.0121     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0030   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-1           6      D0   -0.1372   -0.0232   -0.1034     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0913   -0.0036   -0.0457     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0283   -0.0012   -0.0145     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.2318   -1.4245   -1.4905     0.0008    -0.0080    0.0015
                     EQY   -0.1548   -0.7108   -0.1664     0.0004    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0768   -0.0095   -0.0089     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0065   -0.0029   -0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-1           6      D0   -0.1418   -0.0237   -0.0935     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0937   -0.0035   -0.0453     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0291   -0.0011   -0.0144     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX  -12.4847   -1.4465   -1.0491     0.0010    -0.0131    0.0022
                     EQY   -0.1731   -0.7243   -0.1029     0.0004    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0753   -0.0096   -0.0063     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0029   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-1           6      D0   -0.1454   -0.0240   -0.0843     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0969   -0.0035   -0.0464     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0301   -0.0011   -0.0148     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9535   -1.4550   -0.7511     0.0006    -0.0136   -0.0006
                     EQY   -0.1852   -0.7273   -0.0605     0.0004    -0.0004   -0.0002
                     WLX   -0.0784   -0.0097   -0.0045     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0030   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-1           6      D0   -0.1472   -0.0239   -0.0762     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0983   -0.0035   -0.0467     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0305   -0.0011   -0.0148     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.2213   -1.4537   -0.5257     0.0004    -0.0153    0.0017
                     EQY   -0.1896   -0.7272   -0.0403     0.0003    -0.0012   -0.0002
                     WLX   -0.0802   -0.0096   -0.0032     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0006   -0.0030   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-1           6      D0   -0.1478   -0.0239   -0.0725     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0988   -0.0035   -0.0471     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0306   -0.0012   -0.0150     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3400   -1.4529   -0.4485     0.0003    -0.0151    0.0006
                     EQY   -0.1964   -0.7271   -0.0323     0.0002    -0.0012    0.0001
                     WLX   -0.0809   -0.0096   -0.0027     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0006   -0.0030   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-1           6      D0   -0.1513   -0.0240   -0.0584     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1011   -0.0035   -0.0475     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0313   -0.0011   -0.0151     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.9363   -1.4546   -0.1547     0.0001    -0.0129    0.0010
                     EQY   -0.2331   -0.7268    0.0119     0.0002    -0.0002    0.0001
                     WLX   -0.0851   -0.0097   -0.0009     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0030    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-1           6      D0   -0.1548   -0.0240   -0.0510     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1036   -0.0035   -0.0474     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0321   -0.0011   -0.0150     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.4788   -1.4541    0.0528     0.0001    -0.0140    0.0011
                     EQY   -0.2663   -0.7267    0.0639     0.0002     0.0006    0.0001
                     WLX   -0.0885   -0.0096    0.0004     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0030    0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-1           6      D0   -0.1584   -0.0240   -0.0454     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1061   -0.0034   -0.0475     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0329   -0.0011   -0.0150     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.0462   -1.4550    0.2929     0.0002    -0.0157    0.0015
                     EQY   -0.3004   -0.7272    0.1523     0.0003     0.0013    0.0001
                     WLX   -0.0922   -0.0097    0.0019     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0030    0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-1           6      D0   -0.1629   -0.0243   -0.0387     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1093   -0.0037   -0.0470    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0339   -0.0012   -0.0149     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.7272   -1.4567    0.6886     0.0003    -0.0161    0.0027
                     EQY   -0.3364   -0.7288    0.2990     0.0003     0.0018   -0.0001
                     WLX   -0.0964   -0.0096    0.0044     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0010   -0.0030    0.0011     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-2           6      D0   -0.1381   -0.0220   -0.0747     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0915   -0.0021   -0.0271     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0284   -0.0007   -0.0090     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.7862   -1.1343    0.9977     0.0008    -0.0093    0.0013
                     EQY   -0.1364   -0.7345   -0.1979     0.0000    -0.0001    0.0001
                     WLX   -0.0705   -0.0076    0.0057     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0030   -0.0008     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-2           6      D0    0.0000   -0.0219-156234100000000.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL    0.0000   -0.0021   -0.0249     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL    0.0000   -0.0007   -0.0082     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX-1424.7790   -1.1305    1.4174     0.0000    -0.0098    0.0000
                     EQY   -0.1539   -0.7492   -0.1318     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0717   -0.0076    0.0082     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0030   -0.0005     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-2           6      D0   -0.1385   -0.0218   -0.0624     0.0000    -0.0001    0.0000
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                      DL   -0.0918   -0.0021   -0.0226     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0285   -0.0007   -0.0074     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.0914   -1.1267    1.8519     0.0007    -0.0103    0.0010
                     EQY   -0.1714   -0.7630   -0.0763     0.0002    -0.0001   -0.0004
                     WLX   -0.0729   -0.0075    0.0108     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0030   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-3           6      D0   -0.1381   -0.0203   -0.0405     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0917   -0.0007   -0.0049     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0285   -0.0003   -0.0023     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.7701   -0.8331    4.0300     0.0005    -0.0102    0.0012
                     EQY   -0.1367   -0.7287   -0.1639    -0.0001     0.0001   -0.0004
                     WLX   -0.0704   -0.0058    0.0235     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0032   -0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-3           6      D0    0.0000   -0.0205-156234100000000.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL    0.0000   -0.0007   -0.0363     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL    0.0000   -0.0002   -0.0119     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -0.2128   -0.8430    0.0002     0.0000    -0.0101    0.0000
                     EQY    0.0000   -0.7303    0.0000     0.0000     0.0001    0.0000
                     WLX    0.0000   -0.0058    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0000   -0.0031    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-3           6      D0   -0.1348   -0.0206   -0.1004     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0895   -0.0007   -0.0678     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0277   -0.0002   -0.0215     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.7611   -0.8530   -1.9245    -0.0006    -0.0100    0.0011
                     EQY   -0.1684   -0.7311   -0.0378     0.0002    -0.0001   -0.0002
                     WLX   -0.0710   -0.0058   -0.0113     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0031   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-3           6      D0   -0.1455   -0.0206   -0.0703     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0970   -0.0005   -0.0557     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0301   -0.0002   -0.0180     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9532   -0.8571   -0.9008    -0.0005    -0.0128    0.0491
                     EQY   -0.1883   -0.7178    0.0352    -0.0002    -0.0002   -0.0341
                     WLX   -0.0783   -0.0058   -0.0053     0.0000    -0.0001    0.0004
                     WLY   -0.0008   -0.0031    0.0002     0.0000     0.0000   -0.0002
 
 E-3           6      D0   -0.1483   -0.0206-9029128000000.0000     0.0007    -0.0001   -0.0001
                      DL   -0.0990   -0.0007   -0.0726     0.0000    -0.0001   -0.0001
                      LL   -0.0307   -0.0003   -0.0231     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3635   -0.8625    0.0001    -0.0012    -0.0129   -0.1537
                     EQY   -0.2005   -0.7134    0.0000    -0.0004    -0.0007   -0.1034
                     WLX   -0.0809   -0.0059    0.0000     0.0000    -0.0001   -0.0012
                     WLY   -0.0007   -0.0032    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0006
 
 F-3           6      D0   -0.1479   -0.0206   -0.0585     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0989   -0.0007   -0.0784     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0306   -0.0003   -0.0249     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3680   -0.8641   -0.1282    -0.0009    -0.0130    0.1068
                     EQY   -0.1986   -0.7120   -0.0093     0.0006    -0.0008   -0.0751
                     WLX   -0.0810   -0.0059   -0.0008     0.0000    -0.0001    0.0009
                     WLY    0.0007   -0.0032    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0004
 
 G-3           6      D0   -0.1514   -0.0202   -0.0608     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1012   -0.0008   -0.1047     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0313   -0.0003   -0.0331     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.9468   -0.8596   -0.0453    -0.0006    -0.0129    0.1320
                     EQY   -0.2334   -0.7118    0.0035     0.0005    -0.0002   -0.0930
                     WLX   -0.0848   -0.0058   -0.0003     0.0000    -0.0001    0.0011
                     WLY   -0.0007   -0.0032    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0005
 
 H-3           6      D0   -0.1548   -0.0200   -0.0587     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1036   -0.0009   -0.1050     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0321   -0.0003   -0.0332     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.4906   -0.8573    0.0155    -0.0005    -0.0139    0.1322
                     EQY   -0.2663   -0.7119    0.0187     0.0005     0.0005   -0.0931
                     WLX   -0.0883   -0.0058    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0011
                     WLY    0.0008   -0.0033    0.0001     0.0000     0.0000   -0.0005
 
 I-3           6      D0   -0.1585   -0.0197   -0.0586     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1061   -0.0010   -0.1123     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0329   -0.0004   -0.0355     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.0565   -0.8563    0.0859    -0.0005    -0.0149    0.1365
                     EQY   -0.3001   -0.7124    0.0447     0.0005     0.0012   -0.0962
                     WLX   -0.0920   -0.0056    0.0006     0.0000    -0.0001    0.0011
                     WLY    0.0010   -0.0034    0.0002     0.0000     0.0000   -0.0005
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 J-3           6      D0   -0.1630   -0.0189   -0.0508     0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1094   -0.0013   -0.0739     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0339   -0.0004   -0.0233     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.7296   -0.8560    0.2266    -0.0005    -0.0150    0.1384
                     EQY   -0.3361   -0.7134    0.0983     0.0005     0.0017   -0.0975
                     WLX   -0.0963   -0.0053    0.0014     0.0000    -0.0001    0.0011
                     WLY    0.0013   -0.0036    0.0004     0.0000     0.0000   -0.0005
 
 A-4           6      D0   -0.1380   -0.0189   -0.1057     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0913    0.0001   -0.0651     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0283    0.0000   -0.0216     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.7795   -0.5815   -1.9680     0.0004    -0.0077    0.0017
                     EQY   -0.1363   -0.7579   -0.0322     0.0000    -0.0001    0.0014
                     WLX   -0.0705   -0.0044   -0.0117     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0036   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-4           6      D0    0.0000   -0.0191-156234100000000.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL    0.0000    0.0000   -0.0601     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL    0.0000    0.0000   -0.0196     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -0.2117   -0.5915    0.0000     0.0000    -0.0086    0.0000
                     EQY    0.0000   -0.7517    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLX    0.0000   -0.0043    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0000   -0.0034    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-4           6      D0   -0.1338   -0.0194   -0.0792     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0891    0.0000   -0.0550     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0276    0.0000   -0.0175     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.6639   -0.6015    0.0371    -0.0006    -0.0095    0.0013
                     EQY   -0.1655   -0.7446   -0.0165     0.0002    -0.0001    0.0001
                     WLX   -0.0704   -0.0042    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0032   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-4           6      D0   -0.1456   -0.0193   -0.0599     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0969    0.0001   -0.0652     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0300    0.0000   -0.0210     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9505   -0.5958    0.0144    -0.0006    -0.0130    0.0739
                     EQY   -0.1893   -0.7200   -0.0078    -0.0006    -0.0002   -0.0517
                     WLX   -0.0783   -0.0041    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0006
                     WLY   -0.0008   -0.0031    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0003
 
 E-4           6      D0   -0.1483   -0.0193   -0.0267     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0990    0.0002   -0.0230     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0307    0.0000   -0.0072     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3632   -0.5944    0.0014    -0.0012    -0.0168    0.0267
                     EQY   -0.2005   -0.7027   -0.0007    -0.0004    -0.0006   -0.0181
                     WLX   -0.0809   -0.0041    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0002
                     WLY   -0.0007   -0.0031    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0001
 
 F-4           6      D0   -0.1481   -0.0195   -0.0424     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0990    0.0003   -0.0348     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0307    0.0000   -0.0111     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3984   -0.5963   -0.0066    -0.0017    -0.0209    0.0707
                     EQY   -0.2002   -0.6986   -0.0005     0.0008    -0.0013   -0.0494
                     WLX   -0.0811   -0.0041    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0006
                     WLY    0.0007   -0.0031    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0003
 
 G-4           6      D0   -0.1516   -0.0190   -0.0600     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.1013    0.0004   -0.0578     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0314    0.0000   -0.0183     0.0000    -0.0001    0.0000
                     EQX  -13.9733   -0.5914   -0.0024    -0.0012    -0.0211    0.0981
                     EQY   -0.2339   -0.6949    0.0002     0.0009    -0.0003   -0.0688
                     WLX   -0.0850   -0.0041    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0008
                     WLY   -0.0007   -0.0030    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0004
 
 H-4           6      D0   -0.1551   -0.0188   -0.0600     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.1037    0.0004   -0.0580     0.0000    -0.0002    0.0000
                      LL   -0.0321    0.0001   -0.0183     0.0000    -0.0001    0.0000
                     EQX  -14.5195   -0.5894    0.0008    -0.0011    -0.0228    0.0982
                     EQY   -0.2662   -0.6932    0.0010     0.0010     0.0009   -0.0690
                     WLX   -0.0885   -0.0040    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0008
                     WLY    0.0008   -0.0030    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0004
 
 I-4           6      D0   -0.1587   -0.0185   -0.0628     0.0000    -0.0003    0.0000
                      DL   -0.1062    0.0004   -0.0624     0.0000    -0.0002    0.0000
                      LL   -0.0329    0.0001   -0.0197     0.0000    -0.0001    0.0000
                     EQX  -15.0872   -0.5887    0.0046    -0.0010    -0.0243    0.1026
                     EQY   -0.2995   -0.6920    0.0024     0.0010     0.0019   -0.0721
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                     WLX   -0.0921   -0.0040    0.0000     0.0000    -0.0002    0.0008
                     WLY    0.0010   -0.0030    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0004
 
 J-4           6      D0   -0.1633   -0.0178   -0.0340     0.0001    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.1096    0.0003   -0.0240     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0340    0.0001   -0.0076     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.7618   -0.5884    0.0086    -0.0010    -0.0239    0.0417
                     EQY   -0.3350   -0.6893    0.0037     0.0012     0.0027   -0.0288
                     WLX   -0.0965   -0.0039    0.0001     0.0000    -0.0002    0.0003
                     WLY    0.0013   -0.0031    0.0000     0.0000    -0.0001   -0.0002
 
 A-5           6      D0   -0.1386   -0.0165   -0.0702     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0925    0.0016   -0.0422     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0287    0.0005   -0.0145     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.7815   -0.2202    1.5198     0.0003    -0.0077    0.0010
                     EQY   -0.1362   -0.7607   -0.0139    -0.0002    -0.0001   -0.0015
                     WLX   -0.0705   -0.0017    0.0088     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0038   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-5           6      D0   -0.1358   -0.0164   -0.7608     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0907    0.0015    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0282    0.0005    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX   -1.2230   -0.2218    0.0000     0.0000    -0.0087    0.0000
                     EQY    0.0000   -0.7659    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLX    0.0000   -0.0016    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY    0.0000   -0.0039    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-5           6      D0   -0.1330   -0.0164   -0.0515     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0889    0.0015   -0.0355     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0276    0.0005   -0.0115     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.6330   -0.2233    2.6607    -0.0004    -0.0096    0.0016
                     EQY   -0.1642   -0.7688   -0.0197     0.0002    -0.0001   -0.0005
                     WLX   -0.0702   -0.0014    0.0157     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0039   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-5           6      D0   -0.1455   -0.0163   -0.0420     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0968    0.0014   -0.0489     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0301    0.0005   -0.0159     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9495   -0.2218    1.2667    -0.0003    -0.0130    0.0633
                     EQY   -0.1907   -0.7597   -0.0097    -0.0022    -0.0001   -0.0442
                     WLX   -0.0782   -0.0011    0.0075     0.0000    -0.0001    0.0005
                     WLY   -0.0008   -0.0041    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0002
 
 A-6           6      D0   -0.1378   -0.0146   -0.1038     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0910    0.0032   -0.0642     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0282    0.0010   -0.0213     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.7815    0.0546   -1.5332    -0.0003    -0.0076    0.0012
                     EQY   -0.1361   -0.7583   -0.0268    -0.0001    -0.0001    0.0014
                     WLX   -0.0705   -0.0002   -0.0089     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0035   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-6           6      D0   -0.1348   -0.0145   -0.7608     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0892    0.0033    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0277    0.0010    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX-3782.2300    0.0554   -3.0718     0.0000    -0.0077    0.0000
                     EQY   -0.1502   -0.7633   -0.0436     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0703   -0.0001   -0.0181     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0035   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-6           6      D0   -0.1318   -0.0144   -0.1783     0.0000     0.0001    0.0000
                      DL   -0.0874    0.0033   -0.1150     0.0000     0.0001    0.0000
                      LL   -0.0271    0.0010   -0.0360     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.6176    0.0563   -4.6104     0.0000    -0.0077    0.0013
                     EQY   -0.1642   -0.7659   -0.0604     0.0001    -0.0001    0.0005
                     WLX   -0.0701    0.0002   -0.0274     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0035   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-6           6      D0   -0.1456   -0.0144   -0.1044     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0968    0.0031   -0.0856     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0301    0.0010   -0.0272     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9488    0.0561   -2.2565    -0.0001    -0.0130    0.0631
                     EQY   -0.1919   -0.7574   -0.0295    -0.0021    -0.0001   -0.0440
                     WLX   -0.0782    0.0003   -0.0134     0.0000    -0.0001    0.0005
                     WLY   -0.0008   -0.0036   -0.0001     0.0000     0.0000   -0.0002
 
 A-7           6      D0   -0.1384   -0.0125   -0.0655     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0921    0.0049   -0.0388     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0286    0.0015   -0.0135     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX  -11.7792    0.4048    1.9056    -0.0004    -0.0076    0.0014
                     EQY   -0.1360   -0.7581   -0.0098     0.0000    -0.0001   -0.0014
                     WLX   -0.0705    0.0022    0.0112     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0035   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-7           6      D0    0.0000   -0.0125-156234100000000.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0051   -0.0670     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0015   -0.0217     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX -759.2571    0.4071   -0.0301     0.0000    -0.0076    0.0000
                     EQY   -0.1499   -0.7519   -0.0119     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0702    0.0024   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0033   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-7           6      D0   -0.1295   -0.0125   -0.1467     0.0000     0.0001    0.0000
                      DL   -0.0858    0.0053   -0.0952     0.0000     0.0001    0.0000
                      LL   -0.0267    0.0016   -0.0299     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.5959    0.4093   -1.9657    -0.0002    -0.0077    0.0013
                     EQY   -0.1639   -0.7448   -0.0315     0.0001    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0700    0.0026   -0.0118     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0031   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-7           6      D0   -0.1456   -0.0129   -0.0924     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0968    0.0050   -0.0833     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0301    0.0015   -0.0265     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9475    0.4181   -0.9475    -0.0001    -0.0131    0.0737
                     EQY   -0.1937   -0.7218   -0.0153    -0.0006     0.0000   -0.0515
                     WLX   -0.0782    0.0028   -0.0057     0.0000    -0.0001    0.0006
                     WLY   -0.0008   -0.0031   -0.0001     0.0000     0.0000   -0.0003
 
 E-7           6      D0   -0.1491   -0.0130   -0.0297     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0991    0.0048   -0.0248     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0308    0.0014   -0.0077     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3639    0.4260   -0.0903     0.0007    -0.0167    0.0267
                     EQY   -0.2144   -0.7055   -0.0015    -0.0004     0.0005   -0.0181
                     WLX   -0.0808    0.0029   -0.0005     0.0000    -0.0001    0.0002
                     WLY   -0.0011   -0.0031    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0001
 
 F-7           6      D0   -0.1496   -0.0132   -0.0419     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0993    0.0048   -0.0338     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0309    0.0014   -0.0108     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.4002    0.4298    0.0043     0.0014    -0.0208    0.0707
                     EQY   -0.2303   -0.7017   -0.0005     0.0008     0.0011   -0.0494
                     WLX   -0.0810    0.0029    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0006
                     WLY   -0.0014   -0.0031    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0003
 
 G-7           6      D0   -0.1532   -0.0129   -0.0600     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1020    0.0047   -0.0578     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0318    0.0014   -0.0182     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.9757    0.4286    0.0016     0.0011    -0.0209    0.0981
                     EQY   -0.2395   -0.6982    0.0002     0.0008     0.0002   -0.0688
                     WLX   -0.0850    0.0029    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0008
                     WLY   -0.0013   -0.0030    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0004
 
 H-7           6      D0   -0.1567   -0.0127   -0.0600     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1045    0.0047   -0.0580     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0325    0.0014   -0.0183     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.5225    0.4281   -0.0010     0.0010    -0.0226    0.0982
                     EQY   -0.2502   -0.6966    0.0010     0.0009    -0.0010   -0.0690
                     WLX   -0.0886    0.0029    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0008
                     WLY   -0.0015   -0.0030    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0004
 
 I-7           6      D0   -0.1602   -0.0124   -0.0629     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.1070    0.0047   -0.0624     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0333    0.0014   -0.0197     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.0907    0.4280   -0.0043     0.0010    -0.0241    0.1026
                     EQY   -0.2617   -0.6954    0.0024     0.0010    -0.0020   -0.0721
                     WLX   -0.0924    0.0030    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0008
                     WLY   -0.0017   -0.0030    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0004
 
 J-7           6      D0   -0.1645   -0.0117   -0.0341     0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1098    0.0046   -0.0241     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0341    0.0014   -0.0076     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.7654    0.4281   -0.0080     0.0010    -0.0237    0.0417
                     EQY   -0.2811   -0.6928    0.0038     0.0012    -0.0027   -0.0288
                     WLX   -0.0968    0.0031   -0.0001     0.0000    -0.0001    0.0003
                     WLY   -0.0020   -0.0031    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0002
 
 A-8           6      D0   -0.1377   -0.0109   -0.1462     0.0000    -0.0001    0.0000
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                      DL   -0.0914    0.0060   -0.0717     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0283    0.0018   -0.0230     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.7697    0.6659   -4.1496    -0.0005    -0.0102    0.0013
                     EQY   -0.1355   -0.7351   -0.2218    -0.0001    -0.0002    0.0004
                     WLX   -0.0704    0.0043   -0.0241     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0032   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-8           6      D0    0.0000   -0.0109-156234100000000.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL    0.0000    0.0062   -0.0752     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL    0.0000    0.0019   -0.0239     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX -854.3299    0.6696   -2.0650     0.0000    -0.0090    0.0000
                     EQY   -0.1500   -0.7381   -0.1159     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0704    0.0044   -0.0121     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0031   -0.0005     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-8           6      D0   -0.1305   -0.0109   -0.1239     0.0000     0.0002    0.0000
                      DL   -0.0869    0.0063   -0.0787     0.0000     0.0001    0.0000
                      LL   -0.0270    0.0019   -0.0248     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.6705    0.6732    0.0257    -0.0002    -0.0077    0.0013
                     EQY   -0.1646   -0.7401   -0.0100     0.0002    -0.0001    0.0001
                     WLX   -0.0705    0.0045   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0031    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-8           6      D0   -0.1456   -0.0109   -0.0635     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0966    0.0063   -0.0505     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0300    0.0019   -0.0163     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9480    0.6808    0.0758    -0.0003    -0.0131    0.0491
                     EQY   -0.1949   -0.7248   -0.0134    -0.0002     0.0001   -0.0341
                     WLX   -0.0782    0.0046    0.0004     0.0000    -0.0001    0.0004
                     WLY   -0.0008   -0.0031    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0002
 
 E-8           6      D0   -0.1491   -0.0110-10017480000000.0000     0.0008    -0.0002   -0.0001
                      DL   -0.0991    0.0061   -0.0585     0.0000    -0.0001   -0.0001
                      LL   -0.0308    0.0018   -0.0188     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3642    0.6928   -0.0002     0.0007    -0.0129   -0.1592
                     EQY   -0.2144   -0.7196    0.0000    -0.0004     0.0006    0.1061
                     WLX   -0.0808    0.0047    0.0000     0.0000    -0.0001   -0.0013
                     WLY   -0.0011   -0.0032    0.0000     0.0000     0.0000    0.0006
 
 F-8           6      D0   -0.1492   -0.0111   -0.0498     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0990    0.0060   -0.0587     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0308    0.0018   -0.0188     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3698    0.6962    0.0817     0.0007    -0.0129    0.1068
                     EQY   -0.2332   -0.7180   -0.0088     0.0006     0.0007   -0.0751
                     WLX   -0.0808    0.0047    0.0005     0.0000    -0.0001    0.0009
                     WLY   -0.0014   -0.0032    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0004
 
 G-8           6      D0   -0.1529   -0.0108   -0.0611     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1018    0.0059   -0.1044     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0317    0.0018   -0.0330     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.9495    0.6955    0.0305     0.0005    -0.0128    0.1320
                     EQY   -0.2395   -0.7175    0.0030     0.0005     0.0001   -0.0930
                     WLX   -0.0849    0.0048    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0011
                     WLY   -0.0013   -0.0032    0.0000     0.0000     0.0000   -0.0005
 
 H-8           6      D0   -0.1564   -0.0107   -0.0593     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1042    0.0057   -0.1052     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0324    0.0017   -0.0332     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.4939    0.6951   -0.0195     0.0005    -0.0138    0.1322
                     EQY   -0.2488   -0.7174    0.0187     0.0005    -0.0006   -0.0931
                     WLX   -0.0885    0.0048   -0.0001     0.0000    -0.0001    0.0011
                     WLY   -0.0014   -0.0032    0.0001     0.0000     0.0000   -0.0005
 
 I-8           6      D0   -0.1599   -0.0104   -0.0599     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1068    0.0056   -0.1132     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0332    0.0017   -0.0357     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.0603    0.6949   -0.0812     0.0005    -0.0148    0.1365
                     EQY   -0.2589   -0.7178    0.0450     0.0005    -0.0012   -0.0962
                     WLX   -0.0923    0.0050   -0.0005     0.0000    -0.0001    0.0011
                     WLY   -0.0016   -0.0033    0.0002     0.0000     0.0000   -0.0005
 
 J-8           6      D0   -0.1642   -0.0096   -0.0538     0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1096    0.0052   -0.0760     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0341    0.0016   -0.0240     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.7336    0.6949   -0.2113     0.0005    -0.0148    0.1384
                     EQY   -0.2767   -0.7188    0.0992     0.0004    -0.0017   -0.0975
                     WLX   -0.0967    0.0053   -0.0013     0.0000    -0.0001    0.0011
                     WLY   -0.0019   -0.0036    0.0004     0.0000     0.0000   -0.0005
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 A-9           6      D0   -0.1381   -0.0089   -0.1122     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0918    0.0072   -0.0491     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0285    0.0022   -0.0158     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.7865    0.9752   -1.1215    -0.0007    -0.0093    0.0012
                     EQY   -0.1359   -0.7406   -0.2235     0.0001    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0705    0.0065   -0.0064     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0030   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-9           6      D0    0.0000   -0.0088-156234100000000.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL    0.0000    0.0072   -0.0535     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL    0.0000    0.0022   -0.0171     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX-1639.6360    0.9701   -1.5814     0.0000    -0.0102    0.0000
                     EQY   -0.1520   -0.7540   -0.1603     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLX   -0.0717    0.0065   -0.0091     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0030   -0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-9           6      D0   -0.1365   -0.0087   -0.1230     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0912    0.0072   -0.0579     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0283    0.0022   -0.0183     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.0906    0.9649   -2.0585    -0.0006    -0.0111    0.0011
                     EQY   -0.1680   -0.7665   -0.1093     0.0002    -0.0002    0.0004
                     WLX   -0.0729    0.0065   -0.0120     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0030   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-10          6      D0   -0.1382   -0.0062   -0.0815     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0917    0.0087   -0.0261     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0285    0.0026   -0.0085     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -11.7780    1.2895    1.8860    -0.0017    -0.0093    0.0012
                     EQY   -0.1357   -0.7310   -0.2320     0.0005    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0705    0.0086    0.0113     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0005   -0.0030   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-10          6      D0   -0.1374   -0.0056   -0.0865     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0914    0.0086   -0.0306     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0284    0.0026   -0.0099     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.2330    1.2748    1.3267    -0.0009    -0.0081    0.0014
                     EQY   -0.1486   -0.7191   -0.1641     0.0005    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0766    0.0086    0.0080     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY    0.0057   -0.0029   -0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-10          6      D0   -0.1413   -0.0067   -0.0886     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0945    0.0085   -0.0374     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0293    0.0026   -0.0119     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.4672    1.2890    0.8673    -0.0011    -0.0139    0.0018
                     EQY   -0.1729   -0.7343   -0.1046     0.0005    -0.0002    0.0001
                     WLX   -0.0752    0.0086    0.0052     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0029   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-10          6      D0   -0.1455   -0.0071   -0.0826     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0966    0.0085   -0.0412     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0300    0.0026   -0.0132     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9513    1.2948    0.5511    -0.0007    -0.0138   -0.0006
                     EQY   -0.2025   -0.7364   -0.0659     0.0004     0.0003    0.0002
                     WLX   -0.0783    0.0087    0.0033     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0030   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-10          6      D0   -0.1478   -0.0069   -0.0754     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0981    0.0085   -0.0426     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0305    0.0026   -0.0136     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.2231    1.2966    0.3891    -0.0005    -0.0152    0.0018
                     EQY   -0.2375   -0.7362   -0.0440     0.0004     0.0011    0.0002
                     WLX   -0.0800    0.0087    0.0023     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0013   -0.0030   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-10          6      D0   -0.1487   -0.0069   -0.0719     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0987    0.0084   -0.0432     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0307    0.0025   -0.0138     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3423    1.2953    0.3308    -0.0004    -0.0150    0.0007
                     EQY   -0.2379   -0.7362   -0.0356     0.0002     0.0011   -0.0001
                     WLX   -0.0808    0.0087    0.0020     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0013   -0.0030   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-10          6      D0   -0.1525   -0.0070   -0.0594     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1015    0.0085   -0.0468     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0316    0.0026   -0.0148     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.9393    1.2962    0.1040    -0.0003    -0.0128    0.0010
                     EQY   -0.2395   -0.7359    0.0103     0.0002     0.0001   -0.0001
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                     WLX   -0.0851    0.0087    0.0006     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0030    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-10          6      D0   -0.1560   -0.0070   -0.0531     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1040    0.0085   -0.0482     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0323    0.0026   -0.0152     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.4823    1.2958   -0.0665    -0.0003    -0.0139    0.0011
                     EQY   -0.2478   -0.7359    0.0637     0.0002    -0.0006   -0.0001
                     WLX   -0.0887    0.0087   -0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0030    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-10          6      D0   -0.1596   -0.0070   -0.0499     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1065    0.0085   -0.0503     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0331    0.0026   -0.0159     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.0503    1.2966   -0.2769    -0.0004    -0.0156    0.0015
                     EQY   -0.2570   -0.7363    0.1534     0.0003    -0.0013   -0.0001
                     WLX   -0.0925    0.0087   -0.0018     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0012   -0.0030    0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-10          6      D0   -0.1640   -0.0073   -0.0480    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1095    0.0083   -0.0534    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0340    0.0025   -0.0168     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.7312    1.2979   -0.6419    -0.0005    -0.0159    0.0027
                     EQY   -0.2753   -0.7380    0.3017     0.0003    -0.0018    0.0001
                     WLX   -0.0969    0.0087   -0.0041     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0016   -0.0030    0.0011     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-1           7      D0   -0.1422   -0.0247   -0.1105     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0944   -0.0035   -0.0481     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0293   -0.0012   -0.0154     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.1628   -1.4876   -2.0290     0.0014    -0.0101    0.0013
                     EQY   -0.1399   -0.7375   -0.2357     0.0003    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0727   -0.0099   -0.0121     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0030   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-1           7      D0   -0.1448   -0.0247   -0.1048     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0962   -0.0035   -0.0460     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0299   -0.0012   -0.0147     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.5801   -1.4876   -1.4894     0.0001     0.0002    0.0013
                     EQY   -0.1592   -0.7375   -0.1659     0.0003     0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0755   -0.0099   -0.0089     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0030   -0.0007     0.0000     0.0001    0.0000
 
 C-1           7      D0   -0.1474   -0.0247   -0.0943     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0980   -0.0035   -0.0455     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0304   -0.0012   -0.0145     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9975   -1.4876   -1.0754     0.0006    -0.0082    0.0013
                     EQY   -0.1786   -0.7375   -0.1040     0.0003    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0783   -0.0099   -0.0064     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0030   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-1           7      D0   -0.1495   -0.0247   -0.0847     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0995   -0.0035   -0.0472     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0309   -0.0012   -0.0151     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3372   -1.4876   -0.7591    -0.0001    -0.0144    0.0013
                     EQY   -0.1943   -0.7375   -0.0564     0.0003    -0.0004   -0.0001
                     WLX   -0.0805   -0.0099   -0.0045     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0030   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-1           7      D0   -0.1512   -0.0247   -0.0766     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1007   -0.0035   -0.0467     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0313   -0.0012   -0.0149     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.6124   -1.4876   -0.5240    -0.0004    -0.0142    0.0013
                     EQY   -0.2070   -0.7375   -0.0390     0.0003    -0.0011   -0.0001
                     WLX   -0.0824   -0.0099   -0.0031     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0030   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-1           7      D0   -0.1518   -0.0247   -0.0729     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1011   -0.0035   -0.0488     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0314   -0.0012   -0.0156     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.7150   -1.4876   -0.4393    -0.0001    -0.0133    0.0013
                     EQY   -0.2118   -0.7375   -0.0317     0.0003    -0.0011   -0.0001
                     WLX   -0.0830   -0.0099   -0.0026     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0030   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-1           7      D0   -0.1555   -0.0247   -0.0591     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1037   -0.0035   -0.0493    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0322   -0.0012   -0.0157     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX  -14.3036   -1.4876   -0.1515    -0.0002    -0.0125    0.0013
                     EQY   -0.2390   -0.7375    0.0116     0.0003    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0870   -0.0099   -0.0009     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0030    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-1           7      D0   -0.1590   -0.0247   -0.0518     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1062   -0.0035   -0.0492    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0330   -0.0012   -0.0156     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.8763   -1.4876    0.0518    -0.0002    -0.0132    0.0013
                     EQY   -0.2656   -0.7375    0.0627     0.0003     0.0006   -0.0001
                     WLX   -0.0908   -0.0099    0.0004     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0030    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-1           7      D0   -0.1627   -0.0247   -0.0463    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1087   -0.0035   -0.0493    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0338   -0.0012   -0.0156     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.4688   -1.4876    0.2874    -0.0001    -0.0152    0.0013
                     EQY   -0.2930   -0.7375    0.1495     0.0003     0.0013   -0.0001
                     WLX   -0.0947   -0.0099    0.0019     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0013   -0.0030    0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-1           7      D0   -0.1668   -0.0247   -0.0399    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1116   -0.0035   -0.0486    -0.0002    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0347   -0.0012   -0.0154    -0.0001     0.0000    0.0000
                     EQX  -16.1323   -1.4876    0.6745    -0.0001    -0.0153    0.0013
                     EQY   -0.3237   -0.7375    0.2925     0.0003     0.0018   -0.0001
                     WLX   -0.0991   -0.0099    0.0043     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0014   -0.0030    0.0011     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-2           7      D0   -0.1422   -0.0227   -0.0749     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0944   -0.0021   -0.0280     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0293   -0.0007   -0.0094     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.1628   -1.1637    0.9951     0.0009    -0.0100    0.0013
                     EQY   -0.1399   -0.7225   -0.1972    -0.0002    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0727   -0.0077    0.0057     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0030   -0.0008     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-2           7      D0   -0.1448   -0.0227   -0.0799     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0962   -0.0021   -0.0638     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0299   -0.0007   -0.0248     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.5801   -1.1637    0.9951     0.0000    -0.0050    0.0013
                     EQY   -0.1592   -0.7225   -0.1972     0.0000     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0755   -0.0077    0.0057     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0030   -0.0008     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-2           7      D0   -0.1474   -0.0227   -0.0671     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0980   -0.0021   -0.0264     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0304   -0.0007   -0.0087     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9975   -1.1637    1.5510     0.0007    -0.0009    0.0013
                     EQY   -0.1786   -0.7225   -0.0774    -0.0005     0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0783   -0.0077    0.0090     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0030   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-2           7      D0   -0.1495   -0.0227   -0.0804     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0995   -0.0021   -0.0540     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0309   -0.0007   -0.0176     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3372   -1.1637   -0.8385    -0.0003     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.1943   -0.7225   -0.0145     0.0001     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0805   -0.0077   -0.0050     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0030    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-2           7      D0   -0.1518   -0.0227   -0.0684     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.1011   -0.0021   -0.0681     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0314   -0.0007   -0.0222     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.7150   -1.1637   -0.2812    -0.0004     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.2118   -0.7225   -0.0203     0.0003     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0830   -0.0077   -0.0017     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0030   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-2           7      D0   -0.1555   -0.0227   -0.0628     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.1037   -0.0021   -0.0828     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0322   -0.0007   -0.0268     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.3036   -1.1637   -0.0975    -0.0004     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.2390   -0.7225    0.0075     0.0003     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0870   -0.0077   -0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0030    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-2           7      D0   -0.1590   -0.0227   -0.0581     0.0000     0.0000    0.0000
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                      DL   -0.1062   -0.0021   -0.0829    -0.0001     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0330   -0.0007   -0.0268     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.8763   -1.1637    0.0333    -0.0004     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.2656   -0.7225    0.0404     0.0003     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0908   -0.0077    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0030    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-2           7      D0   -0.1627   -0.0227   -0.0554     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.1087   -0.0021   -0.0871    -0.0001     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0338   -0.0007   -0.0282     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.4688   -1.1637    0.1849    -0.0003     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.2930   -0.7225    0.0962     0.0003     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0947   -0.0077    0.0012     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0013   -0.0030    0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-2           7      D0   -0.1668   -0.0227   -0.0482     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.1116   -0.0021   -0.0645    -0.0001     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0347   -0.0007   -0.0208     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -16.1323   -1.1637    0.4473    -0.0003     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.3237   -0.7225    0.1940     0.0003     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0991   -0.0077    0.0029     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0014   -0.0030    0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-3           7      D0   -0.1422   -0.0207   -0.0408     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0944   -0.0007   -0.0065     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0293   -0.0003   -0.0030     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.1628   -0.8399    4.0282     0.0004    -0.0108    0.0013
                     EQY   -0.1399   -0.7075   -0.1636    -0.0003     0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0727   -0.0055    0.0235     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0029   -0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-3           7      D0   -0.1448   -0.0207   -0.0458     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0962   -0.0007   -0.0393     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0299   -0.0003   -0.0171     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.5801   -0.8399    4.0282     0.0000    -0.0091    0.0013
                     EQY   -0.1592   -0.7075   -0.1636     0.0000     0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0755   -0.0055    0.0235     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0029   -0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-3           7      D0   -0.1474   -0.0207   -0.0942     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0980   -0.0007   -0.0664     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0304   -0.0003   -0.0214     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9975   -0.8399   -1.5802     0.0002    -0.0078    0.0013
                     EQY   -0.1786   -0.7075   -0.0215    -0.0005     0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0783   -0.0055   -0.0093     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0029   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-3           7      D0   -0.1495   -0.0207   -0.0713     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0995   -0.0007   -0.0561     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0309   -0.0003   -0.0181     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3372   -0.8399   -0.9136    -0.0006    -0.0128    0.0013
                     EQY   -0.1943   -0.7075    0.0335    -0.0003    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0805   -0.0055   -0.0054     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0029    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-3           7      D0   -0.1512   -0.0207-4153071000000.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1007   -0.0007-1337497000000.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0313   -0.0003-573212500000.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.6124   -0.8399   -0.1040     0.0000    -0.0123    0.0013
                     EQY   -0.2070   -0.7075   -0.0137     0.0000    -0.0006   -0.0001
                     WLX   -0.0824   -0.0055   -0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0029    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-3           7      D0   -0.1518   -0.0207   -0.0591     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1011   -0.0007   -0.0783     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0314   -0.0003   -0.0249     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.7150   -0.8399   -0.1318    -0.0008    -0.0122    0.0013
                     EQY   -0.2118   -0.7075   -0.0095     0.0004    -0.0008   -0.0001
                     WLX   -0.0830   -0.0055   -0.0008     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0029    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-3           7      D0   -0.1555   -0.0207   -0.0612     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1037   -0.0007   -0.1045     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0322   -0.0003   -0.0331     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.3036   -0.8399   -0.0465    -0.0007    -0.0120    0.0013
                     EQY   -0.2390   -0.7075    0.0036     0.0004    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0870   -0.0055   -0.0003     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0029    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
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 H-3           7      D0   -0.1590   -0.0207   -0.0590     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1062   -0.0007   -0.1047     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0330   -0.0003   -0.0331     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.8763   -0.8399    0.0159    -0.0006    -0.0130    0.0013
                     EQY   -0.2656   -0.7075    0.0192     0.0004     0.0005   -0.0001
                     WLX   -0.0908   -0.0055    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0029    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-3           7      D0   -0.1627   -0.0207   -0.0589     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1087   -0.0007   -0.1120     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0338   -0.0003   -0.0354     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.4688   -0.8399    0.0882    -0.0005    -0.0139    0.0013
                     EQY   -0.2930   -0.7075    0.0459     0.0004     0.0011   -0.0001
                     WLX   -0.0947   -0.0055    0.0006     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0013   -0.0029    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-3           7      D0   -0.1668   -0.0207   -0.0510     0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1116   -0.0007   -0.0737     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0347   -0.0003   -0.0233     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -16.1323   -0.8399    0.2327    -0.0005    -0.0136    0.0013
                     EQY   -0.3237   -0.7075    0.1009     0.0003     0.0016   -0.0001
                     WLX   -0.0991   -0.0055    0.0015     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0014   -0.0029    0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-4           7      D0   -0.1422   -0.0191   -0.1063     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0944    0.0005   -0.0670     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0293    0.0001   -0.0224     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.1628   -0.5726   -1.9686     0.0003    -0.0078    0.0013
                     EQY   -0.1399   -0.6952   -0.0321     0.0000    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0727   -0.0038   -0.0117     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-4           7      D0   -0.1448   -0.0191   -0.1113     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0962    0.0005   -0.1006     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0299    0.0001   -0.0368     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.5801   -0.5726   -1.9686     0.0000    -0.0088    0.0013
                     EQY   -0.1592   -0.6952   -0.0321     0.0000    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0755   -0.0038   -0.0117     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-4           7      D0   -0.1474   -0.0191   -0.0798     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0980    0.0005   -0.0556     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0304    0.0001   -0.0179     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9975   -0.5726    0.0291     0.0000    -0.0096    0.0013
                     EQY   -0.1786   -0.6952   -0.0159    -0.0006    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0783   -0.0038    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-4           7      D0   -0.1495   -0.0191   -0.0608     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0995    0.0005   -0.0652     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0309    0.0001   -0.0210     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3372   -0.5726    0.0147    -0.0008    -0.0130    0.0013
                     EQY   -0.1943   -0.6952   -0.0080    -0.0009    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0805   -0.0038    0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-4           7      D0   -0.1512   -0.0191   -0.0269     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.1007    0.0005   -0.0231     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0313    0.0001   -0.0072     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.6124   -0.5726    0.0014    -0.0014    -0.0171    0.0013
                     EQY   -0.2070   -0.6952   -0.0008    -0.0005    -0.0007   -0.0001
                     WLX   -0.0824   -0.0038    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-4           7      D0   -0.1518   -0.0191   -0.0425     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.1011    0.0005   -0.0349     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0314    0.0001   -0.0112     0.0000    -0.0001    0.0000
                     EQX  -13.7150   -0.5726   -0.0067    -0.0017    -0.0213    0.0013
                     EQY   -0.2118   -0.6952   -0.0005     0.0007    -0.0013   -0.0001
                     WLX   -0.0830   -0.0038    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-4           7      D0   -0.1555   -0.0191   -0.0602     0.0000    -0.0003    0.0000
                      DL   -0.1037    0.0005   -0.0579     0.0000    -0.0002    0.0000
                      LL   -0.0322    0.0001   -0.0183     0.0000    -0.0001    0.0000
                     EQX  -14.3036   -0.5726   -0.0024    -0.0012    -0.0215    0.0013
                     EQY   -0.2390   -0.6952    0.0002     0.0008    -0.0003   -0.0001
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                     WLX   -0.0870   -0.0038    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-4           7      D0   -0.1590   -0.0191   -0.0602     0.0000    -0.0003    0.0000
                      DL   -0.1062    0.0005   -0.0581     0.0000    -0.0002    0.0000
                      LL   -0.0330    0.0001   -0.0184     0.0000    -0.0001    0.0000
                     EQX  -14.8763   -0.5726    0.0008    -0.0011    -0.0233    0.0013
                     EQY   -0.2656   -0.6952    0.0010     0.0009     0.0009   -0.0001
                     WLX   -0.0908   -0.0038    0.0000     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-4           7      D0   -0.1627   -0.0191   -0.0630     0.0000    -0.0003    0.0000
                      DL   -0.1087    0.0005   -0.0625     0.0000    -0.0002    0.0000
                      LL   -0.0338    0.0001   -0.0197     0.0000    -0.0001    0.0000
                     EQX  -15.4688   -0.5726    0.0046    -0.0011    -0.0249    0.0013
                     EQY   -0.2930   -0.6952    0.0024     0.0010     0.0020   -0.0001
                     WLX   -0.0947   -0.0038    0.0000     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY   -0.0013   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-4           7      D0   -0.1668   -0.0191   -0.0341     0.0001    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.1116    0.0005   -0.0241     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0347    0.0001   -0.0076     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -16.1323   -0.5726    0.0087    -0.0010    -0.0242    0.0013
                     EQY   -0.3237   -0.6952    0.0038     0.0012     0.0028   -0.0001
                     WLX   -0.0991   -0.0038    0.0001     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY   -0.0014   -0.0028    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 A-5           7      D0   -0.1422   -0.0168   -0.0714     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0944    0.0021   -0.0441     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0293    0.0006   -0.0153     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.1628   -0.2118    1.5195     0.0003    -0.0078    0.0013
                     EQY   -0.1399   -0.6785   -0.0139    -0.0005    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0727   -0.0014    0.0088     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-5           7      D0   -0.1448   -0.0168   -0.0841     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0962    0.0021   -0.0594     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0299    0.0006   -0.0219     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.5801   -0.2118    1.5195     0.0000    -0.0082    0.0013
                     EQY   -0.1592   -0.6785   -0.0139     0.0000    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0755   -0.0014    0.0088     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-5           7      D0   -0.1474   -0.0168   -0.0534     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0980    0.0021   -0.0395     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0304    0.0006   -0.0130     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9975   -0.2118    2.4544     0.0000    -0.0085    0.0013
                     EQY   -0.1786   -0.6785   -0.0188    -0.0008    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0783   -0.0014    0.0145     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-5           7      D0   -0.1495   -0.0168   -0.0427     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0995    0.0021   -0.0490     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0309    0.0006   -0.0159     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3372   -0.2118    1.2993    -0.0003    -0.0129    0.0013
                     EQY   -0.1943   -0.6785   -0.0099    -0.0027    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0805   -0.0014    0.0077     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-6           7      D0   -0.1422   -0.0152   -0.1050     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0944    0.0032   -0.0660     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0293    0.0009   -0.0221     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.1628    0.0567   -1.5327    -0.0003    -0.0076    0.0013
                     EQY   -0.1399   -0.6795   -0.0267    -0.0005    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0727    0.0004   -0.0089     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-6           7      D0   -0.1448   -0.0152   -0.1176     0.0000     0.0001    0.0000
                      DL   -0.0962    0.0032   -0.0812     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0299    0.0009   -0.0286     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.5801    0.0567   -1.5327     0.0000    -0.0068    0.0013
                     EQY   -0.1592   -0.6795   -0.0267     0.0000    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0755    0.0004   -0.0089     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-6           7      D0   -0.1474   -0.0152   -0.1744     0.0000     0.0002    0.0000
                      DL   -0.0980    0.0032   -0.1143     0.0000     0.0001    0.0000
                      LL   -0.0304    0.0009   -0.0360     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX  -12.9975    0.0567   -4.3736     0.0000    -0.0062    0.0013
                     EQY   -0.1786   -0.6795   -0.0571    -0.0007    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0783    0.0004   -0.0260     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0028   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-6           7      D0   -0.1495   -0.0152   -0.1066     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0995    0.0032   -0.0866     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0309    0.0009   -0.0275     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3372    0.0567   -2.3145    -0.0001    -0.0129    0.0013
                     EQY   -0.1943   -0.6795   -0.0302    -0.0026    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0805    0.0004   -0.0138     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-7           7      D0   -0.1422   -0.0130   -0.0661     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0944    0.0048   -0.0406     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0293    0.0014   -0.0142     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.1628    0.4122    1.9062    -0.0004    -0.0076    0.0013
                     EQY   -0.1399   -0.6983   -0.0098     0.0000    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0727    0.0028    0.0112     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-7           7      D0   -0.1448   -0.0130   -0.0711     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0962    0.0048   -0.0739     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0299    0.0014   -0.0285     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.5801    0.4122    1.9062     0.0000    -0.0077    0.0013
                     EQY   -0.1592   -0.6983   -0.0098     0.0000    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0755    0.0028    0.0112     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-7           7      D0   -0.1474   -0.0130   -0.1461     0.0000     0.0001    0.0000
                      DL   -0.0980    0.0048   -0.0945     0.0000     0.0001    0.0000
                      LL   -0.0304    0.0014   -0.0298     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9975    0.4122   -1.9205     0.0000    -0.0077    0.0013
                     EQY   -0.1786   -0.6983   -0.0310    -0.0005    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0783    0.0028   -0.0115     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-7           7      D0   -0.1495   -0.0130   -0.0942     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0995    0.0048   -0.0838     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0309    0.0014   -0.0267     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3372    0.4122   -0.9720     0.0002    -0.0131    0.0013
                     EQY   -0.1943   -0.6983   -0.0157    -0.0008     0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0805    0.0028   -0.0058     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0028   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-7           7      D0   -0.1512   -0.0130   -0.0299     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1007    0.0048   -0.0249     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0313    0.0014   -0.0078     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.6124    0.4122   -0.0915     0.0008    -0.0170    0.0013
                     EQY   -0.2070   -0.6983   -0.0015    -0.0004     0.0005   -0.0001
                     WLX   -0.0824    0.0028   -0.0006     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-7           7      D0   -0.1518   -0.0130   -0.0420     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1011    0.0048   -0.0339     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0314    0.0014   -0.0108     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.7150    0.4122    0.0043     0.0013    -0.0212    0.0013
                     EQY   -0.2118   -0.6983   -0.0005     0.0006     0.0012   -0.0001
                     WLX   -0.0830    0.0028    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-7           7      D0   -0.1555   -0.0130   -0.0602     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1037    0.0048   -0.0579     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0322    0.0014   -0.0183     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.3036    0.4122    0.0016     0.0011    -0.0214    0.0013
                     EQY   -0.2390   -0.6983    0.0002     0.0008     0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0870    0.0028    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-7           7      D0   -0.1590   -0.0130   -0.0602     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1062    0.0048   -0.0582     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0330    0.0014   -0.0184     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.8763    0.4122   -0.0011     0.0010    -0.0231    0.0013
                     EQY   -0.2656   -0.6983    0.0010     0.0009    -0.0010   -0.0001
                     WLX   -0.0908    0.0028    0.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-7           7      D0   -0.1627   -0.0130   -0.0631     0.0000    -0.0002    0.0000
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                      DL   -0.1087    0.0048   -0.0626     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0338    0.0014   -0.0198     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.4688    0.4122   -0.0044     0.0010    -0.0246    0.0013
                     EQY   -0.2930   -0.6983    0.0024     0.0009    -0.0020   -0.0001
                     WLX   -0.0947    0.0028    0.0000     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY   -0.0013   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-7           7      D0   -0.1668   -0.0130   -0.0342     0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1116    0.0048   -0.0242     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0347    0.0014   -0.0076     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -16.1323    0.4122   -0.0082     0.0010    -0.0240    0.0013
                     EQY   -0.3237   -0.6983    0.0038     0.0011    -0.0028   -0.0001
                     WLX   -0.0991    0.0028   -0.0001     0.0000    -0.0002    0.0000
                     WLY   -0.0014   -0.0028    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-8           7      D0   -0.1422   -0.0113   -0.1464     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0944    0.0059   -0.0733     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0293    0.0018   -0.0237     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.1628    0.6795   -4.1474    -0.0004    -0.0108    0.0013
                     EQY   -0.1399   -0.7125   -0.2215    -0.0003    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0727    0.0046   -0.0241     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0029   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-8           7      D0   -0.1448   -0.0113   -0.1514     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0962    0.0059   -0.1061     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0299    0.0018   -0.0378     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.5801    0.6795   -4.1474     0.0000    -0.0090    0.0013
                     EQY   -0.1592   -0.7125   -0.2215     0.0000    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0755    0.0046   -0.0241     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0029   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-8           7      D0   -0.1474   -0.0113   -0.1157     0.0000     0.0001    0.0000
                      DL   -0.0980    0.0059   -0.0757     0.0000     0.0001    0.0000
                      LL   -0.0304    0.0018   -0.0241     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9975    0.6795   -0.0548     0.0001    -0.0075    0.0013
                     EQY   -0.1786   -0.7125   -0.0115    -0.0004    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0783    0.0046   -0.0005     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0029   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-8           7      D0   -0.1495   -0.0113   -0.0652     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0995    0.0059   -0.0512     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0309    0.0018   -0.0165     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3372    0.6795    0.0784    -0.0003    -0.0130    0.0013
                     EQY   -0.1943   -0.7125   -0.0138    -0.0004     0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0805    0.0046    0.0004     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0029    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-8           7      D0   -0.1512   -0.0113-4153071000000.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1007    0.0059-1337496000000.0000     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0313    0.0018-573212900000.0000     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.6124    0.6795    0.0831     0.0000    -0.0123    0.0013
                     EQY   -0.2070   -0.7125   -0.0118     0.0000     0.0005   -0.0001
                     WLX   -0.0824    0.0046    0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0029    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-8           7      D0   -0.1518   -0.0113   -0.0505     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1011    0.0059   -0.0588     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0314    0.0018   -0.0189     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.7150    0.6795    0.0845     0.0006    -0.0122    0.0013
                     EQY   -0.2118   -0.7125   -0.0091     0.0003     0.0007   -0.0001
                     WLX   -0.0830    0.0046    0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0029    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-8           7      D0   -0.1555   -0.0113   -0.0614     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1037    0.0059   -0.1042     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0322    0.0018   -0.0330     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.3036    0.6795    0.0313     0.0005    -0.0119    0.0013
                     EQY   -0.2390   -0.7125    0.0031     0.0003     0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0870    0.0046    0.0002     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0029    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-8           7      D0   -0.1590   -0.0113   -0.0596     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1062    0.0059   -0.1050     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0330    0.0018   -0.0332     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.8763    0.6795   -0.0200     0.0005    -0.0129    0.0013
                     EQY   -0.2656   -0.7125    0.0192     0.0004    -0.0006   -0.0001
                     WLX   -0.0908    0.0046   -0.0001     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0029    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
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 I-8           7      D0   -0.1627   -0.0113   -0.0603     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1087    0.0059   -0.1128     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0338    0.0018   -0.0357     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.4688    0.6795   -0.0833     0.0005    -0.0138    0.0013
                     EQY   -0.2930   -0.7125    0.0462     0.0003    -0.0011   -0.0001
                     WLX   -0.0947    0.0046   -0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0013   -0.0029    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-8           7      D0   -0.1668   -0.0113   -0.0541     0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1116    0.0059   -0.0759     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0347    0.0018   -0.0240     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -16.1323    0.6795   -0.2169     0.0005    -0.0135    0.0013
                     EQY   -0.3237   -0.7125    0.1018     0.0003    -0.0016   -0.0001
                     WLX   -0.0991    0.0046   -0.0014     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0014   -0.0029    0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-9           7      D0   -0.1422   -0.0093   -0.1123     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0944    0.0073   -0.0498     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0293    0.0022   -0.0162     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.1628    1.0034   -1.1183    -0.0008    -0.0101    0.0013
                     EQY   -0.1399   -0.7296   -0.2227    -0.0002    -0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0727    0.0067   -0.0064     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0030   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-9           7      D0   -0.1448   -0.0093   -0.1173     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0962    0.0073   -0.0857     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0299    0.0022   -0.0315     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.5801    1.0034   -1.1183     0.0000    -0.0053    0.0013
                     EQY   -0.1592   -0.7296   -0.2227     0.0000    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0755    0.0067   -0.0064     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0030   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 C-9           7      D0   -0.1474   -0.0093   -0.1210     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0980    0.0073   -0.0570     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0304    0.0022   -0.0182     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9975    1.0034   -1.7571    -0.0004    -0.0015    0.0013
                     EQY   -0.1786   -0.7296   -0.1066    -0.0004    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0783    0.0067   -0.0103     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0030   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-9           7      D0   -0.1495   -0.0093   -0.0763     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0995    0.0073   -0.0490     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0309    0.0022   -0.0160     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3372    1.0034    0.2990    -0.0002     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.1943   -0.7296   -0.0379     0.0001     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0805    0.0067    0.0017     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0030   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-9           7      D0   -0.1518   -0.0093   -0.0636     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.1011    0.0073   -0.0560     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0314    0.0022   -0.0184     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.7150    1.0034    0.2009    -0.0002     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.2118   -0.7296   -0.0216     0.0003     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0830    0.0067    0.0012     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0030   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-9           7      D0   -0.1555   -0.0093   -0.0634     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.1037    0.0073   -0.0823     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0322    0.0022   -0.0266     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.3036    1.0034    0.0656    -0.0002     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.2390   -0.7296    0.0065     0.0003     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0870    0.0067    0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0030    0.0000     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-9           7      D0   -0.1590   -0.0093   -0.0595     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.1062    0.0073   -0.0834     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0330    0.0022   -0.0270     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.8763    1.0034   -0.0420    -0.0002     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.2656   -0.7296    0.0402     0.0003     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0908    0.0067   -0.0003     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0030    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-9           7      D0   -0.1627   -0.0093   -0.0582     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.1087    0.0073   -0.0889    -0.0001     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0338    0.0022   -0.0287     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -15.4688    1.0034   -0.1748    -0.0003     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.2930   -0.7296    0.0969     0.0003     0.0000   -0.0001
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                     WLX   -0.0947    0.0067   -0.0011     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0013   -0.0030    0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-9           7      D0   -0.1668   -0.0093   -0.0542     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.1116    0.0073   -0.0686    -0.0001     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0347    0.0022   -0.0220     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -16.1323    1.0034   -0.4170    -0.0003     0.0000    0.0013
                     EQY   -0.3237   -0.7296    0.1957     0.0003     0.0000   -0.0001
                     WLX   -0.0991    0.0067   -0.0026     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0014   -0.0030    0.0007     0.0000     0.0000    0.0000
 
 A-10          7      D0   -0.1422   -0.0073   -0.0816     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0944    0.0088   -0.0261     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0293    0.0026   -0.0086     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.1628    1.3273    1.8890    -0.0015    -0.0101    0.0013
                     EQY   -0.1399   -0.7468   -0.2301     0.0004    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0727    0.0089    0.0113     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0006   -0.0030   -0.0009     0.0000     0.0000    0.0000
 
 B-10          7      D0   -0.1448   -0.0073   -0.0878     0.0000     0.0000    0.0000
                      DL   -0.0962    0.0088   -0.0310     0.0000     0.0000    0.0000
                      LL   -0.0299    0.0026   -0.0100     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.5801    1.3273    1.3289    -0.0001     0.0005    0.0013
                     EQY   -0.1592   -0.7468   -0.1629     0.0004    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0755    0.0089    0.0080     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0030   -0.0006     0.0000    -0.0001    0.0000
 
 C-10          7      D0   -0.1474   -0.0073   -0.0888     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.0980    0.0088   -0.0374     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0304    0.0026   -0.0119     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -12.9975    1.3273    0.8985    -0.0007    -0.0089    0.0013
                     EQY   -0.1786   -0.7468   -0.1053     0.0004    -0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0783    0.0089    0.0054     0.0000     0.0000    0.0000
                     WLY   -0.0007   -0.0030   -0.0004     0.0000     0.0000    0.0000
 
 D-10          7      D0   -0.1495   -0.0073   -0.0827     0.0000    -0.0002    0.0000
                      DL   -0.0995    0.0088   -0.0420     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0309    0.0026   -0.0135     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.3372    1.3273    0.5324    -0.0003    -0.0147    0.0013
                     EQY   -0.1943   -0.7468   -0.0635     0.0004     0.0002   -0.0001
                     WLX   -0.0805    0.0089    0.0032     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0008   -0.0030   -0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 E-10          7      D0   -0.1512   -0.0073   -0.0758     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1007    0.0088   -0.0426     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0313    0.0026   -0.0136     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.6124    1.3273    0.3845    -0.0003    -0.0141    0.0013
                     EQY   -0.2070   -0.7468   -0.0429     0.0004     0.0010   -0.0001
                     WLX   -0.0824    0.0089    0.0023     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0030   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 F-10          7      D0   -0.1518   -0.0073   -0.0720     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1011    0.0088   -0.0445     0.0000    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0314    0.0026   -0.0142     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -13.7150    1.3273    0.3242    -0.0005    -0.0132    0.0013
                     EQY   -0.2118   -0.7468   -0.0348     0.0003     0.0009   -0.0001
                     WLX   -0.0830    0.0089    0.0019     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0009   -0.0030   -0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 G-10          7      D0   -0.1555   -0.0073   -0.0600     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1037    0.0088   -0.0485    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0322    0.0026   -0.0154     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.3036    1.3273    0.1019    -0.0004    -0.0124    0.0013
                     EQY   -0.2390   -0.7468    0.0101     0.0003     0.0001   -0.0001
                     WLX   -0.0870    0.0089    0.0006     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0010   -0.0030    0.0001     0.0000     0.0000    0.0000
 
 H-10          7      D0   -0.1590   -0.0073   -0.0539     0.0000    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1062    0.0088   -0.0500    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0330    0.0026   -0.0158     0.0000     0.0000    0.0000
                     EQX  -14.8763    1.3273   -0.0652    -0.0004    -0.0131    0.0013
                     EQY   -0.2656   -0.7468    0.0625     0.0003    -0.0006   -0.0001
                     WLX   -0.0908    0.0089   -0.0005     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0011   -0.0030    0.0002     0.0000     0.0000    0.0000
 
 I-10          7      D0   -0.1627   -0.0073   -0.0507    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1087    0.0088   -0.0521    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0338    0.0026   -0.0165     0.0000     0.0000    0.0000
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                     EQX  -15.4688    1.3273   -0.2716    -0.0005    -0.0150    0.0013
                     EQY   -0.2930   -0.7468    0.1506     0.0003    -0.0013   -0.0001
                     WLX   -0.0947    0.0089   -0.0018     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0013   -0.0030    0.0006     0.0000     0.0000    0.0000
 
 J-10          7      D0   -0.1668   -0.0073   -0.0490    -0.0001    -0.0001    0.0000
                      DL   -0.1116    0.0088   -0.0549    -0.0002    -0.0001    0.0000
                      LL   -0.0347    0.0026   -0.0174    -0.0001     0.0000    0.0000
                     EQX  -16.1323    1.3273   -0.6288    -0.0005    -0.0151    0.0013
                     EQY   -0.3237   -0.7468    0.2951     0.0003    -0.0018   -0.0001
                     WLX   -0.0991    0.0089   -0.0040     0.0000    -0.0001    0.0000
                     WLY   -0.0014   -0.0030    0.0011     0.0000     0.0000    0.0000
 
 
 

   P-Delta Analysis- Column End Forces 
 
                                                                                                 Units:  ton, ton-m
 
                                          BOTTOM                                            TOP                       
                      _______________________________________________   ______________________________________________
  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______
 
 J-8         6   D0     1.2     0.3    -0.1    0.0     -0.1      0.0     1.2     0.3    -0.1    0.0      0.0     -0.1
                 DL    -0.3    -0.1    -0.1    0.0     -0.1     -0.1    -0.3    -0.1    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     6.3    -0.1    -7.3   -6.0     -2.2      0.0     6.3    -0.1    -7.3   -6.0      0.0      0.0
                EQY    -2.9     0.7    -0.6    4.2     -0.2      0.2    -2.9     0.7    -0.6    4.2      0.0      0.0
                WLX     0.2    -0.1    -0.2   -0.2     -0.1      0.0     0.2    -0.1    -0.2   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.1     0.1   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.1     0.1   -0.1      0.0      0.0
 
 J-8         5   D0     3.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.2     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                 DL    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1    -0.3     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                 LL     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     6.3    -0.1     1.5   -0.6      2.9     -0.3     6.3    -0.1     1.5   -0.6     -1.7     -0.1
                EQY    -2.9    -0.1     0.3    0.4      1.0     -0.3    -2.9    -0.1     0.3    0.4     -0.1      0.1
                WLX     0.2     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 J-8         4   D0     5.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     5.5     0.3     0.0    0.0      0.0      0.3     5.5     0.3     0.0    0.0      0.0     -0.3
                 LL     1.8     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     1.8     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                EQX     6.3     0.3    -2.3    0.0     -2.1      0.3     6.3     0.3    -2.3    0.0      2.3     -0.2
                EQY    -2.9     0.3    -0.9    0.0     -1.0      0.3    -2.9     0.3    -0.9    0.0      0.7     -0.2
                WLX     0.2     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.2     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.1    0.0     -0.1      0.0
 
 J-8         3   D0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    11.2     0.2     0.0    0.0      0.0      0.2    11.2     0.2     0.0    0.0      0.0     -0.2
                 LL     3.5     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     3.5     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                EQX     6.3    -0.1     0.7    0.0     -0.5      0.2     6.3    -0.1     0.7    0.0     -2.1      0.3
                EQY    -2.9    -0.1     0.3    0.0     -0.3      0.0    -2.9    -0.1     0.3    0.0     -1.0      0.3
                WLX     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
 
 J-8         2   D0     7.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     7.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL    11.2     0.2     0.0    0.0      0.0      0.3    11.2     0.2     0.0    0.0      0.0      0.2
                 LL     3.5     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     3.5     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                EQX     6.3     0.0     0.8    0.0      0.0      0.2     6.3     0.0     0.8    0.0     -0.5      0.2
                EQY    -2.9    -0.1     0.3    0.0      0.0     -0.1    -2.9    -0.1     0.3    0.0     -0.3      0.0
                WLX     0.2     0.1     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.1     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0    -0.1     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0    -0.1     0.0    0.0      0.1      0.0
 
 J-8         1   D0     9.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    17.0     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1    17.0     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.2
                 LL     5.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.2     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                EQX     6.3    -0.1     0.7    0.0      2.7     -0.2     6.3    -0.1     0.7    0.0      0.3      0.2
                EQY    -2.9     0.0     0.2    0.0      0.5     -0.1    -2.9     0.0     0.2    0.0      0.0     -0.1
                WLX     0.2     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 I-8         6   D0     1.6    -0.1    -0.1    0.0     -0.1      0.0     1.6    -0.1    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 DL    -1.6     0.1    -0.1    0.0     -0.1      0.0    -1.6     0.1    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     2.9    -0.1    -6.5   -7.9     -2.0      0.0     2.9    -0.1    -6.5   -7.9      0.0      0.0
                EQY    -1.6     1.0    -0.3    5.6     -0.1      0.3    -1.6     1.0    -0.3    5.6      0.0      0.0
                WLX     0.1    -0.1    -0.2   -0.2     -0.1      0.0     0.1    -0.1    -0.2   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.1   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.1   -0.1      0.0      0.0
 
 I-8         5   D0     4.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.3     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                 DL    -1.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -1.6     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                 LL    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     2.9    -0.1     1.3   -0.8      2.8     -0.5     2.9    -0.1     1.3   -0.8     -1.5     -0.1
                EQY    -1.6    -0.2     0.2    0.5      0.7     -0.5    -1.6    -0.2     0.2    0.5      0.0      0.2
                WLX     0.1     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 I-8         4   D0     6.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     9.4    -0.1     0.1    0.0      0.1     -0.1     9.4    -0.1     0.1    0.0      0.0      0.1
                 LL     3.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     2.9     0.4    -2.2    0.0     -2.0      0.4     2.9     0.4    -2.2    0.0      2.1     -0.4
                EQY    -1.6     0.5    -0.6    0.0     -0.7      0.6    -1.6     0.5    -0.6    0.0      0.5     -0.3
                WLX     0.1     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.1     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.1    0.0     -0.1      0.0
 
 I-8         3   D0     9.2     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     9.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    20.4     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    20.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     2.9    -0.1     0.8    0.0     -0.3      0.3     2.9    -0.1     0.8    0.0     -2.0      0.5
                EQY    -1.6    -0.2     0.2    0.0     -0.3      0.1    -1.6    -0.2     0.2    0.0     -0.7      0.5
                WLX     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
 
 I-8         2   D0     9.3     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     9.3     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL    20.4     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    20.4     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 LL     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     2.9     0.1     1.0    0.0      0.4      0.3     2.9     0.1     1.0    0.0     -0.3      0.3
                EQY    -1.6    -0.2     0.2    0.0     -0.2     -0.1    -1.6    -0.2     0.2    0.0     -0.3      0.1
                WLX     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 I-8         1   D0    12.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    12.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    31.4     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    31.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     9.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     2.9    -0.2     0.6    0.0      2.6     -0.4     2.9    -0.2     0.6    0.0      0.6      0.3
                EQY    -1.6     0.0     0.2    0.0      0.5     -0.2    -1.6     0.0     0.2    0.0     -0.1     -0.1
                WLX     0.1     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-8         6   D0     1.7     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0     1.7     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 DL    -1.4     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0    -1.4     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.7    -0.1    -6.0   -7.7     -1.8      0.0     0.7    -0.1    -6.0   -7.7      0.0      0.0
                EQY    -0.7     1.0    -0.2    5.5      0.0      0.3    -0.7     1.0    -0.2    5.5      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0    -0.2   -0.2     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.2   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.1   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.1   -0.1      0.0      0.0
 
 H-8         5   D0     4.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.3     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                 DL    -1.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -1.4     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                 LL    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.7    -0.1     1.2   -0.7      2.3     -0.5     0.7    -0.1     1.2   -0.7     -1.4     -0.1
                EQY    -0.7    -0.2     0.1    0.5      0.3     -0.5    -0.7    -0.2     0.1    0.5      0.0      0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-8         4   D0     6.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     8.8     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     8.8     0.0     0.1    0.0     -0.1      0.0
                 LL     2.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.7     0.4    -1.8    0.0     -1.6      0.5     0.7     0.4    -1.8    0.0      1.7     -0.4
                EQY    -0.7     0.5    -0.2    0.0     -0.2      0.6    -0.7     0.5    -0.2    0.0      0.2     -0.3
                WLX     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.1    0.0     -0.1      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 H-8         3   D0     9.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     9.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    18.9     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    18.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.7    -0.1     0.8    0.0      0.3      0.3     0.7    -0.1     0.8    0.0     -1.6      0.5
                EQY    -0.7    -0.2     0.0    0.0     -0.3      0.1    -0.7    -0.2     0.0    0.0     -0.2      0.5
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
 
 H-8         2   D0     9.2     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     9.2     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL    18.9     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    18.9     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 LL     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.7     0.1     0.8    0.0      0.8      0.3     0.7     0.1     0.8    0.0      0.3      0.3
                EQY    -0.7    -0.2     0.0    0.0     -0.3     -0.1    -0.7    -0.2     0.0    0.0     -0.3      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-8         1   D0    11.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    11.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    29.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    29.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     9.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.7    -0.2     0.3    0.0      2.0     -0.4     0.7    -0.2     0.3    0.0      0.9      0.3
                EQY    -0.7     0.0     0.2    0.0      0.5     -0.2    -0.7     0.0     0.2    0.0     -0.2     -0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-8         6   D0     2.0     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0     2.0     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 DL    -1.5     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0    -1.5     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -1.1    -0.2    -5.7   -7.7     -1.7     -0.1    -1.1    -0.2    -5.7   -7.7      0.0      0.0
                EQY    -0.1     1.0     0.0    5.5      0.0      0.3    -0.1     1.0     0.0    5.5      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0    -0.2   -0.2      0.0      0.0     0.0     0.0    -0.2   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.1   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.1   -0.1      0.0      0.0
 
 G-8         5   D0     4.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.6     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                 DL    -1.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -1.5     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                 LL    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -1.1    -0.1     1.0   -0.7      1.9     -0.5    -1.1    -0.1     1.0   -0.7     -1.4     -0.1
                EQY    -0.1    -0.2     0.0    0.5     -0.1     -0.5    -0.1    -0.2     0.0    0.5      0.0      0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-8         4   D0     6.9     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     6.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     8.7     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     8.7     0.0     0.1    0.0     -0.1      0.0
                 LL     2.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -1.1     0.4    -1.6    0.0     -1.6      0.4    -1.1     0.4    -1.6    0.0      1.4     -0.4
                EQY    -0.1     0.5     0.2    0.0      0.3      0.6    -0.1     0.5     0.2    0.0      0.0     -0.3
                WLX     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
 
 G-8         3   D0     9.3     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     9.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    18.8     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    18.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -1.1    -0.1     0.9    0.0      0.5      0.3    -1.1    -0.1     0.9    0.0     -1.4      0.5
                EQY    -0.1    -0.2    -0.2    0.0     -0.2      0.1    -0.1    -0.2    -0.2    0.0      0.3      0.5
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
 
 G-8         2   D0     9.4     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     9.4     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL    18.8     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    18.8     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 LL     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -1.1     0.1     0.9    0.0      1.1      0.3    -1.1     0.1     0.9    0.0      0.5      0.3
                EQY    -0.1    -0.2    -0.2    0.0     -0.4     -0.1    -0.1    -0.2    -0.2    0.0     -0.2      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-8         1   D0    12.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    12.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    28.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    28.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     8.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -1.1    -0.2     0.1    0.0      1.4     -0.4    -1.1    -0.2     0.1    0.0      1.2      0.3
                EQY    -0.1     0.0     0.2    0.0      0.4     -0.2    -0.1     0.0     0.2    0.0     -0.3     -0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
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 F-8         6   D0     3.2    -0.2    -0.1    0.0      0.0      0.0     3.2    -0.2    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.8     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.8     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.7     1.0    -5.2   -6.2     -1.6      0.3    -3.7     1.0    -5.2   -6.2      0.0      0.0
                EQY     0.4     1.6     0.1    4.4      0.0      0.5     0.4     1.6     0.1    4.4      0.0      0.0
                WLX    -0.1     0.0    -0.1   -0.2      0.0      0.0    -0.1     0.0    -0.1   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
 
 F-8         5   D0     5.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.4     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                 DL     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.8     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                 LL     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.7    -0.4     1.0   -0.6      2.1     -1.1    -3.7    -0.4     1.0   -0.6     -1.2      0.2
                EQY     0.4    -0.4    -0.2    0.4     -0.6     -0.8     0.4    -0.4    -0.2    0.4      0.0      0.3
                WLX    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 F-8         4   D0     7.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     7.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     9.1    -0.2     0.0    0.0      0.0     -0.2     9.1    -0.2     0.0    0.0     -0.1      0.2
                 LL     2.9    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     2.9    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                EQX    -3.7     1.8    -2.5    0.0     -3.3      2.8    -3.7     1.8    -2.5    0.0      1.4     -0.6
                EQY     0.4     1.2     0.8    0.0      1.2      1.8     0.4     1.2     0.8    0.0     -0.3     -0.5
                WLX    -0.1     0.1    -0.1    0.0     -0.1      0.1    -0.1     0.1    -0.1    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0    -0.1     0.1    0.0      0.2     -0.1     0.0    -0.1     0.1    0.0      0.0      0.0
 
 F-8         3   D0     9.1     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     9.1     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                 DL    14.3    -0.2     0.1    0.0      0.1     -0.2    14.3    -0.2     0.1    0.0      0.0      0.3
                 LL     4.5    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     4.5    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                EQX    -3.7    -3.3     3.3    0.0      4.8     -5.2    -3.7    -3.3     3.3    0.0     -2.4      1.9
                EQY     0.4    -1.8    -0.9    0.0     -1.0     -2.7     0.4    -1.8    -0.9    0.0      1.0      1.3
                WLX    -0.1    -0.1     0.1    0.0      0.2     -0.2    -0.1    -0.1     0.1    0.0     -0.1      0.1
                WLY     0.0     0.1    -0.1    0.0     -0.2      0.2     0.0     0.1    -0.1    0.0      0.1     -0.1
 
 F-8         2   D0    12.5     0.4     0.0    0.0      0.1     -0.1    12.5     0.4     0.0    0.0      0.1     -0.2
                 DL    17.7     0.0     0.0    0.0      0.1     -0.6    17.7     0.0     0.0    0.0      0.1     -0.6
                 LL     5.5     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.2     5.5     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.2
                EQX    -3.7    21.2    -7.2    0.6      0.1      6.2    -3.7    21.2    -7.2    0.6      0.7      4.4
                EQY     0.4     9.1     0.5    0.2     -0.6      2.6     0.4     9.1     0.5    0.2     -0.6      1.8
                WLX    -0.1     0.8    -0.4    0.0     -0.1      0.3    -0.1     0.8    -0.4    0.0      0.0      0.2
                WLY     0.0    -1.0     0.7    0.0      0.1     -0.3     0.0    -1.0     0.7    0.0      0.1     -0.2
 
 F-8         1   D0    14.8     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    14.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    22.9    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1    22.9    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                 LL     7.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     7.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.7    -3.3     1.0    0.0      2.9     -4.1    -3.7    -3.3     1.0    0.0     -0.1      6.4
                EQY     0.4    -1.5     0.2    0.0      0.3     -2.1     0.4    -1.5     0.2    0.0     -0.4      2.7
                WLX    -0.1    -0.1     0.1    0.0      0.1     -0.2    -0.1    -0.1     0.1    0.0     -0.1      0.3
                WLY     0.0     0.2    -0.1    0.0     -0.1      0.2     0.0     0.2    -0.1    0.0      0.2     -0.3
 
 D-8         6   D0     8.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     3.6     0.1     0.0    0.0      0.0      0.0     3.6     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.4    -0.6    -0.4   -2.8     -0.2     -0.2    -3.4    -0.6    -0.4   -2.8      0.0      0.0
                EQY     0.6     1.0    -0.2    2.0     -0.1      0.3     0.6     1.0    -0.2    2.0      0.0      0.0
                WLX    -0.1     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0    -0.1     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-8         5   D0     9.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     3.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.4     0.1     0.1   -0.3      0.1      0.0    -3.4     0.1     0.1   -0.3     -0.2     -0.2
                EQY     0.6    -0.1     0.0    0.2      0.0     -0.1     0.6    -0.1     0.0    0.2     -0.1      0.3
                WLX    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-8         4   D0     9.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    10.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    10.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                 LL     3.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.4     0.0     0.1   -0.1      0.2      0.0    -3.4     0.0     0.1   -0.1      0.1      0.0
                EQY     0.6     0.1     0.0   -0.1      0.0      0.1     0.6     0.1     0.0   -0.1      0.0     -0.1
                WLX    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
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 D-8         3   D0    10.5     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    10.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    10.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    10.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     3.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.4     0.0     0.2   -0.1      0.7      0.0    -3.4     0.0     0.2   -0.1      0.2      0.0
                EQY     0.6     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.6     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.1
                WLX    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-8         2   D0    14.9     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0    14.9     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                 DL    15.9     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0    15.9     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL     5.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.4     2.8    60.4   -0.4      2.5      0.2    -3.4     2.8    60.4   -0.4      0.9      0.1
                EQY     0.6    -7.2     0.9    0.3      0.0     -0.1     0.6    -7.2     0.9    0.3     -0.1      0.0
                WLX    -0.1     0.1     1.5    0.0      0.0      0.0    -0.1     0.1     1.5    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0    -0.1     0.1    0.0      0.0      0.0     0.0    -0.1     0.1    0.0      0.0      0.0
 
 D-8         1   D0    16.5     0.0     0.1    0.0      0.2      0.0    16.5     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                 DL    15.9     0.0     0.1    0.0      0.2      0.0    15.9     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL     5.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     5.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.4     0.1     1.1    0.0      6.2      0.4    -3.4     0.1     1.1    0.0      2.5      0.2
                EQY     0.6    -0.2     0.1    0.0      0.2     -0.8     0.6    -0.2     0.1    0.0      0.0     -0.1
                WLX    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.2      0.0    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 C-8         2   D0    53.1    -0.1     0.1    0.0     -0.1      0.1    53.1    -0.1     0.1    0.0     -0.2      0.1
                 DL    38.5     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.3    38.5     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.4
                 LL    11.9     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1    11.9     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                EQX   -42.0     0.0     1.4   -0.3      1.3      0.2   -42.0     0.0     1.4   -0.3      0.3      0.1
                EQY    -0.5    -0.1     0.0    0.2      0.0      0.0    -0.5    -0.1     0.0    0.2      0.0      0.0
                WLX    -1.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -1.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 C-8         1   D0    54.7    -0.1     0.1    0.0      0.3     -0.1    54.7    -0.1     0.1    0.0     -0.1      0.1
                 DL    38.5     0.1     0.0    0.0      0.1      0.2    38.5     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.3
                 LL    11.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1    11.9     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                EQX   -42.0     0.1     1.5   -0.1      6.5      0.3   -42.0     0.1     1.5   -0.1      1.3      0.2
                EQY    -0.5    -0.2     0.0    0.1      0.1     -0.9    -0.5    -0.2     0.0    0.1      0.0      0.0
                WLX    -1.0     0.0     0.0    0.0      0.2      0.0    -1.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 J-7         6   D0     1.0     0.3     0.2    0.0      0.0      0.0     1.0     0.3     0.2    0.0      0.0     -0.1
                 DL     0.6     0.0     0.2    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.2    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.2     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.3    -0.2     7.7   -4.7      1.2      0.0     0.3    -0.2     7.7   -4.7      0.0      0.0
                EQY    -0.1     0.8     1.3    3.4      0.2      0.1    -0.1     0.8     1.3    3.4      0.0      0.0
                WLX     0.0    -0.1     0.2   -0.1      0.0      0.0     0.0    -0.1     0.2   -0.1      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.1     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.1     0.0   -0.1      0.0      0.0
 
 J-7         5   D0     2.5     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     2.5     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 DL     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.3    -0.2     0.3   -0.2      2.2     -0.7     0.3    -0.2     0.3   -0.2      1.3     -0.1
                EQY    -0.1    -0.2     0.2    0.2      1.0     -0.6    -0.1    -0.2     0.2    0.2      0.3      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 J-7         4   D0     3.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     2.3     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     2.3     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.3     0.6    -2.0    0.0     -2.2      0.6     0.3     0.6    -2.0    0.0      1.6     -0.5
                EQY    -0.1     0.6    -1.0    0.0     -1.2      0.8    -0.1     0.6    -1.0    0.0      0.7     -0.4
                WLX     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.1    0.0     -0.1      0.0
 
 J-7         3   D0     5.1     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     5.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     4.1     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     4.1     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.3    -0.1     0.7    0.0     -0.6      0.4     0.3    -0.1     0.7    0.0     -2.2      0.7
                EQY    -0.1    -0.3     0.4    0.0     -0.3      0.1    -0.1    -0.3     0.4    0.0     -1.2      0.7
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 J-7         2   D0     5.3     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     5.3     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL     4.1     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     4.1     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.3     0.1     0.7    0.0     -0.1      0.5     0.3     0.1     0.7    0.0     -0.6      0.4
                EQY    -0.1    -0.3     0.4    0.0     -0.1     -0.1    -0.1    -0.3     0.4    0.0     -0.3      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
 
 J-7         1   D0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     5.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.8     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.3    -0.3     1.0    0.0      3.2     -0.6     0.3    -0.3     1.0    0.0      0.2      0.4
                EQY    -0.1     0.0     0.2    0.0      0.6     -0.3    -0.1     0.0     0.2    0.0      0.0     -0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
 
 I-7         6   D0     1.4    -0.2     0.3    0.0      0.0      0.0     1.4    -0.2     0.3    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.2    0.0      0.0      0.0     0.9     0.0     0.2    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.4     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0     0.4     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1    -0.1     6.8   -5.7      1.0      0.0     0.1    -0.1     6.8   -5.7      0.0      0.0
                EQY    -0.1     0.6     0.8    4.1      0.1      0.1    -0.1     0.6     0.8    4.1      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.1   -0.2      0.0      0.0     0.0     0.0     0.1   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
 
 I-7         5   D0     3.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1    -0.1    -0.1   -0.3      0.7     -0.3     0.1    -0.1    -0.1   -0.3      0.9      0.0
                EQY    -0.1    -0.1     0.0    0.2      0.3     -0.3    -0.1    -0.1     0.0    0.2      0.1      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 I-7         4   D0     4.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1     0.3    -0.7    0.0     -0.8      0.3     0.1     0.3    -0.7    0.0      0.4     -0.3
                EQY    -0.1     0.3    -0.3    0.0     -0.3      0.4    -0.1     0.3    -0.3    0.0      0.2     -0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 I-7         3   D0     6.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     7.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     7.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1    -0.1     0.3    0.0     -0.1      0.2     0.1    -0.1     0.3    0.0     -0.8      0.3
                EQY    -0.1    -0.1     0.1    0.0     -0.1      0.0    -0.1    -0.1     0.1    0.0     -0.3      0.4
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 I-7         2   D0     6.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     7.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     7.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1     0.0     0.4    0.0      0.2      0.2     0.1     0.0     0.4    0.0     -0.1      0.2
                EQY    -0.1    -0.2     0.1    0.0     -0.1     -0.1    -0.1    -0.2     0.1    0.0     -0.1      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 I-7         1   D0     8.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    10.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    10.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     3.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1    -0.2     0.3    0.0      1.3     -0.3     0.1    -0.2     0.3    0.0      0.3      0.2
                EQY    -0.1     0.0     0.1    0.0      0.3     -0.1    -0.1     0.0     0.1    0.0     -0.1     -0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-7         6   D0     1.3     0.0     0.3    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.3    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.2    0.0      0.0      0.0     0.9     0.0     0.2    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0    -0.1     6.3   -5.5      0.9      0.0     0.0    -0.1     6.3   -5.5      0.0      0.0
                EQY     0.0     0.7     0.4    3.9      0.1      0.1     0.0     0.7     0.4    3.9      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.1   -0.2      0.0      0.0     0.0     0.0     0.1   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 H-7         5   D0     3.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0    -0.1    -0.1   -0.3      0.5     -0.3     0.0    -0.1    -0.1   -0.3      0.9      0.0
                EQY     0.0    -0.1     0.0    0.2      0.1     -0.3     0.0    -0.1     0.0    0.2      0.1      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-7         4   D0     4.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     3.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.3    -0.5    0.0     -0.6      0.3     0.0     0.3    -0.5    0.0      0.3     -0.3
                EQY     0.0     0.3    -0.1    0.0     -0.1      0.4     0.0     0.3    -0.1    0.0      0.1     -0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-7         3   D0     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0    -0.1     0.3    0.0      0.1      0.2     0.0    -0.1     0.3    0.0     -0.6      0.3
                EQY     0.0    -0.1     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0    -0.1     0.0    0.0     -0.1      0.4
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-7         2   D0     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.0     0.3    0.0      0.3      0.2     0.0     0.0     0.3    0.0      0.1      0.2
                EQY     0.0    -0.2     0.0    0.0     -0.1     -0.1     0.0    -0.2     0.0    0.0     -0.1      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-7         1   D0     8.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     9.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     3.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0    -0.2     0.2    0.0      1.0     -0.3     0.0    -0.2     0.2    0.0      0.4      0.2
                EQY     0.0     0.0     0.1    0.0      0.2     -0.1     0.0     0.0     0.1    0.0     -0.1     -0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-7         6   D0     1.3     0.1     0.3    0.0      0.0      0.0     1.3     0.1     0.3    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.2    0.0      0.0      0.0     0.9     0.0     0.2    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0    -0.2     5.7   -5.5      0.9      0.0     0.0    -0.2     5.7   -5.5      0.0      0.0
                EQY     0.0     0.8    -0.1    3.9      0.0      0.1     0.0     0.8    -0.1    3.9      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.1   -0.2      0.0      0.0     0.0     0.0     0.1   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
 
 G-7         5   D0     3.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0    -0.1    -0.1   -0.3      0.3     -0.3     0.0    -0.1    -0.1   -0.3      0.8      0.0
                EQY     0.0    -0.1     0.0    0.2      0.0     -0.3     0.0    -0.1     0.0    0.2      0.0      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-7         4   D0     4.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     3.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.3    -0.4    0.0     -0.6      0.3     0.0     0.3    -0.4    0.0      0.2     -0.3
                EQY     0.0     0.3     0.1    0.0      0.2      0.4     0.0     0.3     0.1    0.0      0.0     -0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-7         3   D0     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0    -0.1     0.4    0.0      0.2      0.2     0.0    -0.1     0.4    0.0     -0.5      0.3
                EQY     0.0    -0.1    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.0    -0.1    -0.1    0.0      0.1      0.4
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 G-7         2   D0     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.0     0.4    0.0      0.5      0.2     0.0     0.0     0.4    0.0      0.2      0.2
                EQY     0.0    -0.2    -0.1    0.0     -0.2     -0.1     0.0    -0.2    -0.1    0.0     -0.1      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-7         1   D0     8.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     9.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     3.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0    -0.2     0.1    0.0      0.7     -0.3     0.0    -0.2     0.1    0.0      0.5      0.2
                EQY     0.0     0.0     0.1    0.0      0.2     -0.1     0.0     0.0     0.1    0.0     -0.2     -0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 F-7         6   D0     0.9    -0.5     0.3    0.0      0.0      0.0     0.9    -0.5     0.3    0.0      0.0      0.1
                 DL     0.6     0.0     0.3    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.3    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.2     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1     1.2     7.5   -3.9      1.0      0.2    -0.1     1.2     7.5   -3.9     -0.2      0.0
                EQY     0.0     1.8    -0.8    2.8     -0.1      0.3     0.0     1.8    -0.8    2.8      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.2   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.2   -0.1      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
 
 F-7         5   D0     2.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1    -0.3    -0.2   -0.2      0.3     -0.7    -0.1    -0.3    -0.2   -0.2      0.8      0.1
                EQY     0.0    -0.2     0.0    0.1     -0.2     -0.5     0.0    -0.2     0.0    0.1     -0.1      0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 F-7         4   D0     3.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     2.5    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     2.5    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                 LL     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1     1.2    -0.8    0.0     -1.3      1.8    -0.1     1.2    -0.8    0.0      0.2     -0.4
                EQY     0.0     0.8     0.4    0.0      0.5      1.1     0.0     0.8     0.4    0.0     -0.2     -0.3
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.1     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1     -0.1     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 F-7         3   D0     4.5     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     4.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     4.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1    -1.9     1.2    0.0      1.7     -3.0    -0.1    -1.9     1.2    0.0     -1.0      1.3
                EQY     0.0    -1.1    -0.4    0.0     -0.4     -1.5     0.0    -1.1    -0.4    0.0      0.4      0.8
                WLX     0.0    -0.1     0.1    0.0      0.1     -0.1     0.0    -0.1     0.1    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.1    -0.1    0.0     -0.1      0.1     0.0     0.1    -0.1    0.0      0.1      0.0
 
 F-7         2   D0     4.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     4.4     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1     4.4     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     1.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1     7.7    -2.8    0.0      0.0      2.0    -0.1     7.7    -2.8    0.0      1.0     -0.7
                EQY     0.0     3.6     0.4    0.0     -0.1      0.8     0.0     3.6     0.4    0.0     -0.3     -0.5
                WLX     0.0     0.3    -0.1    0.0      0.0      0.1     0.0     0.3    -0.1    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0    -0.4     0.2    0.0      0.0     -0.1     0.0    -0.4     0.2    0.0      0.0      0.0
 
 F-7         1   D0     6.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1
                 LL     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1    -1.1     0.3    0.0      0.8     -1.5    -0.1    -1.1     0.3    0.0     -0.1      2.2
                EQY     0.0    -0.5     0.0    0.0      0.1     -0.7     0.0    -0.5     0.0    0.0     -0.1      0.9
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1
                WLY     0.0     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     0.0     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
 
 E-7         6   D0     0.6     0.2     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6     0.2     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.3    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.0    -0.5    -0.1   -0.6      0.1     -0.1     1.0    -0.5    -0.1   -0.6      0.1      0.0
                EQY     0.0     0.4     0.0    0.4      0.0      0.1     0.0     0.4     0.0    0.4      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 E-7         5   D0     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     1.0     0.0     0.0    0.0      0.1     -0.1
                EQY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 E-7         4   D0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                EQY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 E-7         3   D0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     1.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 E-7         2   D0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     1.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 E-7         1   D0     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.0     0.0     0.0    0.0      0.2      0.0     1.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-7         6   D0     3.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    11.0    -0.1    -0.3   -0.9      0.0      0.0    11.0    -0.1    -0.3   -0.9      0.0      0.0
                EQY     0.2     0.2     0.0    0.6      0.0      0.1     0.2     0.2     0.0    0.6      0.0      0.0
                WLX     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-7         5   D0     3.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    11.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0    11.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
                EQY     0.2     0.0     0.0    0.1      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.1      0.0      0.1
                WLX     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-7         4   D0     3.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     3.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    11.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    11.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQY     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-7         3   D0     3.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     3.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    11.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    11.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQY     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 D-7         2   D0     4.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     6.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    11.0     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0    11.0     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-7         1   D0     4.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     6.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    11.0     0.0     0.0    0.0      0.2      0.0    11.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-6         6   D0     3.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    26.1     0.0    -0.1   -0.7      0.0      0.0    26.1     0.0    -0.1   -0.7      0.0      0.0
                EQY     0.3     0.7     0.0    0.5      0.0      0.2     0.3     0.7     0.0    0.5      0.0      0.0
                WLX     0.6    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.1     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.1     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-6         5   D0     4.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    26.1     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0    26.1     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
                EQY     0.3    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     0.3    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.2
                WLX     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-6         4   D0     4.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     3.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.7     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    26.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    26.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQY     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                WLX     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-6         3   D0     4.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     3.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1     3.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    26.1     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    26.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQY     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-6         2   D0     5.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     5.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    26.1     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0    26.1     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-6         1   D0     5.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     5.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    26.1     0.0     0.0    0.0      0.2      0.0    26.1     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-5         6   D0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX   -14.6     0.1    -0.1   -0.7      0.0      0.0   -14.6     0.1    -0.1   -0.7      0.0      0.0
                EQY     0.1     0.8     0.0    0.5      0.0      0.2     0.1     0.8     0.0    0.5      0.0      0.0
                WLX    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 D-5         5   D0     1.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX   -14.6     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0   -14.6     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
                EQY     0.1    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     0.1    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.2
                WLX    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-5         4   D0     1.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     2.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.0     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     0.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX   -14.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0   -14.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQY     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                WLX    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-5         3   D0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     2.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1     2.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX   -14.6     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0   -14.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQY     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-5         2   D0     2.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX   -14.6     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0   -14.6     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-5         1   D0     2.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX   -14.6     0.0     0.0    0.0      0.2      0.0   -14.6     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 J-4         6   D0     1.0     0.3     0.3    0.0      0.1      0.0     1.0     0.3     0.3    0.0      0.0     -0.1
                 DL     0.6     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.6     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.3     0.2     7.8   -4.7      1.2      0.0    -0.3     0.2     7.8   -4.7      0.0      0.0
                EQY    -0.1     0.8    -1.4    3.4     -0.2      0.1    -0.1     0.8    -1.4    3.4      0.0      0.0
                WLX     0.0    -0.1     0.2   -0.1      0.0      0.0     0.0    -0.1     0.2   -0.1      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.1     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.1     0.0   -0.1      0.0      0.0
 
 J-4         5   D0     2.5     0.1     0.0    0.0     -0.1      0.1     2.5     0.1     0.0    0.0      0.1     -0.1
                 DL     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.3     0.2     0.3   -0.2      2.3      0.7    -0.3     0.2     0.3   -0.2      1.3      0.1
                EQY    -0.1    -0.2    -0.3    0.2     -1.1     -0.6    -0.1    -0.2    -0.3    0.2     -0.3      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 J-4         4   D0     3.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     2.3     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     2.3     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.3    -0.6    -2.1    0.0     -2.2     -0.6    -0.3    -0.6    -2.1    0.0      1.6      0.6
                EQY    -0.1     0.7     1.1    0.0      1.2      0.8    -0.1     0.7     1.1    0.0     -0.8     -0.4
                WLX     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
 
 J-4         3   D0     5.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     4.0     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     4.0     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.3     0.1     0.6    0.0     -0.8     -0.5    -0.3     0.1     0.6    0.0     -2.2     -0.7
                EQY    -0.1    -0.3    -0.3    0.0      0.4      0.1    -0.1    -0.3    -0.3    0.0      1.2      0.7
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 J-4         2   D0     5.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     4.0     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     4.0     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.3    -0.1     0.6    0.0     -0.4     -0.5    -0.3    -0.1     0.6    0.0     -0.8     -0.5
                EQY    -0.1    -0.3    -0.3    0.0      0.2     -0.1    -0.1    -0.3    -0.3    0.0      0.4      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
 
 J-4         1   D0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     5.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1     5.8     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.3     0.4     1.1    0.0      3.5      0.7    -0.3     0.4     1.1    0.0      0.0     -0.5
                EQY    -0.1    -0.1    -0.3    0.0     -0.8     -0.3    -0.1    -0.1    -0.3    0.0      0.1     -0.1
                WLX     0.0     0.0     0.1    0.0      0.2      0.0     0.0     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.1    0.0     -0.1      0.0
 
 I-4         6   D0     1.4    -0.2     0.2    0.0      0.1      0.0     1.4    -0.2     0.2    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.9     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1     0.2     6.8   -5.7      1.0      0.0    -0.1     0.2     6.8   -5.7      0.0      0.0
                EQY    -0.1     0.6    -0.8    4.1     -0.1      0.1    -0.1     0.6    -0.8    4.1      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.2   -0.2      0.0      0.0     0.0     0.0     0.2   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
 
 I-4         5   D0     3.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.2     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1     0.1    -0.1   -0.3      0.7      0.4    -0.1     0.1    -0.1   -0.3      1.0      0.0
                EQY    -0.1    -0.1    -0.1    0.2     -0.3     -0.3    -0.1    -0.1    -0.1    0.2     -0.1      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 I-4         4   D0     4.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1    -0.3    -0.7    0.0     -0.8     -0.3    -0.1    -0.3    -0.7    0.0      0.5      0.3
                EQY    -0.1     0.3     0.3    0.0      0.3      0.4    -0.1     0.3     0.3    0.0     -0.2     -0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 I-4         3   D0     6.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     7.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     7.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1     0.0     0.3    0.0     -0.2     -0.2    -0.1     0.0     0.3    0.0     -0.8     -0.3
                EQY    -0.1    -0.1    -0.1    0.0      0.2      0.1    -0.1    -0.1    -0.1    0.0      0.3      0.4
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 I-4         2   D0     6.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     7.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     7.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1     0.0     0.5    0.0      0.1     -0.3    -0.1     0.0     0.5    0.0     -0.2     -0.2
                EQY    -0.1    -0.2    -0.1    0.0      0.1     -0.1    -0.1    -0.2    -0.1    0.0      0.2      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 I-4         1   D0     8.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    10.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    10.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     3.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.1     0.2     0.4    0.0      1.4      0.3    -0.1     0.2     0.4    0.0      0.2     -0.2
                EQY    -0.1     0.0    -0.1    0.0     -0.3     -0.2    -0.1     0.0    -0.1    0.0      0.1     -0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-4         6   D0     1.3     0.0     0.2    0.0      0.1      0.0     1.3     0.0     0.2    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.9     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.2     6.4   -5.5      1.0      0.0     0.0     0.2     6.4   -5.5      0.0      0.0
                EQY     0.0     0.7    -0.3    3.9     -0.1      0.1     0.0     0.7    -0.3    3.9      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.1   -0.2      0.0      0.0     0.0     0.0     0.1   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 H-4         5   D0     3.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.1     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.1    -0.1   -0.3      0.5      0.4     0.0     0.1    -0.1   -0.3      0.9      0.1
                EQY     0.0    -0.1     0.0    0.2     -0.1     -0.3     0.0    -0.1     0.0    0.2     -0.1      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-4         4   D0     4.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     3.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0    -0.3    -0.5    0.0     -0.7     -0.3     0.0    -0.3    -0.5    0.0      0.3      0.3
                EQY     0.0     0.3     0.1    0.0      0.1      0.4     0.0     0.3     0.1    0.0     -0.1     -0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-4         3   D0     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.0     0.3    0.0      0.1     -0.2     0.0     0.0     0.3    0.0     -0.6     -0.3
                EQY     0.0    -0.1     0.0    0.0      0.2      0.1     0.0    -0.1     0.0    0.0      0.1      0.4
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-4         2   D0     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.0     0.3    0.0      0.3     -0.3     0.0     0.0     0.3    0.0      0.1     -0.2
                EQY     0.0    -0.2     0.0    0.0      0.2     -0.1     0.0    -0.2     0.0    0.0      0.2      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-4         1   D0     8.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     9.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     3.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.2     0.2    0.0      1.1      0.3     0.0     0.2     0.2    0.0      0.4     -0.2
                EQY     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.3     -0.2     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.1     -0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-4         6   D0     1.3     0.1     0.2    0.0      0.1      0.0     1.3     0.1     0.2    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.9     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1     0.4     5.7   -5.5      0.9      0.1     0.1     0.4     5.7   -5.5      0.0      0.0
                EQY     0.0     0.9     0.1    3.9      0.0      0.1     0.0     0.9     0.1    3.9      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.1   -0.2      0.0      0.0     0.0     0.0     0.1   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
 
 G-4         5   D0     3.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.1     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1     0.1    -0.1   -0.3      0.4      0.3     0.1     0.1    -0.1   -0.3      0.8      0.1
                EQY     0.0    -0.1     0.0    0.2      0.0     -0.3     0.0    -0.1     0.0    0.2      0.0      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-4         4   D0     4.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     3.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1    -0.3    -0.4    0.0     -0.6     -0.3     0.1    -0.3    -0.4    0.0      0.2      0.3
                EQY     0.0     0.3    -0.1    0.0     -0.2      0.4     0.0     0.3    -0.1    0.0      0.0     -0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-4         3   D0     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1     0.0     0.4    0.0      0.2     -0.2     0.1     0.0     0.4    0.0     -0.6     -0.3
                EQY     0.0    -0.1     0.1    0.0      0.1      0.1     0.0    -0.1     0.1    0.0     -0.1      0.4
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 G-4         2   D0     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1     0.0     0.4    0.0      0.5     -0.3     0.1     0.0     0.4    0.0      0.2     -0.2
                EQY     0.0    -0.2     0.1    0.0      0.2     -0.1     0.0    -0.2     0.1    0.0      0.1      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-4         1   D0     8.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     9.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     3.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.1     0.2     0.1    0.0      0.8      0.3     0.1     0.2     0.1    0.0      0.5     -0.2
                EQY     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.2     -0.2     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.2     -0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 F-4         6   D0     1.0    -0.4     0.2    0.0      0.0      0.0     1.0    -0.4     0.2    0.0      0.0      0.1
                 DL     0.7     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0     0.7     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.2    -0.9     7.5   -3.9      1.0     -0.2     0.2    -0.9     7.5   -3.9     -0.2      0.0
                EQY     0.0     1.9     0.8    2.8      0.1      0.3     0.0     1.9     0.8    2.8      0.0      0.0
                WLX     0.0    -0.1     0.2   -0.1      0.0      0.0     0.0    -0.1     0.2   -0.1      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
 
 F-4         5   D0     2.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.3     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL     0.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.2     0.3    -0.1   -0.2      0.4      0.8     0.2     0.3    -0.1   -0.2      0.8     -0.1
                EQY     0.0    -0.2     0.0    0.1      0.2     -0.6     0.0    -0.2     0.0    0.1      0.1      0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 F-4         4   D0     3.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     2.6    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     2.6    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                 LL     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.2    -1.3    -0.9    0.0     -1.4     -2.0     0.2    -1.3    -0.9    0.0      0.3      0.4
                EQY     0.0     0.8    -0.4    0.0     -0.6      1.2     0.0     0.8    -0.4    0.0      0.2     -0.3
                WLX     0.0    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     0.0    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0    -0.1     0.0    0.0     -0.1     -0.1     0.0    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 F-4         3   D0     4.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.2     2.2     1.3    0.0      1.8      3.5     0.2     2.2     1.3    0.0     -1.0     -1.4
                EQY     0.0    -1.2     0.4    0.0      0.4     -1.7     0.0    -1.2     0.4    0.0     -0.5      0.9
                WLX     0.0     0.1     0.0    0.0      0.1      0.2     0.0     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                WLY     0.0     0.1     0.1    0.0      0.1      0.2     0.0     0.1     0.1    0.0     -0.1     -0.1
 
 F-4         2   D0     4.9    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     4.9    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     4.5    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     4.5    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     1.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.2    -9.0    -3.1    0.0     -0.1     -2.3     0.2    -9.0    -3.1    0.0      1.0      0.8
                EQY     0.0     4.1    -0.5    0.0      0.1      0.9     0.0     4.1    -0.5    0.0      0.3     -0.5
                WLX     0.0    -0.5    -0.1    0.0      0.0     -0.1     0.0    -0.5    -0.1    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0    -0.4    -0.2    0.0      0.0     -0.1     0.0    -0.4    -0.2    0.0      0.0      0.0
 
 F-4         1   D0     6.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     6.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.2     1.3     0.3    0.0      0.8      1.7     0.2     1.3     0.3    0.0     -0.2     -2.5
                EQY     0.0    -0.6     0.0    0.0     -0.1     -0.8     0.0    -0.6     0.0    0.0      0.1      1.1
                WLX     0.0     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     0.0     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                WLY     0.0     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     0.0     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
 
 E-4         6   D0     0.5     0.2     0.0    0.0      0.0      0.0     0.5     0.2     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.8    -0.1   -0.6      0.1      0.1     0.0     0.8    -0.1   -0.6      0.1      0.0
                EQY     0.0     0.4     0.0    0.4      0.0      0.1     0.0     0.4     0.0    0.4      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
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 E-4         5   D0     0.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.1
                EQY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 E-4         4   D0     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     1.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                EQY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 E-4         3   D0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     1.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                EQY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 E-4         2   D0     1.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 E-4         1   D0     1.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.2      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-4         6   D0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.2     0.3    -0.3   -0.9     -0.1      0.1    -0.2     0.3    -0.3   -0.9      0.0      0.0
                EQY     0.1     0.2     0.0    0.6      0.0      0.1     0.1     0.2     0.0    0.6      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-4         5   D0     1.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.2     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.1
                EQY     0.1     0.0     0.0    0.1      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.1      0.0      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-4         4   D0     2.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     2.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQY     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-4         3   D0     2.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     2.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQY     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 D-4         2   D0     3.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     5.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.2     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0    -0.2     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-4         1   D0     3.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     5.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.2      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                EQY     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 J-3         6   D0     0.8     0.3    -0.3    0.0     -0.1      0.0     0.8     0.3    -0.3    0.0      0.0     -0.1
                 DL    -0.6    -0.1    -0.2    0.0      0.0     -0.1    -0.6    -0.1    -0.2    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                EQX    -6.7     0.1    -7.4   -6.0     -2.2      0.0    -6.7     0.1    -7.4   -6.0      0.0      0.0
                EQY    -2.9     0.7     0.6    4.2      0.2      0.2    -2.9     0.7     0.6    4.2      0.0      0.0
                WLX    -0.2    -0.1    -0.2   -0.2     -0.1      0.0    -0.2    -0.1    -0.2   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.1    -0.1   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.1    -0.1   -0.1      0.0      0.0
 
 J-3         5   D0     2.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    -0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1    -0.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -6.7     0.1     1.5   -0.6      3.0      0.3    -6.7     0.1     1.5   -0.6     -1.7      0.1
                EQY    -2.9    -0.1    -0.3    0.4     -1.0     -0.3    -2.9    -0.1    -0.3    0.4      0.1      0.1
                WLX    -0.2     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0    -0.2     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 J-3         4   D0     4.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     5.2     0.3     0.0    0.0      0.0      0.3     5.2     0.3     0.0    0.0      0.0     -0.3
                 LL     1.7     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     1.7     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                EQX    -6.7    -0.3    -2.4    0.0     -2.1     -0.3    -6.7    -0.3    -2.4    0.0      2.3      0.2
                EQY    -2.9     0.3     1.0    0.0      1.0      0.3    -2.9     0.3     1.0    0.0     -0.7     -0.2
                WLX    -0.2     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0    -0.2     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
 
 J-3         3   D0     6.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    11.0     0.2     0.0    0.0      0.0      0.2    11.0     0.2     0.0    0.0      0.0     -0.2
                 LL     3.4     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     3.4     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                EQX    -6.7     0.0     0.6    0.0     -0.7     -0.2    -6.7     0.0     0.6    0.0     -2.1     -0.3
                EQY    -2.9    -0.1    -0.3    0.0      0.4      0.1    -2.9    -0.1    -0.3    0.0      1.0      0.3
                WLX    -0.2     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
 
 J-3         2   D0     6.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    11.0     0.2     0.0    0.0      0.0      0.3    11.0     0.2     0.0    0.0      0.0      0.2
                 LL     3.4     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     3.4     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                EQX    -6.7     0.0     0.7    0.0     -0.2     -0.2    -6.7     0.0     0.7    0.0     -0.7     -0.2
                EQY    -2.9    -0.1    -0.3    0.0      0.1      0.0    -2.9    -0.1    -0.3    0.0      0.4      0.1
                WLX    -0.2     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
 
 J-3         1   D0     8.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.6     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL    16.8     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1    16.8     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.2
                 LL     5.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.2     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                EQX    -6.7     0.1     0.9    0.0      2.9      0.2    -6.7     0.1     0.9    0.0      0.1     -0.2
                EQY    -2.9     0.0    -0.2    0.0     -0.6     -0.2    -2.9     0.0    -0.2    0.0      0.1     -0.1
                WLX    -0.2     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0    -0.2     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.1    0.0     -0.1      0.0
 
 I-3         6   D0     1.4    -0.1    -0.2    0.0     -0.1      0.0     1.4    -0.1    -0.2    0.0      0.0      0.0
                 DL    -1.7     0.1    -0.1    0.0      0.0      0.0    -1.7     0.1    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.1     0.2    -6.5   -7.9     -2.0      0.1    -3.1     0.2    -6.5   -7.9      0.0      0.0
                EQY    -1.6     1.0     0.3    5.6      0.1      0.3    -1.6     1.0     0.3    5.6      0.0      0.0
                WLX    -0.1     0.0    -0.2   -0.2     -0.1      0.0    -0.1     0.0    -0.2   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0    -0.1   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0    -0.1   -0.1      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 I-3         5   D0     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    -1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -1.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.1     0.1     1.4   -0.8      2.8      0.5    -3.1     0.1     1.4   -0.8     -1.5      0.1
                EQY    -1.6    -0.2    -0.2    0.5     -0.7     -0.5    -1.6    -0.2    -0.2    0.5      0.0      0.2
                WLX    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 I-3         4   D0     6.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     9.3    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     9.3    -0.1     0.0    0.0      0.1      0.1
                 LL     3.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.1    -0.4    -2.3    0.0     -2.0     -0.4    -3.1    -0.4    -2.3    0.0      2.2      0.4
                EQY    -1.6     0.5     0.6    0.0      0.7      0.6    -1.6     0.5     0.6    0.0     -0.5     -0.4
                WLX    -0.1     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0    -0.1     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
 
 I-3         3   D0     9.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    20.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    20.3     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 LL     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.1     0.1     0.7    0.0     -0.4     -0.3    -3.1     0.1     0.7    0.0     -2.0     -0.5
                EQY    -1.6    -0.2    -0.1    0.0      0.4      0.1    -1.6    -0.2    -0.1    0.0      0.7      0.5
                WLX    -0.1     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0    -0.1     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
 
 I-3         2   D0     9.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    20.3     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1    20.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.1     0.0     1.1    0.0      0.3     -0.4    -3.1     0.0     1.1    0.0     -0.4     -0.3
                EQY    -1.6    -0.2    -0.2    0.0      0.3     -0.1    -1.6    -0.2    -0.2    0.0      0.4      0.1
                WLX    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.1     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
 
 I-3         1   D0    11.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    11.8     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL    31.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    31.3     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 LL     9.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -3.1     0.2     0.7    0.0      2.8      0.4    -3.1     0.2     0.7    0.0      0.6     -0.3
                EQY    -1.6    -0.1    -0.3    0.0     -0.6     -0.3    -1.6    -0.1    -0.3    0.0      0.2     -0.1
                WLX    -0.1     0.0     0.1    0.0      0.1      0.0    -0.1     0.0     0.1    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-3         6   D0     1.6     0.0    -0.2    0.0     -0.1      0.0     1.6     0.0    -0.2    0.0      0.0      0.0
                 DL    -1.4     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0    -1.4     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.5     0.3    -6.1   -7.7     -1.8      0.1    -0.5     0.3    -6.1   -7.7      0.0      0.0
                EQY    -0.7     1.0     0.1    5.5      0.0      0.3    -0.7     1.0     0.1    5.5      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0    -0.2   -0.2     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.2   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0    -0.1   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0    -0.1   -0.1      0.0      0.0
 
 H-3         5   D0     4.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    -1.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -1.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.5     0.1     1.2   -0.7      2.3      0.5    -0.5     0.1     1.2   -0.7     -1.4      0.1
                EQY    -0.7    -0.2    -0.1    0.5     -0.3     -0.5    -0.7    -0.2    -0.1    0.5      0.0      0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-3         4   D0     6.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     8.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.7     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 LL     2.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.5    -0.4    -1.9    0.0     -1.7     -0.4    -0.5    -0.4    -1.9    0.0      1.8      0.4
                EQY    -0.7     0.5     0.2    0.0      0.2      0.6    -0.7     0.5     0.2    0.0     -0.2     -0.4
                WLX     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.1      0.0
 
 H-3         3   D0     8.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    18.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    18.9     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 LL     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.5     0.1     0.8    0.0      0.2     -0.3    -0.5     0.1     0.8    0.0     -1.6     -0.5
                EQY    -0.7    -0.2     0.1    0.0      0.3      0.1    -0.7    -0.2     0.1    0.0      0.2      0.5
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 H-3         2   D0     9.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    18.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    18.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.5     0.0     0.8    0.0      0.7     -0.4    -0.5     0.0     0.8    0.0      0.2     -0.3
                EQY    -0.7    -0.2     0.0    0.0      0.4     -0.1    -0.7    -0.2     0.0    0.0      0.3      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 H-3         1   D0    11.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    11.7     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL    29.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    29.1     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 LL     9.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    -0.5     0.2     0.4    0.0      2.1      0.4    -0.5     0.2     0.4    0.0      0.9     -0.3
                EQY    -0.7    -0.1    -0.3    0.0     -0.5     -0.3    -0.7    -0.1    -0.3    0.0      0.3     -0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-3         6   D0     1.9     0.0    -0.2    0.0     -0.1      0.0     1.9     0.0    -0.2    0.0      0.0      0.0
                 DL    -1.4     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0    -1.4     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.6     0.3    -5.8   -7.7     -1.7      0.1     1.6     0.3    -5.8   -7.7      0.0      0.0
                EQY    -0.1     1.0    -0.1    5.5      0.0      0.3    -0.1     1.0    -0.1    5.5      0.0      0.0
                WLX     0.0     0.0    -0.2   -0.2      0.0      0.0     0.0     0.0    -0.2   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0    -0.1   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0    -0.1   -0.1      0.0      0.0
 
 G-3         5   D0     4.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.5     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    -1.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -1.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.6     0.1     1.0   -0.7      1.9      0.5     1.6     0.1     1.0   -0.7     -1.4      0.1
                EQY    -0.1    -0.2     0.0    0.5      0.1     -0.5    -0.1    -0.2     0.0    0.5      0.0      0.2
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-3         4   D0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     8.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.7     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 LL     2.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     2.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.6    -0.4    -1.6    0.0     -1.6     -0.4     1.6    -0.4    -1.6    0.0      1.5      0.4
                EQY    -0.1     0.5    -0.2    0.0     -0.3      0.6    -0.1     0.5    -0.2    0.0      0.0     -0.4
                WLX     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0    -0.1    0.0     -0.1      0.0     0.0     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
 
 G-3         3   D0     9.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    18.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    18.8     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 LL     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.6     0.1     0.9    0.0      0.5     -0.3     1.6     0.1     0.9    0.0     -1.5     -0.5
                EQY    -0.1    -0.2     0.2    0.0      0.3      0.1    -0.1    -0.2     0.2    0.0     -0.3      0.5
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0
 
 G-3         2   D0     9.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     9.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    18.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    18.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.6    -0.1     0.9    0.0      1.1     -0.4     1.6    -0.1     0.9    0.0      0.5     -0.3
                EQY    -0.1    -0.2     0.2    0.0      0.4     -0.1    -0.1    -0.2     0.2    0.0      0.3      0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 G-3         1   D0    12.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    12.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL    29.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    29.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 LL     8.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     1.6     0.2     0.1    0.0      1.5      0.4     1.6     0.2     0.1    0.0      1.2     -0.3
                EQY    -0.1    -0.1    -0.2    0.0     -0.4     -0.3    -0.1    -0.1    -0.2    0.0      0.4     -0.1
                WLX     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 F-3         6   D0     2.7    -0.1    -0.2    0.0     -0.1      0.0     2.7    -0.1    -0.2    0.0      0.0      0.0
                 DL    -0.2     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0    -0.1    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     4.7    -0.7    -5.1   -6.2     -1.5     -0.2     4.7    -0.7    -5.1   -6.2      0.0      0.0
                EQY     0.3     1.5    -0.1    4.4      0.0      0.5     0.3     1.5    -0.1    4.4      0.0      0.0
                WLX     0.1    -0.1    -0.1   -0.2      0.0      0.0     0.1    -0.1    -0.1   -0.2      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 F-3         5   D0     4.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     4.7     0.4     1.0   -0.6      2.0      1.1     4.7     0.4     1.0   -0.6     -1.2     -0.1
                EQY     0.3    -0.4     0.2    0.4      0.6     -0.8     0.3    -0.4     0.2    0.4      0.0      0.3
                WLX     0.1     0.0     0.0    0.0      0.1      0.1     0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 F-3         4   D0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     8.1    -0.3     0.0    0.0      0.0     -0.3     8.1    -0.3     0.0    0.0      0.1      0.2
                 LL     2.6    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     2.6    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                EQX     4.7    -1.9    -2.4    0.0     -3.1     -2.9     4.7    -1.9    -2.4    0.0      1.4      0.6
                EQY     0.3     1.2    -0.8    0.0     -1.1      1.7     0.3     1.2    -0.8    0.0      0.3     -0.5
                WLX     0.1    -0.1    -0.1    0.0     -0.1     -0.2     0.1    -0.1    -0.1    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0    -0.1    -0.1    0.0     -0.1     -0.1     0.0    -0.1    -0.1    0.0      0.0      0.0
 
 F-3         3   D0     8.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     8.6     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    13.3    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1    13.3    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.2
                 LL     4.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     4.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.1
                EQX     4.7     3.2     2.9    0.0      3.9      4.9     4.7     3.2     2.9    0.0     -2.4     -2.0
                EQY     0.3    -1.7     0.8    0.0      0.9     -2.4     0.3    -1.7     0.8    0.0     -0.9      1.3
                WLX     0.1     0.2     0.1    0.0      0.1      0.3     0.1     0.2     0.1    0.0     -0.1     -0.1
                WLY     0.0     0.1     0.1    0.0      0.2      0.2     0.0     0.1     0.1    0.0     -0.1     -0.1
 
 F-3         2   D0    10.0     0.0    -0.1    0.0      0.0     -0.1    10.0     0.0    -0.1    0.0      0.1     -0.1
                 DL    16.8     0.0    -0.1    0.0      0.0     -0.4    16.8     0.0    -0.1    0.0      0.0     -0.4
                 LL     5.2     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1     5.2     0.0     0.0    0.0      0.0     -0.1
                EQX     4.7   -12.7    -6.2    0.1     -0.1     -3.3     4.7   -12.7    -6.2    0.1      2.1      1.1
                EQY     0.3     5.9    -1.0    0.0      0.2      1.4     0.3     5.9    -1.0    0.0      0.6     -0.7
                WLX     0.1    -0.7    -0.3    0.0      0.0     -0.2     0.1    -0.7    -0.3    0.0      0.1      0.1
                WLY     0.0    -0.6    -0.4    0.0     -0.1     -0.2     0.0    -0.6    -0.4    0.0      0.1      0.0
 
 F-3         1   D0    12.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    12.0     0.0     0.0    0.0      0.1      0.0
                 DL    21.9    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1    21.9    -0.1     0.0    0.0      0.1      0.1
                 LL     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     6.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX     4.7     1.9     0.6    0.0      1.6      2.3     4.7     1.9     0.6    0.0     -0.3     -3.6
                EQY     0.3    -0.8    -0.1    0.0     -0.1     -1.2     0.3    -0.8    -0.1    0.0      0.1      1.5
                WLX     0.1     0.1     0.0    0.0      0.1      0.1     0.1     0.1     0.0    0.0     -0.1     -0.2
                WLY     0.0     0.1     0.0    0.0      0.1      0.1     0.0     0.1     0.0    0.0     -0.1     -0.2
 
 D-3         6   D0     5.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     5.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     2.0     0.1     0.0    0.0      0.0      0.0     2.0     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                 LL     0.8     0.1     0.0    0.0      0.0      0.0     0.8     0.1     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    16.9     0.3    -0.1   -2.8     -0.1      0.1    16.9     0.3    -0.1   -2.8      0.0      0.0
                EQY     2.6     0.9     0.2    2.0      0.1      0.3     2.6     0.9     0.2    2.0      0.0      0.0
                WLX     0.4     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0     0.4     0.0     0.0   -0.1      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-3         5   D0     5.9     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     5.9     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL     2.0     0.0     0.0    0.0     -0.1      0.0     2.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.8     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    16.9     0.1     0.0   -0.3     -0.2      0.5    16.9     0.1     0.0   -0.3     -0.1      0.1
                EQY     2.6    -0.1     0.0    0.2      0.0     -0.1     2.6    -0.1     0.0    0.2      0.1      0.2
                WLX     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.4     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-3         4   D0     7.4    -0.3     0.0    0.0      0.0     -0.3     7.4    -0.3     0.0    0.0      0.0      0.3
                 DL     6.8    -0.2     0.0    0.0      0.0     -0.2     6.8    -0.2     0.0    0.0      0.1      0.3
                 LL     2.2    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     2.2    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                EQX    20.4    -3.5    -0.4    0.0     -0.2     -3.4    20.4    -3.5    -0.4    0.0      0.6      3.5
                EQY     2.3     0.1     0.0    0.0     -0.1      0.1     2.3     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                WLX     0.5    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1     0.5    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-3         3   D0    10.8     0.3     0.0    0.0      0.0      0.3    10.8     0.3     0.0    0.0      0.1     -0.5
                 DL     9.3     0.2     0.0    0.0      0.0      0.2     9.3     0.2     0.0    0.0      0.0     -0.3
                 LL     3.0     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     3.0     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                EQX    32.4     3.2     0.0    0.0      0.6      3.5    32.4     3.2     0.0    0.0      0.6     -4.4
                EQY     2.9    -0.1     0.0    0.0      0.1      0.0     2.9    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.1
                WLX     0.7     0.1     0.0    0.0      0.0      0.1     0.7     0.1     0.0    0.0      0.0     -0.1
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
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  Column   Stry Load   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3   Axial  Shear2  Shear3  Torque   Mom-2    Mom-3
 ________  ____ ____   _____  ______  ______  _____  _______  _______   _____  ______  ______  _____  _______  _______

 D-3         2   D0    11.5    -1.4    -0.1    0.0      0.0     -0.2    11.5    -1.4    -0.1    0.0      0.1      0.4
                 DL    12.4    -1.2    -0.1    0.0      0.0     -0.2    12.4    -1.2    -0.1    0.0      0.1      0.4
                 LL     3.9    -0.4     0.0    0.0      0.0      0.0     3.9    -0.4     0.0    0.0      0.0      0.1
                EQX    33.7   -16.9    -2.6   -0.1     -0.7     -2.7    33.7   -16.9    -2.6   -0.1      0.4      4.5
                EQY     0.7    -1.3     0.7    0.0      0.2     -0.6     0.7    -1.3     0.7    0.0     -0.1     -0.1
                WLX     0.8    -0.4    -0.1    0.0      0.0     -0.1     0.8    -0.4    -0.1    0.0      0.0      0.1
                WLY     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 D-3         1   D0    11.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    11.7     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 DL    10.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    10.3     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                 LL     3.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     3.2     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                EQX    47.8     0.0     0.2    0.0      1.1     -0.1    47.8     0.0     0.2    0.0      0.4     -0.1
                EQY    -9.0    -0.1     0.0    0.0      0.0     -0.2    -9.0    -0.1     0.0    0.0      0.0      0.2
                WLX     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0     1.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
                WLY    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0    -0.1     0.0     0.0    0.0      0.0      0.0
 
 
 

   P-Delta Analysis- Beam End Forces 
 
                                                                                                   Units:  ton, ton-m
 
                                 END  I     X/L = 0.0             M2(+)max              END  J     X/L = 1.0          
                      ________________________________________   __________   ________________________________________
   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____
 
 F(1-3)      2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.7    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.7    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(3-4)      2   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(7-8)      2   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(8-10)     2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(1-3)      2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(3-4)      2   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 G(7-8)      2   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(8-10)     2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(1-3)      2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(3-4)      2   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(7-8)      2   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(8-10)     2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(1-3)      2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(3-4)      2   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(7-8)      2   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 I(8-10)     2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(1-3)      2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(3-4)      2   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(7-8)      2   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(8-10)     2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 A(3-4)      3   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 A(5-6)      3   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 A(7-8)      3   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 C(2-3)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 C(5-6)      3   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 C(6-7)      3   D0   0.0    0.0    -2.5    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     2.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.9    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.1      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.1      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 C(7-8)      3   D0   0.0    0.0    -1.7    0.1      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     1.7    0.1      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.2      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.2      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 C(8-9)      3   D0   0.0    0.0    -2.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     2.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.7   -0.1      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.7   -0.1      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.3      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.3      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.2      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.2      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 C(9-10)     3   D0   0.0    0.0    -2.4    0.0      0.0   0.0    1.4   .5    0.0    0.0     2.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.7    0.3      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.7    0.3      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.1      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.1      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.2      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.2      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(1-3)      3   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.4   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(3-4)      3   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(4-5)      3   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(5-6)      3   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 D(6-7)      3   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(7-8)      3   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(8-10)     3   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.4   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(1-3)      3   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(3-4)      3   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(7-8)      3   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(8-10)     3   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(1-3)      4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.7    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.7    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(3-4)      4   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 F(7-8)      4   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(8-10)     4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.7    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.7    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(1-3)      4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(3-4)      4   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(7-8)      4   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(8-10)     4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(1-3)      4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(3-4)      4   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(7-8)      4   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 H(8-10)     4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(1-3)      4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(3-4)      4   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(7-8)      4   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(8-10)     4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(1-3)      4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(3-4)      4   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(7-8)      4   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(8-10)     4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 A(3-4)      5   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 A(5-6)      5   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 A(7-8)      5   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 C(2-3)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 C(5-6)      5   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 C(8-9)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(1-3)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.4   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(3-4)      5   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(4-5)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 



EngSolutions RCB   Version 9.0.9 - License No: A2415-A1462 Page No. 83

===============================================================================================

Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:11:26 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 D(5-6)      5   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(6-7)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(7-8)      5   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(8-10)     5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(1-3)      5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(3-4)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(7-8)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(8-10)     5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(1-3)      5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 G(3-4)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(7-8)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(8-10)     5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(1-3)      5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(3-4)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(7-8)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(8-10)     5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(1-3)      5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(3-4)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 I(7-8)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(8-10)     5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.5   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(1-3)      5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(3-4)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(7-8)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(8-10)     5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 A(3-4)      6   D0  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 A(5-6)      6   D0  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 A(7-8)      6   D0  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 C(2-3)      6   D0  -1.1    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5   -1.1    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX -26.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0  -26.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 C(5-6)      6   D0  -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5   -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -1.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 C(8-9)      6   D0   1.8    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    1.8    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   1.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  33.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   33.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(1-3)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(3-4)      6   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(4-5)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(5-6)      6   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(6-7)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(7-8)      6   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 D(8-10)     6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 E(3-4)      6   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 E(7-8)      6   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(1-3)      6   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   3.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    3.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(3-4)      6   D0   0.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   8.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    8.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(7-8)      6   D0  -0.3    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.3    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -8.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -8.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(8-10)     6   D0  -0.2    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5   -0.2    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -2.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -2.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(1-3)      6   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   1.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(3-4)      6   D0   0.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   6.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    6.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 G(7-8)      6   D0  -0.3    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.3    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -6.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -6.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(8-10)     6   D0  -0.1    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5   -0.1    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(1-3)      6   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   1.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(3-4)      6   D0   0.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   7.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    7.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(7-8)      6   D0  -0.3    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.3    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -7.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -7.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(8-10)     6   D0  -0.1    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5   -0.1    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(1-3)      6   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(3-4)      6   D0   0.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   7.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    7.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(7-8)      6   D0  -0.3    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.3    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -7.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -7.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 I(8-10)     6   D0  -0.1    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5   -0.1    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(1-3)      6   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(3-4)      6   D0   0.3    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.3    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   8.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    8.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(7-8)      6   D0  -0.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -8.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -8.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(8-10)     6   D0  -0.1    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5   -0.1    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 A(3-4)      7   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 A(5-6)      7   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 A(7-8)      7   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(1-2)      7   D0  -1.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -1.3    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   2.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.7    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.7    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.6    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   6.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    6.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -3.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -3.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 D(2-3)      7   D0   2.5    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    2.7    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.7    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -0.5    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.2    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.1    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  -6.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -6.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   3.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    3.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(3-4)      7   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(4-5)      7   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(5-6)      7   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(6-7)      7   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(7-8)      7   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(8-9)      7   D0   3.3    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    3.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.5    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -0.8    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.1    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.2    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX -16.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0  -16.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   1.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 D(9-10)     7   D0  -1.9    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -1.6    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   1.8    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    2.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.6    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.7    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  16.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   16.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(1-2)      7   D0  -1.1    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -1.4    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   5.4    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    5.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.9    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.7    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX -11.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0  -11.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 



EngSolutions RCB   Version 9.0.9 - License No: A2415-A1462 Page No. 91

===============================================================================================

Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:11:26 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 F(2-3)      7   D0   2.5    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    2.8    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -3.1    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.3   .5   -2.7    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.9    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.7    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX  11.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   11.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(3-4)      7   D0   1.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    3.1    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   2.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    2.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(7-8)      7   D0   0.6    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.6    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   1.8    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.7    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.6    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.6    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  -1.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(8-9)      7   D0   3.9    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    3.6    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.6    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.3   .5   -1.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX  -8.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -8.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 F(9-10)     7   D0  -2.4    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -2.1    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   2.9    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    3.3    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   8.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    8.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(1-2)      7   D0   1.1    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.9    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   9.3    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    8.8    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   3.1    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    2.9    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX  -3.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -3.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(2-3)      7   D0   0.3    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.6    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -6.5    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5   -5.9    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL  -1.9    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -1.7    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   3.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    3.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(3-4)      7   D0   0.1    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.1    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.3    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    3.3    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.1    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(7-8)      7   D0   0.1    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.1    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.3    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    3.2    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 G(8-9)      7   D0   0.7    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.4    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -6.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5   -6.5    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL  -1.7    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -1.9    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX  -2.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -2.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 G(9-10)     7   D0   0.8    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.1    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   8.8    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    9.4    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   2.9    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    3.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   2.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    2.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(1-2)      7   D0   1.8    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.6    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   9.4    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    8.8    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   3.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    2.9    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   1.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   1.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(2-3)      7   D0  -0.4    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -0.1    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -6.5    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5   -6.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL  -1.9    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -1.7    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX  -1.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(3-4)      7   D0  -0.1    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.1    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.3    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    3.3    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.1    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(7-8)      7   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.1    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.3    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    3.3    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.1    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(8-9)      7   D0   0.1    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -0.2    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -5.9    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5   -6.4    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL  -1.7    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -1.9    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   1.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 H(9-10)     7   D0   1.4    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.6    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   8.8    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    9.3    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   2.9    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    3.1    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX  -1.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   1.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(1-2)      7   D0   2.6    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    2.3    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  10.5    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    9.9    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   3.5    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    3.3    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   7.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    7.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   3.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    3.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 I(2-3)      7   D0  -1.1    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -0.9    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -7.4    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5   -6.8    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL  -2.2    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -1.9    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX  -7.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -7.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -3.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -3.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(3-4)      7   D0  -0.3    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.3    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.5    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    3.5    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.1    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.1    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  -1.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(7-8)      7   D0  -0.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.6    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    3.5    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.1    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.1    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   1.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(8-9)      7   D0  -0.4    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -0.7    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -6.6    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5   -7.1    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL  -1.9    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -2.1    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   6.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    6.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -3.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -3.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 I(9-10)     7   D0   1.9    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    2.2    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   9.6    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5   10.2    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   3.2    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    3.4    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX  -6.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -6.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   3.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    3.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(1-2)      7   D0   2.4    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    2.1    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   4.4    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    4.1    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.5    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.4    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  16.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   16.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   6.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    6.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(2-3)      7   D0  -0.9    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -0.6    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -2.8    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -2.5    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.8    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.7    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX -16.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0  -16.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -6.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -6.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(3-4)      7   D0   1.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.5    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    3.6    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.1    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    1.1    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  -4.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  1.0   -4.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  1.0   -1.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(7-8)      7   D0   1.4    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.4    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.7    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    3.7    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.2    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    1.2    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   3.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  1.0    3.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 J(8-9)      7   D0   0.2    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -0.1    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL  -1.9    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -2.2    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.5    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.6    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  14.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   14.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -7.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -7.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 J(9-10)     7   D0   1.3    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.6    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.5    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    3.9    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.2    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.3    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX -14.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0  -14.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   7.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    7.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(F-G)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.9    0.0      0.0   0.0    4.0   .5    0.0    0.0     3.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(G-H)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.7    0.0      0.0   0.0    3.8   .5    0.0    0.0     3.7    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(H-I)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.9    0.0      0.0   0.0    4.1   .5    0.0    0.0     3.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(I-J)      2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.6    0.0      0.0   0.0    5.5   .5    0.0    0.0     4.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.4    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(F-G)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(G-H)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(H-I)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 4(I-J)      2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(F-G)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(G-H)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(H-I)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(I-J)      2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(F-G)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.8    0.0      0.0   0.0    3.9   .5    0.0    0.0     3.8    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(G-H)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.7    0.0      0.0   0.0    3.8   .5    0.0    0.0     3.7    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(H-I)      2   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.9    0.0      0.0   0.0    4.1   .5    0.0    0.0     3.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(I-J)      2   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.6    0.0      0.0   0.0    5.5   .5    0.0    0.0     4.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.4    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 2(A-C)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.5    0.0      0.0   0.0    7.2   .5    0.0    0.0     4.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.4    0.0      0.0   0.0    2.2   .5    0.0    0.0     1.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(A-C)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.1    0.0      0.0   0.0    6.6   .5    0.0    0.0     4.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    2.0   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(C-D)      3   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(D-E)      3   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.7    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     1.7    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(E-F)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(A-C)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.4    0.0      0.0   0.0    7.0   .5    0.0    0.0     4.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    2.1   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(C-D)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(D-E)      3   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(E-F)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 5(A-B)      3   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -2.2    0.0      0.0   0.0    1.7   .5    0.0    0.0     2.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.7    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.7    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 5(B-C)      3   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -2.2    0.0      0.0   0.0    1.7   .5    0.0    0.0     2.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.7    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.7    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 5(C-D)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 6(A-B)      3   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -2.2    0.0      0.0   0.0    1.7   .5    0.0    0.0     2.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.7    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.7    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 6(B-C)      3   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.9    0.0      0.0   0.0    1.4   .5    0.0    0.0     1.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 6(C-D)      3   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(A-C)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.1    0.0      0.0   0.0    6.2   .5    0.0    0.0     4.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.9   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(C-D)      3   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(D-E)      3   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 7(E-F)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(A-C)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.0    0.0      0.0   0.0    6.1   .5    0.0    0.0     4.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.8   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(C-D)      3   D0   0.0    0.0    -1.5    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     1.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.5    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     1.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.1      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.1      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(D-E)      3   D0   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.6    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     1.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0   -0.3      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0   -0.3      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(E-F)      3   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0   -0.3      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0   -0.3      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 9(A-C)      3   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.3    0.0      0.0   0.0    6.4   .5    0.0    0.0     4.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.9   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(F-G)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(G-H)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(H-I)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 1(I-J)      4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(F-G)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.9    0.0      0.0   0.0    4.0   .5    0.0    0.0     3.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(G-H)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.7    0.0      0.0   0.0    3.8   .5    0.0    0.0     3.7    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(H-I)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.9    0.0      0.0   0.0    4.1   .5    0.0    0.0     3.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(I-J)      4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.6    0.0      0.0   0.0    5.5   .5    0.0    0.0     4.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.4    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(F-G)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(G-H)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(H-I)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(I-J)      4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 7(F-G)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(G-H)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(H-I)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(I-J)      4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(F-G)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.9    0.0      0.0   0.0    4.0   .5    0.0    0.0     3.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(G-H)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.7    0.0      0.0   0.0    3.8   .5    0.0    0.0     3.7    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(H-I)      4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.9    0.0      0.0   0.0    4.1   .5    0.0    0.0     3.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(I-J)      4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.6    0.0      0.0   0.0    5.5   .5    0.0    0.0     4.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.4    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(F-G)     4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 10(G-H)     4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(H-I)     4   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(I-J)     4   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(A-B)      5   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(B-C)      5   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(C-D)      5   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(D-E)      5   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(E-F)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(F-G)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 1(G-H)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(H-I)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(I-J)      5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 2(A-C)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.5    0.0      0.0   0.0    7.2   .5    0.0    0.0     4.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.4    0.0      0.0   0.0    2.2   .5    0.0    0.0     1.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(A-C)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.1    0.0      0.0   0.0    6.6   .5    0.0    0.0     4.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    2.0   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(C-D)      5   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(D-F)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -2.1    0.0      0.0   0.0    1.4   .5    0.0    0.0     2.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(F-G)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.9    0.0      0.0   0.0    4.0   .5    0.0    0.0     3.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(G-H)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.7    0.0      0.0   0.0    3.8   .5    0.0    0.0     3.7    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 3(H-I)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.9    0.0      0.0   0.0    4.1   .5    0.0    0.0     3.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(I-J)      5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.6    0.0      0.0   0.0    5.5   .5    0.0    0.0     4.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.4    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(A-C)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.4    0.0      0.0   0.0    7.0   .5    0.0    0.0     4.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    2.1   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(C-D)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(D-E)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(E-F)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0   -0.2      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0   -0.2      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0   -0.1      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(F-G)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(G-H)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(H-I)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 



EngSolutions RCB   Version 9.0.9 - License No: A2415-A1462 Page No. 104

===============================================================================================

Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:11:26 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 4(I-J)      5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 5(A-B)      5   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -2.2    0.0      0.0   0.0    1.7   .5    0.0    0.0     2.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.7    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.7    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 5(B-C)      5   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -2.2    0.0      0.0   0.0    1.7   .5    0.0    0.0     2.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.7    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.7    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 5(C-D)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 6(A-B)      5   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -2.2    0.0      0.0   0.0    1.7   .5    0.0    0.0     2.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.7    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.7    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 6(B-C)      5   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -2.2    0.0      0.0   0.0    1.7   .5    0.0    0.0     2.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.7    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.7    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 6(C-D)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(A-C)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.4    0.0      0.0   0.0    6.9   .5    0.0    0.0     4.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    2.1   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(C-D)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 7(D-E)      5   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(E-F)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0   -0.2      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0   -0.2      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.1      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.1      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(F-G)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(G-H)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(H-I)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(I-J)      5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -1.3    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(A-C)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.1    0.0      0.0   0.0    6.6   .5    0.0    0.0     4.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    2.0   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(C-D)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -2.0    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     2.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(D-F)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -2.1    0.0      0.0   0.0    1.4   .5    0.0    0.0     2.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 8(F-G)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.9    0.0      0.0   0.0    4.0   .5    0.0    0.0     3.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(G-H)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.7    0.0      0.0   0.0    3.8   .5    0.0    0.0     3.7    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.1    0.0      0.0   0.0    1.1   .5    0.0    0.0     1.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(H-I)      5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -3.9    0.0      0.0   0.0    4.1   .5    0.0    0.0     3.9    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.2    0.0      0.0   0.0    1.2   .5    0.0    0.0     1.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(I-J)      5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.6    0.0      0.0   0.0    5.5   .5    0.0    0.0     4.6    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.4    0.0      0.0   0.0    1.6   .5    0.0    0.0     1.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 9(A-C)      5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -4.5    0.0      0.0   0.0    7.2   .5    0.0    0.0     4.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -1.4    0.0      0.0   0.0    2.2   .5    0.0    0.0     1.4    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(A-B)     5   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(B-C)     5   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(C-D)     5   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(D-E)     5   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 10(E-F)     5   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(F-G)     5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(G-H)     5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(H-I)     5   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(I-J)     5   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(A-B)      6   D0  -0.1    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5   -0.1    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -1.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(B-C)      6   D0   0.1    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.1    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   1.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(D-E)      6   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(E-F)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 1(F-G)      6   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(G-H)      6   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(H-I)      6   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(I-J)      6   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 2(A-B)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 2(B-C)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(A-B)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(B-C)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(C-D)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 3(D-E)      6   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(E-F)      6   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(F-G)      6   D0  -0.1    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.1    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(G-H)      6   D0  -0.1    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.1    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(H-I)      6   D0  -0.1    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.1    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(I-J)      6   D0  -0.3    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5   -0.3    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(A-B)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(B-C)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(C-D)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -2.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -2.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 4(D-E)      6   D0   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -2.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -2.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(E-F)      6   D0   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.7    0.0     0.0    0.1      0.0   0.0    0.0  0.0    0.7    0.0     0.0    0.1      0.0    0.0
                EQY  -2.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -2.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(F-G)      6   D0  -0.2    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.2    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(G-H)      6   D0  -0.1    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.1    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(H-I)      6   D0  -0.1    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.1    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(I-J)      6   D0  -0.3    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5   -0.3    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 5(A-B)      6   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 5(B-C)      6   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 5(C-D)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 6(A-B)      6   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 6(B-C)      6   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 6(C-D)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(A-B)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(B-C)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(C-D)      6   D0   0.1    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.1    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -2.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -2.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(D-E)      6   D0   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -2.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -2.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(E-F)      6   D0   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -1.4    0.0     0.0    0.1      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.4    0.0     0.0    0.1      0.0    0.0
                EQY  -1.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(F-G)      6   D0  -0.2    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.2    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 7(G-H)      6   D0  -0.1    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.1    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(H-I)      6   D0  -0.1    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.1    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(I-J)      6   D0  -0.3    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5   -0.3    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(A-B)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(B-C)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(C-D)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(D-E)      6   D0   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -1.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(E-F)      6   D0   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -1.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(F-G)      6   D0  -0.1    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.1    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 8(G-H)      6   D0  -0.1    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.1    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(H-I)      6   D0  -0.1    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5   -0.1    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(I-J)      6   D0  -0.3    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5   -0.3    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 9(A-B)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 9(B-C)      6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(A-B)     6   D0  -0.1    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5   -0.1    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.6    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(B-C)     6   D0   0.2    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.2    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(C-D)     6   D0   0.1    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.1    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(D-E)     6   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 10(E-F)     6   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(F-G)     6   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(G-H)     6   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(H-I)     6   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(I-J)     6   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(A-B)      7   D0  -0.2    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5   -0.5    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -8.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -8.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(B-C)      7   D0   0.5    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.8    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   6.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    6.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   1.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(C-D)      7   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(D-E)      7   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 1(E-F)      7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(F-G)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(G-H)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(H-I)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 1(I-J)      7   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 2(A-B)      7   D0   0.4    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.4    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    2.6    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.3    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.1    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 2(B-C)      7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(A-B)      7   D0   0.4    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.4    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   2.7    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    2.4    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(B-C)      7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 3(C-D)      7   D0   5.9    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    6.2    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   2.5    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    2.9    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.8    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.9    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX  45.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   45.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   3.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    3.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   1.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(D-E)      7   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(E-F)      7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(F-G)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(G-H)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(H-I)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 3(I-J)      7   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(A-B)      7   D0   0.4    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.4    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   2.8    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    2.5    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.1    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(B-C)      7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 4(C-D)      7   D0   2.2    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    2.2    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL  -1.2    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -1.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.4    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.3    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(D-E)      7   D0   2.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    2.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   2.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    2.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(E-F)      7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.2      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.2      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(F-G)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(G-H)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(H-I)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 4(I-J)      7   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 5(A-B)      7   D0   2.4    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    2.1    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   2.9    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    2.5    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.1    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 5(B-C)      7   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 5(C-D)      7   D0   1.2    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    1.3    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL  -1.2    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   -1.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.4    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5   -0.3    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX -34.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0  -34.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 6(A-B)      7   D0   2.4    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    2.1    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   2.8    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    2.5    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.1    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 6(B-C)      7   D0   0.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 6(C-D)      7   D0   7.8    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    7.8    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.1    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    3.3    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.9    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  61.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   61.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   1.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    1.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(A-B)      7   D0   0.4    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.4    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   2.8    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    2.4    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(B-C)      7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(C-D)      7   D0   5.9    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    6.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   1.1    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.3    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.3    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.4    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX  28.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   28.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.7    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.7    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(D-E)      7   D0   4.1    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    4.2    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    3.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    1.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  14.8    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   14.8    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(E-F)      7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.2      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.2      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 7(F-G)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(G-H)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(H-I)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 7(I-J)      7   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(A-B)      7   D0   0.4    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.4    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   2.7    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    2.4    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.2    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    1.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(B-C)      7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(C-D)      7   D0  13.2    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5   13.4    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   6.3    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    6.7    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.9    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    2.1    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   9.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    9.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.5    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(D-E)      7   D0   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(E-F)      7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 8(F-G)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(G-H)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(H-I)      7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.5   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 8(I-J)      7   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.7   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 9(A-B)      7   D0   0.4    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.4    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   3.0    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    2.6    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 LL   1.3    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    1.1    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 9(B-C)      7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.4   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0    -0.2    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.2    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(A-B)     7   D0   0.5    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.2    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.3    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.3    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   9.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    9.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY  -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -1.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(B-C)     7   D0  -0.2    0.0    -0.4    0.0      0.0   0.0    0.3   .5    0.1    0.0     0.4    0.0      0.0    0.0
                 DL  -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.4    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL  -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.1    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX  -6.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -6.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.9    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.9    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX  -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0   -0.2    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(C-D)     7   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.2   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
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   Beam   Floor Load  Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3      M2   X/L   Axl   Shr2    Shr3  Torque    M2     M3 
 ________  ____ ____  ___  _____   _____  ______ ______  _____   _____  ___   ___  _____   _____  ______ ______  _____

 10(D-E)     7   D0   0.0    0.0    -0.3    0.0      0.0   0.0    0.1   .5    0.0    0.0     0.3    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(E-F)     7   D0   0.0    0.0    -0.1    0.0      0.0   0.0    0.0   .5    0.0    0.0     0.1    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(F-G)     7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(G-H)     7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(H-I)     7   D0   0.0    0.0    -0.5    0.0      0.0   0.0    0.6   .5    0.0    0.0     0.5    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 10(I-J)     7   D0   0.0    0.0    -0.6    0.0      0.0   0.0    0.8   .5    0.0    0.0     0.6    0.0      0.0    0.0
                 DL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                 LL   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                EQY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLX   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
                WLY   0.0    0.0     0.0    0.0      0.0   0.0    0.0  0.0    0.0    0.0     0.0    0.0      0.0    0.0
 
 
 

 P-Delta Analysis- Wall End Forces 
 
                                                                    Units:  ton, ton-m
 
                                            BOTTOM                          TOP             
                                     __________________________    __________________________
   Wall     Story  System  LdCase     Axial     Shear    Moment     Axial     Shear    Moment
 _________  ______  ____   ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______
 
 A(1-3)         1   GL         D0      41.9      -1.2     -16.8      41.9      -1.2     -21.0
                               DL      16.7       0.8     -12.3      16.7       0.8      -9.5
                               LL       5.3       0.2      -3.8       5.3       0.2      -3.0
                              EQX    -152.0      84.8    -609.0    -149.2      84.8    -320.5
                              EQY      37.5      -6.5      -2.0      37.5      -7.0     -26.1
                              WLX      -3.3       2.2     -14.7      -3.3       2.2      -7.2
                              WLY       0.6      -0.1       0.0       0.6      -0.1      -0.4
 
 A(4-5)         1   GL         D0      25.6      -1.8      -0.4      25.6      -1.8      -6.8
                               DL      16.2      -2.2       1.2      16.2      -2.2      -6.5
                               LL       5.2      -0.7       0.4       5.2      -0.7      -2.0
                              EQX      41.8      34.6    -145.8      42.2      34.6     -24.9
                              EQY       2.9       1.7      -3.5       3.0       1.7       2.1
                              WLX       1.0       0.9      -3.6       1.0       0.9      -0.4
                              WLY       0.1       0.0      -0.1       0.1       0.0       0.0
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   Wall     Story  System  LdCase     Axial     Shear    Moment     Axial     Shear    Moment
 _________  ______  ____   ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

 A(6-7)         1   GL         D0      22.8       1.1      -4.4      22.8       1.1      -0.5
                               DL      14.3       1.5      -4.1      14.3       1.5       1.3
                               LL       4.6       0.5      -1.3       4.6       0.5       0.4
                              EQX     -34.3      30.8    -136.4     -34.6      30.8     -29.1
                              EQY       1.9      -0.4      -0.9       2.1      -0.3      -1.7
                              WLX      -0.8       0.8      -3.4      -0.8       0.8      -0.6
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 A(8-10)        1   GL         D0      64.0      -0.3     -17.5      64.0      -0.3     -18.4
                               DL      29.6      -1.9     -10.3      29.6      -1.9     -17.0
                               LL       9.3      -0.6      -3.2       9.3      -0.6      -5.3
                              EQX     173.2      89.2    -612.5     170.4      89.2    -308.4
                              EQY      42.7      11.8     -15.3      42.7      11.8      25.9
                              WLX       3.8       2.4     -14.8       3.7       2.4      -6.8
                              WLY       0.7       0.2      -0.2       0.7       0.2       0.4
 
 C(1-2)         1   GL         D0      20.2      -0.8      -1.1      20.2      -0.8      -4.0
                               DL      10.5       0.5      -2.3      10.5       0.5      -0.6
                               LL       3.3       0.1      -0.7       3.3       0.1      -0.2
                              EQX     -67.0      29.3    -125.5     -67.2      29.3     -22.6
                              EQY       5.8       0.2      -1.1       5.3       0.3      -0.4
                              WLX      -1.6       0.8      -3.2      -1.6       0.8      -0.3
                              WLY       0.1       0.0       0.0       0.1       0.0       0.0
 
 C(3-5)         1   GL         D0      34.9       2.8     -19.0      34.9       2.8      -9.0
                               DL      27.0       1.2     -12.1      27.0       1.2      -7.9
                               LL       8.4       0.4      -3.8       8.4       0.4      -2.4
                              EQX     -83.3     183.1    -707.7     -83.6     183.1     -65.8
                              EQY       9.6      -7.2       0.5       7.7      -7.2     -22.6
                              WLX      -1.9       4.7     -17.4      -1.9       4.7      -1.0
                              WLY       0.1      -0.1       0.0       0.1      -0.1      -0.4
 
 1(A-F)         1   GL         D0      76.8      -1.7     -29.5      76.8      -1.7     -35.3
                               DL      41.0       0.0      -0.2      41.0       0.0      -0.4
                               LL      12.8       0.0      -0.2      12.8       0.0      -0.3
                              EQX     297.3      79.0    -565.4     296.8      79.0    -297.4
                              EQY      31.7      91.3    -225.9      31.7      91.3      93.8
                              WLX       7.1       2.6     -14.8       7.1       2.6      -6.0
                              WLY       0.5       1.4      -3.5       0.5       1.4       1.4
 
 1(F-J)         1   GL         D0     106.5       5.3    -123.2     106.5       5.3    -104.6
                               DL     109.4       2.4     -12.1     109.4       2.4      -3.6
                               LL      33.8       0.8      -4.1      33.8       0.8      -1.4
                              EQX     -73.8     219.8   -1488.1     -70.5     219.8    -749.6
                              EQY     -70.4     145.2    -670.0     -70.4     145.2    -161.7
                              WLX      -2.0       6.2     -38.1      -1.9       6.2     -17.2
                              WLY      -1.1       3.0     -11.6      -1.1       3.0      -1.1
 
 3(C-D)         1   GL         D0      21.3      -4.5       6.2      21.3      -4.5      -9.5
                               DL      17.0      -2.9       4.3      17.0      -2.9      -5.8
                               LL       5.3      -0.9       1.3       5.3      -0.9      -1.8
                              EQX     131.4     -66.0      87.4     131.4     -66.3    -143.4
                              EQY      -0.3      14.8     -34.6      -0.5      15.0      19.4
                              WLX       3.1      -1.5       2.0       3.1      -1.5      -3.4
                              WLY       0.0       0.2      -0.5       0.0       0.2       0.3
 
 5(A-C)         1   GL         D0      12.8      -0.2      -4.3      12.8      -0.2      -5.1
                               DL       4.7      -0.1      -1.3       4.7      -0.1      -1.7
                               LL       1.5       0.0      -0.5       1.5       0.0      -0.6
                              EQX    -125.5     -10.4     -87.7    -125.4     -10.4    -124.8
                              EQY      -0.2       7.2     -12.4      -0.3       7.2      15.2
                              WLX      -3.0      -0.2      -2.1      -3.0      -0.2      -2.9
                              WLY       0.0       0.1      -0.2       0.0       0.1       0.3
 
 6(A-C)         1   GL         D0      14.3      -1.0     -11.7      14.3      -1.0     -15.1
                               DL       4.1      -0.9      -9.2       4.1      -0.9     -12.3
                               LL       1.3      -0.3      -2.9       1.3      -0.3      -3.9
                              EQX      34.4      -7.2     -77.8      34.4      -7.2    -102.9
                              EQY      -1.9       3.7      -8.8      -1.9       3.6       4.3
                              WLX       0.8      -0.2      -1.7       0.8      -0.2      -2.4
                              WLY       0.0       0.1      -0.3       0.0       0.1       0.1
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   Wall     Story  System  LdCase     Axial     Shear    Moment     Axial     Shear    Moment
 _________  ______  ____   ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

 10(A-F)        1   GL         D0      73.2       3.1      -4.0      73.2       3.1       6.9
                               DL      34.0       3.1      16.3      34.0       3.1      27.1
                               LL      10.6       0.9       4.9      10.6       0.9       8.2
                              EQX    -248.5     -33.1     482.9    -247.9     -32.9     366.4
                              EQY      32.2      96.5    -227.3      32.2      96.5     110.4
                              WLX      -5.9      -1.3      12.5      -5.9      -1.3       8.0
                              WLY       0.5       1.5      -3.5       0.5       1.5       1.6
 
 10(F-J)        1   GL         D0     114.3      -0.9     -78.6     114.3      -0.9     -81.6
                               DL     112.8      -1.2      26.1     112.8      -1.2      21.9
                               LL      34.9      -0.4       7.7      34.9      -0.4       6.5
                              EQX      79.4    -180.7    1257.8      75.9    -180.7     657.1
                              EQY     -70.6     148.2    -682.3     -70.6     148.2    -163.5
                              WLX       2.1      -5.5      33.1       2.1      -5.5      13.8
                              WLY      -1.1       3.1     -11.8      -1.1       3.1      -0.9
 
 A(1-3)         2   GL         D0      29.9      -1.3     -21.0      29.9      -1.3     -21.9
                               DL      17.0       0.8     -10.1      17.0       0.8      -9.5
                               LL       5.4       0.2      -3.2       5.4       0.2      -3.0
                              EQX    -132.6      81.2    -357.4    -131.9      81.2    -298.4
                              EQY      27.0      -7.0       1.2      27.0      -7.0      -5.6
                              WLX      -2.9       2.1      -8.0      -2.9       2.1      -6.4
                              WLY       0.4      -0.2       0.0       0.4      -0.2      -0.2
 
 A(4-5)         2   GL         D0      21.4      -1.8      -3.2      21.4      -1.8      -4.6
                               DL      18.8      -2.2      -2.9      18.8      -2.2      -4.6
                               LL       6.0      -0.7      -0.9       6.0      -0.7      -1.4
                              EQX       0.0      34.1     -81.7       0.0      34.1     -56.3
                              EQY       0.0       1.8      -2.1       0.0       1.8      -0.9
                              WLX       0.0       0.9      -1.8       0.0       0.9      -1.2
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 A(6-7)         2   GL         D0      21.2       1.2      -7.2      21.2       1.2      -6.3
                               DL      18.4       1.6      -4.2      18.4       1.6      -3.0
                               LL       5.9       0.5      -1.3       5.9       0.5      -1.0
                              EQX       0.0      30.2     -74.9       0.0      30.2     -52.4
                              EQY       0.0      -0.3       1.2       0.0      -0.3       1.0
                              WLX       0.0       0.8      -1.7       0.0       0.8      -1.1
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 A(8-10)        2   GL         D0      50.8      -0.2     -21.2      50.8      -0.2     -21.4
                               DL      29.2      -2.0     -18.0      29.2      -2.0     -19.5
                               LL       9.2      -0.6      -5.6       9.2      -0.6      -6.0
                              EQX     147.6      85.8    -360.6     146.9      85.8    -298.1
                              EQY      30.2      11.7      -6.3      30.3      11.7       4.0
                              WLX       3.2       2.3      -8.1       3.2       2.3      -6.4
                              WLY       0.5       0.2      -0.1       0.5       0.2       0.1
 
 C(1-2)         2   GL         D0      14.0      -0.9      -3.7      14.0      -0.9      -4.4
                               DL      10.4       0.5      -0.5      10.4       0.5      -0.1
                               LL       3.2       0.1      -0.2       3.2       0.1      -0.1
                              EQX     -40.2      25.6     -52.0     -40.1      25.6     -32.9
                              EQY       5.5       0.3      -0.5       5.4       0.3      -0.4
                              WLX      -0.8       0.7      -1.2      -0.8       0.7      -0.6
                              WLY       0.1      -0.1       0.0       0.1      -0.1      -0.1
 
 C(3-5)         2   GL         D0      30.7       2.6     -22.1      30.7       2.6     -20.1
                               DL      33.6       1.1     -13.6      33.6       1.1     -12.8
                               LL      10.4       0.3      -4.2      10.4       0.3      -4.0
                              EQX     -74.6     175.8    -474.4     -74.6     175.7    -342.5
                              EQY       2.3      -6.9       8.8       2.4      -6.8       2.5
                              WLX      -1.7       4.6     -10.8      -1.7       4.5      -7.4
                              WLY       0.0      -0.1       0.1       0.0      -0.1       0.0
 
 1(A-F)         2   GL         D0      60.3      -1.9     -30.4      60.3      -1.9     -31.8
                               DL      40.2       0.1      -1.4      40.2       0.1      -1.3
                               LL      12.6       0.0      -0.6      12.6       0.0      -0.6
                              EQX     226.6      75.6    -336.5     227.1      75.5    -276.2
                              EQY      23.7      88.9     -72.6      23.7      88.9      -5.9
                              WLX       5.2       2.5      -7.8       5.2       2.5      -5.9
                              WLY       0.3       1.2      -1.3       0.3       1.2      -0.4
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   Wall     Story  System  LdCase     Axial     Shear    Moment     Axial     Shear    Moment
 _________  ______  ____   ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

 1(F-J)         2   GL         D0      85.0       5.3     -99.4      85.0       5.3     -95.4
                               DL      79.6       2.3      -9.9      79.6       2.3      -8.2
                               LL      24.9       0.7      -3.4      24.9       0.7      -2.8
                              EQX     -50.3     195.2    -933.6     -49.3     195.2    -792.8
                              EQY     -52.1     133.5    -329.6     -52.1     133.5    -229.5
                              WLX      -1.3       5.1     -22.7      -1.3       5.1     -18.8
                              WLY      -0.8       1.6      -3.7      -0.8       1.5      -2.5
 
 3(C-D)         2   GL         D0       8.0      -6.1      -1.7       8.0      -6.1      -6.3
                               DL      10.3      -4.2      -2.7      10.3      -4.2      -5.8
                               LL       3.2      -1.3      -0.8       3.2      -1.3      -1.8
                              EQX      53.3     -85.5      -6.4      53.1     -85.6     -70.7
                              EQY      -0.7      12.5      -4.1      -0.9      12.6       6.3
                              WLX       1.2      -2.0      -0.1       1.2      -2.0      -1.6
                              WLY       0.0       0.2      -0.1       0.0       0.2       0.1
 
 10(A-F)        2   GL         D0      58.1       4.8       7.8      58.1       4.8      11.4
                               DL      33.9       4.5      23.2      33.9       4.5      26.5
                               LL      10.6       1.4       7.0      10.6       1.4       8.1
                              EQX    -205.5     -22.8     323.3    -205.7     -22.6     302.6
                              EQY      25.8      95.7     -72.4      25.7      95.7       2.4
                              WLX      -4.7      -1.0       7.6      -4.7      -1.0       6.8
                              WLY       0.4       1.2      -1.3       0.3       1.2      -0.3
 
 10(F-J)        2   GL         D0      92.4      -2.1     -72.9      92.4      -2.1     -74.5
                               DL      82.9      -2.4      16.3      82.9      -2.4      14.6
                               LL      25.9      -0.7       4.8      25.9      -0.7       4.3
                              EQX      62.0    -160.2     780.3      62.3    -160.2     660.0
                              EQY     -51.7     136.4    -337.2     -51.7     136.4    -234.9
                              WLX       1.6      -4.2      18.5       1.6      -4.2      15.4
                              WLY      -0.8       1.4      -3.5      -0.8       1.5      -2.4
 
 A(1-3)         3   GL         D0      28.2       7.1     -25.3      28.2       7.1      -6.9
                               DL       7.8       7.9     -23.1       7.8       7.9      -2.8
                               LL       2.6       2.4      -7.1       2.6       2.4      -0.9
                              EQX    -109.1      83.3    -353.2    -109.4      83.2    -138.8
                              EQY      19.9      -9.2      13.0      19.8      -9.1     -11.3
                              WLX      -2.4       1.8      -7.6      -2.4       1.8      -2.9
                              WLY       0.3      -0.1       0.2       0.3      -0.1      -0.1
 
 A(4-5)         3   GL         D0      19.4       1.3      -4.9      19.4       1.3      -1.7
                               DL      10.9       0.2      -1.6      10.9       0.2      -1.1
                               LL       3.7       0.1      -0.5       3.7       0.1      -0.3
                              EQX       0.0       9.8     -56.3       0.0       9.8     -30.8
                              EQY       0.0       0.2      -0.9       0.0       0.2       0.3
                              WLX       0.0       0.2      -1.2       0.0       0.2      -0.6
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 A(6-7)         3   GL         D0      19.2       1.6      -6.0      19.2       1.6      -1.7
                               DL      10.9       1.8      -5.6      10.9       1.8      -1.1
                               LL       3.7       0.5      -1.7       3.7       0.5      -0.3
                              EQX       0.0       9.0     -52.4       0.0       9.0     -29.0
                              EQY       0.0      -0.2       1.0       0.0      -0.2       0.5
                              WLX       0.0       0.2      -1.1       0.0       0.2      -0.6
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 A(8-10)        3   GL         D0      45.2       9.6     -27.7      45.2       9.6      -2.8
                               DL      18.0       3.3     -12.5      18.0       3.3      -3.9
                               LL       5.8       1.1      -3.9       5.8       1.1      -1.2
                              EQX     120.8      87.4    -361.1     121.2      87.4    -135.7
                              EQY      21.4      11.1     -17.7      22.1      11.0      12.6
                              WLX       2.6       1.9      -7.8       2.6       1.9      -2.9
                              WLY       0.3       0.1      -0.2       0.3       0.1       0.1
 
 C(1-2)         3   GL         D0      13.5       2.5      -5.8      13.5       2.5       0.6
                               DL       4.5       3.2      -7.2       4.5       3.2       1.1
                               LL       1.5       1.0      -2.2       1.5       1.0       0.3
                              EQX     -22.3      17.8     -54.3     -22.5      17.8      -8.2
                              EQY       4.8      -0.6       0.6       4.7      -0.6      -0.7
                              WLX      -0.4       0.4      -1.2      -0.4       0.4      -0.1
                              WLY       0.1       0.1      -0.1       0.1       0.1       0.1
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   Wall     Story  System  LdCase     Axial     Shear    Moment     Axial     Shear    Moment
 _________  ______  ____   ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

 C(3-5)         3   GL         D0      32.8       8.7     -33.8      32.8       8.7     -11.3
                               DL      21.5       4.9     -21.7      21.5       4.9      -9.0
                               LL       6.9       1.5      -6.7       6.9       1.5      -2.8
                              EQX     -20.1     125.8    -470.8     -20.1     125.8    -145.7
                              EQY      -1.6      -2.0      11.5      -1.6      -2.4       5.3
                              WLX      -0.5       2.8     -10.3      -0.4       2.8      -3.0
                              WLY       0.0       0.0       0.2       0.0       0.0       0.1
 
 C(6-8)         3   GL         D0      38.2     -23.2     115.4      38.2     -23.2      55.5
                               DL      17.9     -15.9      83.0      17.9     -15.9      41.9
                               LL       5.7      -5.0      25.8       5.7      -5.0      13.0
                              EQX     -42.0      42.1     -99.4     -42.0      42.1       9.8
                              EQY      -0.5       1.1      -1.2      -0.5       1.1       1.6
                              WLX      -1.0       1.0      -2.3      -1.0       1.0       0.4
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 C(9-10)        3   GL         D0       8.8      -8.1      23.1       8.8      -8.1       2.2
                               DL       0.0      -5.6      15.5       0.0      -5.6       1.0
                               LL       0.1      -1.7       4.8       0.1      -1.7       0.3
                              EQX     -22.6       0.4     -28.9     -22.6       0.3     -27.9
                              EQY       3.4      -0.8       4.2       3.4      -0.8       2.1
                              WLX      -0.6       0.1      -0.7      -0.6       0.1      -0.5
                              WLY       0.1      -0.1       0.1       0.1      -0.1      -0.1
 
 1(A-F)         3   GL         D0      54.3      -0.8     -24.0      54.3      -0.8     -26.0
                               DL      26.2       1.3      -7.4      26.2       1.3      -4.0
                               LL       8.3       0.4      -2.4       8.3       0.4      -1.4
                              EQX     177.3       9.8    -220.9     176.7      12.3    -206.1
                              EQY      17.5      79.3    -129.4      17.5      79.3      75.3
                              WLX       4.0       0.5      -5.1       3.9       0.5      -4.2
                              WLY       0.2       1.4      -2.3       0.2       1.4       1.3
 
 1(F-J)         3   GL         D0      80.0       7.2     -85.0      80.0       7.2     -66.5
                               DL      79.1       3.1      -3.4      79.1       3.1       4.7
                               LL      24.8       1.0      -1.4      24.8       1.0       1.2
                              EQX     -35.9     196.7    -921.4     -33.0     196.7    -440.2
                              EQY     -38.1     131.4    -358.1     -38.1     131.4     -18.9
                              WLX      -0.9       5.0     -22.5      -0.9       5.0     -10.1
                              WLY      -0.6       1.9      -4.5      -0.6       1.9       0.4
 
 10(A-F)        3   GL         D0      42.5       0.5      -2.0      42.5       0.5      -0.7
                               DL      16.9       2.1       8.1      16.9       2.1      13.4
                               LL       5.4       0.6       2.4       5.4       0.6       4.0
                              EQX    -145.1     -10.5     243.5    -144.6     -13.3     212.7
                              EQY      16.5      80.3    -130.7      16.5      80.3      76.5
                              WLX      -3.3      -0.7       5.9      -3.3      -0.7       4.2
                              WLY       0.2       1.4      -2.3       0.2       1.4       1.3
 
 10(F-J)        3   GL         D0      85.9      -5.9     -49.2      85.9      -5.9     -64.3
                               DL      81.5      -5.0      27.3      81.5      -5.0      14.3
                               LL      25.5      -1.5       8.1      25.5      -1.5       4.2
                              EQX      47.3    -184.5     798.3      47.3    -184.5     322.3
                              EQY     -37.7     132.0    -363.2     -37.7     132.0     -22.8
                              WLX       1.2      -4.8      19.1       1.2      -4.8       6.7
                              WLY      -0.6       1.8      -4.3      -0.6       1.8       0.4
 
 A(1-3)         4   GL         D0      21.6       7.1     -12.3      21.6       7.1       3.8
                               DL      10.3       7.9      -8.8      10.3       7.9       9.0
                               LL       3.4       2.4      -2.7       3.4       2.4       2.7
                              EQX     -72.7      80.4    -226.1     -73.0      80.4     -45.5
                              EQY       9.8      -9.1      13.3      10.0      -9.1      -7.4
                              WLX      -1.6       1.8      -4.8      -1.6       1.7      -0.9
                              WLY       0.1      -0.2       0.3       0.1      -0.2      -0.1
 
 A(4-5)         4   GL         D0      14.5       1.3      -1.7      14.5       1.3       1.1
                               DL      10.9       0.2      -1.1      10.9       0.2      -0.7
                               LL       3.7       0.1      -0.3       3.7       0.1      -0.2
                              EQX       0.0       8.6     -30.8       0.0       8.6     -11.1
                              EQY       0.0       0.2       0.3       0.0       0.2       0.4
                              WLX       0.0       0.2      -0.6       0.0       0.2      -0.2
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
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   Wall     Story  System  LdCase     Axial     Shear    Moment     Axial     Shear    Moment
 _________  ______  ____   ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

 A(6-7)         4   GL         D0      14.3       1.6      -1.7      14.3       1.6       2.0
                               DL      10.9       1.8      -1.1      10.9       1.8       2.9
                               LL       3.7       0.5      -0.3       3.7       0.5       0.9
                              EQX       0.0       7.9     -29.0       0.0       7.9     -11.0
                              EQY       0.0      -0.2       0.5       0.0      -0.2       0.1
                              WLX       0.0       0.2      -0.6       0.0       0.2      -0.2
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 A(8-10)        4   GL         D0      31.4       9.6     -14.8      31.4       9.6       7.0
                               DL      15.9       3.3      -8.8      15.9       3.3      -1.3
                               LL       5.2       1.1      -2.7       5.2       1.1      -0.3
                              EQX      81.2      84.5    -231.1      81.5      84.5     -41.0
                              EQY      11.0      11.0     -14.7      11.2      11.0      10.2
                              WLX       1.7       1.8      -4.9       1.7       1.8      -0.8
                              WLY       0.2       0.2      -0.3       0.2       0.2       0.2
 
 C(1-2)         4   GL         D0      11.9       2.4      -2.8      11.9       2.4       2.7
                               DL       7.2       3.2      -2.2       7.2       3.2       4.9
                               LL       2.3       1.0      -0.7       2.3       1.0       1.5
                              EQX      -3.1      15.6     -31.6      -3.1      15.6       4.4
                              EQY       3.6      -0.7       0.8       3.6      -0.7      -0.5
                              WLX       0.0       0.3      -0.6       0.0       0.3       0.1
                              WLY       0.1      -0.1       0.2       0.1      -0.1      -0.1
 
 C(3-5)         4   GL         D0      23.1       8.5      -8.4      23.1       8.5      10.8
                               DL      19.8       4.8      -4.8      19.8       4.8       6.1
                               LL       6.3       1.5      -1.5       6.3       1.5       1.9
                              EQX      -9.0     120.4    -168.5      -9.0     120.4     103.9
                              EQY      -1.6      -2.5       4.8      -1.7      -2.5       0.2
                              WLX      -0.2       2.7      -3.6      -0.2       2.7       2.6
                              WLY       0.0       0.0       0.1       0.0       0.0       0.0
 
 C(6-8)         4   GL         D0      25.4     -23.2      55.5      25.4     -23.2       3.0
                               DL      17.9     -15.9      41.9      17.9     -15.9       5.9
                               LL       5.7      -5.0      13.0       5.7      -5.0       1.8
                              EQX     -42.0      39.2       9.7     -42.0      39.2      98.9
                              EQY      -0.5       1.1       1.6      -0.3       1.1       4.1
                              WLX      -1.0       1.0       0.4      -1.0       1.0       2.7
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
 
 C(9-10)        4   GL         D0       9.0      -8.0      10.7       9.0      -8.0      -7.3
                               DL       4.1      -5.5       6.1       4.1      -5.5      -6.4
                               LL       1.4      -1.7       1.9       1.4      -1.7      -2.0
                              EQX     -11.4      -2.1     -14.9     -10.8      -2.1     -20.1
                              EQY       2.9      -0.8       1.4       2.9      -0.8      -0.4
                              WLX      -0.3      -0.1      -0.2      -0.3      -0.1      -0.4
                              WLY       0.1       0.1      -0.1       0.1       0.1       0.1
 
 1(A-F)         4   GL         D0      37.0      -0.6     -10.8      37.0      -0.6     -12.2
                               DL      19.9       1.7       2.9      19.9       1.7       6.8
                               LL       6.4       0.5       0.9       6.4       0.5       2.0
                              EQX     100.7      10.6    -115.9     100.5      10.6     -95.2
                              EQY       9.4      73.9     -93.9       9.4      73.9      73.2
                              WLX       2.2       0.4      -2.6       2.2       0.4      -1.7
                              WLY       0.1       1.2      -1.5       0.1       1.2       1.2
 
 1(F-J)         4   GL         D0      58.9       6.9     -60.9      58.9       6.9     -45.3
                               DL      49.8       2.7      -5.3      49.8       2.7       0.9
                               LL      16.0       0.9      -1.9      16.0       0.9       0.1
                              EQX     -15.7     185.6    -600.2     -13.8     185.6    -197.9
                              EQY     -19.1     108.1    -193.7     -19.1     108.1      50.7
                              WLX      -0.4       4.8     -14.3      -0.4       4.8      -3.5
                              WLY      -0.3       1.3      -2.4      -0.3       1.3       0.6
 
 3(C-D)         4   GL         D0       4.0      -1.5       1.8       4.0      -1.5      -1.6
                               DL       4.2      -1.0       0.9       4.2      -1.0      -1.4
                               LL       1.3      -0.3       0.3       1.3      -0.3      -0.4
                              EQX       0.9     -17.7      24.2       0.9     -17.7     -16.0
                              EQY       0.2      -0.3       1.4       0.2      -0.3       0.6
                              WLX       0.0      -0.4       0.6       0.0      -0.4      -0.3
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
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   Wall     Story  System  LdCase     Axial     Shear    Moment     Axial     Shear    Moment
 _________  ______  ____   ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

 10(A-F)        4   GL         D0      31.3       1.5     -11.0      31.3       1.5      -7.5
                               DL      15.4       2.8       3.0      15.4       2.8       9.4
                               LL       5.0       0.9       0.9       5.0       0.9       2.8
                              EQX     -94.4      -5.6     111.3     -94.1      -2.7      95.9
                              EQY       9.3      75.4     -96.8       9.3      75.4      73.7
                              WLX      -2.0      -0.5       2.9      -2.0      -0.6       1.5
                              WLY       0.1       1.2      -1.5       0.1       1.2       1.2
 
 10(F-J)        4   GL         D0      61.7      -7.0     -30.5      61.7      -7.0     -46.2
                               DL      50.5      -5.9      19.6      50.5      -5.9       6.4
                               LL      16.2      -1.8       5.9      16.2      -1.8       1.8
                              EQX      23.3    -177.5     542.7      23.3    -177.5     146.2
                              EQY     -19.0     108.2    -194.7     -19.0     108.2      49.8
                              WLX       0.6      -4.3      12.6       0.6      -4.3       3.0
                              WLY      -0.3       1.3      -2.4      -0.3       1.3       0.5
 
 A(1-3)         5   GL         D0      14.5      -0.2       1.0      14.5      -0.2       0.2
                               DL       1.9       3.3      -6.5       1.9       3.3       5.4
                               LL       0.9       1.2      -2.0       0.9       1.2       2.1
                              EQX     -31.5      57.4    -144.1     -31.5      57.4      61.5
                              EQY       3.0      -4.5      10.1       2.9      -4.4      -5.8
                              WLX      -0.7       1.2      -3.0      -0.7       1.2       1.3
                              WLY       0.0       0.0       0.1       0.0       0.0       0.0
 
 A(4-5)         5   GL         D0       9.5       0.2       0.8       9.5       0.2       1.5
                               DL       3.1      -0.6       2.3       3.1      -0.6       0.1
                               LL       1.3      -0.2       0.7       1.3      -0.2       0.0
                              EQX       0.0       3.0     -11.1       0.0       3.0      -0.2
                              EQY       0.0      -0.1       0.4       0.0      -0.1       0.0
                              WLX       0.0       0.1      -0.2       0.0       0.1       0.0
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 A(6-7)         5   GL         D0       9.4      -1.0       2.3       9.4      -1.0      -1.3
                               DL       3.0       0.0      -0.1       3.0       0.0       0.0
                               LL       1.3       0.0       0.0       1.3       0.0       0.0
                              EQX       0.0       3.0     -11.0       0.0       3.0      -0.2
                              EQY       0.0       0.0       0.1       0.0       0.0       0.0
                              WLX       0.0       0.1      -0.2       0.0       0.1       0.0
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 A(8-10)        5   GL         D0      18.1       3.6      -5.2      18.1       3.6       7.7
                               DL       3.9      -1.7       5.2       3.9      -1.7      -1.0
                               LL       1.6      -0.7       1.7       1.6      -0.7      -0.7
                              EQX      35.4      61.6    -150.5      35.4      61.5      69.9
                              EQY       3.4       4.5      -9.2       3.3       4.5       6.7
                              WLX       0.8       1.3      -3.1       0.8       1.3       1.5
                              WLY       0.0       0.0      -0.1       0.0       0.0       0.1
 
 C(1-2)         5   GL         D0       8.9      -0.2       1.3       8.9      -0.2       0.4
                               DL       0.9       0.6      -1.5       0.9       0.6       0.8
                               LL       0.4       0.2      -0.4       0.4       0.2       0.3
                              EQX       6.0       6.2      -6.0       5.7       6.2      16.9
                              EQY       1.8      -1.0       1.9       1.8      -1.0      -1.5
                              WLX       0.2       0.1      -0.1       0.2       0.1       0.4
                              WLY       0.0       0.0      -0.1       0.0       0.0       0.0
 
 C(3-5)         5   GL         D0      14.8      -0.7      10.1      14.8      -0.7       7.7
                               DL       2.9      -1.1       8.8       2.9      -1.1       4.9
                               LL       1.2      -0.3       2.7       1.2      -0.3       1.5
                              EQX      -4.6       5.9      96.8      -4.6       5.9     117.4
                              EQY      -2.0       0.7       0.8      -1.6       0.6       3.3
                              WLX      -0.1       0.0       2.5      -0.1       0.0       2.6
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
 
 C(6-8)         5   GL         D0      14.0      -1.4       3.5      14.0      -1.4      -1.5
                               DL      -1.5       0.4      -2.1      -1.5       0.4      -0.7
                               LL      -0.1       0.1      -0.6      -0.1       0.1      -0.2
                              EQX     -41.9       2.8      99.0     -42.3       2.8     107.9
                              EQY      -0.5      -0.6       4.1      -0.5      -0.7       2.1
                              WLX      -1.0      -0.1       2.7      -1.0      -0.1       2.4
                              WLY       0.0       0.0       0.1       0.0       0.0       0.0
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   Wall     Story  System  LdCase     Axial     Shear    Moment     Axial     Shear    Moment
 _________  ______  ____   ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

 C(9-10)        5   GL         D0       9.4      -0.4       0.3       9.4      -0.4      -1.0
                               DL      -0.4      -1.0       2.7      -0.4      -1.0      -0.8
                               LL       0.0      -0.3       0.8       0.0      -0.3      -0.3
                              EQX      -7.3      11.2     -16.0      -7.3      11.2      25.1
                              EQY       1.7       1.0      -1.8       1.7       1.0       1.7
                              WLX      -0.2       0.2      -0.3      -0.2       0.2       0.5
                              WLY       0.0       0.0       0.1       0.0       0.0       0.0
 
 1(A-F)         5   GL         D0      22.9      -5.1       4.5      22.9      -5.1     -13.6
                               DL       5.0      -0.2       2.0       5.0      -0.2       1.1
                               LL       1.9      -0.1       0.9       1.9      -0.1       0.6
                              EQX      34.7     -46.0      75.1      35.2     -46.0     -94.8
                              EQY       2.4      33.3     -61.4       2.4      33.3      57.8
                              WLX       0.7      -0.9       1.4       0.7      -0.9      -1.8
                              WLY       0.0       0.4      -0.7       0.0       0.4       0.8
 
 1(F-J)         5   GL         D0      38.0       5.9     -25.8      38.0       5.9      -4.6
                               DL      19.4       0.7       0.8      19.4       0.7       3.1
                               LL       6.8       0.2       0.1       6.8       0.2       0.9
                              EQX      -1.0     127.1    -316.4      -1.0     127.1     138.8
                              EQY      -3.2      54.6     -94.5      -3.2      54.6     101.1
                              WLX       0.0       2.9      -7.0       0.0       2.9       3.4
                              WLY       0.0       0.8      -1.4       0.0       0.8       1.4
 
 10(A-F)        5   GL         D0      20.8       2.1     -15.2      20.8       2.1      -7.6
                               DL       3.4       4.0     -10.7       3.4       4.0       3.5
                               LL       1.4       1.2      -3.1       1.4       1.2       1.3
                              EQX     -30.6      52.7     -75.3     -29.4      52.7     114.0
                              EQY       2.6      35.3     -65.4       2.6      35.3      61.0
                              WLX      -0.6       1.1      -1.7      -0.6       1.1       2.3
                              WLY       0.0       0.4      -0.8       0.0       0.4       0.8
 
 10(F-J)        5   GL         D0      38.3      -2.8      -4.9      38.3      -2.8     -15.1
                               DL      19.1      -4.2      16.5      19.1      -4.2       1.5
                               LL       6.7      -1.3       5.0       6.7      -1.3       0.4
                              EQX       4.3    -133.1     316.5       4.3    -133.1    -159.9
                              EQY      -3.2      54.8     -94.6      -3.2      54.8     101.4
                              WLX       0.1      -3.1       7.3       0.1      -3.1      -3.9
                              WLY       0.0       0.8      -1.5       0.0       0.8       1.4
 
 A(1-3)         6   GL         D0       1.7      -0.1       0.1       1.7      -0.1       0.0
                               DL       3.0       3.5       2.8       3.0       3.5       3.8
                               LL       1.3       1.2       1.2       1.3       1.2       1.6
                              EQX      -2.3      50.2      -9.7      -2.3      50.2       5.6
                              EQY      -0.1      -4.3       1.6      -0.1      -4.3       0.4
                              WLX      -0.1       1.1      -0.2      -0.1       1.1       0.1
                              WLY       0.0      -0.1       0.0       0.0      -0.1       0.0
 
 A(4-5)         6   GL         D0       2.1       0.5       1.2       2.1       0.5       1.3
                               DL       3.1      -0.2       0.1       3.1      -0.2       0.0
                               LL       1.3      -0.1       0.0       1.3      -0.1       0.0
                              EQX       0.0       0.8      -0.2       0.0       0.8       0.0
                              EQY       0.0      -0.1       0.0       0.0      -0.1       0.0
                              WLX       0.0       0.1       0.0       0.0       0.1       0.0
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 A(6-7)         6   GL         D0       2.1      -1.1      -1.0       2.1      -1.1      -1.3
                               DL       3.0      -0.2       0.0       3.0      -0.2       0.0
                               LL       1.3      -0.1       0.0       1.3      -0.1       0.0
                              EQX       0.0       0.6      -0.2       0.0       0.6       0.0
                              EQY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              WLX       0.0       0.1       0.0       0.0       0.1       0.0
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 A(8-10)        6   GL         D0       1.8       3.4      -0.9       1.8       3.4       0.1
                               DL       3.0      -2.0      -3.1       3.0      -2.0      -3.7
                               LL       1.3      -0.8      -1.3       1.3      -0.8      -1.6
                              EQX       2.2      54.4     -11.2       2.2      54.4       5.3
                              EQY      -0.2       4.4      -1.7      -0.2       4.4      -0.4
                              WLX       0.0       1.2      -0.3       0.0       1.2       0.1
                              WLY       0.0       0.1       0.0       0.0       0.1       0.0
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   Wall     Story  System  LdCase     Axial     Shear    Moment     Axial     Shear    Moment
 _________  ______  ____   ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

 C(1-2)         6   GL         D0       1.6       0.5       1.3       1.6       0.5       0.2
                               DL       0.5       0.9       1.3       0.5       0.9       1.1
                               LL       0.3       0.3       0.4       0.3       0.3       0.4
                              EQX      -9.9      17.0      35.9      -9.9      16.8      10.5
                              EQY       0.1      -0.9       0.6       0.2      -1.0      -0.2
                              WLX      -0.2       0.3       0.8      -0.2       0.3       0.2
                              WLY       0.0      -0.1       0.0       0.0      -0.1       0.0
 
 C(3-5)         6   GL         D0       2.0      -1.3       7.2       2.0      -1.3       5.2
                               DL       2.9      -1.2       4.9       2.9      -1.2       3.0
                               LL       1.2      -0.4       1.5       1.2      -0.4       0.9
                              EQX      -4.5     -24.3     117.4      -4.6     -24.3      81.0
                              EQY      -1.4       0.4       2.9      -1.7       0.4       3.0
                              WLX      -0.1      -0.5       2.6      -0.1      -0.5       1.8
                              WLY       0.0       0.0       0.1       0.0       0.0       0.0
 
 C(6-8)         6   GL         D0      -3.5      -3.7      -0.9      -3.5      -3.7      -6.4
                               DL      -1.5      -1.5      -0.7      -1.5      -1.5      -2.9
                               LL      -0.1      -0.4      -0.2      -0.1      -0.4      -0.8
                              EQX     -41.9     -39.8     108.1     -41.9     -39.7      48.4
                              EQY      -0.5      -0.8       2.1      -0.3      -0.8       1.2
                              WLX      -1.0      -0.9       2.4      -1.0      -0.9       1.1
                              WLY       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
 
 C(9-10)        6   GL         D0       3.2       0.8       2.3       3.2       0.8       0.7
                               DL       1.1       0.0       1.0       1.1       0.0      -0.5
                               LL       0.5       0.0       0.3       0.5       0.0      -0.2
                              EQX      13.1      27.5      49.5      13.1      27.2      14.9
                              EQY       0.6       0.9       0.3       0.4       0.7       0.4
                              WLX       0.3       0.6       1.1       0.3       0.6       0.3
                              WLY       0.0       0.1       0.0       0.0       0.1       0.0
 
 1(A-F)         6   GL         D0       5.8      -4.7      -1.3       5.8      -4.7      -3.5
                               DL       4.0       0.5       6.0       4.0       0.5       6.2
                               LL       1.5       0.2       2.1       1.5       0.2       2.2
                              EQX      14.8     -47.3      56.3      14.4     -47.3      16.8
                              EQY      -0.7      22.2      -6.6      -0.7      22.2       0.6
                              WLX       0.3      -1.0       1.2       0.3      -1.0       0.4
                              WLY       0.0       0.4      -0.1       0.0       0.4       0.0
 
 1(F-J)         6   GL         D0      10.5       5.5      12.6      10.5       5.5      14.3
                               DL      19.8       0.0      -1.2      19.8       0.0      -1.2
                               LL       7.0       0.0      -0.6       7.0       0.0      -0.6
                              EQX       4.3     127.9      90.6       4.4     127.9     127.6
                              EQY       4.6      43.7      29.1       4.6      43.7      42.2
                              WLX       0.1       3.1       2.2       0.1       3.1       3.1
                              WLY       0.1       0.7       0.4       0.1       0.7       0.6
 
 10(A-F)        6   GL         D0       4.4       2.2     -11.4       4.4       2.2      -7.4
                               DL       3.1       4.4       0.2       3.1       4.4       3.8
                               LL       1.3       1.4       0.3       1.3       1.4       1.5
                              EQX      -8.1      53.6     -37.6      -8.1      53.7       9.0
                              EQY      -0.5      23.5      -6.4      -0.3      23.5       1.9
                              WLX      -0.2       1.1      -0.8      -0.2       1.1       0.2
                              WLY       0.0       0.4      -0.1       0.0       0.4       0.0
 
 10(F-J)        6   GL         D0       9.5      -3.2      13.9       9.5      -3.2      13.0
                               DL      18.7      -4.7       3.9      18.7      -4.7       2.5
                               LL       6.6      -1.4       1.0       6.6      -1.4       0.6
                              EQX      -5.2    -133.4     -73.8      -5.2    -133.4    -113.0
                              EQY       4.6      43.9      30.1       4.6      43.9      43.3
                              WLX      -0.1      -3.0      -1.8      -0.1      -3.0      -2.7
                              WLY       0.1       0.7       0.4       0.1       0.7       0.6
 
 
 

 P-Delta Analysis- Wall Relative Vertical Stress, Sv/f'c 
 
 
                                     BOTTOM  Sv/f'c         TOP  Sv/f'c        Sv/f'c max 
                                     ________________      ________________    ________  
   Wall     Story  System  LdCase       i        j           k         l       Max 
 _________  ______  ____   ______    ______    ______      ______    ______   ______
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   Wall     Story  System  LdCase       i        j           k         l       Max 
 _________  ______  ____   ______    ______    ______      ______    ______   ______

 A(1-3)         1   GL         D0      0.11      0.03      0.03      0.10      0.11
                               DL      0.05      0.01      0.01      0.05      0.05
                               LL      0.02      0.00      0.00      0.01      0.02
                              EQX      0.71     -1.23     -1.11      0.64      0.71
                              EQY      0.10      0.04      0.03      0.09      0.10
                              WLX      0.02     -0.03     -0.03      0.02      0.02
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(4-5)         1   GL         D0      0.10      0.05      0.05      0.10      0.10
                               DL      0.06      0.03      0.03      0.06      0.06
                               LL      0.02      0.01      0.01      0.02      0.02
                              EQX      0.70     -0.38     -0.45      0.63      0.70
                              EQY      0.02      0.01      0.00      0.01      0.02
                              WLX      0.02     -0.01     -0.01      0.02      0.02
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(6-7)         1   GL         D0      0.08      0.05      0.05      0.08      0.08
                               DL      0.05      0.03      0.03      0.05      0.05
                               LL      0.02      0.01      0.01      0.02      0.02
                              EQX      0.41     -0.67     -0.62      0.47      0.47
                              EQY      0.02      0.00     -0.01      0.01      0.02
                              WLX      0.01     -0.02     -0.01      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(8-10)        1   GL         D0      0.14      0.07      0.07      0.14      0.14
                               DL      0.08      0.02      0.02      0.07      0.08
                               LL      0.02      0.01      0.01      0.02      0.02
                              EQX      1.26     -0.66     -0.60      1.14      1.26
                              EQY      0.07      0.09      0.08      0.06      0.09
                              WLX      0.03     -0.02     -0.01      0.03      0.03
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(1-2)         1   GL         D0      0.09      0.05      0.04      0.08      0.09
                               DL      0.05      0.02      0.02      0.04      0.05
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                              EQX      0.31     -0.80     -0.74      0.36      0.36
                              EQY      0.03      0.02      0.01      0.03      0.03
                              WLX      0.01     -0.02     -0.02      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(3-5)         1   GL         D0      0.08      0.03      0.03      0.08      0.08
                               DL      0.06      0.02      0.02      0.06      0.06
                               LL      0.02      0.01      0.01      0.02      0.02
                              EQX      0.66     -0.97     -0.92      0.63      0.66
                              EQY      0.05     -0.01     -0.01      0.04      0.05
                              WLX      0.02     -0.02     -0.02      0.02      0.02
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 1(A-F)         1   GL         D0      0.11      0.07      0.07      0.10      0.11
                               DL      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05
                               LL      0.02      0.01      0.01      0.01      0.02
                              EQX      0.71      0.12      0.12      0.61      0.71
                              EQY      0.10      0.01      0.01      0.08      0.10
                              WLX      0.02      0.00      0.00      0.01      0.02
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 1(F-J)         1   GL         D0      0.09      0.04      0.04      0.08      0.09
                               DL      0.06      0.06      0.06      0.06      0.06
                               LL      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02
                              EQX      0.15     -0.34     -0.30      0.14      0.15
                              EQY      0.01     -0.19     -0.16      0.01      0.01
                              WLX      0.00     -0.01     -0.01      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 3(C-D)         1   GL         D0      0.09      0.06      0.05      0.07      0.09
                               DL      0.07      0.05      0.04      0.05      0.07
                               LL      0.02      0.02      0.01      0.02      0.02
                              EQX      0.69      0.27      0.13      0.54      0.69
                              EQY      0.05     -0.04     -0.05      0.05      0.05
                              WLX      0.02      0.01      0.00      0.01      0.02
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
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   Wall     Story  System  LdCase       i        j           k         l       Max 
 _________  ______  ____   ______    ______    ______      ______    ______   ______

 5(A-C)         1   GL         D0      0.05      0.03      0.02      0.04      0.05
                               DL      0.03      0.02      0.01      0.02      0.03
                               LL      0.01      0.01      0.00      0.01      0.01
                              EQX     -0.38     -0.96     -0.62     -0.24     -0.24
                              EQY      0.00     -0.01      0.01     -0.01      0.01
                              WLX     -0.01     -0.02     -0.01     -0.01     -0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 6(A-C)         1   GL         D0      0.08      0.01      0.01      0.06      0.08
                               DL      0.05     -0.01     -0.01      0.03      0.05
                               LL      0.02      0.00      0.00      0.01      0.02
                              EQX      0.43     -0.07     -0.04      0.28      0.43
                              EQY      0.01     -0.01      0.00      0.00      0.01
                              WLX      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 10(A-F)        1   GL         D0      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07
                               DL      0.02      0.04      0.05      0.02      0.05
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                              EQX     -0.66     -0.09     -0.08     -0.56     -0.08
                              EQY      0.09      0.01      0.01      0.07      0.09
                              WLX     -0.02      0.00      0.00     -0.01      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 10(F-J)        1   GL         D0      0.09      0.05      0.05      0.08      0.09
                               DL      0.06      0.07      0.07      0.06      0.07
                               LL      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02
                              EQX     -0.11      0.30      0.27     -0.11      0.30
                              EQY      0.01     -0.19     -0.16      0.01      0.01
                              WLX      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(1-3)         2   GL         D0      0.09      0.00      0.00      0.09      0.09
                               DL      0.05      0.01      0.01      0.04      0.05
                               LL      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01
                              EQX      0.43     -0.86     -0.80      0.39      0.43
                              EQY      0.05      0.04      0.04      0.04      0.05
                              WLX      0.01     -0.02     -0.02      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(4-5)         2   GL         D0      0.08      0.03      0.04      0.09      0.09
                               DL      0.08      0.03      0.03      0.08      0.08
                               LL      0.02      0.01      0.01      0.03      0.03
                              EQX      0.46     -0.42     -0.46      0.42      0.46
                              EQY      0.01     -0.01     -0.01      0.01      0.01
                              WLX      0.01     -0.01     -0.01      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(6-7)         2   GL         D0      0.10      0.01      0.02      0.11      0.11
                               DL      0.08      0.03      0.03      0.08      0.08
                               LL      0.02      0.01      0.01      0.03      0.03
                              EQX      0.40     -0.44     -0.40      0.44      0.44
                              EQY     -0.01      0.01      0.01     -0.01      0.01
                              WLX      0.01     -0.01     -0.01      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(8-10)        2   GL         D0      0.13      0.04      0.04      0.13      0.13
                               DL      0.09      0.01      0.01      0.09      0.09
                               LL      0.03      0.00      0.00      0.03      0.03
                              EQX      0.89     -0.41     -0.37      0.82      0.89
                              EQY      0.05      0.05      0.04      0.04      0.05
                              WLX      0.02     -0.01     -0.01      0.02      0.02
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(1-2)         2   GL         D0      0.08      0.01      0.02      0.08      0.08
                               DL      0.04      0.03      0.03      0.03      0.04
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                              EQX      0.18     -0.46     -0.43      0.20      0.20
                              EQY      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02
                              WLX      0.00     -0.01     -0.01      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 



EngSolutions RCB   Version 9.0.9 - License No: A2415-A1462 Page No. 132

===============================================================================================

Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:11:27 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

   Wall     Story  System  LdCase       i        j           k         l       Max 
 _________  ______  ____   ______    ______    ______      ______    ______   ______

 C(3-5)         2   GL         D0      0.09      0.00      0.01      0.10      0.10
                               DL      0.09      0.04      0.03      0.09      0.09
                               LL      0.03      0.01      0.01      0.03      0.03
                              EQX      0.64     -1.09     -1.07      0.61      0.64
                              EQY     -0.01      0.02      0.02     -0.02      0.02
                              WLX      0.01     -0.02     -0.02      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 1(A-F)         2   GL         D0      0.09      0.05      0.06      0.09      0.09
                               DL      0.05      0.03      0.04      0.05      0.05
                               LL      0.02      0.01      0.01      0.02      0.02
                              EQX      0.45      0.09      0.10      0.40      0.45
                              EQY      0.05      0.02     -0.01      0.04      0.05
                              WLX      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 1(F-J)         2   GL         D0      0.07      0.03      0.03      0.06      0.07
                               DL      0.05      0.04      0.04      0.05      0.05
                               LL      0.02      0.01      0.01      0.01      0.02
                              EQX      0.13     -0.20     -0.18      0.12      0.13
                              EQY      0.01     -0.09     -0.08      0.01      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 3(C-D)         2   GL         D0      0.06      0.00     -0.01      0.04      0.06
                               DL      0.07      0.01     -0.01      0.05      0.07
                               LL      0.02      0.00      0.00      0.02      0.02
                              EQX      0.52     -0.05     -0.19      0.38      0.52
                              EQY     -0.02      0.01      0.01     -0.02      0.01
                              WLX      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 10(A-F)        2   GL         D0      0.04      0.05      0.06      0.04      0.06
                               DL      0.01      0.04      0.04      0.01      0.04
                               LL      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                              EQX     -0.44     -0.03     -0.08     -0.40     -0.03
                              EQY      0.05      0.02     -0.01      0.04      0.05
                              WLX     -0.01      0.00      0.00     -0.01      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 10(F-J)        2   GL         D0      0.07      0.04      0.04      0.07      0.07
                               DL      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05
                               LL      0.01      0.02      0.01      0.01      0.02
                              EQX     -0.10      0.19      0.17     -0.08      0.19
                              EQY      0.01     -0.09     -0.08      0.01      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(1-3)         3   GL         D0      0.08      0.01      0.02      0.07      0.08
                               DL      0.04     -0.02     -0.02      0.03      0.04
                               LL      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01
                              EQX      0.35     -0.75     -0.57      0.27      0.35
                              EQY      0.04      0.04      0.03      0.02      0.04
                              WLX      0.01     -0.02     -0.01      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(4-5)         3   GL         D0      0.08      0.04      0.03      0.08      0.08
                               DL      0.05      0.03      0.02      0.03      0.05
                               LL      0.02      0.01      0.01      0.01      0.02
                              EQX      0.28     -0.28     -0.28      0.28      0.28
                              EQY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.01     -0.01     -0.01      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(6-7)         3   GL         D0      0.08      0.03      0.03      0.08      0.08
                               DL      0.06      0.02      0.00      0.05      0.06
                               LL      0.02      0.01      0.00      0.02      0.02
                              EQX      0.27     -0.27     -0.27      0.27      0.27
                              EQY     -0.01      0.01      0.01     -0.01      0.01
                              WLX      0.01     -0.01     -0.01      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
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   Wall     Story  System  LdCase       i        j           k         l       Max 
 _________  ______  ____   ______    ______    ______      ______    ______   ______

 A(8-10)        3   GL         D0      0.11      0.04      0.05      0.10      0.11
                               DL      0.05      0.02      0.01      0.03      0.05
                               LL      0.02      0.00      0.00      0.01      0.02
                              EQX      0.78     -0.34     -0.26      0.59      0.78
                              EQY      0.05      0.04      0.02      0.03      0.05
                              WLX      0.02     -0.01     -0.01      0.01      0.02
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(1-2)         3   GL         D0      0.06      0.02      0.03      0.07      0.07
                               DL      0.04     -0.01     -0.01      0.03      0.04
                               LL      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01
                              EQX      0.12     -0.34     -0.26      0.20      0.20
                              EQY      0.02      0.02      0.01      0.02      0.02
                              WLX      0.00     -0.01      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(3-5)         3   GL         D0      0.12      0.01      0.02      0.11      0.12
                               DL      0.09      0.01      0.00      0.06      0.09
                               LL      0.03      0.00      0.00      0.02      0.03
                              EQX      0.78     -0.77     -0.51      0.58      0.78
                              EQY     -0.03      0.01      0.01     -0.03      0.01
                              WLX      0.02     -0.02     -0.01      0.01      0.02
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(6-8)         3   GL         D0     -0.02      0.11      0.15     -0.01      0.15
                               DL     -0.02      0.08      0.10     -0.02      0.10
                               LL      0.00      0.02      0.03     -0.01      0.03
                              EQX      0.00     -0.09     -0.11     -0.03      0.00
                              EQY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(9-10)        3   GL         D0     -0.03      0.04      0.05     -0.02      0.05
                               DL     -0.02      0.02      0.02     -0.02      0.02
                               LL     -0.01      0.01      0.01     -0.01      0.01
                              EQX      0.06     -0.09     -0.11      0.04      0.06
                              EQY     -0.01      0.01      0.01      0.00      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 1(A-F)         3   GL         D0      0.08      0.05      0.05      0.07      0.08
                               DL      0.04      0.03      0.03      0.03      0.04
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                              EQX      0.39      0.09      0.08      0.24      0.39
                              EQY      0.04      0.01      0.00      0.02      0.04
                              WLX      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 1(F-J)         3   GL         D0      0.06      0.03      0.03      0.06      0.06
                               DL      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                              EQX      0.12     -0.17     -0.11      0.10      0.12
                              EQY      0.01     -0.07     -0.04      0.01      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 10(A-F)        3   GL         D0      0.04      0.04      0.05      0.05      0.05
                               DL      0.01      0.03      0.03      0.01      0.03
                               LL      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                              EQX     -0.36     -0.07     -0.05     -0.23     -0.05
                              EQY      0.04      0.02      0.00      0.02      0.04
                              WLX     -0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 10(F-J)        3   GL         D0      0.07      0.04      0.04      0.06      0.07
                               DL      0.04      0.05      0.05      0.04      0.05
                               LL      0.01      0.02      0.01      0.01      0.02
                              EQX     -0.07      0.16      0.11     -0.08      0.16
                              EQY      0.01     -0.07     -0.03      0.01      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
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   Wall     Story  System  LdCase       i        j           k         l       Max 
 _________  ______  ____   ______    ______    ______      ______    ______   ______

 A(1-3)         4   GL         D0      0.05      0.02      0.03      0.04      0.05
                               DL      0.02      0.02      0.02      0.01      0.02
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.00      0.01
                              EQX      0.17     -0.45     -0.31      0.13      0.17
                              EQY      0.02      0.03      0.02      0.00      0.03
                              WLX      0.00     -0.01     -0.01      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(4-5)         4   GL         D0      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04
                               DL      0.04      0.03      0.02      0.03      0.04
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                              EQX      0.13     -0.13     -0.13      0.13      0.13
                              EQY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(6-7)         4   GL         D0      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04
                               DL      0.03      0.04      0.03      0.02      0.04
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                              EQX      0.13     -0.13     -0.13      0.13      0.13
                              EQY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(8-10)        4   GL         D0      0.06      0.04      0.04      0.05      0.06
                               DL      0.04      0.02      0.01      0.03      0.04
                               LL      0.01      0.01      0.00      0.01      0.01
                              EQX      0.47     -0.16     -0.12      0.32      0.47
                              EQY      0.03      0.02      0.01      0.01      0.03
                              WLX      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(1-2)         4   GL         D0      0.03      0.03      0.04      0.04      0.04
                               DL      0.01      0.03      0.03      0.01      0.03
                               LL      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                              EQX      0.06     -0.13     -0.08      0.11      0.11
                              EQY      0.01      0.02      0.01      0.01      0.02
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(3-5)         4   GL         D0      0.04      0.03      0.05      0.02      0.05
                               DL      0.04      0.04      0.04      0.02      0.04
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                              EQX      0.13     -0.16      0.03     -0.08      0.13
                              EQY     -0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(6-8)         4   GL         D0     -0.03      0.08      0.06      0.00      0.08
                               DL     -0.02      0.07      0.05     -0.01      0.07
                               LL     -0.01      0.02      0.02      0.00      0.02
                              EQX     -0.11      0.03      0.05     -0.16      0.05
                              EQY      0.00      0.00      0.00     -0.01      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(9-10)        4   GL         D0      0.00      0.02      0.04      0.02      0.04
                               DL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX      0.07     -0.12     -0.12      0.07      0.07
                              EQY      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 1(A-F)         4   GL         D0      0.05      0.03      0.04      0.04      0.05
                               DL      0.02      0.02      0.03      0.01      0.03
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.00      0.01
                              EQX      0.21      0.06      0.05      0.10      0.21
                              EQY      0.02      0.01     -0.01      0.00      0.02
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 



EngSolutions RCB   Version 9.0.9 - License No: A2415-A1462 Page No. 135

===============================================================================================

Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
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   Wall     Story  System  LdCase       i        j           k         l       Max 
 _________  ______  ____   ______    ______    ______      ______    ______   ______

 1(F-J)         4   GL         D0      0.05      0.02      0.02      0.04      0.05
                               DL      0.03      0.03      0.02      0.03      0.03
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                              EQX      0.08     -0.09     -0.04      0.06      0.08
                              EQY      0.00     -0.02      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 3(C-D)         4   GL         D0      0.00      0.01      0.02      0.02      0.02
                               DL      0.01      0.00      0.02      0.02      0.02
                               LL      0.00      0.00      0.01      0.01      0.01
                              EQX     -0.06      0.04      0.06     -0.04      0.06
                              EQY     -0.01      0.01      0.01     -0.01      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 10(A-F)        4   GL         D0      0.04      0.03      0.04      0.05      0.05
                               DL      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                              EQX     -0.20     -0.04     -0.04     -0.09     -0.04
                              EQY      0.02      0.01     -0.01      0.01      0.02
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 10(F-J)        4   GL         D0      0.05      0.03      0.02      0.04      0.05
                               DL      0.03      0.03      0.03      0.02      0.03
                               LL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                              EQX     -0.06      0.09      0.04     -0.04      0.09
                              EQY      0.00     -0.02      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(1-3)         5   GL         D0      0.03      0.03      0.03      0.02      0.03
                               DL      0.01      0.00      0.00      0.00      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX      0.04     -0.21     -0.06      0.02      0.04
                              EQY      0.00      0.01      0.00     -0.01      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(4-5)         5   GL         D0      0.02      0.04      0.03      0.02      0.04
                               DL      0.01      0.03      0.01     -0.01      0.03
                               LL      0.00      0.01      0.00      0.00      0.01
                              EQX      0.04     -0.04     -0.04      0.04      0.04
                              EQY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(6-7)         5   GL         D0      0.03      0.03      0.03      0.02      0.03
                               DL      0.02      0.02      0.00      0.00      0.02
                               LL      0.01      0.01      0.00      0.00      0.01
                              EQX      0.04     -0.04     -0.04      0.04      0.04
                              EQY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(8-10)        5   GL         D0      0.03      0.04      0.03      0.02      0.04
                               DL      0.01      0.01      0.00     -0.01      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX      0.22     -0.03     -0.01      0.06      0.22
                              EQY      0.01      0.01      0.00      0.00      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(1-2)         5   GL         D0      0.03      0.04      0.03      0.02      0.04
                               DL      0.01      0.01     -0.01      0.00      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX      0.02      0.13      0.02     -0.09      0.13
                              EQY      0.01      0.01      0.00      0.00      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:11:28 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

   Wall     Story  System  LdCase       i        j           k         l       Max 
 _________  ______  ____   ______    ______    ______      ______    ______   ______

 C(3-5)         5   GL         D0      0.01      0.04      0.04      0.00      0.04
                               DL     -0.01      0.02      0.01     -0.02      0.02
                               LL      0.00      0.01      0.00     -0.01      0.01
                              EQX     -0.21      0.19      0.26     -0.27      0.26
                              EQY     -0.01      0.00      0.00     -0.01      0.00
                              WLX     -0.01      0.00      0.01     -0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(6-8)         5   GL         D0      0.01      0.03      0.01      0.02      0.03
                               DL      0.00      0.00     -0.02      0.00      0.00
                               LL      0.00      0.00     -0.01      0.00      0.00
                              EQX     -0.21      0.12      0.10     -0.21      0.12
                              EQY     -0.01      0.00      0.00     -0.01      0.00
                              WLX     -0.01      0.00      0.00     -0.01      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(9-10)        5   GL         D0      0.02      0.01      0.03      0.03      0.03
                               DL     -0.01      0.00      0.00     -0.01      0.00
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX     -0.12     -0.05      0.08      0.01      0.08
                              EQY      0.01      0.01      0.00      0.00      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 1(A-F)         5   GL         D0      0.03      0.02      0.02      0.02      0.03
                               DL      0.01      0.01      0.01      0.00      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX      0.08      0.01      0.01     -0.05      0.08
                              EQY      0.00      0.01     -0.01      0.00      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 1(F-J)         5   GL         D0      0.03      0.02      0.02      0.02      0.03
                               DL      0.01      0.02      0.01      0.01      0.02
                               LL      0.00      0.01      0.00      0.00      0.01
                              EQX      0.04     -0.01      0.03      0.00      0.04
                              EQY      0.00      0.01      0.02      0.00      0.02
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 10(A-F)        5   GL         D0      0.03      0.02      0.02      0.03      0.03
                               DL      0.01      0.00      0.01      0.01      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX     -0.07     -0.01     -0.01      0.05      0.05
                              EQY      0.00      0.01     -0.01      0.00      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 10(F-J)        5   GL         D0      0.03      0.03      0.02      0.02      0.03
                               DL      0.01      0.02      0.01      0.00      0.02
                               LL      0.00      0.01      0.00      0.00      0.01
                              EQX     -0.03      0.02     -0.02      0.00      0.02
                              EQY      0.00      0.01      0.02      0.00      0.02
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(1-3)         6   GL         D0      0.00      0.01      0.00      0.00      0.01
                               DL      0.00      0.02      0.01     -0.01      0.02
                               LL      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                              EQX     -0.01     -0.02      0.00      0.00      0.00
                              EQY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(4-5)         6   GL         D0      0.00      0.02      0.01      0.00      0.02
                               DL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
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   Wall     Story  System  LdCase       i        j           k         l       Max 
 _________  ______  ____   ______    ______    ______      ______    ______   ______

 A(6-7)         6   GL         D0      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01
                               DL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A(8-10)        6   GL         D0      0.01      0.00      0.00      0.00      0.01
                               DL      0.02      0.00     -0.01      0.01      0.02
                               LL      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01
                              EQX      0.02      0.00      0.00      0.00      0.02
                              EQY      0.00      0.00     -0.01      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(1-2)         6   GL         D0      0.00      0.02      0.01     -0.01      0.02
                               DL     -0.01      0.01      0.01     -0.01      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX     -0.31      0.22      0.17     -0.35      0.22
                              EQY      0.00      0.01      0.00     -0.01      0.01
                              WLX     -0.01      0.01      0.00     -0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(3-5)         6   GL         D0     -0.02      0.01      0.01     -0.02      0.01
                               DL      0.00      0.02      0.01     -0.01      0.02
                               LL      0.00      0.01      0.00      0.00      0.01
                              EQX     -0.36      0.24      0.15     -0.30      0.24
                              EQY     -0.02      0.00      0.00     -0.01      0.00
                              WLX     -0.01      0.01      0.00     -0.01      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(6-8)         6   GL         D0     -0.01     -0.03     -0.02      0.00      0.00
                               DL      0.00     -0.01     -0.01      0.00      0.00
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX     -0.27      0.06      0.10     -0.16      0.10
                              EQY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX     -0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C(9-10)        6   GL         D0      0.00      0.02      0.02      0.00      0.02
                               DL      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX     -0.20      0.30      0.33     -0.17      0.33
                              EQY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLX      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 1(A-F)         6   GL         D0      0.01      0.00      0.01      0.01      0.01
                               DL      0.00      0.03      0.03      0.00      0.03
                               LL      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                              EQX     -0.06     -0.04     -0.03     -0.10     -0.03
                              EQY      0.00      0.01      0.00      0.00      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 1(F-J)         6   GL         D0      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                               DL      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX     -0.03      0.05      0.05     -0.03      0.05
                              EQY      0.00      0.02      0.02      0.00      0.02
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 10(A-F)        6   GL         D0      0.02      0.00      0.00      0.02      0.02
                               DL      0.01      0.02      0.02      0.01      0.02
                               LL      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                              EQX      0.07      0.02      0.02      0.12      0.12
                              EQY      0.00      0.01      0.00      0.01      0.01
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
Project:  CASA CORREGIDOR - SOGAMOSO 3:11:28 p. m.  8/11/2021
===============================================================================================

   Wall     Story  System  LdCase       i        j           k         l       Max 
 _________  ______  ____   ______    ______    ______      ______    ______   ______

 10(F-J)        6   GL         D0      0.00      0.01      0.01      0.00      0.01
                               DL      0.00      0.01      0.00      0.00      0.01
                               LL      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              EQX      0.02     -0.05     -0.05      0.03      0.03
                              EQY      0.00      0.02      0.02      0.00      0.02
                              WLX      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
                              WLY      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
 

 P-Delta Analysis- Support Reactions 
 
 
     Support        Load            Force (ton)                   Moment (ton-m)
 _______________   ______    __________________________      __________________________
   Axis    Floor   LdCase       Fx        Fy        Fz          Mx        My        Mz 
 ________  _____   ______     ______    ______    ______     ______    ______    ______
 
 A-1           1      D0      -1.72     -1.48      24.99      0.17     -0.11      0.00
                      DL      -0.39     -0.78      11.73      0.09     -0.04      0.00
                      LL      -0.13     -0.25       3.68      0.03     -0.01      0.00
                     EQX      26.09     -3.92     156.77      0.48      0.59     -0.02
                     EQY      -3.06     10.45      28.24     -0.62     -0.11      0.06
                     WLX       0.72      0.09       3.94      0.00      0.01      0.00
                     WLY       0.00      0.19       0.44     -0.01      0.00      0.00
 
 B-1           1      D0       0.00     -0.55      23.04     -0.02      0.00      0.00
                      DL       0.00     -0.29      11.29      0.00      0.00      0.00
                      LL       0.00     -0.10       3.54      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.40     16.54     116.86     -0.27      0.71     -0.02
                     EQY       0.00     22.77      14.19     -0.05      0.00     -0.02
                     WLX       0.11      0.58       2.82     -0.01      0.03      0.00
                     WLY       0.12      0.34       0.22      0.00      0.02      0.00
 
 C-1           1      D0      -1.15     -0.16      29.07     -0.06     -0.06      0.00
                      DL      -0.07      0.09      16.05     -0.02     -0.02      0.00
                      LL      -0.03      0.02       5.00     -0.01     -0.01      0.00
                     EQX      14.94     25.97      81.14     -1.47      2.16      0.14
                     EQY      -0.15     23.67      10.20     -0.89      0.01      0.10
                     WLX       0.49      0.80       2.03     -0.04      0.06      0.00
                     WLY       0.09      0.36       0.16     -0.01      0.00      0.00
 
 D-1           1      D0       0.00     -0.16      13.66     -0.03      0.00      0.01
                      DL       0.00      0.15       8.08     -0.01      0.00      0.01
                      LL       0.00      0.04       2.52      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.27     20.65      43.24     -0.10      0.50      0.25
                     EQY      -0.03     19.48       3.31     -0.01     -0.06      0.00
                     WLX       0.08      0.63       1.04      0.00      0.02      0.00
                     WLY       0.09      0.32       0.06      0.00      0.01     -0.01
 
 E-1           1      D0      -0.01     -0.25       7.69     -0.04     -0.02      0.00
                      DL      -0.01     -0.03       5.13     -0.02     -0.02      0.00
                      LL       0.00     -0.01       1.60     -0.01     -0.01      0.00
                     EQX       0.74     14.63      17.52     -0.07      1.23     -0.18
                     EQY      -0.04     12.08       1.42     -0.01      0.02      0.02
                     WLX       0.08      0.43       0.40      0.00      0.06     -0.01
                     WLY       0.10      0.21       0.05      0.00      0.07     -0.01
 
 F-1           1      D0      -0.01     -0.06      19.84      0.25      0.00      0.00
                      DL       0.00      0.08      14.93      0.20      0.00      0.00
                      LL       0.00      0.02       4.63      0.06      0.00      0.00
                     EQX       0.18     32.08      31.13      0.32      1.00     -0.21
                     EQY      -0.06     22.80       2.47      0.01     -0.18      0.03
                     WLX       0.09      0.92       0.72      0.01      0.05     -0.01
                     WLY       0.10      0.43       0.05      0.00      0.04      0.00
 
 G-1           1      D0      -0.01      1.21      30.10     -0.06      0.01      0.00
                      DL       0.00      0.62      26.65     -0.01      0.00      0.00
                      LL       0.00      0.20       8.26      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.30     57.74      24.37     -0.27      1.18      0.02
                     EQY      -0.16     38.37      -1.52     -0.05     -0.30      0.03
                     WLX       0.13      1.62       0.55     -0.01      0.04      0.00
                     WLY       0.15      0.77      -0.02      0.00      0.01      0.01
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Company:  AC INGENIERIA Engineer: ALVARO CABALLERO
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   Axis    Floor   LdCase       Fx        Fy        Fz          Mx        My        Mz 
 ________  _____   ______     ______    ______    ______     ______    ______    ______

 H-1           1      D0       0.00      1.76      25.50     -0.01      0.01      0.00
                      DL       0.00      0.65      26.59      0.01      0.01      0.00
                      LL       0.00      0.21       8.23      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.42     58.70      -9.00     -0.25      1.55     -0.07
                     EQY      -0.18     37.77     -10.36     -0.08     -0.38     -0.01
                     WLX       0.14      1.64      -0.25     -0.01      0.05      0.00
                     WLY       0.16      0.76      -0.16      0.00      0.02     -0.01
 
 I-1           1      D0       0.00      1.80      23.35      0.01      0.02      0.00
                      DL       0.00      0.61      28.21      0.05      0.01      0.00
                      LL       0.00      0.19       8.72      0.02      0.00      0.00
                     EQX       0.65     55.85     -59.60     -0.69      2.15     -0.16
                     EQY      -0.20     35.65     -32.78     -0.35     -0.50      0.02
                     WLX       0.16      1.57      -1.52     -0.02      0.09     -0.01
                     WLY       0.18      0.74      -0.50     -0.01      0.05     -0.01
 
 J-1           1      D0       0.00      1.53       9.94     -0.19      0.01      0.00
                      DL       0.00      1.29      14.23     -0.25      0.01      0.00
                      LL       0.00      0.40       4.39     -0.08      0.00      0.00
                     EQX       0.46     21.19     -76.46      0.88      1.34      0.35
                     EQY      -0.13     14.12     -42.56      0.46     -0.31     -0.11
                     WLX       0.09      0.53      -2.00      0.02      0.05      0.01
                     WLY       0.10      0.38      -0.72      0.01      0.03      0.01
 
 A-2           1      D0      -0.09     -0.01      21.72      0.01      0.05      0.02
                      DL       0.64     -0.01       8.72      0.01      0.03      0.01
                      LL       0.20      0.00       2.75      0.00      0.01      0.00
                     EQX      44.14      0.03     -85.10     -0.33      1.20      0.14
                     EQY      -3.83      0.30      22.11     -0.51      0.03     -0.18
                     WLX       1.13      0.09      -1.88     -0.01      0.03      0.01
                     WLY      -0.05      0.07       0.34     -0.01      0.00      0.00
 
 C-2           1      D0       0.32      0.00       9.80      0.00      0.09      0.00
                      DL       0.56      0.00       4.37      0.00      0.05      0.00
                      LL       0.17      0.00       1.37      0.00      0.01      0.00
                     EQX      15.04      0.31     -80.79     -0.42     -0.22     -0.42
                     EQY       0.37      0.31       2.52     -0.41      0.02     -0.34
                     WLX       0.45      0.01      -2.03     -0.01     -0.01     -0.01
                     WLY       0.02      0.00       0.03      0.00      0.00     -0.01
 
 A-3           1      D0       0.61      0.00       6.76      0.00      0.07      0.00
                      DL       0.56      0.00       1.53      0.00      0.02      0.00
                      LL       0.17      0.00       0.50      0.00      0.01      0.00
                     EQX      14.90     -0.04    -155.63     -0.14     -0.88      0.03
                     EQY       0.34      0.09       7.31     -0.24      0.06     -0.06
                     WLX       0.43      0.08      -3.69     -0.02     -0.02      0.00
                     WLY      -0.01      0.06       0.12     -0.01      0.00      0.00
 
 C-3           1      D0      -0.28     -2.08      20.06      0.20      0.05      0.01
                      DL      -0.49     -1.15      15.42      0.18      0.02      0.01
                      LL      -0.15     -0.34       4.80      0.05      0.01      0.00
                     EQX      41.56    -27.67     156.17      0.92      4.52      0.12
                     EQY      -1.72      7.71      13.49     -0.54     -0.14     -0.01
                     WLX       1.08     -0.64       3.88      0.02      0.12      0.00
                     WLY      -0.03      0.11       0.20     -0.01      0.00      0.00
 
 D-3           1      D0       0.01     -2.47      24.79     -0.10      0.03      0.04
                      DL       0.00     -1.77      20.42     -0.08     -0.01      0.02
                      LL       0.00     -0.54       6.34     -0.02      0.00      0.01
                     EQX       1.54    -38.15     146.57     -0.59      2.92      1.66
                     EQY      -0.07      7.34     -21.18     -0.24      0.13     -0.06
                     WLX       0.04     -0.89       3.38     -0.01      0.07      0.04
                     WLY       0.00      0.11      -0.32      0.00      0.00      0.00
 
 F-3           1      D0      -0.02      0.00      12.05     -0.01     -0.01      0.00
                      DL      -0.02      0.07      21.95     -0.08     -0.01      0.00
                      LL      -0.01      0.02       6.78     -0.02      0.00      0.00
                     EQX       0.57     -1.86       4.72      2.31      1.65     -0.01
                     EQY      -0.08      0.84       0.34     -1.17     -0.11      0.00
                     WLX       0.04     -0.11       0.11      0.14      0.07      0.00
                     WLY       0.05     -0.09       0.00      0.12      0.06      0.00
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   Axis    Floor   LdCase       Fx        Fy        Fz          Mx        My        Mz 
 ________  _____   ______     ______    ______    ______     ______    ______    ______

 G-3           1      D0      -0.02      0.00      11.97      0.00      0.00      0.00
                      DL      -0.03      0.00      28.98      0.00     -0.02      0.00
                      LL      -0.01      0.00       8.93      0.00     -0.01      0.00
                     EQX       0.13     -0.19       1.61      0.41      1.52     -0.01
                     EQY      -0.23      0.05      -0.12     -0.27     -0.40      0.00
                     WLX       0.02     -0.01       0.04      0.03      0.07      0.00
                     WLY       0.01     -0.01       0.00      0.03      0.03      0.00
 
 H-3           1      D0      -0.02      0.00      11.69      0.00      0.00      0.00
                      DL      -0.03      0.00      29.06      0.00     -0.02      0.00
                      LL      -0.01      0.00       8.95      0.00     -0.01      0.00
                     EQX       0.37     -0.19      -0.55      0.41      2.13     -0.01
                     EQY      -0.23      0.05      -0.67     -0.27     -0.52      0.00
                     WLX       0.03     -0.01      -0.02      0.03      0.10      0.00
                     WLY       0.02     -0.01      -0.01      0.03      0.06      0.00
 
 I-3           1      D0      -0.02      0.00      11.81      0.00      0.01      0.00
                      DL      -0.03      0.02      31.26     -0.02     -0.02      0.00
                      LL      -0.01      0.01       9.62     -0.01      0.00      0.00
                     EQX       0.61     -0.19      -3.05      0.41      2.77     -0.01
                     EQY      -0.23      0.05      -1.59     -0.27     -0.64      0.00
                     WLX       0.05     -0.01      -0.08      0.03      0.13      0.00
                     WLY       0.04     -0.01      -0.02      0.03      0.09      0.00
 
 J-3           1      D0      -0.01     -0.02       8.64      0.02      0.01      0.00
                      DL      -0.01     -0.12      16.76      0.13      0.00      0.00
                      LL       0.00     -0.04       5.17      0.04      0.00      0.00
                     EQX       0.78     -0.11      -6.72      0.24      2.91     -0.01
                     EQY      -0.20      0.03      -2.91     -0.15     -0.64      0.00
                     WLX       0.05     -0.12      -0.16      0.01      0.14      0.00
                     WLY       0.05      0.08      -0.04      0.02      0.11      0.00
 
 A-4           1      D0      -2.10     -0.03      12.94     -0.01     -0.13     -0.02
                      DL      -1.81     -0.03       7.69     -0.01     -0.08     -0.02
                      LL      -0.58     -0.01       2.47      0.00     -0.03     -0.01
                     EQX      19.40      0.65      73.70     -0.15     -0.18      0.60
                     EQY       0.97      0.16       2.65     -0.13     -0.01      0.09
                     WLX       0.50      0.10       1.82      0.00      0.00      0.02
                     WLY       0.02      0.06       0.05      0.00      0.00      0.00
 
 C-4           1      D0       1.96     -0.02      16.51      0.03      0.00      0.08
                      DL       1.02     -0.01      12.94      0.04      0.00      0.06
                      LL       0.32      0.00       4.01      0.01      0.00      0.02
                     EQX      99.07     -1.78     -36.33      0.78      1.19      0.14
                     EQY      -4.29      0.48       6.14     -0.56      0.01     -0.15
                     WLX       2.47     -0.04      -0.82      0.01      0.03      0.00
                     WLY      -0.07      0.00       0.09      0.00      0.00      0.00
 
 D-4           1      D0       0.00      0.00       3.47     -0.01      0.00      0.00
                      DL       0.00     -0.01       5.50      0.02      0.00      0.00
                      LL       0.00      0.00       1.71      0.01      0.00      0.00
                     EQX       0.01      0.01      -0.17     -0.03      0.17      0.00
                     EQY       0.00      0.01       0.09     -0.03      0.00      0.00
                     WLX       0.00      0.00       0.00      0.00      0.00      0.00
                     WLY       0.00      0.00       0.00      0.00      0.00      0.00
 
 E-4           1      D0       0.00      0.00       1.64      0.00      0.00      0.00
                      DL       0.00     -0.01       1.70      0.01      0.00      0.00
                      LL       0.00      0.00       0.52      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.02      0.01      -0.02     -0.03      0.19      0.00
                     EQY      -0.01      0.01       0.01     -0.03     -0.01      0.00
                     WLX       0.00      0.00       0.00      0.00      0.01      0.00
                     WLY       0.00      0.00       0.00      0.00      0.00      0.00
 
 F-4           1      D0      -0.01      0.00       6.15      0.00      0.00      0.00
                      DL      -0.01      0.01       6.01     -0.01     -0.01      0.00
                      LL       0.00      0.00       1.87      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.29     -1.32       0.17      1.68      0.80      0.00
                     EQY      -0.04      0.57       0.01     -0.78     -0.05      0.00
                     WLX       0.02     -0.08       0.00      0.10      0.03      0.00
                     WLY       0.02     -0.06       0.00      0.08      0.03      0.00
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   Axis    Floor   LdCase       Fx        Fy        Fz          Mx        My        Mz 
 ________  _____   ______     ______    ______    ______     ______    ______    ______

 G-4           1      D0      -0.01      0.00       8.20      0.00      0.00      0.00
                      DL      -0.02      0.00       9.79      0.00     -0.01      0.00
                      LL      -0.01      0.00       3.02      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.09     -0.15       0.06      0.34      0.76      0.00
                     EQY      -0.11      0.02       0.00     -0.16     -0.20      0.00
                     WLX       0.01     -0.01       0.00      0.02      0.03      0.00
                     WLY       0.01     -0.01       0.00      0.02      0.02      0.00
 
 H-4           1      D0      -0.01      0.00       8.20      0.00      0.00      0.00
                      DL      -0.02      0.00       9.82      0.00     -0.01      0.00
                      LL       0.00      0.00       3.03      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.21     -0.15      -0.02      0.34      1.06      0.00
                     EQY      -0.11      0.02      -0.02     -0.16     -0.25      0.00
                     WLX       0.02     -0.01       0.00      0.02      0.05      0.00
                     WLY       0.01     -0.01       0.00      0.02      0.03      0.00
 
 I-4           1      D0      -0.01      0.00       8.59      0.00      0.01      0.00
                      DL      -0.02      0.00      10.56     -0.01     -0.01      0.00
                      LL       0.00      0.00       3.26      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.33     -0.15      -0.11      0.34      1.37      0.00
                     EQY      -0.11      0.02      -0.06     -0.16     -0.31      0.00
                     WLX       0.02     -0.01       0.00      0.02      0.07      0.00
                     WLY       0.02     -0.01       0.00      0.02      0.05      0.00
 
 J-4           1      D0      -0.01     -0.02       6.79      0.02      0.02      0.00
                      DL      -0.01     -0.05       5.75      0.05      0.01      0.00
                      LL       0.00     -0.01       1.78      0.02      0.00      0.00
                     EQX       1.06     -0.32      -0.31      0.70      3.55     -0.01
                     EQY      -0.26      0.06      -0.13     -0.33     -0.78      0.00
                     WLX       0.07     -0.10      -0.01      0.04      0.18      0.00
                     WLY       0.06      0.03       0.00      0.05      0.13      0.00
 
 A-5           1      D0       0.29     -0.91      16.15      0.12      0.14     -0.03
                      DL      -0.37     -0.86       9.49      0.10      0.08     -0.03
                      LL      -0.11     -0.28       3.05      0.03      0.03     -0.01
                     EQX      15.52     20.63     -36.91     -2.02      1.28      0.28
                     EQY       0.77      1.59       1.26     -0.43      0.08      0.09
                     WLX       0.41      0.54      -0.91     -0.03      0.03      0.00
                     WLY       0.01      0.06       0.03      0.00      0.00      0.00
 
 B-5           1      D0       0.00     -0.15       7.22     -0.01      0.01      0.00
                      DL      -0.01     -0.06       3.18      0.00     -0.01      0.00
                      LL       0.00     -0.02       1.01      0.00      0.00      0.00
                     EQX       1.07     -6.69     -85.92     -0.26      1.50     -0.06
                     EQY       0.01      4.13       0.14     -0.03      0.02      0.03
                     WLX       0.02     -0.14      -2.09     -0.01      0.03      0.00
                     WLY       0.00      0.08       0.00      0.00      0.00      0.00
 
 C-5           1      D0       1.20      0.83       8.73     -0.10      0.10      0.01
                      DL       0.70      0.82       6.08     -0.08      0.07      0.02
                      LL       0.22      0.26       1.88     -0.02      0.02      0.01
                     EQX      44.62    -24.21    -205.14      2.16      0.55     -0.13
                     EQY      -1.26      1.54       0.90     -0.36     -0.04     -0.01
                     WLX       1.17     -0.62      -4.98      0.05      0.01      0.00
                     WLY      -0.02      0.06       0.01      0.00      0.00      0.00
 
 D-5           1      D0       0.00      0.00       2.45      0.00      0.00      0.00
                      DL       0.00     -0.02       4.08      0.03      0.00      0.00
                      LL       0.00     -0.01       1.28      0.01      0.00      0.00
                     EQX       0.01      0.00     -14.63     -0.01      0.17      0.00
                     EQY       0.00      0.01       0.11     -0.03      0.00      0.00
                     WLX       0.00      0.00      -0.33      0.00      0.00      0.00
                     WLY       0.00      0.00       0.00      0.00      0.00      0.00
 
 A-6           1      D0      -0.72     -1.30      18.03      0.20     -0.07      0.05
                      DL      -0.01     -0.90      10.87      0.15     -0.03      0.05
                      LL      -0.01     -0.29       3.48      0.05     -0.01      0.02
                     EQX      13.87     -7.44      51.66      1.25      1.28      0.40
                     EQY      -0.12      1.04       2.36     -0.39     -0.05     -0.09
                     WLX       0.37     -0.15       1.26      0.04      0.03      0.01
                     WLY       0.00      0.06       0.06      0.00      0.00      0.00
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   Axis    Floor   LdCase       Fx        Fy        Fz          Mx        My        Mz 
 ________  _____   ______     ______    ______    ______     ______    ______    ______

 B-6           1      D0       0.03     -0.63       8.27     -0.03      0.05      0.01
                      DL       0.03     -0.57       2.83     -0.03      0.05      0.01
                      LL       0.01     -0.18       0.90     -0.01      0.01      0.00
                     EQX       0.60     -4.59      23.65     -0.22      1.32      0.29
                     EQY      -0.05      2.07      -1.78     -0.02     -0.07     -0.01
                     WLX       0.01     -0.11       0.55     -0.01      0.02      0.01
                     WLY       0.00      0.05      -0.04      0.00      0.00      0.00
 
 C-6           1      D0       0.00      0.93       1.06     -0.02      0.01      0.00
                      DL       0.00      0.56      -0.93      0.00      0.01      0.00
                      LL       0.00      0.18      -0.30      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.38      4.73      -7.87      0.03      0.87      0.18
                     EQY       0.01      0.59      -1.13      0.01     -0.01      0.00
                     WLX       0.00      0.10      -0.17      0.00      0.00      0.00
                     WLY       0.00      0.02      -0.04      0.00      0.00      0.00
 
 D-6           1      D0       0.00      0.00       5.20      0.00      0.00      0.00
                      DL       0.00     -0.02       5.50      0.03      0.00      0.00
                      LL       0.00     -0.01       1.71      0.01      0.00      0.00
                     EQX       0.01      0.00      26.07     -0.01      0.17      0.00
                     EQY       0.00      0.01       0.34     -0.03      0.00      0.00
                     WLX       0.00     -0.04       0.59     -0.01      0.00      0.00
                     WLY       0.00      0.03       0.01      0.01      0.00      0.00
 
 A-7           1      D0       1.88     -0.05       9.75     -0.03      0.12      0.03
                      DL       1.56     -0.04       5.65     -0.02      0.07      0.03
                      LL       0.50     -0.01       1.83     -0.01      0.02      0.01
                     EQX      17.17     -0.44     -67.24     -0.09     -0.14      0.24
                     EQY      -0.28      0.16       0.61     -0.13      0.01     -0.08
                     WLX       0.44      0.07      -1.64     -0.01      0.00      0.01
                     WLY      -0.01      0.06       0.02      0.00      0.00      0.00
 
 D-7           1      D0       0.00      0.00       4.90     -0.01      0.00      0.00
                      DL       0.00     -0.01       6.14      0.01      0.01      0.00
                      LL       0.00      0.00       1.91      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.00      0.00      10.96      0.00      0.17      0.00
                     EQY       0.00      0.01       0.18     -0.03      0.01      0.00
                     WLX       0.00      0.00       0.25      0.00      0.00      0.00
                     WLY       0.00      0.00       0.00      0.00      0.00      0.00
 
 E-7           1      D0       0.00      0.00       1.77      0.00      0.00      0.00
                      DL       0.00     -0.01       1.78      0.01      0.00      0.00
                      LL       0.00      0.00       0.55      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.02      0.00       1.05      0.01      0.19      0.00
                     EQY       0.01      0.01       0.02     -0.03      0.01      0.00
                     WLX       0.00      0.00       0.02      0.00      0.01      0.00
                     WLY       0.00      0.00       0.00      0.00      0.00      0.00
 
 F-7           1      D0       0.01      0.01       6.10     -0.01      0.02      0.00
                      DL       0.01      0.03       5.90     -0.03      0.01      0.00
                      LL       0.00      0.01       1.84     -0.01      0.00      0.00
                     EQX       0.25      1.14      -0.11     -1.46      0.76      0.00
                     EQY       0.04      0.49       0.01     -0.68      0.06      0.00
                     WLX       0.02      0.05       0.00     -0.06      0.03      0.00
                     WLY      -0.02     -0.06       0.00      0.07     -0.03      0.00
 
 G-7           1      D0       0.00      0.00       8.20      0.00      0.02      0.00
                      DL       0.01      0.00       9.78      0.00      0.02      0.00
                      LL       0.00      0.00       3.02      0.00      0.01      0.00
                     EQX       0.08      0.14      -0.04     -0.31      0.72      0.00
                     EQY       0.10      0.02       0.00     -0.13      0.18      0.00
                     WLX       0.00      0.01       0.00     -0.01      0.02      0.00
                     WLY       0.00     -0.01       0.00      0.02     -0.01      0.00
 
 H-7           1      D0       0.00      0.00       8.20      0.00      0.02      0.00
                      DL       0.01      0.00       9.82     -0.01      0.03      0.00
                      LL       0.00      0.00       3.03      0.00      0.01      0.00
                     EQX       0.17      0.14       0.03     -0.31      0.99      0.00
                     EQY       0.10      0.02      -0.02     -0.13      0.22      0.00
                     WLX       0.01      0.01       0.00     -0.01      0.04      0.00
                     WLY      -0.01     -0.01       0.00      0.02     -0.03      0.00
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   Axis    Floor   LdCase       Fx        Fy        Fz          Mx        My        Mz 
 ________  _____   ______     ______    ______    ______     ______    ______    ______

 I-7           1      D0       0.00      0.00       8.59      0.00      0.02      0.00
                      DL       0.01      0.01      10.56     -0.01      0.03      0.00
                      LL       0.00      0.00       3.26      0.00      0.01      0.00
                     EQX       0.27      0.14       0.11     -0.31      1.26      0.00
                     EQY       0.09      0.02      -0.06     -0.13      0.26      0.00
                     WLX       0.01      0.01       0.00     -0.01      0.05      0.00
                     WLY      -0.02     -0.01       0.00      0.02     -0.04      0.00
 
 J-7           1      D0       0.00     -0.02       6.80      0.02      0.03      0.00
                      DL       0.01     -0.04       5.76      0.04      0.04      0.00
                      LL       0.00     -0.01       1.78      0.01      0.01      0.00
                     EQX       0.90      0.30       0.29     -0.65      3.25     -0.01
                     EQY       0.19      0.04      -0.13     -0.27      0.64      0.00
                     WLX       0.05     -0.06       0.01     -0.04      0.13      0.00
                     WLY      -0.05      0.04       0.00      0.04     -0.11      0.00
 
 A-8           1      D0      -2.21      0.00      18.67     -0.01     -0.17      0.00
                      DL      -1.61      0.00       9.01      0.00     -0.08      0.00
                      LL      -0.50      0.00       2.82      0.00     -0.03      0.00
                     EQX      15.04      0.09     160.69      0.01     -0.92      0.07
                     EQY       1.13      0.09      11.76     -0.25     -0.08      0.07
                     WLX       0.44      0.09       3.81     -0.01     -0.02      0.00
                     WLY       0.02      0.06       0.18     -0.01      0.00      0.00
 
 C-8           1      D0       0.11      0.05      54.70     -0.09      0.29      0.00
                      DL       0.04     -0.13      38.48      0.18      0.14      0.00
                      LL       0.01     -0.04      11.93      0.06      0.04      0.00
                     EQX       1.36     -0.05     -41.97      0.35      6.51     -0.08
                     EQY       0.03      0.24      -0.50     -0.87      0.11      0.05
                     WLX       0.03      0.00      -0.97      0.01      0.16      0.00
                     WLY       0.00      0.00      -0.01     -0.02      0.00      0.00
 
 D-8           1      D0       0.06     -0.01      16.54     -0.01      0.21      0.00
                      DL       0.06      0.01      15.93     -0.01      0.17      0.00
                      LL       0.02      0.00       4.97      0.00      0.05      0.00
                     EQX       1.02     -0.06      -3.35      0.36      6.16     -0.02
                     EQY       0.06      0.18       0.59     -0.79      0.17      0.00
                     WLX       0.03      0.00      -0.07      0.01      0.16      0.00
                     WLY      -0.01      0.00       0.01     -0.01     -0.02      0.00
 
 F-8           1      D0       0.01      0.00      14.76      0.00      0.06      0.00
                      DL       0.01      0.06      22.90     -0.07      0.04      0.00
                      LL       0.00      0.02       7.08     -0.02      0.01      0.00
                     EQX       0.90      3.30      -3.70     -4.12      2.92     -0.02
                     EQY       0.24      1.48       0.40     -2.07      0.35     -0.01
                     WLX       0.06      0.13      -0.08     -0.17      0.12      0.00
                     WLY      -0.08     -0.17       0.00      0.21     -0.10      0.00
 
 G-8           1      D0       0.01      0.00      12.01      0.00      0.03      0.00
                      DL       0.02      0.00      28.91      0.00      0.04      0.00
                      LL       0.01      0.00       8.91      0.00      0.01      0.00
                     EQX       0.10      0.19      -1.08     -0.38      1.44     -0.01
                     EQY       0.21      0.04      -0.11     -0.23      0.38      0.00
                     WLX       0.01      0.01      -0.02     -0.02      0.05      0.00
                     WLY      -0.01     -0.01       0.00      0.03     -0.03      0.00
 
 H-8           1      D0       0.00      0.00      11.78      0.00      0.03      0.00
                      DL       0.02      0.01      29.09     -0.01      0.05      0.00
                      LL       0.01      0.00       8.96      0.00      0.01      0.00
                     EQX       0.30      0.19       0.69     -0.38      1.99     -0.01
                     EQY       0.20      0.04      -0.66     -0.23      0.46      0.00
                     WLX       0.02      0.01       0.02     -0.02      0.07      0.00
                     WLY      -0.02     -0.01      -0.01      0.03     -0.05      0.00
 
 I-8           1      D0       0.00      0.00      11.99     -0.01      0.03      0.00
                      DL       0.02      0.03      31.37     -0.03      0.05      0.00
                      LL       0.01      0.01       9.66     -0.01      0.02      0.00
                     EQX       0.51      0.19       2.89     -0.38      2.55     -0.01
                     EQY       0.18      0.04      -1.60     -0.23      0.54      0.00
                     WLX       0.03      0.01       0.07     -0.02      0.10      0.00
                     WLY      -0.03     -0.01      -0.02      0.03     -0.08      0.00
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   Axis    Floor   LdCase       Fx        Fy        Fz          Mx        My        Mz 
 ________  _____   ______     ______    ______    ______     ______    ______    ______

 J-8           1      D0       0.00     -0.01       8.98      0.01      0.03      0.00
                      DL       0.02     -0.12      17.00      0.13      0.04      0.00
                      LL       0.00     -0.03       5.24      0.04      0.01      0.00
                     EQX       0.65      0.11       6.26     -0.22      2.65     -0.01
                     EQY       0.14      0.02      -2.94     -0.13      0.52      0.00
                     WLX       0.04     -0.10       0.15     -0.02      0.10      0.00
                     WLY      -0.04      0.08      -0.04      0.02     -0.09      0.00
 
 A-9           1      D0       0.38      0.01      33.64     -0.01      0.05      0.00
                      DL      -0.52      0.00      15.70     -0.01      0.04      0.00
                      LL      -0.16      0.00       4.92      0.00      0.01      0.00
                     EQX      46.57      0.16      97.62     -0.06      1.19      0.21
                     EQY       6.09      0.32      25.28     -0.54     -0.01      0.21
                     WLX       1.20      0.09       2.17      0.00      0.03      0.00
                     WLY       0.08      0.07       0.38     -0.01      0.00      0.00
 
 A-10          1      D0       1.59      0.46      21.62      0.09      0.15      0.00
                      DL       0.20      0.41       8.57      0.03      0.07      0.00
                      LL       0.07      0.13       2.70      0.01      0.02      0.00
                     EQX      27.95     10.21    -141.16     -0.92      0.68     -0.04
                     EQY       4.57     11.61      26.43     -0.69      0.14     -0.06
                     WLX       0.77      0.24      -3.55     -0.02      0.02     -0.01
                     WLY       0.02      0.20       0.41     -0.01      0.00      0.00
 
 B-10          1      D0      -0.01      2.21      19.87      0.01     -0.01      0.02
                      DL       0.00      1.26       7.92      0.01      0.00      0.01
                      LL       0.00      0.39       2.49      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.23      1.15    -101.58      0.26      0.60      0.31
                     EQY       0.01     24.64      13.70     -0.04      0.01      0.02
                     WLX       0.10     -0.08      -2.45      0.01      0.03      0.00
                     WLY      -0.12      0.37       0.21      0.00     -0.02      0.01
 
 C-10          1      D0      -0.02      0.89      17.99     -0.04     -0.03      0.00
                      DL      -0.01      0.78       8.43     -0.01     -0.02      0.00
                      LL       0.00      0.24       2.64      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.03    -14.06     -56.20      0.21      0.45      0.03
                     EQY       0.00     24.35       7.14     -0.03      0.01     -0.01
                     WLX       0.09     -0.47      -1.33      0.01      0.03      0.00
                     WLY      -0.11      0.36       0.11      0.00     -0.02      0.00
 
 D-10          1      D0      -0.01     -0.54      14.54     -0.04     -0.01     -0.01
                      DL      -0.01      0.07       7.70     -0.01     -0.01     -0.01
                      LL       0.00      0.02       2.40      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.07    -15.84     -32.99      0.10      0.41     -0.05
                     EQY       0.03     20.06       3.77     -0.01      0.08      0.00
                     WLX       0.07     -0.50      -0.79      0.00      0.02      0.00
                     WLY      -0.09      0.33       0.07      0.00     -0.02      0.00
 
 E-10          1      D0       0.01     -0.85       7.85     -0.03      0.03     -0.01
                      DL       0.01     -0.26       4.79     -0.02      0.02     -0.01
                      LL       0.00     -0.08       1.49     -0.01      0.01      0.00
                     EQX       0.70    -11.07     -14.50      0.07      1.17     -0.18
                     EQY       0.05     12.42       1.48     -0.01      0.01     -0.01
                     WLX       0.07     -0.34      -0.35      0.00      0.06      0.00
                     WLY      -0.09      0.22       0.06      0.00     -0.05      0.01
 
 F-10          1      D0       0.00     -0.98      20.12      0.25      0.01      0.00
                      DL       0.00     -0.39      14.34      0.19      0.01      0.00
                      LL       0.00     -0.12       4.45      0.06      0.00      0.00
                     EQX       0.16    -25.48     -23.92     -0.26      0.93     -0.19
                     EQY       0.06     23.35       2.68      0.01      0.18     -0.03
                     WLX       0.08     -0.78      -0.56     -0.01      0.04      0.00
                     WLY      -0.10      0.45       0.06      0.00     -0.03      0.00
 
 G-10          1      D0       0.00     -0.59      30.70     -0.05      0.01      0.00
                      DL       0.00     -0.42      26.24     -0.01      0.01      0.00
                      LL       0.00     -0.13       8.13      0.00      0.00      0.00
                     EQX       0.27    -47.90     -16.90      0.22      1.11      0.02
                     EQY       0.14     39.13      -1.31     -0.05      0.28     -0.02
                     WLX       0.12     -1.45      -0.38      0.01      0.02      0.01
                     WLY      -0.15      0.81      -0.02      0.00      0.00     -0.01
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   Axis    Floor   LdCase       Fx        Fy        Fz          Mx        My        Mz 
 ________  _____   ______     ______    ______    ______     ______    ______    ______

 H-10          1      D0       0.00      0.13      26.76      0.00      0.01      0.00
                      DL       0.00     -0.34      27.08      0.02      0.01      0.00
                      LL       0.00     -0.10       8.38      0.01      0.00      0.00
                     EQX       0.37    -48.28      10.84      0.22      1.44     -0.06
                     EQY       0.15     38.55     -10.34     -0.09      0.33      0.01
                     WLX       0.13     -1.45       0.29      0.01      0.03     -0.01
                     WLY      -0.15      0.80      -0.15      0.00     -0.02      0.01
 
 I-10          1      D0       0.00      0.37      26.58      0.04      0.01      0.00
                      DL       0.00     -0.27      30.27      0.08      0.02      0.00
                      LL       0.00     -0.08       9.36      0.02      0.01      0.00
                     EQX       0.57    -45.64      54.98      0.61      1.98     -0.14
                     EQY       0.16     36.42     -33.09     -0.35      0.43     -0.01
                     WLX       0.15     -1.39       1.41      0.02      0.06      0.00
                     WLY      -0.17      0.77      -0.49     -0.01     -0.04      0.01
 
 J-10          1      D0       0.00      1.15      13.17     -0.23      0.01      0.00
                      DL       0.00      1.07      16.38     -0.28      0.01      0.00
                      LL       0.00      0.33       5.06     -0.09      0.00      0.00
                     EQX       0.40    -16.76      67.16     -0.80      1.23      0.30
                     EQY       0.10     14.47     -43.17      0.47      0.26      0.09
                     WLX       0.08     -0.62       1.80     -0.02      0.04      0.01
                     WLY      -0.10      0.40      -0.73      0.01     -0.03     -0.01
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    S T R O N G   C O L U M N   W E A K   B E A M   C H E C K
                                                                                                    Units: ton-m
    
                                      D i r e c t i o n   2                         D i r e c t i o n   3         
                      ---------------------------------------------   --------------------------------------------
    Axis      Floor     S.Mnc->  S.Mnb->   S.Mnc<-  S.Mnb<-   Ratio    S.Mnc->  S.Mnb->   S.Mnc<-  S.Mnb<-   Ratio
    ____      _____    ________  _______   _______  _______   _____    ________  _______   _______  _______   _____
    D-3          6          6.6      4.4      12.4      4.4     1.5        12.4      4.4       6.6      4.4     1.5 
    F-3          2         19.5      3.9      19.9      3.9     5.0        19.7      7.7      18.9      7.7     2.4 
    F-3          3        510.4      3.9     509.9      3.9    131.7      509.8      7.7     510.5      7.7    65.8 
    F-3          4         23.9      3.9      24.7      3.9     6.2        24.9      7.7      23.7      7.7     3.1 
    F-3          5          9.0      6.8      11.2      6.8     1.3        11.2      7.7       9.0      7.7     1.2 *
    F-3          6          8.1      6.8       9.9      6.8     1.2 *       9.9      7.7       8.1      7.7     1.0 *
    G-3          2         12.3      7.7      12.3      7.7     1.6        12.3      7.7      12.3      7.7     1.6 
    G-3          4         11.5      7.7      12.0      7.7     1.5        12.1      7.7      11.3      7.7     1.5 
    G-3          5          9.5      7.7      10.5      7.7     1.2        10.5      7.7       9.5      7.7     1.2 
    G-3          6          8.4      7.7       9.0      7.7     1.1 *       9.0      7.7       8.4      7.7     1.1 *
    H-3          2         12.3      7.7      12.3      7.7     1.6        12.3      7.7      12.3      7.7     1.6 
    H-3          4         11.5      7.7      11.9      7.7     1.5        11.9      7.7      11.5      7.7     1.5 
    H-3          5          9.8      7.7      10.1      7.7     1.3        10.1      7.7       9.8      7.7     1.3 
    H-3          6          8.7      7.7       8.5      7.7     1.1 *       8.5      7.7       8.7      7.7     1.1 *
    I-3          2         12.3      7.7      12.3      7.7     1.6        12.3      7.7      12.3      7.7     1.6 
    I-3          4         11.7      7.7      11.8      7.7     1.5        11.8      7.7      11.7      7.7     1.5 
    I-3          5         11.1      7.7      10.5      7.7     1.4        10.5      7.7      11.1      7.7     1.4 
    I-3          6          9.1      7.7       8.0      7.7     1.0 *       8.0      7.7       9.1      7.7     1.0 *
    J-3          2          8.5      3.9       8.5      3.9     2.2        10.3      7.7      10.3      7.7     1.3 
    J-3          4          8.4      3.9       7.9      3.9     2.0         9.5      7.7      10.2      7.7     1.2 
    J-3          5         10.6      3.9       8.9      3.9     2.3        10.9      7.7      12.8      7.7     1.4 
    J-3          6          8.1      3.9       5.9      3.9     1.5         7.3      7.7       9.9      7.7     0.9 *
    D-4          3          2.8      8.1       2.9      8.1     0.3 *       2.9      7.7       2.8      7.7     0.4 *
    D-4          5          2.5      8.1       2.6      8.1     0.3 *       2.6      4.4       2.5      4.4     0.6 *
    D-4          6          2.3      5.4       2.4      5.4     0.4 *       2.3      4.4       2.3      4.4     0.5 *
    E-4          3          2.4      7.7       2.6      7.7     0.3 *       2.6      0.0       2.4      0.0    100.0 
    E-4          5          2.3      7.7       2.3      7.7     0.3 *       2.3      0.0       2.3      0.0    100.0 
    E-4          6          2.2      4.4       2.2      4.4     0.5 *       2.2      2.9       2.2      2.9     0.8 *
    F-4          2          9.0      3.9       9.5      3.9     2.3         9.5      3.9       9.0      3.9     2.3 
    F-4          3        334.2      3.9     334.1      3.9    86.3       334.1      3.9     334.2      3.9    86.3 
    F-4          4          9.8      3.9      10.1      3.9     2.5        10.1      3.9       9.8      3.9     2.5 
    F-4          5          5.6      7.7       5.9      7.7     0.7 *       5.9      3.9       5.6      3.9     1.5 
    F-4          6          5.4      6.8       5.5      6.8     0.8 *       5.5      3.9       5.3      3.9     1.4 
    G-4          2          6.9      7.7       7.0      7.7     0.9 *       7.0      3.9       6.9      3.9     1.8 
    G-4          4          6.5      7.7       6.8      7.7     0.8 *       6.8      3.9       6.5      3.9     1.7 
    G-4          5          5.9      7.7       6.2      7.7     0.8 *       6.2      3.9       5.9      3.9     1.5 
    G-4          6          5.5      7.7       5.6      7.7     0.7 *       5.6      3.9       5.5      3.9     1.4 
    H-4          2          6.9      7.7       7.0      7.7     0.9 *       7.0      3.9       6.9      3.9     1.8 
    H-4          4          6.5      7.7       6.8      7.7     0.8 *       6.8      3.9       6.5      3.9     1.7 
    H-4          5          5.9      7.7       6.2      7.7     0.8 *       6.2      3.9       5.9      3.9     1.5 
    H-4          6          5.5      7.7       5.6      7.7     0.7 *       5.6      3.9       5.5      3.9     1.4 
    I-4          2          7.0      7.7       7.0      7.7     0.9 *       7.0      3.9       7.0      3.9     1.8 
    I-4          4          6.6      7.7       6.9      7.7     0.9 *       6.9      3.9       6.6      3.9     1.7 
    I-4          5          6.0      7.7       6.3      7.7     0.8 *       6.3      3.9       6.0      3.9     1.5 
    I-4          6          5.5      7.7       5.6      7.7     0.7 *       5.6      3.9       5.5      3.9     1.4 
    J-4          2          9.9      3.9      10.7      3.9     2.6        10.6      3.9      10.0      3.9     2.6 
    J-4          4          9.5      3.9       9.9      3.9     2.5         9.9      3.9       9.5      3.9     2.5 
    J-4          5          9.1      3.9       9.3      3.9     2.3         9.3      3.9       9.1      3.9     2.4 
    J-4          6          8.8      3.9       8.8      3.9     2.3         8.8      3.9       8.8      3.9     2.3 
    D-5          3          3.5      2.9       2.9      2.9     1.0 *       1.5      7.7       3.4      7.7     0.2 *
    D-5          5          3.7      2.9       2.8      2.9     1.0 *       1.4      4.4       3.7      4.4     0.3 *
    D-5          6          3.6      2.9       2.6      2.9     0.9 *       1.3      4.4       3.8      4.4     0.3 *
    D-6          3        152.7      2.9     152.1      2.9    53.3       151.6      7.7     151.1      7.7    19.5 
    D-6          5        152.3      2.9     152.7      2.9    53.4       151.7      4.4     150.9      4.4    34.3 
    D-6          6          5.9      2.9       4.9      2.9     1.7         5.2      4.4       2.5      4.4     0.6 *
    D-7          3          2.9      8.1       2.9      8.1     0.4 *       3.0      7.7       1.7      7.7     0.2 *
    D-7          5          2.9      8.1       2.6      8.1     0.3 *       2.9      4.4       1.3      4.4     0.3 *
    D-7          6          2.9      5.4       2.3      5.4     0.4 *       2.9      4.4       1.1      4.4     0.2 *
    E-7          3          2.5      7.7       2.6      7.7     0.3 *       2.8      0.0       2.3      0.0    100.0 
    E-7          5          2.3      7.7       2.3      7.7     0.3 *       2.5      0.0       2.1      0.0    100.0 
    E-7          6          2.2      4.4       2.2      4.4     0.5 *       2.4      2.9       2.0      2.9     0.7 *
    F-7          2          7.5      3.9       8.0      3.9     1.9         8.0      3.9       7.5      3.9     1.9 
    F-7          3         16.7      3.9      16.9      3.9     4.3        16.9      3.9      16.7      3.9     4.3 
    F-7          4          8.4      3.9       8.7      3.9     2.2         8.7      3.9       8.4      3.9     2.2 
    F-7          5          5.6      7.7       5.9      7.7     0.7 *       5.9      3.9       5.7      3.9     1.5 
    F-7          6          5.3      6.8       5.5      6.8     0.8 *       5.4      3.9       5.4      3.9     1.4 
    G-7          2          6.9      7.7       7.0      7.7     0.9 *       7.0      3.9       6.9      3.9     1.8 
    G-7          4          6.5      7.7       6.8      7.7     0.8 *       6.8      3.9       6.5      3.9     1.7 
    G-7          5          5.9      7.7       6.2      7.7     0.8 *       6.2      3.9       5.9      3.9     1.5 
    G-7          6          5.5      7.7       5.6      7.7     0.7 *       5.6      3.9       5.5      3.9     1.4 
    H-7          2          6.9      7.7       7.0      7.7     0.9 *       7.0      3.9       6.9      3.9     1.8 
    H-7          4          6.5      7.7       6.8      7.7     0.8 *       6.8      3.9       6.5      3.9     1.7 
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    Axis      Floor     S.Mnc->  S.Mnb->   S.Mnc<-  S.Mnb<-   Ratio    S.Mnc->  S.Mnb->   S.Mnc<-  S.Mnb<-   Ratio
    ____      _____    ________  _______   _______  _______   _____    ________  _______   _______  _______   _____

    H-7          5          5.9      7.7       6.2      7.7     0.8 *       6.2      3.9       5.9      3.9     1.5 
    H-7          6          5.5      7.7       5.6      7.7     0.7 *       5.6      3.9       5.5      3.9     1.4 
    I-7          2          7.0      7.7       7.0      7.7     0.9 *       7.0      3.9       7.0      3.9     1.8 
    I-7          4          6.6      7.7       6.9      7.7     0.9 *       6.9      3.9       6.6      3.9     1.7 
    I-7          5          6.0      7.7       6.3      7.7     0.8 *       6.3      3.9       5.9      3.9     1.5 
    I-7          6          5.5      7.7       5.7      7.7     0.7 *       5.7      3.9       5.5      3.9     1.4 
    J-7          2         10.8      3.9      11.6      3.9     2.8        11.6      3.9      10.8      3.9     2.8 
    J-7          4         10.3      3.9      10.8      3.9     2.7        10.9      3.9      10.3      3.9     2.6 
    J-7          5          9.8      3.9      10.1      3.9     2.5        10.1      3.9       9.8      3.9     2.5 
    J-7          6          9.5      3.9       9.5      3.9     2.4         9.6      3.9       9.4      3.9     2.4 
    D-8          3         29.4    174.1      32.0    174.1     0.2 *      31.1      7.7      30.3      7.7     3.9 
    D-8          5         10.5      4.4      11.8      4.4     2.4        11.2      4.4      11.3      4.4     2.6 
    D-8          6          9.9      5.4      11.1      5.4     1.9        10.4      4.4      10.7      4.4     2.4 
    F-8          2         26.0      3.9      27.1      3.9     6.7        26.9      7.7      26.5      7.7     3.4 
    F-8          3        587.3     87.1     586.6     87.1     6.7       586.9      7.7     587.1      7.7    75.8 
    F-8          4         25.1      3.9      25.6      3.9     6.5        25.4      7.7      25.3      7.7     3.3 
    F-8          5          9.8      6.8      11.0      6.8     1.4        10.1      7.7      10.6      7.7     1.3 
    F-8          6          8.9      6.8       9.6      6.8     1.3         8.8      7.7       9.7      7.7     1.1 *
    G-8          2         12.3      7.7      12.3      7.7     1.6        12.3      7.7      12.3      7.7     1.6 
    G-8          4         11.5      7.7      11.9      7.7     1.5        11.9      7.7      11.6      7.7     1.5 
    G-8          5          9.7      7.7      10.3      7.7     1.3        10.1      7.7       9.9      7.7     1.3 
    G-8          6          8.6      7.7       8.7      7.7     1.1 *       8.5      7.7       8.8      7.7     1.1 *
    H-8          2         12.3      7.7      12.3      7.7     1.6        12.3      7.7      12.3      7.7     1.6 
    H-8          4         11.5      7.7      11.9      7.7     1.5        12.0      7.7      11.5      7.7     1.5 
    H-8          5          9.8      7.7      10.1      7.7     1.3        10.3      7.7       9.6      7.7     1.2 
    H-8          6          8.7      7.7       8.5      7.7     1.1 *       8.7      7.7       8.5      7.7     1.1 *
    I-8          2         12.3      7.7      12.3      7.7     1.6        12.3      7.7      12.3      7.7     1.6 
    I-8          4         11.6      7.7      12.0      7.7     1.5        12.2      7.7      11.3      7.7     1.5 
    I-8          5         10.2      7.7      10.0      7.7     1.3        10.8      7.7       9.4      7.7     1.2 
    I-8          6          9.0      7.7       8.2      7.7     1.1 *       9.0      7.7       8.2      7.7     1.1 *
    J-8          2          8.5      3.9       8.5      3.9     2.2        10.2      7.7       9.9      7.7     1.3 
    J-8          4          8.1      3.9       8.2      3.9     2.1        10.3      7.7       8.8      7.7     1.1 *
    J-8          5          9.8      3.9       8.8      3.9     2.3        12.3      7.7      10.3      7.7     1.3 
    J-8          6          7.1      3.9       5.7      3.9     1.5         8.9      7.7       6.9      7.7     0.9 *
    
    S.Mnc: Sum of nominal flexural strengths of columns framing into the joint
    S.Mnb: Sum of nominal flexural strengths of beams framing into the joint
     --> : Drift +
     <-- : Drift -
    Ratio: MIN (S.Mnc/SMnb ->, S.Mnc/SMnb ->)
    Check: OK  If Ratio >   1.2
            X  If Ratio <   1.2 *
    



ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL 
ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 

DIRECCIÓN: Carrera 9 No. 22 -55 Sogamoso, Boyacá  
CORREO ELECTRONICO: consorciocorregidor08@gmail.com 

TELEFONO: 315 738 8988 
 

13.  ANALISIS DE RESULTADOS 

 
Teniendo en cuenta los resultados del modelo, las observaciones realizadas 
en campo, los estudios de materiales y el tipo de construcción, se puede 
analizar que la estructura existente no cumple con los requisitos mínimos 
para esta categoría de edificación, denotando principalmente las 
siguientes características. 

 
 El sistema estructural: Se encuentra basado en cimentaciones de tipo 

zapatas aisladas para la estructura de las naves 2 y 3,  como 

subestructura.  La superestructura se conforma por columnas en 

concreto soportando las losas de entrepiso aligeradas con viguetas en 

madera y pisos entablados, que se soportan sobre vigas en concreto 

apoyadas en columnas y muros de carga de ladrillo. Completando un 

total de cuatro niveles en su parte posterior, y tres para la zona 

delantera, que compensan su altura para coincidir con las estructuras 

traseras. Según la norma sismo resistente actual, este tipo de sistema 

estructural no está permitido ya que no se cataloga dentro de alguno, 

por lo que necesariamente se debería ajustar a algún sistema 

estructural, según la zona sísmica en la que se encuentra. Con respecto 

a este último aspecto, la estructura no era recomendada modelarla, 

debido a que no se está cumpliendo con los requisitos de cumplir con 

el diagrama rígido, pero, aun así, se modeló la estructura para ver su 

respuesta ante las diferentes solicitaciones de cargas. 

 
 Según el análisis estructural realizado, la estructura es incapaz de resistir 

los esfuerzos de corte, a flexión y a compresión, por acción de las 

cargas asignadas en el análisis estructural. De modo que las viguetas 

que conforman la losa de entrepiso y de las pocas vigas que existen, se 

ven en su totalidad afectadas ante los diferentes esfuerzos, como se 

puede observar en las imágenes de índices de sobre-esfuerzos 

mostradas anteriormente. Esto debido a la ausencia de pórticos y por 

la resistencia de concreto hallada (2400 Psi), que se encuentra por 

debajo de la mínima por norma (3000 Psi), y que hace que todos los 

esfuerzos de la estructura se trasmitan a través de estos. 
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 La sección y resistencia de los elementos de concreto es insuficientes 

para soportar los esfuerzos que podrían darse en la estructura, 

observando fallas de tipo cortante, al igual que el refuerzo encontrado 

no cumple con las áreas de acero mínimas exigidas, tanto para 

cortante como el refuerzo longitudinal . 

 
 La estructura en general presenta grados de irregularidad muy altos y 

ausencia de juntas que podrían minimizar esta misma característica. 

Esto ocasiona que ante un evento sísmico la estructura no sea eficiente 

para disipar la energía recibida, que por el contrario se reflejan en falla 

de múltiples elementos de la estructura. 

 
 Los muros laterales de carga actualmente conformados en ladrillo sin 

refuerzo alguno, no cumplen ninguna función estructural, por lo que 

estos fallan por las fuerzas actuantes en el análisis estructural.  

 
 Los elementos secundarios de  madera, no tienen la sección suficiente 

para resistir las cargas normales de servicio aplicadas. 

 
 El sistema de cimentación no garantiza el empotramiento de las 

columnas en su base debido a que están conformadas por elementos 

carentes de rigidez y de transmisión de carga al estar construidas en 

ladrillo. 

 

14. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 Evaluando en general el sistema estructural, resistencia de materiales, 

secciones estructurales e irregularidades encontradas. Es 

recomendable realizar la demolición de las estructuras posteriores 

correspondientes a las naves 2 y 3. Basándose en que ninguna de las 

secciones y refuerzo encontrado cumple con los lineamientos exigidos 

por la norma sismo resistente. A esto se añade que no es viable un 

reforzamiento puesto que habría que reemplazar cada elemento 

existente además de anexar varios elementos estructurales para 

completar un sistema estructural valido. 
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 Con respecto a la nave 1, se recomienda el reforzamiento de esta por 

su significado patrimonial, y debido a que es la zona con unos muros 

de cargas de un ancho considerable, que, aunque no cumple con los 

criterios de rigidez y de diafragmas rígidos, al realizarse un adecuado 

reforzamiento con un sistema de pórticos empotrados en estos muros, 

se podría garantizar su correcto comportamiento estructural.  

 Se realiza la recomendación de clausurar algunas zonas de la 

edificación debido a que existe constantemente desprendimientos de 

material por el estado de la misma. Se recomienda que la edificación 

en general sea evacuada hasta que se realice el respectivo 

reforzamiento estructural, debido a que si se llega a presentar un sismo 

de una mediana a alta intensidad, se presentaría muy probablemente 

el colapso de esta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	0.0 INICIO.pdf (p.1-36)
	0.1 ENSAYOS DE MATERIALES.pdf (p.37-39)
	0.1 INFORME ENTREGA RESULTADOS SOGAMOSO.pdf (p.40-100)
	0.2 INFORME DE SUELOS.pdf (p.101)
	0.3 Espectro de aceleraciones casa del Corregidor Sogamoso - BYC.pdf (p.102-104)
	0.3 REGISTO FOTOGRÁFICO SUELOS.pdf (p.105)
	0.4 LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf (p.106-124)
	0.5 PLANOS DE ESTRUCTURA EXISTENTE.pdf (p.125-128)
	0.6 MODELACION ESTRUCTURA EXISTENTE.pdf (p.129-137)
	1.1 DATOS DE ENTRADA.pdf (p.138-154)
	1.2 ANALISIS DE CARGAS.pdf (p.155)
	1.2 PARAMETROS E IRREGULARIDADES.pdf (p.156)
	1.3 ANALISIS DE CARGAS.pdf (p.157-199)
	1.5 PARAMETROS E IRREGUALARIDADES.pdf (p.200-203)
	1.6 SISMO SOGOAMOSO 8.pdf (p.204-209)
	1.7 DERIVA.pdf (p.210)
	1.8 DERIVAS.pdf (p.211)
	1.9 DEFLEXIONES.pdf (p.212)
	2.0 DEFLEXIONES.pdf (p.213-218)
	2.1 ANALISIS ESTRUCTURAL.pdf (p.219)
	2.2 ANALISIS.pdf (p.220-364)
	2.3 INDICES DE SOBRE-ESFUERZO.pdf (p.365-368)
	2.4 VIGA FUERTE - COLUMNA DEBIL.pdf (p.369-370)
	2.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES.pdf (p.371-373)

