Unidad Alumbrado

Informe Mensual Suministro Energia Sistema Alumbrado Publico Municipio de Medellin

Informe Energia Junio 2026

Operador de Red: Empresas Publicas de Medellin E.S.P. — EPM

Contrato Interadministrativo: No. 4600106142 DE 2025 CT-2019-000271-A12 (EPM)
Periodo Evaluado: Junio de 2026

Fecha de Elaboracién: 27/08/2026

1. Informacién General del Contrato

Contratante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin —
Secretaria de Gestion y Control Territorial

Contratista: Empresas Publicas de Medellin E.S.P. — EPM

Objeto: Contrato Interadministrativo para el suministro de energia para el alumbrado
publico y la iluminacion ornamental de Medellin

Duracion: 23 meses 01 de febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2027)

Valor Presupuestal del contrato: $68.381.093.723

2. Ejecucién Técnica del Servicio describe las actividades realizadas para las

siguientes obligaciones.

Obligacion

1.Suministrar la energia eléctrica con destino al
sistema de alumbrado publico e iluminacién
ornamental en el area urbana y rural del Distrito
de Medellin bajo la modalidad de pague lo
consumido.

Fue suministrado el servicio de energia eléctrica, durante el
periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2026

2.La energia eléctrica sera suministrada
diariamente por parte del contratista en el
horario de 06:00 pm a 06:00 am, el cual se
tendra como tiempo de servicio para la
prestacion del servicio de alumbrado publico. Se
exceptuan de este horario las luminarias con
temporizador, las cuales se entiende que se
presta el servicio durante el periodo no
temporizado; y aquellas luminarias que por
situaciones particulares sean determinadas por
la supervision en un horario de prestacion
distinto.

Dando cumplimiento al objeto contractual, sus
especificaciones técnica y las obligaciones del contratista,
durante el mes de junio de 2026 se mantiene como criterio de
operacidon del sistema de alumbrado publico un tiempo
ordinario de prestacién del servicio de 12 horas diarias, salvo
aquellos puntos luminosos que por condiciones técnicas, de
seguridad, ornamentales (arquitecténicas), pasos a desnivel
(soterrados), tuneles u otras condiciones particulares del
territorio, requieran un tiempo de operacion diferente. Para
efectos del aforo mensual, el calculo se sustenta en la
potencia instalada, la cantidad de luminarias, el tiempo del
servicio aplicado y el numero de dias del periodo facturado.

3. Garantizar la calidad y continuidad de la
energia eléctrica suministrada en los sitios o
puntos de entrega preestablecidos. Igualmente,
garantizar la confiabilidad de la energia eléctrica
requerida para la prestacion del servicio de
alumbrado publico e iluminacién ornamental en
el Distrito de Medellin. Todo ello de conformidad
con la regulacién que en la materia expida el
Ministerio de Minas y Energia, la Comisién de
Regulacién de Energia y Gas o cualquier otra
autoridad competente.

para el mes de junio de 2026 en seguimiento a la calidad y
continuidad del suministro eléctrico se obtuvo el siguiente
resultado en los indicadores SAIDY y SAIFI.

Indicadores de calidad media

Periodo SAIDI SAIFI META META
Acumulado | Acumulado SAIDI SAIFI
JUNIO 4.07 2.87 9.222 9
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4. Suscribir actas de determinacion del consumo
mensual, junto con el supervisor del contrato, las
cuales seran revisadas por la interventoria
externa al contrato para la Administracion,
Operacion y Mantenimiento del sistema de
alumbrado publico del Distrito de Medellin.
Dichas actas seran el soporte de la
correspondiente facturacion desagregando el
consumo de energia, impuestos e intereses que
puedan dar a lugar.
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Suscribir actas de determinacion del consumo mensual
realizado con interventoria externa a la prestacién del servicio
de alumbrado publico realizada y conciliada el dia 26 de junio
de 2026. En la cual se evidencia un consumo Total, energia
kWh mes a facturar STN2 mes de junio de 2026 de
5,411,499.28 kW/h mes.

5. Contar con un mecanismo que le permita
verificar que el aforo calculado para efectos de
la factura coincida con la informacion
consignada en el Sistema de Informacién de
Alumbrado Publico para las fechas de corte
establecidas.

Conforme a la actividad desarrollada, se realiza el calculo del
consumo de energia a partir del parque luminico registrado.
Para el mes de junio de 2026, dicho parque cuenta con un total
de luminarias, cuya informacion ha sido debidamente aforada
e incorporada al modelo operativo del sistema de alumbrado
publico e iluminacion ornamental del Distrito de Medellin.

6. En caso de generarse cobros por calibraciéon
de medidores o similares deberan tramitarse
internamente con el interventor y responsables
del contrato cuyo objeto tiene la prestacion de
actividades relacionadas con el servicio de
alumbrado publico e iluminacién ornamental o
aquel que lo reemplace o complemente.

En caso de que se genere este cobro, sera ajustado en los
meses posteriores, toda vez que las actividades de calibraciéon
y mantenimiento son realizadas por una dependencia distinta
a EPM Alumbrado Publico.

7. Indicar los reportes de calidad del servicio en
los periodos dispuestos por la norma.

Conforme al informe de gestiéon, se suministra informacion
relacionada con los estandares de calidad, incluyendo
certificaciones, tratamiento de residuos, manejo ambiental y
procesos de capacitacion al personal. Como parte de la
revision de la calidad del servicio, se presentaron ante la
interventoria dos reportes de percepcién, los cuales permiten
constatar el nivel de satisfaccion y la calidad en la prestacion
del servicio contratado.

8. Compensar al Distrito de Medellin por
deficiencias en la calidad del servicio de acuerdo
con el Numeral 11.2. - Calidad del servicio de
Distribucion en el SDL- del Capitulo 11 del
Anexo General de la Resoluciéon CREG 097 de
2008 o aquellas que la modifiquen, adicionen o
complementen. Dichas compensaciones se
veran reflejadas en el portal corporativo
suministrado por EPM.

La materializacién de esta actividad podra evidenciarse en la
factura correspondiente al mes de julio, que refleja el consumo
de energia del mes de mayo. En dicha factura se visualizara
el valor resultante del calculo, conforme a lo establecido en el
articulo 5.2.7 del Anexo General de la Resolucion CREG 015
de 2018, y en el articulo 14 de la Resolucién CREG 101 013
de 2022, los cuales regulan la metodologia para la
remuneracion de la distribucion de energia eléctrica y la
determinacion de los costos maximos por la prestacion del
servicio de alumbrado publico, respectivamente.

9. Tramitar y responder las peticiones, quejas,
recursos o reclamaciones que le presenten
directamente o a través del Distrito de Medellin,
con relacién a la prestacién del suministro de
energia objeto de este contrato, en los términos
establecidos en la normatividad vigente.

Durante el periodo reportado EPM no recibié solicitudes o
PQRs relacionadas con los consumos del mes de junio de
2026 facturados en julio de 2026.

10. En los casos en que los equipos de medida
después de los recorridos realizados por la
interventoria externa de alumbrado publico al
contrato para la prestacién de las actividades
relacionadas con el alumbrado publico, no se
encuentren en terreno, estén destruidos o
presenten observaciones referentes a los

Las observaciones realizadas por la interventoria durante el
periodo actual seran gestionadas oportunamente ante las
dependencias competentes, con el fin de atender y dar
respuesta conforme a los procedimientos establecidos.
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consumos, se debera realizar las correcciones
de acuerdo el Titulo 6, Capitulo 1 del Libro 3 del
RETIE y la Resolucion CREG 006 de 2003 o
aquellas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
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11. Realizar verificaciones mensuales de la
exclusividad de los circuitos de alumbrado
publico, en caso de que un circuito deje de ser
exclusivo, debera eliminarse la medida y el
cobro de energia se realizara mediante aforo.

En atencion a las acciones solicitadas por la interventoria y el
Distrito, se adelantaran las gestiones pertinentes con el fin de
dar cumplimiento efectivo a los requerimientos y garantizar su
adecuada ejecucion hasta su cierre satisfactorio.

12. Presentar un informe mensual detallado de
las actividades inherentes al objeto contractual
que incluira como minimo los indicadores
referentes a los cargos regulados, no regulados
y al consumo y demas indicadores establecidos
por la norma.

Con el presente informe se esta dando cumplimiento a esta
obligacion

13. Responder por el seguimiento y control de
calidad de todos los procedimientos durante la
ejecucion del contrato, segun las actividades
establecidas por las partes.

Durante el presente mes, no se han presentado observaciones
ni ajustes relacionados con las actividades actualmente
pactadas dentro del marco contractual.

14. Acatar las recomendaciones dadas por la
supervisién e implementar los planes de accién
de mejoramiento que se requieran, soportando
las acciones en documentos tipo informe.

Para el actual informe se han realizado los ajustes respectivos
a la proyeccion de informe técnico para el contrato
interadministrativo orientado al suministro de energia eléctrica
para el servicio de alumbrado publico del distrito de Medellin.

15. Abstenerse de hacer uso de las bases de
datos o cualquier otro tipo de informacién para
propositos diferentes al cumplimiento a
cabalidad del presente contrato.

EPM da cumplimiento de manera permanente a lo establecido
en la clausula vigésima primera. Confidencialidad del contrato
interadministrativo N°4600106142.

16. Acreditar el pago al Sistema General de
Seguridad Social y parafiscales de acuerdo con
las normas vigentes que regulan la materia.

Para dar cumplimiento a la presente obligacién EPM acredita
el pago al Sistema General de Seguridad Social y los aportes
parafiscales, conforme a la Ley 100 de 1993 que regula la
materia 'y con lo establecido en el contrato
correspondiente. Dicha informacion es remitida mediante
correo, adjuntando los certificados expedidos por el Gerente
General de EPM, donde el primero de ellos certifica el pago de
manera integral del periodo y el segundo certificando que EPM
se encuentra a paz y salvo por los ultimos 6 meses, adicional
se comparten las plantillas de los aportes realizados al
personal activo, jubilado y practicantes vinculados a Empresa
Pudblicas de Medellin.

Nota: EPM realiza el pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social y parafiscales acorde a la normatividad
aplicable, es decir los aportes correspondientes al periodo
junio de 2026 son realizados los ultimos dias del mes de julio
de 2026 y la certificacion de pago de los mismos es emitida
por EPM durante los diez primeros dias del mes de agosto de
2026.

17. Las demas consignadas en el Contrato
Interadministrativo Marco, cuyo objeto es pactar
la tarifa del kWh de energia eléctrica para el

La regulacion de los cargos por distribucién se sustenta en la
utilizacion del Costo Medio Histérico como base para
remunerar la actividad de distribucién, en donde se establecen
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alumbrado publico e iluminaciones especiales
del Distrito de Medellin, suscrito entre las partes.
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metodologias que relacionan los costos anuales equivalentes
de activos, con el costo de operacién y mantenimiento (AOM),
especialmente para niveles de tension especificos (niveles 2 'y
1) Para el actual mes, se considera el valor del Kw-h, conforme
a lo establecido en el contrato marco para el cargo no regulado
y conforme a las regulaciones técnicas aplicables para el
cargo regulado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):

1.

La Autoevaluacion del SGSST o
autoevaluaciones del afio en curso.
Conforme a los resultados de la
autoevaluacion que aporte el contratista,
éste asume unas obligaciones que estan
expresas en el articulo 28 Resolucién
0312 de 2019, las cuales seran
verificadas por el supervisor segun sea el
caso

EPM realiza por cada vigencia la autoevaluacion SGSST
conforme al capitulo Ill de la Resolucion 0312 de 2019,
obteniendo un resultado por la vigencia 2025 del 96%.
ACEPTABLE.

Fecha de presentacién ARL: 2/12/2025
Numero de Consecutivo: 175897

Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la
autoevaluacion o autoevaluaciones del
ano en curso.

EPM obtuvo un resultado del 96% en la autoevaluacion del
SG-SST para la vigencia 2025, lo cual se clasifica como
aceptable conforme a la Resolucion 0312 de 2019.

A partir de este resultado, se identificaron las oportunidades
de mejora correspondientes a los items no cumplidos o
parcialmente cumplidos, las cuales fueron analizadas y
priorizadas. Estas se incorporaron como actividades dentro
del Plan de Trabajo del SG-SST de la siguiente vigencia, con
el fin de cerrar brechas y fortalecer la mejora continua del
sistema.

Adicionalmente, se establecieron acciones para mantener el
nivel de cumplimiento alcanzado y evitar retrocesos en los
estandares minimos

En los contratos donde el contratista
deba dotar de elementos de proteccién
personal, el supervisor debe constatar en
campo dicha obligacién, y solicitar al
contratista formato de entrega de los
elementos de proteccién personal que
lleve la firma de los trabajadores que
estan prestando sus servicios en el
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN, dejando todas las
evidencias en el informe parcial de
supervision, y debe ser revisada en cada

pago.

Las cuadrillas que realizan los trabajos o intervenciones
programadas en redes de energia estan dotadas de los
equipos de proteccidn personal, cumpliendo con los
procedimientos internos de EPM y la normatividad vigente
relacionada con el SG-SST

Para le mes de junio fueron validados como aforo preliminar la cantidad de putos

luminosos, que se encuentran en el
presenta a continuacion:

modelo digital de energia contrastados, como se
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Tipo De Fuente Cantidad
Led 147.520
Metal Halide 1.971
Sodio 23.837
Total 173.328

Para determinar el consumo total de energia del sistema de alumbrado publico en el
Distrito de Medellin durante el mes de junio de 2026, se aplicé una metodologia técnica
basada en el parque luminico instalado vigente. Este calculo parte del consumo real en
vatios (W) por cada luminaria, multiplicado por el tiempo de operacién mensual,
considerando las caracteristicas especificas de cada tipo de infraestructura.

Total, energia aforada a facturar en el mes de junio de 2026:

de junio de 2026

DESCRIPCION CANTIDAD PUNTOS kW/h mes
LUMINOSOS, Y/O
MEDIDORES

Total, energia kWh mes segun aforo 172.746 5411.499,28
Mas energia de Proyectos que se encuentran 556 10.919,63
energizados (1)
Menos energia del aeroparque Juan Pablo Il (2) 259 -5.420,73
Menos energia por temporizacién canchas (3) 3.793 -190.652,55
Menos energia por consumo asociado a circuitos
exclusivos del SALP que pasan por medida (4) e A=l
!Vlas energia de UCAP de EPM 'que deben ser 178 3.635,57
ingresadas a la factura de Energia (5)
Menos energia Luminarias LED deprimido de la
Avenida Oriental retiradas por temas de hurto y -210 -36.465,12
vandalismo (6)
Mas energia Luminarias provisionales MH 250
W deprimido de la Avenida Oriental encendidas 72 14.463,36
24 horas (6)
Menos energia de otros proyectos que no se
encuentran en terreno, falta de mantenimiento o 366 -5.926,12
no estan conectados al AP (7)
Menos energia Puente de la Calle 33 (LUCI) (8) 352 -1.320,00
Menos energia Arquitecténico Puente de la 4 575 0.00
Sur-Imposibilidad de hacer mantenimiento (9) ’
Mas energia lluminacion decorativa Feria de 1.989 4.600,80
Flores - Provenza (10)
Menc_)s e'ngrgla por temporizacion Proyectos 821 -30.693,90
Arquitecténicos (11)
Total, energia kWh mes STN1 5.007.333,93
(21022)6Factor referido STN 1 mes de junio de 0,12768937100000
(12) Factor referido STN 2 mes junio de 2026 0,02651294940058
Total, energia kWh mes a facturar STN2 mes 1,11619600401831 5.589.166,13

Como parte del proceso de revision y ajuste de la energia facturada para el mes de junio
de 2026, se identificaron diversas situaciones que generaron
disminuciones en el consumo registrados de la siguiente manera:

incrementos o

e Mas energia por proyectos de propiedad del Distrito que se encuentran
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energizados y no han ingresado al aforo, la informacion de las SS-SN de los
proyectos estara consignada en la respectiva hoja de calculo que se anexa en
los soportes a esta acta.

e (2) Menos energia por aeroparque Juan Pablo II.

e Menos energia por temporizacién de 5 horas inactivas por dia de canchas
temporizadas

e Menos energia por consumo asociado a circuitos exclusivos del SALP
suscripcion 10912779, documento DEE37687315 (Medidos) circuitos exclusivos
del mes de diciembre de 2025 pago en marzo de 2026.

o Para el mes de enero de 2026 le corresponde el ajuste en circuitos exclusivos
medidos del SALP del mes de diciembre 2025 consumo noviembre-octubre2025
con fecha de expedicion del 31/12/2025 fecha que es posterior al corte de
energia del mes de diciembre 2025 y debe trasladarse al mes de enero de 2026.

e Para el corte de energia de enero de 2026, no se realizaran ajustes en la
liquidacion de consumos de los circuitos exclusivos medidos del SALP. Esto se
debe a que la fecha de generacion de la factura del ciclo 24 del Distrito Medellin
es posterior a las fechas establecidas en el contrato, por lo que no coincide con
el corte de enero 2026.

o Mas energia de UCAP de EPM que deben ser ingresadas a la factura de Energia
del mes de enero 2026, ya que no ingresaron al MDE del mismo mes y fueron
ejecutadas por parte de EPM.

¢ Menos Energia: Paso a Desnivel de la Avenida Oriental, por temas de hurto y
vandalismo reiterados, asi como por obras civiles a cargo del Distrito de
Medellin, a la fecha la totalidad de equipos de tecnologia LED estan retirados
del paso a desnivel y EPM instalé, de forma provisional, luminarias de
halogenuros metélicos (MH), segun oficio enviado por EPM 0127-
20190130110536 del 27 de agosto y radicado de la SSPP 201910311359 del 27
de agosto de 2019 y reemplazadas por 50 luminarias MH de 250 W como un
alumbrado provisional con caracter de iluminacion de seguridad.
Adicionalmente, mediante correo electronico del 4 de marzo de 2020
Nuevamente tenemos hurtos en la Avenida Oriental, EPM reporté hurto
continuado y solicité acciones a la Administracion Municipal.

En el comité técnico del 22 de mayo de 2024, EPM informé que se realizd
mejoramiento en el paso a desnivel de la Avenida Oriental con el aumento de 22
luminarias MH de 250 W, para un total de 72 luminarias MH de 250 W.

e Menos energia de proyectos, los cuales no estan conectados al AP, fueron
retirados del terreno o falta de mantenimiento: Puente Peatonal Sobre la Avenida
San Juan Cl 44 Cr 48, Arquitectdnico Parroquia Madre de Cristo Salvador
(Carrera 39 A por calle 40), Imposibilidad de hacer Mantenimiento por el
Operador.

e Menos energia por proyectores arquitecténicos (LUCI) tipo LED color Blast de
25W Puente de la Calle 33. En el MDE figuran 352 proyectores de 25W y en
terreno fueron retirados todos los proyectores por temas de mantenimiento y
puesta a punto del puente.

e Menos energia Arquitectonico Puente de la 4 Sur-Imposibilidad de hacer
mantenimiento: Arquitectdnico Puente de la 4 Sur: Se detectaron apagados 425
proyectores de 50W DAO-375226-D873

e Mas energia lluminacion decorativa Provenza: La SSPP informd que esta
iluminacion por el momento quedaria de forma permanente «...Como parte del
plan de reactivacion econdmica, necesitamos conocer el costo de dejar de forma
permanente toda la iluminaciéon ornamental instalada...» y que es considerada
como iluminacién ornamental. De esta forma, se autoriza el ajuste en el consumo
de energia de los meses de septiembre, octubre, noviembre y los siguientes
meses hasta que la SSPP decida retirar esta iluminacién. La SSPP informa que
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desde el 13 de octubre de 2022 se detectd que hace falta algunos elementos
instalados en Provenza, por lo que la Interventoria de Alumbrado publico visitd
los sitios y mediante oficio S-4448-394 del 23 de noviembre de 2022 verifico la
infraestructura de alumbrado publico ornamental temporal en Provenza. Durante
la revisién, se constato que todos los proyectores de 1000W fueron retirados del
terreno. Ademas, se observé que aproximadamente 231 bombillas de las
gargantillas estan apagadas.

e Menos energia por temporizacion de 5 horas inactivas por dia proyectos
Arquitectonicos. La Interventoria, solicit6 a EPM el listado de los proyectos
arquitectonicos que se encuentran con temporizacion de 5 horas inactivas
(apagado a las 23:00 horas) y 12 horas activas de consumo de energia, con el
fin de realizar los ajustes en la facturacién de energia del mes correspondiente,
a lo que EPM dio respuesta con el listado de 16 proyectos arquitectonicos que
se encuentran con temporizacion. Al inicio del contrato la SSPP envié al
Consorcio de lluminacién Latan la entrega No.1 de escenarios arquitecténicos,
donde relaciona 25 proyectos arquitectonicos actualizados con sus respectivas
UCAP. Actualmente se estan realizando EPM y haciendo las actualizaciones en
el MDE.

¢ Nueva metodologia Factor de pérdidas AP de NT1 a NT2 CREG 015 de 2018:
Mediante oficio con Rad 20210130074368 del 30 de abril de 2021, EPM envio a
la Secretaria de Gestion y Control Territorial la nueva metodologia para el calculo
del factor de pérdidas con el que se referenciara la energia con destino al
Alumbrado Publico e iluminaciones especiales de Medellin de NT1 a NT2 de los
cuales trata el numeral 7.2 del Anexo General de la Resolucién CREG 015 de
2018. El documento fue descargado de pagina por parte de la IAP.

Los factores aplicados fueron: NT1 =0,12768937100000, NT2 =0,02651294940058,
obteniendo un factor NTN aplicado de 1,11619600401831, que permite referenciar
correctamente el consumo de energia en el sistema eléctrico nacional, Como resultado
final del calculo se obtuvo un consumo total de energia 5.589.166,13 KWh/mes.

1. Facturacion del Periodo
Descripcion Energia Medida Energia Aforada
Contrato y/o Suscripcion 10912779 12989165
Factura No DEE57277083 DEE56238702
Activa kWh 168,582.07 5,589,166.20
Valor Energia ($) 103,151,905.12 3.198,046,381.00
Iva causado 0 0
*Cuentas Vencidas 495,380,586.09 6,683,049,688.74
Interés por Mora 0 0
Compensaciones Energia (+) (-) 0 0
Ajustes Conceptos Facturados (+) (-) 45,437.57 0
Otros Cobros EPM (+) (-) 2,468,145.15 70.321.034,54
Otras Entidades (+) 0 0
Ajuste al Peso (+) (-) 0.07 -0.28
Total Factura $105,665,487.91 $ 3.268.367.415

*El valor correspondiente a las cuentas vencidas no hacen parte del valor total facturado, toda vez que no
son objeto de cobro del periodo reportado.

Observaciones:
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Para el periodo no se reportaron observaciones.

2. Indicadores de Calidad del Servicio

ID (indice de Disponibilidad): 0.999162
VCEE: 175,779.18
kWh($): 2,801,954.82

Encuestas de percepcion del servicio:

- Periodo 1: Mantenimiento 99%
- Periodo 2: Expansiéon 99%

Compensaciones por deficiencias: N/A

3. Observaciones Técnicas
Para el periodo no se presentaron observaciones

4, Imputacién Presupuestal

Factura energia Aforada: DEE56238702 - 151 8731570
Factura energia Medida: DEES57277083 - 152 0816086

Numero de CDP: 4100001044
Posicion Presupuestal: 2320202009
Pedido: 4800016281
NuUumero necesidad: 55175

Valor presupuestal $ 68,381,093,723

5. Firma del Operador de Red

Firma
Elaboro: Jhon Jairo Garzon Rios, %Q&Qg
Profesional Area Alumbrado. =X
Elaboro: Yoleyne Henao Mejia, Ejecutiva
Unidad Ofertas Gobierno.
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