ii" Repliblica de Colombia

£ i [of i de Bi Familiar
BIENESTAR Cecilia de la Fuente de Lleras
FAMILIAR Direccién de Gestion Humana

CLASIFICACION DE LA
INFORMACION
PUBLICA

SOLICITUD DE COTIZACION - : REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS Y TRANSFORMADORES DE ENERGIA ELECTRICA PROPIEDAD DEL

ICBF
Obiet Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las plantas eléctricas y transformadores de energia eléctrica propiedad del ICBF Regional Atlantico, ubicadas en la Sede
Jeto Regional y Centros Zonales.

EMPRESA{EMR SERVICIOS E INSTALACIONES SAS NIT: 901.409.018 |FECHA: 08-26-2026
CONTACT(ERAMITH MORALES RODRIGUEZ CARGO: GERENTE

TEL. CELULAR: 3114233939
E-MAIL:  |eramithmorales@hotmail.com DIRECCION: | cra4B 45-19 |TELEFONO FIJO:

Instrucci para el dili iami del formato de cotizacién

« Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.

« Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestacion del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotizacién en
concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.

« El precio de la cotizacién deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.

« Los precios deberan aproximarse por exceso o por defecto al entero mas cercano asi: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero
anterior.

» No modificar, agregar o quitar ningln item o sub-item.

(1) Tener en cuenta para cotizar que el plazo de ejecucion es estimado y podra ser inferior. Los precios cotizados se deberan mantener.

(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario antes de IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la casilla "Tarifa IVA%".

(3) El costo debera incluir todos los costos directos e indirectos asociados a su entrega e instalacion, incluyendo los costos relacionados a los ajustes que se requieran, transporte, entrega e instalacién, conforme
a lo establecido en el documento de "Ficha de Condiciones Técnicas" (FCT)..

(4) En caso de remitir su cotizacién mediante el médulo Solicitud de Informacién a Proveedores del SECOP II; el Precio Total para el periodo de ejecucion estimado (IVA incluido) celda G28 debe ser diligenciado
en la pregunta 1 del "Cuestionario”.

Tiempo de Ejecucién 2026

ey ey ] HASTA 31 DE DICIEMBRE

Plazo estimado de io) 2026

j ion (en dias

ITEM DESCRIPCION UND Cantidad | V&' UR;‘:“ €N 1" valor Total con IVA

Servicio de:

Cambio de aceite lubricante del motor.

Cambio de filtros (aire, aceite, combustible primario y secundario).
Cambio de refrigerante.

Revision de banco de baterias (limpieza de bornes, nivel de
electrolito, medicion de voltaje y capacidad de retencion).
Limpieza externa de radiador.

Pruebas del sistema de transferencia automatica y manual

1 (funcionamiento en vacio y con carga durante minimo 15 minutos). UND 1 S 6.500.000 | $ 6.500.000
Revision y ajuste de conexiones eléctricas y mecanicas (correas,
mangueras).

Limpieza técnica general del motor, generador, tablero de control y
cabina. (PLANTA DE 142 KW TREGIONAL transferencia
automatica)

Semestral o a las 250 horas de operacion, lo que ocurra
primero



mailto:eramithmorales@hotmail.com

Servicio de:

Cambio de aceite lubricante del motor.

Cambio de filtros (aire, aceite, combustible primario y secundario).
Cambio de refrigerante.

Revisién de banco de baterias (limpieza de bornes, nivel de
electrolito, medicién de voltaje y capacidad de retencion).
Limpieza externa de radiador.

Pruebas del sistema de transferencia automatica y manual
(funcionamiento en vacio y con carga durante minimo 15 minutos).
Revision y ajuste de conexiones eléctricas y mecanicas (correas,
mangueras).

Limpieza técnica general del motor, generador, tablero de control y
cabina. (PLANTA 55 KWA DE SUR OCCIDENTE, transferencia
automatica)

Semestral o a las 250 horas de operacion, lo que ocurra
primero

UND

$

6.500.000

6.500.000

Servicio de:

Cambio de aceite lubricante del motor.

Cambio de filtros (aire, aceite, combustible primario y secundario).
Cambio de refrigerante.

Revision de banco de baterias (limpieza de bornes, nivel de
electrolito, medicién de voltaje y capacidad de retencion).
Limpieza externa de radiador.

Pruebas del sistema de transferencia automatica y manual
(funcionamiento en vacio y con carga durante minimo 15 minutos).
Revision y ajuste de conexiones eléctricas y mecanicas (correas,
mangueras).

Limpieza técnica general del motor, generador, tablero de control y
cabina. (PLANTA 55 KWA DE SUR OORIENTE, transferencia
automatica)

Semestral o a las 250 horas de operacion, lo que ocurra
primero

UND

$

6.500.000

6.500.000

Servicio de:

Cambio de aceite lubricante del motor.

Cambio de filtros (aire, aceite, combustible primario y secundario).
Cambio de refrigerante.

Revision de banco de baterias (limpieza de bornes, nivel de
electrolito, medicion de voltaje y capacidad de retencion).
Limpieza externa de radiador.

Pruebas del sistema de transferencia automatica y manual
(funcionamiento en vacio y con carga durante minimo 15 minutos).
Revision y ajuste de conexiones eléctricas y mecanicas (correas,
mangueras).

Limpieza técnica general del motor, generador, tablero de control y
cabina. (PLANTA 55 KWA HIPODROM, transferencia automatica)

Semestral o a las 250 horas de operacion, lo que ocurra
primero

UND

$

6.500.000

6.500.000




Servicio de:

Desenergizacion de transformador; local o por operador de red.
Servicio técnico especializado de elevacion de personal y cargas
para trabajos en alturas.

Limpieza especializada de aisladores (bushings) y herrajes.
Revision y ajuste de torques en conexiones de media y baja
tension segun especificaciones del fabricante.

Medicién termografica

Medicién de resistencia de aislamiento (Megger) e indice de

5 polarizacion. UND 1 S 10.350.000 | $ 10.350.000
Pruebas de relacién de transformacion (TTR).

Medicion de resistencia del sistema de puesta a tierra.

Pruebas de TAPS

Toma de muestras y ejecucién de pruebas de laboratorio al aceite
dieléctrico: Fisicoquimicas, Rigidez Dieléctrica y Cromatografia de
Gases (aplica para transformadores en aceite). Transformador 50
kVA ubicado en poste Hipodromo

Anual (1 evento)

NOTA: TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN MANO DE OBRA Y ELEMENTOS REQUERIDOS

S 36.350.000

La presente cotizacién:

« Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecucién del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las
obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, tramite ante la autoridad ambiental y los costos de las pélizas.

« Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

« Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratacion, y no implica ninguna obligacién de contratar.

« Tiene una vigencia de 90 dias a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes:
Las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratacion convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el

RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripcién no se requiere para remitir cotizaciéon durante el estudio de
sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012




