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NOTAS GENERALES
1- TODAS INSTALACION SE EFECTURA CUMPLIENDO CON EL RETIE Y NTC2050
2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN- RHW- RHH-XHHW. ”H OO D FASES Y CALIBRE
3- SEUTILIZARA TUBERIA PVC-SHC40-EMT DONDE APLIQUE iz
4-LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRE DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN- RHW -RHH-XHHW cto IDENTIFICADOR DE CIRCUITO Y
a8 TABLERO
5-L0S CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE ELEMPALMADO DE CABLE. LOS EMIPALMES SE REALZAN
GNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN ELCONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE
DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILZAR CONECTORES DE COMPRESION Y DEBEN ESTAR . DIAMETRO DE
6-LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DEUNA
ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
TABLEROS DE DISTRIBUCION
7- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERA SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL
OBSERVACIONES:
G O B E R N AC I O’ N D E L PROVECTO: CONTIENE: Elabors: ESCALA: | PLANO:
ING JOSE FABIAN'WARTINEZ SARAVIA 1:50
; , M.P AT205-51456
REPOBLch DE cOLOMBIA CONSTRUCCION DEL “NUEVO HOSPITAL ESE JOSE ANTONIO SISTEMA DE FUERZA NORMAL Reviso: - i 1 _1
N roeas .
SOCARRAS SANCHEZ" APOYO DIAGNOSTICO A, Jh { Alberto Matt FECHA:
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