
Acceso recepción
APOYO DIAGNOSTICO
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Consultorio
 MED. GRAL 2ª

13,18 m2

Consultorio
 MED. GRAL 3ª

13,18 m2

Consultorio
 MED. GRAL 4ª

13,18 m2

Consultorio
 MED. GRAL 5ª

13,18 m2

Consultorio ENFERMERIA 1ª
  Citologia y planificacion familiar

16,96 m2

SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA
368.12 m2

Consultorio de
 Vacunación

13, 18 m2

Consultorio
 PSICOLOGIA
Y NUTRICION

13,18 m2

Consultorio
 ENFERMERIA 3ª

13,18 m2

Consultorio
 ENFERMERIA4ª

13,18 m2

Consultorio
 ENFERMERIA 5ª

13,18 m2

Consultorio
 ENFERMERIA 2ª

16,88 m2

SALA DE
CURACIONES

13,18 m2

Consultorio
 MED. GRAL 1ª

13,18 m2

Odontologia
10,44 m2

Area de
trabajo
5,39 m2

Residuos

Rayos X
5,28 m2

ResiduosResiduos

Higienista
10,44 m2

Odontologia
10,44 m2

Compresores
4,21 m2

Esterilizacion
4,72 m2

587.01 M2
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ZONA VERDE INTERIOR
31.85 m2

Alistamiento de termos
8,40 m2

Insumos
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SISTEMA DE FUERZA CRITICA-
CONSULTA EXTERNA

CTO
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TAB S.E
CTO 18-3F

CAJAS DE PASO METALICAS

CAJAS DE PASO 4X4

TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO
TAMPER RESISTANT 5-15R/15A

TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO
GFCI 5-15R/15A

TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO
220V

TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO
5-15R/15A

TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO
GRIS 5-15R/15A

TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA

TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA
GFCI

TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA
CON TAPA TIPO INTEMPERIE

TOMA DOBLE  TIERRA AISLADA 15A-
COMUNICACIONES

TOMA DOBLE GRIS- NORMAL CON
RESPALDO

TOMA DOBLE PARA PISO

TOMA  220V

TOMA DOBLE DE TECHO

20x20

CAJA 4X4
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TUBERIA SOBREPUESTA/ BOBRE
CIELO FALSO

TUBERIA EMPOTRADA

IDENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE
DE CONDUCTORES

IDENTIFICADOR DE CIRCUITO Y
TABLERO

IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE
TUBERIA Y MATERIAL

TABLEROS DE DISTRIBUCION

12+12+12+12

Ø3/4" SCH40  L

SIMBOLOGIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSTRUCCIÓN DEL “NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO
SOCARRAS SÁNCHEZ"

DEL MUNICIPIO DE MANAURE CESAR

PROYECTO:
OBSERVACIONES:

Vo.Bo. PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTIENE: ESCALA: PLANO:

FECHA:

Abril
2024

ING JOSE FABIAN MARTINEZ SARAVIA
M.P AT205-51456

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Arq. Jhonny Alberto Mattos
PROF. SECRETARIA DE SALUD

Juan Carlos Mindiola
SECRETARIO DE SALUD (E)
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