
TAB SUB
CTO XX

4W

12
+1

2+
12

Ø3/4" SCH40  L

4W

4W

4W4W4W4W

4W

4W

12
+1

2+
12

Ø3/4" SCH40  L

12+12+12 Ø3/4" SCH40  L

12+12+12 Ø3/4" SCH40  L12+12+12 Ø3/4" SCH40  L12+12+12 Ø3/4" SCH40  L

12+12+12 Ø3/4" SCH40  L

4W

4W

4W

4W

4W
4W

CAJA 4X4
EMT 3/4 "

CAJA 4X4
EMT 3/4 "

CAJA 4X4
EMT 3/4 "

CAJA 4X4
EMT 3/4 "

CTO
TAB:V2

4:1

CTO
TAB:V2

4:2

CTO
TAB:V2

4:3

CTO
TAB:V2

4:4 CTO
TAB:V2

4:5 CTO
TAB:V2

4:6 CTO
TAB:V2

4:7

CTO
TAB:V2

4:8

CTO
TAB:V2

4:9CTO
TAB:V2

4:10

CTO
TAB:V2

3:4 CTO
TAB:V2

3:3

CTO
TAB:V2

3:2

CTO
TAB:V2

3:5

CTO
TAB:V2

3:1

Ø3/4" SCH40  L

Ø3/4" SCH40  L

Ø3/4" SCH40  L

Ø3/4" SCH40  L

Ø3/4" SCH40  L

Ø3/4" SCH40  L

12+12+12

12+12+12

12+12+12

12+12+12

12+12+12
12+12+12

12+12+12

12+12+12

12+12+12

8.7

16.8

6.6

4.6

4.64.5

2.4

6.4

5.2Hall de
servicios

Residuos
peligrosos

Lavado de
Carros

AREA DE RESIDUOS

SUBESTACION ELECTRICA
12, 97 m2

AREA DISPONIBLE PARA
CUARTOS TECNICOS

20, 26 m2

Deposito de cadaveres

BOMBA DE VACIO

OXIGENO
Aire comprimido

Filtro GASES MEDICINALES

Toma de
Muestras

Carro
funebre
38,26 m2

Congelados

Residuos Reciclables

cava

ALMACEN
GENERAL
25, 78 m2

Area de lavado
9, 74 m2

Costura
Planchado

D
eposito d

e ropa
lim

pia

Recibo ROPA SUCIA

Clasificacion

Peso

Area de secado
9, 69 m2

Baño/vestier

Patio de secado

Lavado
manual

Oficina de
Recibo de alimentos

SERVICIO DE RECEPCION
DE ALIMENTOS

Area de Lavado

Entrega de alimentos

18, 61 m2

9, 49 m2

A

Hi
st

or
ia

s
cl

in
ic

as

A

B B B

C C C

Historias
clinicas

Baño/vestier

A
seo

SERVICIOS
GENERALES

375.16 m2
Hall de

servicios

Peso

CIRCULACION DE
SERVICIOS

ALMACENISTA
9,18 m2

Entrega ROPA LIMPIA

Hall de
servicios

C
AN

AL
 D

E 
D

ES
AG

U
E 

AG
U

AS
 L

LU
VI

AS
 

N
73

6.
33

24

N
73

7.
25

N
73

7.
05

N
73

6.
73

04
N

73
5.

26

Zona de carga y descarga

M
anija de 3/8"
(Extraíble)

M
anija de 3/8"
(Extraíble)

M
anija de 3/8"
(Extraíble)

M
anija de 3/8"
(Extraíble)

Tapa en concreto

1,12

C
AJA D

E IN
SPEC

C
IÓ

N
 - TIPO

 1

SB 300

P2TABLERO GENERAL

N TN T

TRANSFERENCIA
CARGAS CRITICAS

N T

TRANSFERENCIA
CARGAS
ESENCIALES

N T

TRANSFERENCIA
CARGAS
MECANICAS

N T

TRANSFERENCIA
CARGAS EQUIPOS
MEDICOS

N T

TAB DE
GENERADOR

N T

CELDA DE
REMONTE

SECCIONADOR
DE MT

TRANSFORMADOR DE 500KVA
volt prim 13200v
volt sec.  220v-127v

C
AN

AL
 D

E 
D

ES
AG

U
E 

AG
U

AS
 L

LU
VI

AS
 

N
73

6.
40

9

5

5 5

5

5

55

5

5

5 5

5

5

555

5

5

P 8%

P 8%
P 8%

P 8% P 8%

CTO XX
TAB:V2

S
A

LID
A

1.8W

S
A

LID
A

1.8W
S

A
LID

A
1.8W

S
A

LID
A

1.8W

SISTEMA DE ILUMINACION DE
AREA DE SERVICIO GENERAL

606-4

1:50

57W

32W

21W

33W

12W

Ø3/4" SCH40  L

CTO

TABC1

5:

TAB S.E
CTO 18-3F

SIMBOLOGIA

LUMINARIA CLEAN ROOM 610X610CM
57W

LUMINARIA INDUSTRIAL HERMETICA
50W

LUMINARIA PARA CABECERA
HOSPITALES SOBREPONER 20W

LUMINARIA CLEAN ROOM 1220X300CM
32W

LUMINARIA APLIQUE TORTUGA LED
12w

LUMINARIA CLEAN ROOM 300X300CM
21W

LUMINARIA BLOCK LENS 605X605CM
33W

LUMINARIA BALA NEPTUNO 8W

LUMINARIA HERMETICA 36W

LUMINARIA LINEAL 2.5 21W

LUMINARIA BALA SATURNO 15W

LUMINARIA PANEL REDONDO
INSCRUSTAR 12W

LUMINARIA BALA SATURNO 20W

LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE
4W R1

LUMINARIA DE EMERGENCIA FIJA 4,5W

LUMINARIA DE EMERGENCIA AVISO DE
SALIDA 1,8W

CAJAS DE PASO METALICAS

CAJAS DE PASO 4X4

50w

12W

4.5W

SALIDA
1.8W

20x20

CAJA 4X4
EMT 3/4 "

INTERRUPTORSENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

INTERRUPTOR CONMUTABLE
SENCILLO

2

3

TUBERIA SOBREPUESTA/ BOBRE
CIELO FALSO

TUBERIA EMPOTRADA

IDENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE
DE CONDUCTORES

IDENTIFICADOR DE CIRCUITO Y
TABLERO

IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE
TUBERIA Y MATERIAL

TABLEROS DE DISTRIBUCION

12+12+12+12

4W

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSTRUCCIÓN DEL “NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO
SOCARRAS SÁNCHEZ"

DEL MUNICIPIO DE MANAURE CESAR

PROYECTO:
OBSERVACIONES:

Vo.Bo. PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTIENE: ESCALA: PLANO:

FECHA:

Abril
2024

ING JOSE FABIAN MARTINEZ SARAVIA
M.P AT205-51456

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Arq. Jhonny Alberto Mattos
PROF. SECRETARIA DE SALUD

Juan Carlos Mindiola
SECRETARIO DE SALUD (E)

1-1

AutoCAD SHX Text
20W

AutoCAD SHX Text
8W

AutoCAD SHX Text
36W

AutoCAD SHX Text
21W

AutoCAD SHX Text
15W

AutoCAD SHX Text
20W


	Sheets and Views
	606-4


