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Residuos
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Deposito de
Placas RX
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Acceso recepción
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Consultorio
 MED. GRAL 2ª

13,18 m2

Consultorio
 MED. GRAL 3ª

13,18 m2

Consultorio
 MED. GRAL 4ª

13,18 m2

Consultorio
 MED. GRAL 5ª

13,18 m2

Consultorio ENFERMERIA 1ª
  Citologia y planificacion familiar

16,96 m2

SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA
368.12 m2

Consultorio de
 Vacunación

13, 18 m2

Consultorio
 PSICOLOGIA
Y NUTRICION

13,18 m2

Consultorio
 ENFERMERIA 3ª

13,18 m2

Consultorio
 ENFERMERIA4ª

13,18 m2

Consultorio
 ENFERMERIA 5ª

13,18 m2

Consultorio
 ENFERMERIA 2ª

16,88 m2

SALA DE
CURACIONES

13,18 m2

Consultorio
 MED. GRAL 1ª

13,18 m2

Odontologia
10,44 m2

Area de
trabajo
5,39 m2

Residuos

Rayos X
5,28 m2

ResiduosResiduos

Higienista
10,44 m2

Odontologia
10,44 m2

Compresores
4,21 m2

Esterilizacion
4,72 m2

APOYO
DIAGNOSTICO

587.01 M2

SALA DE ESPERA
40.75 M2
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SISTEMA DE ILUMINACION -
CONSULTA EXTERNA

57W

32W

21W

33W

12W

Ø3/4" SCH40  L

CTO

TABC1

5:

TAB S.E
CTO 18-3F

SIMBOLOGIA

LUMINARIA CLEAN ROOM 610X610CM
57W

LUMINARIA INDUSTRIAL HERMETICA
50W

LUMINARIA PARA CABECERA
HOSPITALES SOBREPONER 20W

LUMINARIA CLEAN ROOM 1220X300CM
32W

LUMINARIA APLIQUE TORTUGA LED
12w

LUMINARIA CLEAN ROOM 300X300CM
21W

LUMINARIA BLOCK LENS 605X605CM
33W

LUMINARIA BALA NEPTUNO 8W

LUMINARIA HERMETICA 36W

LUMINARIA LINEAL 2.5 21W

LUMINARIA BALA SATURNO 15W

LUMINARIA PANEL REDONDO
INSCRUSTAR 12W

LUMINARIA BALA SATURNO 20W

LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE
4W R1

LUMINARIA DE EMERGENCIA FIJA 4,5W

LUMINARIA DE EMERGENCIA AVISO DE
SALIDA 1,8W

CAJAS DE PASO METALICAS

CAJAS DE PASO 4X4

50w

12W

4.5W

SALIDA
1.8W

20x20

CAJA 4X4
EMT 3/4 "

INTERRUPTORSENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

INTERRUPTOR CONMUTABLE
SENCILLO

2

3

TUBERIA SOBREPUESTA/ BOBRE
CIELO FALSO

TUBERIA EMPOTRADA

IDENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE
DE CONDUCTORES

IDENTIFICADOR DE CIRCUITO Y
TABLERO

IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE
TUBERIA Y MATERIAL

TABLEROS DE DISTRIBUCION

12+12+12+12

4W

REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSTRUCCIÓN DEL “NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO
SOCARRAS SÁNCHEZ"

DEL MUNICIPIO DE MANAURE CESAR
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Vo.Bo. PLANEACIÓN
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