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CT0 23 3E T1 1. CALCULO DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADORES
.— —. . - Se deben respetar la ubicacion de las luminarias, por los calculos luminotécnicos.
. . . . . . . . . e - - - - Las luminarias se debe instalar con un su debida prensacable a la salida y conexion con luminaria. NOMBRE DEL ARCHIVO
‘ %g CALCULO RESISTENCIA A TIERRA ( Toma : Varilla Vertical + Anillo Horizontal) - Las luminarias seran 4x17W Especular, Ojos de Buey de 20 W, y de sobrepones a 20 W. CENTRO CULTURAL FINAL dlectico g
® g—') é g ég ég %5 %5 ég éﬁ ® - Se recomienda que las los reflectores perimetrales tengan un reloj programables accionando telerruptores.
Resisivi 2o n - Toda la red iluminacion sera en cable N°12 THHN-THWN, retorno en cable N° 14 AWG THWN.
jongiud de la varita Lv (m) = 24 - Toda la red tomas sera en cable N°12 THHN-THWN, Excepto donde se especifique.
1 I 1 I I Diameo de 2 varila Dv (puig) = 5/8 - Lafijacién de los interruptores, se haré a una altura de 1.2 metros, altura hombro promedio.
3 —( o/ Ly |\ - - Todas las lamparas a instalar en la edificacion deben tener certificacion con RETILAP. ESCALA
Rvarilla (Q) = ( p /2Ly )({ In157,5"Lv / Dv) = 12,74 FECHA
! ’ - Toda la tuberia a utilizar sera tipo PVC empotrada, cuando no se especifique el didametro de la
tuberia esta sera de 1/2". SEPTIMEBRE 2014 1100
1 Fy - El calibre del cableado de los circuitos de los tomas se especifica en el cuadro de carga.
2 i - Latrayectoria de las tuberias es esquematica y se ajustara a necesidades de obra.
o ductor Da (mm) = 6,54 ' - Los tableros eléctricos se fijaran a 1.8 mts. Sobre Nivel Piso Terminado, a la parte superior del tablero.
= o *Ro | _ H - Cada tablero de circuitos debera ser certificado.
Banilla (&)= ipF2Ray il Rad a) = 33,94 E L - Cada unidad de aire debera llevar su proteccion independiente del tablero designado. PLANO DE
! - Todos los conductores seran de cobre cableado concéntrico con aislamiento para .
' Tod an d blead éntri islami 600V
R(Q)=Rvarilla(Q)/ Ranillo(Q) = 9,26 ' tipo THWN de baja emision de humos, baja toxicidad y se identificaran como sigue:
¥ Conductor de Fase: COLOR NEGRO, AZUL, ROJO, Respeciivamente Para Fases A, B Y C ELEC 01
. . . . . . . . . . . Conductor de Neutro: COLOR BLANCO
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