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Observaciones a la factibilidad
Esta factibilidad de servicio eléctrico tiene las siguientes condiciones:

1. Cumplimiento del punto de conexion descrito en el formato anexo de “Diagrama de
punto de conexion” (PE.05473.DE-PRO-FO.01). Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P.
se reserva el derecho de modificar el punto de conexion otorgado al proyecto y de
exigir el cumplimiento de las normas necesarias en la red de alta, media y/o baja
tensién, de acuerdo con las condiciones del sistema de distribucién al momento de
solicitar la conexion de la carga. Los costos asociados a la modificacion que se
presenten deben ser asumidos por el Cliente / Constructor.

2. Esta comunicacion NO autoriza la conexion de su proyecto eléctrico a la red de
distribucion de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. para lo cual debe cumplir
previamente con las siguientes etapas:

e Consultoria de proyecto eléctrico.

e Seguimiento y revision de instalaciones eléctricas de enlace.

e Recibo técnico del proyecto eléctrico, las cuales deben ser gestionadas por un
ingeniero electricista con matricula profesional vigente.

3. Este documento no garantiza el cumplimiento por parte del Cliente / Constructor de
los requerimientos técnicos y administrativos para la legalizacién del servicio de los
nuevos clientes y/o modificacion en las caracteristicas técnicas de los suministros
ante Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. Por lo anterior, la presente comunicacion
no exime al Cliente / Constructor de cumplir con los requerimientos establecidos por
parte de Planeacion Municipal y entidades ambientales.

4. Para el desarrollo de su proyecto eléctrico debe:

a. Realizar los disefios, memorias de calculo eléctrico y la construccion de la obra
eléctrica acorde con la Normativa vigente de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P.
la cual puede consultar en nuestra pagina web, asi como también el cumplimiento
del RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), RETILAP
(Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico), Resolucién CREG
038/14 y demas Normas que le apliquen.

b. Solicitar previamente ante Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. la instalacion de
un servicio provisional de construccion.

c. Cumplir lo indicado en la Resolucion CREG 070/98 articulo 4.4.4: En el caso de
nuevas Redes de Uso General realizadas por el Usuario, éste debera presentar
ante el OR un instrumento financiero que garantice el cumplimiento de las normas
técnicas establecidas en este Reglamento, por un monto igual al veinte por ciento
(20%) de las obras y por un periodo de cinco (5) afios a partir de la puesta en
servicio de los activos correspondientes.
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d. Gestionar y presentar los respectivos permisos y licencias que le apliquen al
mismo: CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P.

e Licencia de construccion.

e Permisos de paso y servidumbres.

e Permisos ambientales.

e Permiso especial por el Ministerio de transporte (Ley 1228 del 2008).
e Permiso concesion vial.

e Permiso de uso de red particular.

e Otros permisos y licencias que le apliquen al proyecto.

e. Ejecutar las obras eléctricas con un ingeniero o firma de ingenieros
electricistas que posean matricula profesional vigente, cumpliendo con lo
indicado en: RETIE, RETILAP, las normas de construccion de Caribemar de
la Costa S.A.S E.S.P, el Cédigo Eléctrico Nacional NTC 2050, RES CREG
038/14 y demas normas vigentes a la fecha de entrega del mismo.

f. Utilizar materiales nuevos con certificado RETIE, en la construccion del proyecto
eléctrico.

5. Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. aclara que este proyecto se desarrollara a
peticion del solicitante y de requerirse modificar los activos eléctricos existentes de
propiedad de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., éstos activos seguiran siendo
propiedad de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P.

6. De acuerdo con la CREG 038 Art. 19, CREG 036 Art. 1, CREG 015 Art.3. Las
cuales definen que si el activo sera exclusivo y mayor a 15KVA debera ser
medido por el nivel de tensién al que se le indique su punto de conexion.

Le recordamos que toda conexidon no autorizada, sera sancionada de conformidad con
los decretos vigentes del Gobierno Nacional y la reglamentacion de la Comisién de
Regulaciéon de Energia y Gas (CREG) y el Contrato de Condiciones Uniformes de
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P.

Esta factibilidad tiene una vigencia de aprobacion de 365 dias calendarios a partir
de la fecha de emision de esta notificacion.
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Se anexa el “Diagrama de punto de conexiéon” (PE.05473.DE-PRO-FO.01)

Cadige: PE 05473 DE-PRO-FO.M
afima £4.2
DIAGRAMA PUNTO DE CONEXION
DATOS DE LA SOLICITUD DATOS PUNTO DE CONEXION APROBADD | DATOS CORTO CIRCUITO
E: Himero: P22412026030005 i SAN JUAN NEPOMUCEND I_ Tritasico I_ Moncfisico
Mambre Prayecto: PATINCOREMO SAN JUAN Circvita: SAN JUAN NEPOMUCENG 2 [Scc (MW 20, 207] Se (M) 9181
Tarritorio: BOLIWAR NORTE Hieel tha Tensitn: 13200 V ke (kA 1 pza]lee (k) 1.452]
Carga actual del suministro (KVA): Carpa Tatal Aprobada (KVA) 15 R {Chm 2 200] R (Ohm) IERE |
Carga Solcileda [KVA) i5 [Fecha de aprobecen - 24052026 % (ot 6,821 %0 [ohm) 8,783
CRONOGRAMA DE ENTRADA DE LA CARGA APROBADA POR CARIBEMAR DE LA COSTA NOTAS PARA LA CONEXION
Etapa Fecha KVA Total 1. LEER CARTA DE NOTIFIGACICH DE FACTIBILIDAL ADJUNTA.
Ma.1 2026 15 15 2. ADECUACION DEL PUNTO DE COMEXION SEGUN NORMATRA AFINIA Y EL RETIE.
3. TENER EN CUENTA DISTANCIAS DE SEGURIDAD RETIE.
CHAGRAMA DE UBICACICN 4, EL PROYECTO DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVA DEL OPERADOR DE RED.
1. Debe adecuar punts de conasidn. y CODRDENADAS PUNTO C (|5 WSTALACION DE CARGA 15 KVA OFICIAL
:n:’l:::t"‘“““'“"‘“m“ delapayoa rd Sl 'iL”'",a"’!'}“-"\"-‘ 5. DEBE PRESEMTAR EN EL DISERIC LA FORMA EM GUE SE MEDIRA EL PROYECTO LA CUAL
/

DEBE CUMPLIR COM LA NORMATIVA DEL OPERADCR DE RED.
7 Presentar los cilculas mecinicas del apayo. En casa de que el apoyo se encuentre en mal
estado, deberd ser reemplazada.

3.~ Todos |os materiales deben ser nuevos y
romalegades, deben sor revisadas por ISES
505 antes de serinstalados

R o 5. EL PROYECTO DEBE CUMPLIR CON TODA LA RORMATIVA DEL OPERADOR DE RED.
de seguridad ewigidas por el RETIE. / DBSERVACIONES

5 - Debe presentar todos los permisos gue Z— INS TALACION:

3pfiquen para La agecudn del proyacto. TR 1. TOOOS LOS MATERIALES DEBEN SER COMPLETAMENTE NUEVOS.

&+ Presentar en disefia de coma realizrd of
proyecte cumpd enda <o | normatiea AFINIA Y
RETE

2. DEBE CUMPLIR GON DESTANCIAS DE SEGURIDAD RETIE.

3. DEBE PRESENTAR CERTIFICACICN PLENA RETIE.

2. ESTA FACTIBILIDAD TIENE VIGENCIA DE 365 DIAS CALENDARKD A PARTIR DE LA FECHA DE

[EMAISICIM (Dieben solicitar la revalidacidn un mes ares del vencimiento de su factibilidad, para no perder

s capaciad asignads inicisimeris y evitar tener gue reiriciar su proyecis siécricn. En | respuesta del

formain E2 se especifica ta vigancia de |a factibilidad )

|5 Tener en cuenia el ancho de ka 20na de servidumbne pan lineas de iransmisisn.

6 - TENER EN CUENTA DISTANCIA DE SECURIDAD DON EDIFICACKINES ALEDARIAS.

CTREF:AT1S258 R FACTIBILIDAD SE EMITE DADR LAE CONDICIONES AL MOMENTO OE LA VISTA, COALGUER |

CTO-SAN JUAN NEPOMUCEND 2 [MODIFICACKIN ANTES DE LA ADECUACHIN DEL PUNTI DE COMEXION DEBE TENERSE EN
. CUENTA EM EL DISERQ ELECTRICO. POR FAWOR COMTACTAR AL OPERADOR DE RED.

i TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER REVISADOS FOR AFINLA IZES 5.4.5 ANTES DE SER
S o INSTALADOS, DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE PRODUCTO DE CADA UNC DE ESTOS. SUS
i e ian JESPECIFICACIONES TECHICAS DEBEN ESTAR COMPLE TAMENTE VISIBLES.

— y. TOOOS LOE TRABAJODS SE HARA EN CALIENTE. 51 SE NECESITA REALIZAR EL DESCARGO EN
T P arissaainagy  [FRIO SE PAGARA LA ENERGIA DE.IADA DE SUMINISTRAR Y LA COMPENSACION POR

PFUNTO DE CONEXION AP0V B SRaTCI2E) PRESTACION DE SERYICIO, COM LAS TARIFAS VIGENTES AL MOMENTC DEL DESCARGO

EXISTENTE

“1} Obtener y aportar previo a la Construceion del Proyecto los permisos de conexién
o Servidumbre, cuando el punto de conexién definido e encuentre ublcado en redes de
jpropiedad Particular”.

NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CLENTA -

al proyecio, de acuerda con las iciones del sisbema de di itn al momenta de salictar k)

N* COD:13334299 TRAMO
EXISTENTE COD: 21523530
CALIBRE:123.3 AAAC[2F)
PROPIECAD DE: AFIMIA

canexian de la carga, Les costos asooiadas a la modificeson que se presants, deben ser asumidos par &l
chierie.
? Pranio da comanién . i L SOP—— acomeiils MT suternines |2+ Le recordamos que parala construccitin de su proyacto eléciico debe cumplit con k. gestion y
IEZI CT Pkl i @ Tarndido scomaida 8T siwmings - Tim il AT e “;’:':::;Ed;::: r:“?u“rhf:"'m que le apliquen al misme:
T Bugailuss s () areliln psom s BT adm — Rl S s MT sk - Paniisas ambientabs.
™ [+ Parmisa especial por el Ministerio de ransporte (Lay 1228 del 2008).
Taklars HT [+ Parmiza te uss de red particular.
[+ Ctras parmises que apliquen al proyesk.
CDEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS EMPRESA! RETIEIRETILAFRESOLUCION D3E-14 ¥ DEMAS NORMAS QUE APLIGUEN REALIZADD POR: BALTAZAR ARIAS
FPO0107 CO-FOu02
Ed01
Cordialmente,

Sara Fragozo
Lider del Territorio
Bolivar, Cartagena
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